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NAPOJIŤ Z NOVOVYZBROJENÉHO ROZVÁDZAČA RO2.2
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- VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ RAD. 1, OSADENÝ V LIŠTE, 10A/230V, IP20 + 1-RÁMIK-VODOROVNÝ

- VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ RAD. 5, OSADENÝ V LIŠTE, 10A/230V, IP20 + 1-RÁMIK-VODOROVNÝ

LEGENDA NOVEJ ELEKTROINŠTALÁCIE:

- VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ RAD. 6+6, OSADENÝ V LIŠTE, 10A/230V, IP20 + 1-RÁMIK-VODOROVNÝ

- POHYBOVÝ SENZOR, NA POVRCH, STROPNÝ, 360°, 10A/230V, IP20

- ZÁSUVKA JEDNODUCHÁ, OSADENÁ V LIŠTE, 16A/230V, IP20 + 1-RÁMIK-VODOROVNÝ

- 2x ZÁSUVKA JEDNODUCHÁ, OSADENÁ V LIŠTE, 16A/230V, IP20 + DVOJRÁMIK-VODOROVNÝ

- VNÚTORNÁ CHLADIACA JEDNOTKA (DODÁVKA CHLADENIA)

- HLAVNÁ TRASA - LIŠTA NA POVRCH

- HLAVNÁ TRASA (BEZHALOGÉNOVÁ LIŠTA, POŽIARNE KAPOTOVANÁ)

LEGENDA EXISTUJÚCEJ (ZREALIZOVANEJ) ELEKTROINŠTALÁCIE:

- VYPÍNAČ  EXISTUJÚCI

- VYPÍNAČ  EXISTUJÚCI

- VYPÍNAČ  EXISTUJÚCI

B - SVIETIDLO LED PRISAEDNÉ, 50W, 4200K, 4300lm, IP20, MIKROPRIZMTICKÝ KRYT

C - SVIETIDLO LED PRISAEDNÉ, 50W, 4200K, 4000lm, IP20, OPÁLOVÝ KRYT

E - SVIETIDLO LED PRISAEDNÉ, 24W, 4200K, 2000lm, IP44, OPÁLOVÝ KRYT

A - SVIETIDLO LED PRISAEDNÉ, 36W, 4200K, 3200lm, IP20, OPÁLOVÝ KRYT

D - SVIETIDLO LED PRISAEDNÉ, 24W, 4200K, 2000lm, IP20, OPÁLOVÝ KRYT

NO - SVIETIDLO NÚDZOVÉ S PIKTOGRAMOM, STROPNÉ/NÁSTENNÉ
NO - SVIETIDLO NÚDZOVÉ BEZPEČNOSTNÉ (BEZ PIKTOGRAMU), STROPNÉ-PRISADENÉ

Rozvodná sieť, ochrana
3+PEN ~ 50Hz 400/230V, TN-C
3+PEN (N+PE) ~ 50Hz 400/230V, TN-C-S
3+N+PE~50Hz 400/230V/TN-S
1+N+PE~50Hz 230V/TN-S

Ochranné opatrenie: Základná ochrana
Ochrana pred priamym dotykom (STN 33 2000-4-41 čl. 411.2)
- izolovaním živých častí  (STN 33 2000-4-41 Príloha A, A.1)
- zábranami alebo krytmi (STN 33 2000-4-41 Príloha A, A.2)

Ochranné opatrenie: Ochrana pri poruche
Ochrana pred nepriamym dotykom (STN 33 2000-4-41 čl. 411.3)
- ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie (STN 33 2000-4-41 čl. 411.3.1)
- samočinné odpojenie pri poruche v sieti TN (STN 33 2000-4-41 čl. 411.3.2)

Doplnková ochrana (STN 33 2000-4-41 čl. 411.3.3)
- doplnková ochrana prúdovým chráničom RCD (STN 33 2000-4-41 čl. 415.1)
- doplnkové ochranné pospájanie (STN 33 2000-4-41 čl. 415.2)

Poznámka:
1.) Vonkajšie vplyvy sú definované protokolom o určení vonkajších vplyvov, ktorý je súčasťou technickej správy.
2.) Rozvádazče RO 2.1.1, RO 2.2.1 a RO 2.3.1 sa zrušia a ich výzbroj sa osadí do novovyzbrojených rozvádzačov RO2.1, RO2.2  a RO2.3.
3.) Núdzové svietidlá napojiť na svetelný okruh chodby (schodiska).
4.) Existujúca, zrekonštruovaná elektroinštalácia je zobrazená čiernou. Nová (riešená) elektroinśtalácia je zobrazená farebne.
5.) Existujúca silnoprúdová elektroinštalácia v riešených priestoroch sa zdemontuje (okrem napojenia zariadení chladenia).
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