SVIETIDLO LED STROPNE,
20W, 230V 3K, IP54, tr.ll

SVIETIDLO LED STROPNE,

" 10W, 230V 3K, IP54, tr.ll

SO SNIMACOM POHYBU
SVIETIDLO LED STROPNE,
10W, 230V 3K, IP54, tr.ll

VENTILATOR - DODAVKA VZT
EL: 230V/50Hz; 0,05kW; 0,2A

VYVOD PRE
NAPOJENIE ZAVOR
1-25
[]]
[Co- ] I
© 1-233 F O—
1.08~—~4 1-238 ]
1-23.3
| P b rand]
1-23.9
23,
3.F 1-23.8@Q)
©[M233
— Q 1233 e
1.11
O -
1-23.5
23.2 gz
_,/ :_/
1:23.2 R 1-23.10
@ 1232 1.09 = 1-23.8 ()
1-23.4 /
1-22
SuSIC ||
— | I
~| 1-22 & 1-239
1-23.1 | 239
@1-23.2 1-23.1 112
1.10 :
L ’ 1-93.9 3.
it ~® 2
| =R 59 [
| I | | I1 Il |
RS1
14 12 |
LEGENDA:
&  JEDNOPOLOVY VYPINAC IP54
~J  ZASUVKA 230V, 16A, IP43
¢?  SPINAC SO SNIMACOM POHYBU
230V, 10A, IP54,
8 CASOVE RELE S ONESKORENIM PRI VYPNUTI
ZABUDOVANE V INSTALACNEJ KRABICI
230V, 6A, IP54, NASTAVITELNE 10s - 10min
NAPAJAC| ZDROJ - DODAVKA ZT

1. NP

Siet: 3/ N/PE, AC, 50Hz, 400/230V, TN-C-S

v zmysle STN 33 2000-7-701

bod rozdelenia PEN na N a PE v RS1

OCHRANNE OPATRENIA:

- SAMOCINNE ODPOJENIE NAPAJANIA PODLA STN 33 2000-4-41: 2019

poziadavky na zakladnu ochranu (ochranu pred priamym dotykom): &l. 411.2
priloha A: A1 - z&kladna izolacia zZivych casti
A2- zabrany alebo kryty

CM Nazov miestnosti g-?,}l/EELLfg‘:E41 poziadavky na ochranu pri poruche (ochranu pred nepriamym dotykom): ¢l. 411.3
- ochranné uzemnenie a ochranné pospajanie - ¢.411.3.1
- samocinné odpojenie pri poruche - ¢l. 411.3.2
1.08 WC 2eny 200/25/80 - doplnkova ochrana - ¢l. 411.3.3
poziadavky na ochranu pri poruche (ochranu pred nepriamym dotykom):
o systém TN - ¢l. 411.4
1.09 = Predsien zeny 200/25/80 OCHRANNE OPATRENIA:
-DVOJITA ALEBO ZOSILENA IZOLACIA PODL'A STN 33 2000-4-41: 2019
1.10 Upl’atovaéka 150/25/80 poziadavky na zakladnu ochranu (ochranu pred priamym dotykom)
a ochranu pri poruche (pred nepriamym dotykom): ¢l. 412.2
>i OCHRANNE OPATRENIA:
1 1 1 WC muzi 200725780 - DOPLNKOVA OCHRANA PODLA STN 33 2000-4-41: 2019
- .. - Pradoveé chranice: ¢l. 415.1
112 Predsien muzi 200/25/80 -doplnkové ochranné pospajanie: €1.415.2
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Néazov stavby: Budova vypravne Jurajov dvor- sanacia socialnych zariadeni-2etapa Stupei: DRS

Miesto:
Parcel. ¢islo:
SO:

Cast:

Bratislava Ill, Nové Mesto

Areal DPB, Jurajov Dvor, Bratislava p.¢.:13608/95 k.u. Nové Mesto
SO-01

UMELE OSVETLENIE A VNUTORNE SILNOPRUDOVE ROZVODY

Nazov vykresu:

P6DORYSNA SCHEMA 1.NP

Cislo vykresu:

03

Cislo paré;




