
Dobrý deň,  

Na základe doručenej žiadosti o vysvetlenie, Vám verejný obstarávateľ 
poskytuje informáciu o vysvetlení súťažných podkladov: 

Dobrý deň, 

vo zverejnenej prílohe svietidiel, žiadame o bližšiu špecifikáciu položky p.č. 13 Líniové LDE 

svietidlo - osvetlenie haly svietidlo 1500mm. 

Odpoveď: 

Špecifikáciu LED svietidla zverejňujeme v dokumentoch zákazky. 

 

Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie zmien v novom výkaze výmer „Opraveny VV 

2 - Obnova a modernizacia objektu CUS_zmena 240314“ nakoľko nie sú nijakým spôsobom 

vyznačené ani vyplývajúce z vysvetlení 1, 2 a 3.  

Odpoveď: 

zmeny vo výkaze výmer boli robené v časti 10 - požiarna nádrž. 

 

Vo výkaze výmer, časti 03 - Vonkajšie oplotenie, je vykázaná dvojkrídlová bránka rozmerov 

1,2x2,5m. Je tento rozmer za jedno krídlo tejto dvojkrídlovej bránky? 

odpoveď: 

Dvojkrídlová brána má rozmer 2x2000x 2000mm (šxv). Generálny projektant prevedenú úpravu 
zapracoval do výkazu výmer. 

 

V projektovej dokumentácii, časti koordinačná situácia, sú bránky oplotenia dve 

(jednokrídlová aj dvojkrídlová). Žiadame o doplnenie jednokrídlovej bránky do výkazu 

výmer. 

odpoveď: 

Do výkazu výmer bola generálnym projektantom doplnená jednokrídlová bránka rozmeru 900x2000mm 
(šxv). 

 

Vo výkaze výmer, časti 03 - Vonkajšie oplotenie, je výška oplotenia 2,5m avšak v situácii je 

výška oplotenia 2,0m. Prosíme zjednotiť.  

odpoveď: 

Vo výkaze výmer boli generálnym projektantom upravené položky na správnu výšku 
oplotenia 2m. 


