
 

 

MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 

INŠPEKČNÝ ZÁZNAM 

Základná škola Janka Kráľa  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Liptovskom Mikuláši, dňa 11.03.2024 

 

         



1/ ZÁKLADNÉ  IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE  O  KLIENTOVI       

  Názov a sídlo firmy:  Základná škola Janka Kráľa   

  Ul. Žiarska č. 679    

   031 42 Liptovský Mikuláš    

IČO: 37 810 421     

Celkový počet miest poistenia:                  1  

Hlavný predmet podnikania:               výchovná a vzdelávacia činnosť  

         

2/ UMIESTNENIE OBJEKTU A VONKAJŠIE NEBEZPEČIA       

      V ďalšej časti Inšpekčného záznamu bol vybraný jeden nosný objekt - budova ZS Janka Kráľa 

s.č.679 - ktorý predstavuje v rámci dôležitosti a finančného hľadiska predné miesto.  

   

Poloha:      sídlisko Podbreziny    

Z hľadiska geologického a zemepisného umiestnenia v teréne je vyjadrenie možnosti   

vzniku škody z titulu ostatných rizík nasledovné:       

Povodeň a záplava:   možné, málo pravdepodobné   

Víchrica:    možné    

Ľadovec    možné    

Priamy úder blesku   možné    

Zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zeminy  nemožné    

Náraz letiaceho telesa s ľudskou posádkou možné    

Pád stromov a stožiarov a iných predmetov možné    

Ťarcha snehu a námraza   možné    

Lavína                 nemožné    

V susedstve firmy  nie je  potencionálny zdroj nebezpečia.      

Samotná budova školy je zložená zo 7 blokov. V rámci budovy je kotolňa, v ktorej sa náchádza 

rozdelovník tepla a hlavný vypínač elektriny     

Prenajaté priestory     nie    

3/ INFORMÁCIE O BUDOVE Z TITULU ENERGIÍ        

všeobecné nebezpečné miesta    rozdeľovník teplovodu, majetok dodávateľa  

                                                                                                   tepla  



horľavé a explozívne prachy         

iné nebezpečné materiály    nemajú    

Energetika:         

zdroj el. energie (dodávateľ) a parametre  SEZ  380 V  

počet nezávislých  prípojok    jedna - ako koncový odberateľ  

hlavný vypínač                   v kotolni    

vlastný zdroj a jeho využitie    nemajú    

(počet,typ,výkon)         

transformátory-     majú    

spôsob zatesnenia vstup. káblov   štandardný    

(ohňovzdor.čiastočne)         

         

Vykurovanie:         

zdroj tepla                  teplovod - výmenník    

ak je kotol - typ,výrobca,výkon    xxx    

vzduchotechnika     áno    

a klimatizácia - názov,typ,výkon,počet         

uskladnenie PHM     nemajú    

ZP - redukčná stanica,prevod, hl. ventil   nemajú    

použitie ZP         

Voda:         

zdroj vody         

 pitná    áno - mestský vodovod    

tlak v potrubí  Mpa   0,30 MPa    

 pitná    áno    

iná požiarna nádrž     nemajú    

Stlačený vzduch:     nemajú   

 

 



  

Skladové hospodárstvo:         

miesto (pop.č.)      skladovaná látka                                spôsob uloženia 

učebne, kabinety kancelárske a učebné potreby   bežne v rámci školy 

  

Výpočtová technika:         

umiestnenie serveru VT     áno v budove    

spôsob prenosu dát     metal    

Miestnosti so serverom oddelené    áno,požiarnymi stenami a dverami 

        

4/ OPLOTENIE, OSVETLENIE A ZABEZPEČENIE OBJEKTU       

Oplotenie                                áno    

Údržba a funkčnosť osvetlenia     štandardná    

Zaistenie okien / mreže, fólie /     nie    

EZS, iný zabezpeč.systém učební     áno, v časti zborovne a počítačových učební 

Počet vstupov do areálu     4    

         

5/ STRÁŽENIE  OBJEKTU         

       

Stráženie objektu      nie    

Počet osôb VSS                    xxx    

Ohlasovňa požiaru     informačná kancelária, vrátnica   

Vyhlásenie požiarneho poplachu    áno - telefonicky   

       

6/ STAVEBNÉ  KONŠTRUKCIE         

Typ prevládajúcich      železobetónový skelet,  murované priečky

                                                                                      stavebných konštrukcií, zateplené fasády

         

Vek objektu                 39    

Údržba objektov     Štandard    

Stav únikových ciest     v dobrom stave    

Delenie do požiarnych úsekov    áno    



7/ ORGANIZÁCIA POŽIARNEJ OCHRANE V OBJEKTE       

Je určená osoba zodpovedajúca          

za požiarnu ochranu?     áno    

Meno požiarneho technika    p. Nuštáková    

Je spracovaná dokumentácia zdolávania požiaru? áno    

Je pravidelne odstraňovaný odpad?   áno    

Je udržiavaný poriadok v skladoch?   áno    

Sú dobre prístupné protipožiarne priestory ?  áno    

Sú uskutočňované požiarno-preventívne prehliadky?    áno    

Sú spracované požiarne poplachové smernice?  áno    

Sú spracované evakuačné plány?   áno    

Evidencia  kontrol a revízií                  áno     

protipožiarnych zariadení:         

tlač.hlásiče požiaru (% pokrytia majetku)  nie      

iné možnosti hlásenia požiaru    telefonicky    

Centrála detekčného systému plynu         

a systém detekcie     nie    

Stabilné hasiace zariadenia (SHZ)   nie    

Zariadenie pre odvod         

tepla a dymu pri požiari     nie    

požiarne uzávery     áno, požiarne dvere    

vzduchotech. klapky     nie    

RUČNÉ HASIACE PRÍSTROJE         

Počet a druh     42 ks PG 6Hi    

Je rozmiestnenie RHP vyhovujúce?   áno    

Je množstvo RHP vyhovujúce?    áno    

VODNÉ ZDROJE         

Údaje o zásobovaní objektu vodou          

v prípade požiaru         



Hydrant vnútorný    áno    

Vonkajšia sieť                    nie    

Počet a typ hydrantov      23 ks    

Zdroj požiarneho vodovodu    Verejná sieť    

Tlak v sieti, priemery potrubí    0,3 Mpa    

Náhradné zdroje vody     nie    

Vodné pumpy                     nie    

zásoba hasiaceho média      nie    

Početnosť revízií     1x ročne    

                                2x ročne , podľa roku výroby  

  

         

POŽIARNE JEDNOTKY         

Protipožiarna hliadka a počet          

členovia pož. hliadky     Áno – 4    

Prostriedky na vyprosťovanie    bežné náradie    

Vlastný hasičský zbor     nemajú    

DOBA PRÍCHODU POŽIARNIKOV         

Vzdialenosť útvarov Zboru požiarnej          

ochrany z mesta L. Mikuláš    5 min    

Sumarizácia revízií a kontrol         

predmet   dátum    výsledok   

RHP                máj 2023  vyhovuje   

HYDRANTY   máj 2023  vyhovuje   

ELEKTROINŠTAL.  nov 2023  vyhovuje   

BLESKOZVODY   apr 2022  vyhovuje  

PLYNOVÉ SPOTREBIČE:              mar 2023                          vyhovuje 

 

 

 



 

8/ ŠKODOVÝ PRIEBEH         

Údaje o živelných udalostiach, ktoré zapríčinili škody na majetku v priebehu posledných   

5 rokov /so škodou väčšou ako 6 500,00 EUR/ :  žiadne    

Udalosť  Hlavná príčina   Rok  Škoda v  EUR  

        

9/ PREVÁDZKOVÉ STREDISKÁ         

telefónna ústredňa     digitálna    

stravovanie      vlastná jedáleň   

10/ EKONOMICKÉ HODNOTY         

členenie na súbory podľa účtov. evidencie        

PML:                  Budova školy    

Poistná suma - budovy školy :               16 861 779,33 eur 

Poistná suma - Hnuteľné veci a zásoby :             825 840,51 eur           

   

 

Fotodokumentácia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



   

Vzduchotechnika 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výmenníková stanica 

  

      

Požiarne zabezpečenie 

  

 

  

              



  

        

                                

 

Výťahy: 2 ks pre osoby, 2 ks výdaj stravy: 



   

  

  

 

 



  

  

  


