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V parnom potrubí je možné robiť odskoky pri stupačkách. V miestach odskoku 
je nutné urobiť odvodňovaciu slučku. Odvzdušňovacia rúrka parného rozvodu 
má byť najmenej 300 mm nad najvyššou hladinou vody v systéme. 

Parné aj teplovodné vykurovanie je riešené len po napojenie na rozdeľovače, 
respektíve zberače. 

Nadbytočný tlak v parnom rozvode z telies ležiacich bližšie k zdroju tepla je 
potrebné znížiť priškrtením prietoku pary regulačným ventilom. 

Na štvrtom poschodí budú ponechané radiátorové ventily na teplovodnom 
vykurovaní,lebo sú nedávno nainštalované. Tieto radiátory budú len doplnené 
radiátorovými spojkami V 4308 kvôli dodatčonému doregulovaniu systému. 

Ako podklad k projektu vykurovania bol dodaný projekt stavebnej časti 
skutkového stavu vypracovaného IPOŠS, Leningradská 14, Bratislava v 
06/1987 v mierke 1 : 200. 

Projekt bol vypracovaný bez zvláštnych požiadavok užívateľa na vykurovanie. 
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