Vysvétleni/zména/doplnéni zadavaci dokumentace €. 2
k zadavacimu fizeni na verejnou zakdzku s ndzvem

»Zatepleni DPS Vancurova 17 — budova B“
Vazena pani / Vazeny pane,

na zakladé zmocnéni zadavatele — Mésto Znojmo, se sidlem Obrokova 1/12, 669 02 Znojmo,
1CO: 00293881 — Vam v souladu s § 98 a nasl. zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve
znéni pozdéjsich predpist poskytujeme vysvétleni/zménu/doplnéni zadavaci dokumentace k verejné

zakdazce s nazvem: ,Zatepleni DPS Vancurova 17 — budova B“.

Dotaz €. 1 — Zvonkové tabla

V soupisu praci se piSe o pouziti zvonkovych tabel s 50ti tlacitky. Ve vypise zamecnickych vyrobkd ,Z07“
se piSe 0 92ks tlacitek. Co je spravné?

Odpovéd zadavatele:

Chyba nastala prevodem RTS na soupis praci a dodavek, jelikoz se jednalo o ,R” polozku v rozpoctu.
PLATNA JE VARIANTA 92 TLACITEK viz — vypis prvka.

Dotaz €. 2 — Zabradli a zastény

V soupise praci je v poloZce ¢.91 napsano, Ze zabradli je 91ks. Ve vypisu vyrobku se piSe o 128ks. Déle
pak soupis praci v polozce €.96 se piSe o 112ks bocnich zastén ,Z18“ ktery jsme v zamecnickych
vyrobcich nenasli. PiSe se zde jen o Z3, kde je popisu popsan néjaky parapet a 224ks.

Odpovéd zadavatele:

718 — VYROVNAVACI SCHODEK BALKONU A BYTOVYCH LODZIi - SVARENEC JACKL 80x20x2 + PLOCHA
TYC 80x5

Polozka nebyla zatazena ve vypisu zameénickych prvké. POCET 128 KUSU ODPOVIDA.

73 — BOCNi ZASTENA/ZABRADLI BALKONU — plati poéet 112 kus(i viz polozkovy rozpocet.

OPRAVEN POCET KUSU VE VYPISU PRVKU.

72 — CELN{ ZABRADLI BALKONU — 91 kus( v polozkové rozpoétu odpovida.

Polozka resp. jeji pocet byl upraven ve vypisu zamecnickych prvka.

Opraveny vykres vypis zamecnickych prvka prilohu tohoto Vysvétleni zadavaci dokumentace ¢. 2.

Dotaz €. 3 — Balkonové desky

V soupise praci v poloZce ¢.5 poZadujete dodani prefa panell v rozméru 360x95x10cm. Z dlouhodobych
zkuSenosti se ndm tloustka téchto panelld zdd nevyhovujici. Prosime o dodani statickych vypoctl pro
zvoleny typ panel(.

Odpovéd zadavatele:



Balkdnové desky vyrobce Prefa Brno jiz byly v minulosti pouZity pfi zatepleni fasady Vancurova 17,
Znojmo budova ,,A” jejiz konstrukéni systém je stejny, vyjimku tvofi jen vnitfni dispozice, ktera se mirné
liSi ale nema vliv na zatepleni objektu.

V priloze Vysvétleni ZD €. 2 je pfiloZen stavajici vykres balkénové desky od vyrobce Prefa Brno, ktery byl
jiz dolozen v minulosti u zatepleni budovy ,A“

Dotazc. 4

Timto Vas prosim o odpovéd na nase dotazy, aby bylo moZné realizaci stavebniho dila zodpovédné
ocenit. Zaroven bychom chtéli pozadat o adekvatni prodlouZeni terminu pro odevzdani nabidky.

Odpovéd zadavatele:

Zadavatel uvadi, Ze toto zadavaci fizeni je zaddvdno v uzsim fizeni dle ZZVZ. V soucasné dobé probiha
prvni faze uzsiho fizeni, tj. prokazovani kvalifikace dle uverejnéné kvalifikacni dokumentace. Stavajici
Ihdta do 10. 6. 2025 do 10:00 hod je Ihdtou pro podéani 7adosti o Ucast a prokazani kvalifikace nikoli

IhGtou pro podani nabidek (véetné ocenénych vykazl vymeér). S ohledem na tuto skute¢nost neni nutné,
resp. ani mozné prodlouzit |hdtu pro podani (odevzdani) nabidky, nebot tato Ihlita jesté nebyla
stanovena a nebéZi. Lhita pro podani nabidek (véetné ocenénych vykaz( vymér) bude stanovena az
v druhé fazi uzsiho fizeni po ukonceni faze prokazani kvalifikace.

S ohledem na povahu tohoto vysvétleni zadavaci dokumentace nepfistupuje zadavatel k prodlouzeni

lhity pro podani Zadosti o ucast na vyse uvedenou verejnou zakazku. Lhita pro podani Zadosti o
ucast je nadale stanovena a bézi do 10. 6. 2025 do 10:00 hodin.

Prilohy:

> D.1.1.2.A_02_VYPIS ZAMECNICKYCH PRVKU_420x297_v2_Vysvetleni 2
>  BAO1 Balkon

>  BAO1 Balkon_2



