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1. WSTĘP 
 

1.1 Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) są 
wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót objętych projektem rozbudowy i 
nadbudowy budynku szkoły podstawowej oraz remontem cz istniejącej w budynku Szkoły 
podstawowej miejscowości  Paprotnia przy ul Warszawskiej 10 dz nr 47/2 obręb 0005 
Granice Gmina Teresin  
SST 1 – 45111000 - 8 Roboty rozbiórkowe 
SST 2 – 45111200 -0 Roboty ziemne 
SST 3 – 45262300 - 4 Betonowanie 
SST4 – 45262520 - 2 Roboty murowe 
SST 5 – 45320000 -6 Roboty izolacyjne –hydroizolacje 
SST 6 – 4521000 0-3 Izolacje cieplne 
SST 7 – 45410000-4, 45431200 -9 Tynkowanie wewnętrzne, okładziny ścienne 
SST 8 – 45432100 - 5 Kładzenie i wykładanie podłóg 
SST 9 – 45211000 - 5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 
SST 10 – 45410000 -4, 45321000-3 Tynki zewnętrzne – bezspoinowy system ociepleń 
SST 11 – 45442100-8 Roboty Malarskie 
SST 12 – 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
SST 13 – 45332000-3 Roboty instalacyjne sanitarne 
SST14 – Instalacja wodno-kanalizacyjna 
 
1.2. Zakres stosowania SST Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę opracowania 
szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (SST). 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia użyte w SST są zgodne z obowiązującymi normami i wytycznymi. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności 
podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali 
rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z 
dokumentacją projektową i SST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST 
będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 
jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 
dokumentacją projektową lub SST i mają pływ na niezadowalającą jakość elementu  
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać  
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym  
jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
1.5.7.Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni  
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe  
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oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania  
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie  
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi  
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.  
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia  
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach  
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
1.5.8.Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie  
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób  
ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki  
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na swieżo ukończony  
fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5.9.Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w  
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.  
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.  
z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26  
września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr  
169 poz. 1650). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich  
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1.  Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące,  
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa  
badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST  
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w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania 
jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w 
Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane  
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierająca raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 
ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. Wykonawca poniesie 
wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 
dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe 
warunków umowy stanowią inaczej. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, 
ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy 
zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 
odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc sie z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą lokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych 
rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca  
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału.  
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody  
Inspektora nadzoru. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien  
być zgodny z ofertą. Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości  
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji  
robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 
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Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony  
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających  
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji  
Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w 
terminie przewidzianym w umowie. 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych.  
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, 
na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i 
graficznej, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
- projekt organizacji budowy, 
- projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 
konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na  
piśmie przez Inspektora nadzoru. 
5.2.2.Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione  
przez Wykonawcę na własny koszt. 
5.2.3.Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 
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5.2.4.Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 
robót. 
Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
robót, 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
– rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku  
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
6.2. Zasady kontroli jakości robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
Zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i SST. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli  
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania  
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być  z  
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną  
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań  
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa  Zamawiający. 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować  
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
6.5. Raporty z badań 
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Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
6.6.  Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do  
umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony  
Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji system 
u kontroli robót prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i 
robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań  wykażą, że raporty Wykonawcy są  
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. 
W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania  
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych  
oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA  
z 1998 r. (Dz. U. 99/98),, 
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub aprobatę techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 
Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi 
SST. 
3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r.  
(Dz. U.98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, 
każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.8. Dokumenty budowy 
[1] Dziennik budowy  
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane 
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i 
będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony 
budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne 
dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 
Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do 
dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje 
Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
[2] Książka obmiarów 
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Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w  
jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST. 
[3] Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią  
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
[4] Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące 
dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
[5] Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 
odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów cześciowych,  
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W 
przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
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dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 
3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
4. protokoły odbiorów częściowych, 
5. recepty i ustalenia technologiczne, 
6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i 
programem zapewnienia jakości (PZJ), 
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na  
znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń, 
10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy komisja i twierdzi ich wykonanie. 
8.5.  Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych  
robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancyjnym. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie 
oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór 
ostateczny robót (końcowy) robót”. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawa płatności jest ceną jednostkową skalkulowaną przez wykonawcę za jednostkę  
obmiarową ustaloną la danej pozycji kosztorysu przyjęta przez Zamawiającego w 
dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: robociznę 
bezpośrednią wraz z narzutami, wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, 
magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, wartość pracy sprzętu 
wraz z narzutami, koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, podatki obliczone zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
9.2.1.Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami 
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu 
robót, 
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b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 
c) opłaty/dzierżawy terenu, 
d) przygotowanie terenu, 
e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, kraweżników, barier, oznakowań 
i drenażu, 
f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
9.2.2.Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł, 
b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
9.2.3.Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
9.2.4.Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 
Zamawiający. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Ustawy 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.  
– Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pózn. zm.). 
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.  
– Prawo zamówien publicznych (Dz. U. U 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zm). 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 
2002 r. Nr 147, poz. 1229). 
– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z 
pózn. zm.). 
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.  
– Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pózn. zm.). 
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. 
Nr 204, poz. 2086). 
10.2. Rozporządzenia 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów 
oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE 
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia 
polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany 
(Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r.  - w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 
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Nr 202, poz. 2072). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania i ch znakiem budowlanym 
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 
Nr 198, poz. 2042). 
10.3. Inne dokumenty i instrukcje 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, 
V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 
Budowlanej, Warszawa 2003. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo- 
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE -CPV 45111000-8 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych  
z robotami rozbiórkowymi. 
1.2. Zakres stosowania SST 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót  
wymienionych w pkt. 1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające  
na celu wykonanie następujących robót: 
-Rozebranie części ścianek działowych w istniejącym budynku 
-Wykucie stolarki, 
-Rozebranie podłogi, 
-Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, 
-Rozebranie podłoża z betonu, 
-Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami  
i wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. Materiały 
Zgodnie z projektem. 
3. Sprzęt 
3.1. Do rozbiórki może być użyty dowolny sprzęt 
4. Transport 
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. Przewożony ładunek zabezpieczyć 
przed przesuwaniem i spadaniem. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Zasady wykonywania robót rozbiórkowych. 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
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- wykonać ogrodzenie i oznaczenie terenu, 
- przygotować odpowiednie urządzenia do usuwania z budynku materiałów z rozbiórki, 
- zaznajomić pracowników zatrudnionych przy robotach rozbiórkowych z zakresem,  
kolejnością i sposobem wykonywania prac, 
-pracowników zaopatrzyć w odzież roboczą i ochronną, 
- do usuwania gruzu stosować zsypy kryte w żadnym przypadku nie wolno gruzu i innych  
materiałów rozbiórkowych zrzucać z góry i wyrzucać przez okna, 
- znajdujące się w pobliżu budynki, drzewa, latarnie i t.p. Zabezpieczyć przed uszkodzeniem, 
-przejścia i przejazdy w zasięgu robót zabezpieczyć i wyraźnie oznakować, 
-rozbiórkę rozpocząć od odłączenia przez osobę uprawnioną napięcia elektrycznego, 
-wszystkie roboty rozbiórkowe powinny być wykonane w taki sposób, aby zapewnić 
maksymalny odzysk materiałów nadających się do ponownego użycia, 
-rozbiórki elementów konstrukcyjnych nie wolno wykonywać  w kilku poziomach, 
- robotnicy wykonujący roboty rozbiórkowe na wysokości powyżej 4 m powinni być 
zabezpieczeni pasami, przy czym lina od pasa musi być przymocowana do trwałych części  
budowli, nie rozbieranych w tym momencie, 
- przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych wykonawcy mają obowiązek sprawdzenia,  
czy w miejscach zagrożenia nie ma osób postronnych, 
- przy pracach rozbiórkowych i wyburzeniowych mają zastosowanie przepisy bezpieczeństwa  
i higieny pracy ogólnie obowiązujące, 
- szczególnie ostrożnie prowadzić rozbiórkę w pobliżu elementów konstrukcyjnych  
przeznaczonych do pozostawienia, aby ich nie uszkodzić. 
6. Kontrola jakości robót 
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w pkt. 5. 
7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiarowymi są jednostki podane w poszczególnych pozycjach przedmiaru  
robót. 
8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
9. Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane  
przez Inspektora Nadzoru, mierzone w jednostkach podanych w pkt 7. 
Koszt wywozu i utylizacji gruzu ponosi wykonawca. 
10. Uwagi szczegółowe 
10.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor  
Nadzoru. 
10.2. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora 
Nadzoru. 
2. ROBOTY ZIEMNE - CPV 45111200-0 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót ziemnych. 
1.2. Zakres stosowania SST 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
ziemnych przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty obiektów budowlanych  
kubaturowych. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych  
w czasie budowy lub modernizacji obiektów kubaturowych i obejmują: 
a) wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-V), 
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b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu, 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami  
i wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
2. MATERIAŁY (GRUNTY) –OGÓLNE WYMAGANIA 
2.1. Do wykonania robót ziemnych materiały nie występują. 
2.2. Do wykonania podkładu należy stosować piasek zwykły. 
2.3. Do zasypania wykopów może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu nie  
zamarznięty i bez zanieczyszczeń organicznych i odpadów materiałów budowlanych.  
3. SPRZĘT 
Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu jak również ręcznie. 
4. TRANSPORT 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość  
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami SST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora 
nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
5.2. Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu 
Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu  
należy wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 
Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków zasadnicze linie budynków i 
krawędzi wykopów powinny być wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale 
poza obszarem wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na ławach  
powinno być  sprawdzane przez nadzór techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w  
dzienniku budowy. 
Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/– 5 cm dla 
wyznaczenia charakterystycznych punktów załamania. 
Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niż +/–10 
cm. Różnice w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie mogą przekroczyć 
+1 cm i –3 cm. 
Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/–10 cm, a 
krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 
Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości 
wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie 
powinna przekraczać10 cm przy pomiarze łatą 3 -metrowa. 
5.3. Warunki wykonania zasypki: 
-zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych 
w nim robót, 
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-przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadów 
materiałów budowlanych i śmieci, 
-układanie i zagęszczanie gruntów winno być wykonane warstwami o grubości 0,25m-przy 
zastosowaniu ubijaków ręcznych, 0,50-1,00m -przy stosowaniu ubijaków obrotowo –
udarowych (żabka), 0,40m - przy stosowaniu wibratorów. 
-nasypanie i zagęszczenie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób 
niepowodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej i cieplnej. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Wykopy 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny 
obejmować: 
-zgodność wykonania robót z dokumentacją, 
-prawidłowość wytyczenia robót w terenie, 
-przygotowanie terenu, 
-rodzaj i stan gruntu w podłożu, 
-wymiary wykopów, 
-zabezpieczenie i odwodnienie wykopów, 
6.2. Wykonanie podkładów 
Sprawdzeniu podlega: 
-przygotowanie podłoża, 
-materiał użyty na podkłady, 
-grubość i równomierność warstw podkładu, 
-sposób i jakość zagęszczenia. 
6.3. Zasypki 
Sprawdzeniu podlega: 
-stan wykopu przed zasypaniem, 
-materiały do zasypki, 
-grubość i równomierność warstw zasypki, 
-sposób i jakość zagęszczenia. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiarowymi są jednostki wyszczególnione w przedmiarach robót. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Wykopy -płaci się za m3gruntu w stanie rodzimym. 
Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych. 
Podkłady i nasypy -płaci się za m3 podkładu po zagęszczeniu. 
Zasypki - płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu. 
Transport gruntu - płaci się za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z 
uwzględnieniem odległości transportu. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 
odbiorze. 
3. BETONOWANIE -CPV 45262300-4 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych   
z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych w obiektach kubaturowych. 
1.2. Zakres stosowania SST 
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Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy  
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 
w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że  
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających  
z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu 
przepisów bhp. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem konstrukcji 
betonowych i żelbetowych w obiektach kubaturowych. Specyfikacja dotyczy wszystkich 
czynności mających na celu wykonanie robót związanych z: 
–przygotowaniem mieszanki betonowej, 
–wykonaniem rusztowań, 
–wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem, 
–układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, 
–pielęgnacja betonu. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z  
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
2.1. Składniki mieszanki betonowej 
2.1.1. Cement 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania dla cementu portlandzkiego 
czystego wg PN-B-30000:1990 
Dopuszcza się stosowanie: -marki "25" -dla betonu klasy B7,5 -B20 -marki "35" - dla betonu 
klasy powyżej B20  
Cement winien być pakowany w worki papierowe co najmniej trzywarstwowe. Masa worka z 
cementem 50 kg. Worki powinny być opisane i zawierać następujące dane: -oznaczenie -
nazwa wytwórni i miejscowości, -masa worka z cementem, - data wysyłki -termin trwałości 
cementu. 
2.1.2. Kruszywo 
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością  
uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 
–1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego, 
–3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie 
prostopadłej do kierunku betonowania. 
Do betonów klas B30 i wyższych należy stosować wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe 
marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. 
Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, że zostały one zbadane w 
placówce badawczej wskazanej przez zamawiającego, a wyniki badań spełniają wymagania 
dotyczące grysów granitowych i bazaltowych. 
Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 
–zawartość pyłów mineralnych –do 1%, 
–zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłużonych płaskich) –do 20%, 
–wskaźnik rozkruszenia: 
• dla grysów granitowych –do 16%, 
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• dla grysów bazaltowych i innych –do 8%, 
–nasiąkliwość–do 1,2%, 
–mrozoodporność według metody bezpośredniej –do 2%, 
–mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%, 
–reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) nie 
powinna wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 
–zawartość związków siarki –do 0,1%, 
–zawartość zanieczyszczeń obcych –do 0,25%, 
–zawartosść zanieczyszczeń organicznych, nie dających barwy ciemniejszej od wzorcowej. 
Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub 
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. Zawartość poszczególnych 
frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w granicach: 
–do 0,25 mm –14÷19%, 
–do 0,50 mm –33÷48%, 
–do 1,00 mm –53÷76%. 
Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 
–zawartość pyłów mineralnych –do 1,5%, 
–reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) nie  
powinna wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 
–zawartość związków siarki –do 0,2%, 
–zawartość zanieczyszczeń obcych –do 0,25%, 
–zawartość zanieczyszczeń organicznych –nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej, 
–w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. 
Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom obejmującym: 
–oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2000 lub PN-EN 933-2:1999, 
–oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-EN 933-7:2000, 
–oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość 
zanieczyszczeń obcych, 
–oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-EN 933-8:2001,PN-EN 933-
9:2001 lub PN-EN 933-10:2002. 
3. SPRZĘT 
Sprzęt winien posiadać świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać 
w betoniarkach o wymuszonym działaniu. 
4. TRANSPORT 
4.1. Transport cementu i przechowywanie cementu –wg PN-EN 197-1:2002 
• Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK co  
najmniej trzywarstwowe wg PN-EN 197-1:2002. 
• Masa worka z cementem powinna wynosić 50±2 kg. Kolory rozpoznawcze worków oraz 
napisy na workach powinny być zgodne z PN-EN 197-1:2002. 
• Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosamochody wyposażone we 
wsypy umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do ładowania  i 
wyładowania cementu. Cement wysyłany luzem powinien mieć identyfikator zawierający  
dane zgodnie z PN-EN 197-1:2002. 
• Do każdej partii dostarczanego cementu powinien być dołączony dokument dostawy 
zawierający dane oraz sygnaturę odbiorczą kontroli jakości wg PN-B-197-1:2002. 
4.2. Magazynowanie kruszywa 
Kruszywo należy przechowywać na dobrze zagęszczonym i odwodnionym podłożu w  
warunkach zabezpieczających je przed rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz  
zmieszaniem z kruszywem innych klas petrograficznych, asortymentów, marek i gatunków. 
4.3. Ogólne zasady transportu masy betonowej 
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Masę betonową można transportować mieszalnikami samochodowymi („gruszkami”). Ilość  
gruszek należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem  
odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii  
samochodu. 
Niedozwolone jest stosowanie samochodów skrzyniowych ani wywrotek. 
Czas  trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca, 
układania masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu 
zagęszczenia i rodzaju konstrukcji.  
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
–90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 
–70 minut przy temperatur ze otoczenia +20°C 
–30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora Nadzoru 
prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
–prawidłowość wykonania deskowań , rusztowań , usztywnień pomostów itp., 
–prawidłowość wykonania zbrojenia, 
–zgodność rzędnych z projektem, 
–czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 
wielkość otuliny, 
–przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 
–prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw 
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp., 
–prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w 
betonową konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.), 
– gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1:2003  
i PN-B-06251. 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego 
wpisem do dziennika budowy. 
5.2.Wytwarzanie, podawanie i układanie mieszanki betonowej 
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie 
wagowo z dokładnością: 
–±2% –przy dozowaniu cementu i wody, 
–±3% –przy dozowaniu kruszywa. 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 
Wagi powinny być kontrolowane co najmniej raz w roku. Urządzenia dozujące wodę i płynne 
domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w miesiącu. Przy dozowaniu składników 
powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Czas 
mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 2 minuty. 
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji 
umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek  
plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji  
mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości 
większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest 
większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub 
leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać wymogów 
dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 
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–w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z 
pojemnika lub rurociągu pompy bądź też za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do  
40cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 
– przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 
rurociągu pompy, przy betonowaniu oczepów, gzymsów, wsporników, zamków i stref  
przydylatacyjnych stosować wibratory wgłębne. 
Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki: 
–wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o 
średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie 
poziomej, 
–podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 
wibratora, 
–podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głebokość 5÷8 
cm w warstwę poprzedni i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20÷30 s., po 
czym wyjmować powoli w stanie wibrującym, 
– kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 
promieniem skuteczne go działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3÷0,5 m, 
–belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt 
pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości; 
–czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym 
miejscu powinien wynosić od 30 do 60 s., 
–zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 
głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy  
ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola. 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i 
uzgodnionych z Projektantem. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z 
Projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą,  że powinna ona być  
prostopadła do powierzchni elementu. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z powierzchni 
betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz  
zwilżenie wodą.  Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem 
betonowania. 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie 
betonowania nie powinno sie odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym  
stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20 st. C, czas trwania  
przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. 
Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia  
i poprzednio ułożonego betonu. 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest 
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe 
wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
5.3.Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż 
plus 5 st. C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co  
najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa  
powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak  
zabetonowana konstrukcja. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w 
temperaturze do  
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–5 st. C, jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury 
mieszanki betonowej  +20st. C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu 
przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili 
opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 35 st. C. 
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy  
wówczas zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii. 
5.4. Pielęgnacja betonu 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 
przed deszczem i nasłonecznieniem. 
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5 st. C należy nie pózniej niż po 12 godz. od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
Przy temperaturze otoczenia +15 st. C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 
dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na 
dobę. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i 
drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co 
najmniej 15 MPa. 
5.5.Wykańczanie powierzchni betonu 
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 
–wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 
ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 
–pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 
–wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 
Ostre krawędzie betonu po roz deskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja 
projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to 
bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za 
pomocą tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po 
rozbiórce deskowania. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz 
podanymi wyżej wymogami. Roboty podlegają odbiorowi. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Objętość konstrukcji betonowej lub żelbetowej oblicza się w m3.  
Do obliczenia ilości przedmiarowej lub obmiarowej przyjmuje się wymiary według 
dokumentacji projektowej.  
Z kubatury nie potrąca się rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym od 6 cm2. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg  
zasad podanych wyżej. 
8.1. Odbiór częściowy 
-polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy  
odbiorze ostatecznym robót. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 
budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, 
jeżeli Remont Świetlicy w Granicach taką formę przewiduje umowa. 
8.2. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do  
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ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót betoniarskich może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego  
zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu 
odbiorów częściowych robót. Płaci się za roboty wykonane w jednostkach określonych  
w punkcie 7. 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
PN -EN 206-1:2003 Beton. Część1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 –jw.  
PN-EN 206-1:2003/A1:2005 –jw.  
PN-EN 206-1:2003/A2:2006 –jw.  
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, wydanie Arkady –1990 rok. 
4. ROBOTY MUROWE CPV 45262520-2 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania  
dotyczące wykonania i odbioru robót przy wznoszeniu konstrukcji murowych w warunkach  
nie narażonych na destrukcyjne oddziaływanie środowiska korozyjnego. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza SST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji  
robót wymienionych w pkt. 1.2., a objętych zamówieniem określonym w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko  
w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność,  
że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania 
wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy 
uwzględnieniu przepisów bhp. 
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych SST 
Przedmiotem specyfikacji jest także określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów 
wykorzystywanych do robót murowych oraz wymagań dotyczących wykonania i odbiorów  
murów wewnętrznych. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami : 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Rodzaje materiałów 
Materiały i wyroby wykorzystywane w robotach murarskich: 
–elementy murowe: ceramiczne, silikatowe, z betonów zwykłych i lekkich, z betonu 
komórkowego autoklawizowanego, 
–zaprawy murarskie: cementowa,  cementowo -wapienna, wapienna, 
–wyroby dodatkowe: kotwy, listwy kotwiące, wieszaki i wsporniki, 
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–inne wyroby i materiały. 
Wszystkie materiały i wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych powinny 
odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach  
technicznych). 
3. SPRZĘT 
Do wykonywania robót murarskich należy stosować dowolnego typu sprzęt. 
4. TRANSPORT 
Wyroby i materiały do robót murowych mogą być przewożone dowolnymi środkami  
transportu. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Roboty murowe należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą 
specyfikacją  techniczną i zasadami sztuki murarskiej. 
O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach  
odniesienia wyrobów murowych nie podano inaczej, to: 
-mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania elementów 
murowych i grubości spoin tak, aby ściana stanowiła jeden element konstrukcyjny, 
-układane na płask, a nie na rąb lub na stojąco, 
-wiązania w sąsiednich warstwach muru powinny być usytuowane mijankowo, 
-materiały winny być czyste i wolne od kurzu, moczone, jeżeli takie wymaganie zawarto 
w dokumentach odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu, 
- stosowanie elementów murowych połówkowych przy murowaniu słupów i filarów, poza  
liczbą konieczną do uzyskania prawidłowego wiązania, jest niedopuszczalne, 
-liczba elementów murowych połówkowych nie powinna przekraczać: 
–w murach konstrukcyjnych zbrojonych –10%, 
–w murach konstrukcyjnych niezbrojonych –15%, 
–w ścianach wypełniających, podokiennych i na poddaszu –50%, 
-grubości mniejszej niż 1 cegła, murowane na zaprawy zwykłe, mogą być wykonywane przy 
temperaturze powyżej 0°C, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe mogą być wykonywane 
przy minimalnej temperaturze określonej przez producenta zaprawy, 
-grubości 1 cegły i grubszych dopuszcza się przy temperaturze poniżej 0°C pod warunkiem 
stosowania środków umożliwiających wiązanie i twardnienie zaprawy, przewidzianych w 
specyfikacji technicznej, lub pod warunkiem dopuszczenia takiej możliwości przez 
producenta zaprawy. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Badania materiałów 
Badania należy przeprowadzić pośrednio na podstawie przedłożonych: 
–deklaracji zgodności lub certyfikatów, 
–zapisów dziennika budowy, protokołów przyjęcia materiałów na budowę, 
–deklaracji producentów użytych wyrobów. 
Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry 
techniczne odpowiadają wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej  
specyfikacji technicznej. 
6.2. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót murowych  
z dokumentacją projektową, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami 
producentów. Badania te w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia zbrojenia oraz 
wewnętrznych części muru ulegających zakryciu, a także kontroli jakości zapraw 
wykonywanych na budowie. Ponadto po wykonaniu stanu surowego budynku i stanu 
wykończeniowego, ale przed podłączeniem urządzeń gazowych, trzonów kuchennych, 
pieców, kominków należy sprawdzić przewody kominowe. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest m2 muru określonej grubości. 
Ilość jednostek obmiarowych muru określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem  
zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Odbiór robót murowych powinien odbywać się przed wykonaniem tynków i innych  
robót wykończeniowych. Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
−dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania  
robót, 
−szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 
robót, 
−dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych  
robót, 
−dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 
materiałów i wyrobów budowlanych, 
−protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, 
−protokoły odbiorów częściowych, 
−instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
−wyniki badań laboratoryjnych, badań kominiarskich i ekspertyz. 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
8.2 Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli 
zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
−ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
−ocenę wyników badań, 
−wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
−stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót murowych z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I  
PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Rozliczenie robót murowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego  
zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu  
odbiorów częściowych robót. 
Płaci się za rzeczywiście wykonane roboty w jednostkach określonych w punkcie 7. 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczące elementów murowych –Część1: Elementy 
murowe ceramiczne. 
PN-EN 771-3:2005 Wymagania dotyczące elementów murowych –Część3: Elementy 
murowe z betonu kruszowego (z kruszywami zwykłymi i lekkimi). 
PN-EN 771-4:2004 Wymagania dotyczące elementów murowych –Część4: Elementy  
murowe z auto klawizowanego betonu komórkowego. 
PN-EN 845-1:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów –Część1: Kotwy, listwy 
kotwiące, wieszaki i wsporniki. 
PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów –Część2: Nadproża. 
PN-EN 1443:2005 Kominy –Wymagania ogólne. 
PN-EN 1858:2005 Kominy –Części składowe –Kształtki betonowe. 
PN-EN 13063-2:2005(U) Kominy–System kominów z glinianymi /ceramicznymi kanałami 
spalinowymi –Część2: Wymagania i metody badań w warunkach wilgotnych. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
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PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia –
Zaprawy o określonym składzie materiałowym, wytwarzane na miejscu budowy. 
PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły –
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze. 
5. ROBOTY IZOLACYJNE -HYDROIZOLACJE CPV45320000-6 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące  
wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych podziemnych części i 
przyziemi budynków. 
1.2. Zakres stosowania SST 
SST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających  
z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy 
uwzględnieniu przepisów bhp. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mają cych na celu wykonanie izolacji i 
uszczelnienie powierzchni poziomych i pionowych usytuowanych w częściach podziemnych  
i przyziemiach budynków. 
1.4. Określenia podstawowe, definicje 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich 
normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w SST. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót hydroizolacyjnych 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 
2. MATERIAŁY 
Materiały stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych w 
częściach podziemnych i przyziemiach budynków powinny mieć: 
–oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską  
aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii  
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejską 
za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 
 – deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, 
jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo  
–oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą 
lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 
– okres przydatności do użycia podany na opakowaniu. 
2.1. Rodzaje materiałów 
Materiały przewidziane w dokumentacji projektowej do wykonania robót 
hydroizolacyjnych części podziemnych i przyziemi budynków powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
2.1.1.Wyroby do hydroizolacji powłokowych 
Do hydroizolacji powłokowych przewidziane są masy: 
– asfaltowe i asfaltowo-polimerowe, spełniające wymagania określane w normach  
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i aprobatach technicznych. 
2.1.2. Wyroby do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych z materiałów rolowych 
Do wykonywania izolacji części podziemnych i przyziemi budynków służą następujące 
materiały rolowe: 
– papy asfaltowe na tekturze i na welonie szklanym oraz papy termozgrzewalne i 
samoprzylepne, 
– folie z tworzyw sztucznych i kauczuku. 
Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje się z folii polietylenowych o grubości 0,3 mm. 
3. SPRZĘT 
Do wykonywania robót należy stosować dowolnego typu sprzęt.
4. TRANSPORT 
Materiały do robót izolacyjnych należy przewozić w oryginalnych opakowaniach. Materiały 
rolowe należy ustawiać równomiernie obok siebie na całej powierzchni ładunkowej środka 
transportu i zabezpieczać przed możliwością przesuwania się w trakcie przewozu. 
Środki transportu do przewozu wyrobów izolacyjnych workowanych muszą umożliwiać  
zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem, przemarznięciem, przegrzaniem i 
zniszczeniem mechanicznym. Materiały płynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. 
należy chronić przed przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. 
Transport materiałów do robót izolacyjnych i materiałów wykorzystywanych w innych 
robotach budowlanych nie może odbywać się po wcześniej wykonanej izolacji. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Do wykonywania robót hydroizolacyjnych w części podziemnej i przyziemiu budynku 
można przystąpić po zakończeniu poprzedzających robót budowlanych i robót mogących 
stanowić przyczynę uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli 
podłoży pod roboty izolacyjne a tak że kontroli materiałów. 
Wykonanie robót powinno być zgodne z kartami technicznymi stosowanych materiałów. 
5.1. Wymagania dotyczące podłoży pod hydroizolacje 
Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych i przyziemi budynków 
wykonuje się na podłożach: 
–betonowych lub żelbetowych monolitycznych, 
–murowanych z kamienia, cegły ceramicznej budowlanej pełnej, klinkierowej, betonowej lub  
z bloczków betonowych, 
–z gładzią cementową lub otynkowanych tynkiem cementowym. 
Podłoża pod hydroizolację podziemnych powierzchni i przyziemi budynków powinny 
spełniać następujące wymagania ogólne: 
–powinny być nośne i nieodkształcalne, 
–powierzchnia powinna być czysta, odtłuszczona, odpylona, równa, wolna od mleczka  
cementowego, bez kawern, ubytków, wypukłości, pęknięć (luzne części należy usunąć,  
wypukłości powyżej 2 mm zlikwidować przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie,  
a ubytki i zagłębienia o głębokości powyżej 2 mm i rysy o szerokości większej niż 2 mm 
wypełnić zaprawą naprawczą zalecaną przez producenta wyrobów hydroizolacyjnych), 
–połączenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mieć wykonane 
fasety o promieniu nie mniejszym niż 3 cm lub powinny być sfazowane pod katem 45°na  
szerokości i wysokości co najmniej 5 cm od krawędzi (sposób ich wykonania powinien być 
zgodny z wymaganiami producenta podanymi w aprobacie technicznej lub karcie technicznej  
przewidywanych do stosowania wyrobów hydroizolacyjnych), 
–podłoże powinno być suche (wilgotność nie przekraczająca 5%) lub wilgotne odpowiednio  
do wymagań producenta wyrobów hydroizolacyjnych podanych w aprobacie technicznej lub 
karcie technicznej (katalogowej), 
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– odpowiednio do wymagań producenta wyrobów hydroizolacyjnych określonych w 
aprobacie technicznej lub karcie technicznej podłoże należy zagruntować roztworem do 
gruntowania właściwym dla rodzaju nakładanej warstwy izolacyjnej. Powierzchnia 
zagruntowana przed ułożeniem izolacji powinna być całkowicie wyschnięta, a powłoka 
gruntująca powinna być równomiernie rozłożona (ciągła). Do gruntowania podłoży 
betonowych wykonanych na płytach styropianowych nie wolno stosować roztworów 
zawierają cych rozpuszczalniki. 
5.2. Wymagania dotyczące wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych 
części podziemnych i przyziemi budynków 
Zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót” ITB część C. Zeszyt 5 
wymagania szczegółowe dotyczące izolacji przeciwwilgociowych wykonywanych w części  
podziemnej i przyziemiu budynku są następujące: 
–izolacje powłokowe mogą być wykonywane tylko od strony zewnętrznej fundamentów, 
liczba układanych warstw powinna być zgodna z dokumentacją projektową, ale nie mniejsza  
niż 2, a łączna grubość tych warstw powinna wynosić co najmniej 2 mm, 
–przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia 
mechaniczne (np. mas bitumicznych) wskazane jest wykonanie dodatkowej warstwy 
osłonowej na powierzchni takiej izolacji, przed zasypaniem jej gruntem, 
–wymagania dotyczące wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pap asfaltowych są 
takie same jak dla izolacji wodochronnych z pap asfaltowych, różnica polega tylko na  
doborze odpowiedniej papy i ilości jej warstw, 
–izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podłoża powinny być  
dodatkowo uszczelniane w miejscach zamocowań, 
–folie z tworzyw sztucznych z wytłoczeniami można traktować jako warstwy 
przeciwwilgociowe, jeżeli zapewniono szczelność na zakładach tych folii, skutecznie 
uszczelniono krawędź poziomą folii na powierzchni ściany, rozwiązano uszczelnienie w 
miejscach załamań izolacji oraz w rejonie połączenia z izolacją poziomą; przy braku 
szczegółowych rozwiązań w tym zakresie, folie takie można traktować jedynie jako 
dodatkowe warstwy drenażowe. 
W przypadku wykonywania izolacji wodochronnych z pap asfaltowych termozgrzewalnych,  
które są przeznaczone do przyklejania do podłoża oraz sklejania między sobą metodą 
zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy płomieniem palnika gazowego  
do momentu nadtopienia masy powłokowej  
–należy przestrzegać następujących zasad: 
–palnik powinien być ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewał podłoże i 
wstęgę papy od strony przekładki anty adehzyjnej; jedynym wyjątkiem jest klejenie papy na  
powierzchni płyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza się 
ogrzewania podłoża, 
–dla uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień 
palnika powinien być ciągle przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej, 
–niedopuszczalne jest miejscowe przegrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego spływu  
masy asfaltowej lub jej zapalenia, 
–fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć do  
ogrzewanego podłoża wałkiem, o długości równej szerokości pasma papy. 
Materiały rolowe z tworzyw sztucznych mogą być mocowane do podłoża i łączone metodą: 
–klejenia lub wulkanizacji, 
–zgrzewania, 
–mocowania mechanicznego. 
Sposób mocowania i łączenia materiału izolacyjnego musi być zgodny z wymaganiami 
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określonymi przez producenta tego materiału w dokumencie odniesienia (aprobacie 
technicznej). 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót z dokumentacją  
projektową, szczegółową specyfikacją techniczną i instrukcjami producentów wyrobów 
stosowanych do izolacji. W odniesieniu do izolacji wielowarstwowych badania te powinny 
być przeprowadzane przy wykonywaniu każdej warstwy. Powinny one obejmować 
sprawdzenie: 
–przestrzegania warunków prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w punkcie 5 
niniejszej SST, 
–poprawności zagruntowania podłoży oraz wykonania poszczególnych warstw w sposób  
zapewniający ich ciągłość i szczelność, 
–poprawności obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych 
budynku, 
–poprawności obrobienia przebić i przejść przewodów, rur lub innych elementów 
budowlanych przez izolację, 
–na bieżąco, w trakcie realizacji każdej warstwy, ilości zużywanych materiałów izolacyjnych. 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały 
wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót hydroizolacyjnych, w szczególności w  
zakresie: 
–zgodności z dokumentacją projektową, SST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono 
w dokumentacji powykonawczej, 
–jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
–prawidłowości przygotowania podłoży, 
–prawidłowości wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw 
ochronnych i dociskowych, 
–sposobu wykonania i uszczelnienia przebić i przejść przez izolację , przerw roboczych, 
dylatacji i zakończeń krawędzi izolacji oraz obróbek. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostka obmiarową jest m2. 
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciw wodne oblicza się w metrach kwadratowych 
izolowanej  
powierzchni w rozwinięciu. Wymiary powierzchni przyjmuje się  w świetle surowych murów. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy robotach związanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych  
elementami ulegającymi zakryciu są podłoża i poszczególne warstwy w izolacjach  
wielowarstwowych. Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót  
hydroizolacyjnych, natomiast odbiór każdej ulegającej zakryciu warstwy izolacji 
wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed ułożeniem kolejnej warstwy. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz 
materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez 
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
8.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak 
przy odbiorze ostatecznym robót. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania 
częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje. 
8.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do  
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ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową oraz szczegółową  
specyfikacją techniczną. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i 
terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać mowa. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Rozliczenie robót hydroizolacyjnych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu 
pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po 
dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót 
hydroizolacyjnych w podziemnej części i przyziemiu budynku stanowi wartość tych robót 
obliczona na podstawie: 
–określonych w dokumentach umownych cen jednostkowych i ilości wykonanych robót 
obmierzonych i zaakceptowanych przez zamawiającego 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1.Normy 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe –Metody badań. 
PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa. 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
(Zmiana Az1). 
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na  
gorąco. 
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana A1). 
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny 
szklanej i welonu szklanego. 
10.2.Ustawy 
–Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.z 2004 r. Nr 92,poz. 
881). 
–Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004  
r. Nr 204, poz. 2087). 
–Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr207, poz. 
2016 z późn. zmianami). 
–Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z2001 
r. Nr 11, poz. 84 z późn. zmianami). 
10.3. Inne dokumenty i instrukcje 
–Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 3)  
Arkady, Warszawa 1990 r. 
–Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część C:Zabezpieczenia i  
izolacje. Zeszyt 5: Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych 
budynków. Warszawa 2005 r. 
6 . IZOLACJA CIEPLNA CPV-45321000-3 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
termoizolacyjnych. Termoizolacja, której wymagania określone sąw niniejszej SST 
stanowi również izolację akustyczną. 
1.2. Zakres stosowania SST 
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SST stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających 
z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu  
przepisów bhp. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie izolacji termicznej  
i akustycznej; 
-izolacja ścian ze styropianu, 
- izolacja pod posadzkowa z twardego styropianu lub styroduru 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami, aprobatami 
technicznymi i przepisami obowiązującymi w budownictwie. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich 
wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
Materiały stosowane do wykonania izolacji cieplnych i akustycznych powinny mieć: 
–oznakowanie znakiem CE co oznacza,że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 
normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską  aprobatą techniczną 
lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną  z 
wymaganiami podstawowymi, albo 
–deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, 
jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo 
–oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską  Normą 
lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 
–okres przydatności do użycia podany na opakowaniu. 
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiały do izolacji termicznych -styropian. 
Płyty ze styropianu FS20 jako izolacje pod posadzkowe. 
Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu ekspandowanego określa norma -PN-
EN13163. 
Płyty styropianowe układa się w stosy o poj. 0,5-3,6m3, przy czym wysokość stosu nie 
powinna być wyższa niż 2m. Na opakowaniu powinna być naklejona etykieta zawierająca  
nazwe zakładu, oznaczenie, nr partii, datę produkcji, ilość i pieczątkę pakowacza. 
Płyty styropianowe należy przechowywać w opakowaniach z dala od źródeł ognia. Płyty 
styropianowe należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów bhp. 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla  
środowiska, a także bezpieczne dla brygad roboczych wykonujących izolacje. Przy doborze 
narzędzi i sprzętu należy uwzględnić również wymagania producenta. 
4. TRANSPORT 
Materiały do izolacji cieplnych można przewozić jednostkami transportu samochodowego. 
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Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić 
sprzętem mechanicznym. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje się ręcznie.  
Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi  
pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki. 
Środki transportu do przewozu wyrobów izolacyjnych workowanych muszą umożliwiać  
zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem i zniszczeniem mechanicznym. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Do wykonywania izolacji należy stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 
Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe należy 
układać na styk bez szczelin. 
Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. 
Przy układaniu płyt w kilku warstwach każdą warstwę układać na mijankę, przesunięcie 
styków winno wynosić min. 3 cm. W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy 
chronić przed zawilgoceniem (przez nakrycie foli ą lub papą). 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Przed przystąpieniem do robót termoizolacyjnych należy przeprowadzić badania materiałów,  
które będą wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę zgodności oceny stanu 
istniejącego opisanego w dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym. 
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta 
zaświadczeniem o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub  
innym równorzędnym dokumentem. Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez 
dokumentów potwierdzających ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności  z 
dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów  
z wystawionymi atestami wytwórcy. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 
odpowiadają normom państwowym. Nie należy stosować również materiałów 
przeterminowanych. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo 
wpisywane do dziennika budowy. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaproponowanych 
przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
−dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 
robót, 
−dziennik budowy 
−dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych  
materiałów i wyrobów budowlanych, 
−protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 
−wyniki ewentualnych badań laboratoryjnych i ekspertyz, jeżeli takie były zlecane. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy  
zamawiającym a wykonawcą. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Rozliczenie robót termoizolacyjnych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu 
pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót 
termoizolacyjnych stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie cen jednostkowych 
określonych w dokumentach umownych i ilości wykonanych i zaakceptowanych przez 
zamawiającego robót. 
10.DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1.Normy 
PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i 
współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 
PN-EN ISO 10456:2004 Materiały i wyroby budowlane. Procedury określania deklarowanych  
i obliczeniowych wartości cieplnych. 
PN-EN 12524:2003Materiały i wyroby budowlane. Właściwości cieplno-wilgotnościowe. 
Tabelaryczne wartości obliczeniowe. 
PN-EN ISO 13789:2001 Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat ciepła przez  
przenikanie. Metoda obliczania. 
PN-EN ISO 13788:2003 Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych  
i elementów budynku. Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna do uniknięcia  
krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacja międzywarstwowa. Metody obliczania. 
PN-EN ISO 717-2:1999 Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i  
izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków 
uderzeniowych. 
10.2.Ustawy 
–Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,poz. 
881). 
–Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 
2087). 
–Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. 
zmianami). 
–Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych 
(Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1121 oraz Dz. U. z 2001 r. Nr 76, poz. 808). 
7. TYNKOWANIE [CPV 45410000-4] 
2.1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące  
wykonania i odbioru tynków zwykłych wewnętrznych i wykonania gładzi. 
2.1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i  
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. Powyżej.  
2.1.3. Przedmiot i zakres robót objętych SST 
Specyfikacja dotyczy wykonania wszystkich czynności umożliwiających i mających na celu  
wykonanie tynków wewnętrznych ścian obiektu: 
–tynki wewnętrzne ścian i stropów kat. III-gładzie z gipsu szpachlowego 
2.1.4.Określenia podstawowe, definicje 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi  
normami. 
2.1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z  
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 
2.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
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2.2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, 
2.2.2.Rodzaje materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót tynkarskich powinny odpowiadać wymaganiom  
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
2.2.2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować 
można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN1008:2004 . Bez badań 
laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód  
ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje 
i muł. 
2.2.2.2. Piasek 
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13139:2003 „Kruszywa do zapraw”,  
a w szczególności: 
–nie zawierać domieszek organicznych, 
–mieć frakcję różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek  
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw  
wierzchnich  
–średnioziarnisty odmiany 2. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić 
całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 
2.2.2.3. Zaprawy budowlane do wykonania tynków zwykłych 
• Marka i skład zaprawy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501 
„Zaprawy budowlane zwykłe” lub aprobatom technicznym (w specyfikacji szczegółowej  
należy uściślić wymagania). 
• Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 
• Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko  
po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3godzin. 
• Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
• Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement według normyPN-EN 197- 
1:2002 „Cement –Część1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów  
powszechnego użytku”. Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować cement z dodatkiem  
żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura  
otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 
• Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone  
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.  
Wapno powinno spełniać wymagania normy PN-EN-459. Skład objętościowych składników  
zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz  
rodzaju cementu i wapna. 
· zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta 
2.3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
2.3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Część ogólna” 
2.3.2.Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych  
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla  
środowiska. 
Przy doborze sprzętu i narzędzi należy uwzględnić również wymagania producenta. 
Do wykonywania robót tynkarskich należy stosować następujący sprzęt i narzędzia  
pomocnicze: 
a) do przygotowania podłoża  
– młotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysłowe, 
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Przed przystąpieniem do robót tynkowych należy przeprowadzić badania materiałów, które  
będą wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór (międzyoperacyjny)  
podłoży. 
2.6.2.1. Badania przygotowania podłoży 
Stan podłoża podlega sprawdzeniu w zakresie: 
a) wilgotności –poprzez ocenę wyglądu, próbę dotyku lub zwilżania, ewentualnie w razie  
potrzeby pomiar wilgotności szczątkowej przy pomocy wilgotnościomierza elektrycznego, 
b) równości powierzchni –poprzez ocenę wyglądu i sprawdzenie przy pomocy łaty, 
c) przywierających ciał obcych, kurzu i zabrudzenia –poprzez ocenę wyglądu i próbę 
ścierania, 
d) obecności luźnych i zwietrzałych części podłoża –poprzez próbę drapania (skrobania)  
i dotyku, 
e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami –poprzez ocenę wyglądu  
i próbę zwilżania, 
f) chłonności podłoża –poprzez ocenę wyglądu oraz próbę dotyku i zwilżania, 
g) obecność wykwitów –poprzez ocenę wyglądu, 
h) złuszczania i powierzchniowego odspajania podłoża –poprzez ocenę wyglądu. 
2.6.3.Badania w czasie robót 
2.6.3.1. Badania w czasie robót tynkowych polegają na bieżącym sprawdzeniu zgodności ich  
wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. 
2.6.4.Badania w czasie odbioru robót 
2.6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań 
W tynkach kat. III nie dopuszcza się: 
-pęknięć, wyprysków i spęcznień, 
-trwałych śladów zacieków, 
-wykwitów (nalotów) tynku przenikających z podłoża, 
-odparzeń, pęcherzy i odstawania w wyniku niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 
2.7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
2.7.1.Ogólne zasady obmiaru podano w SST „Część ogólna” pkt 7 
2.7.2.Szczegółowe zasady obmiaru robót tynkowych 
Powierzchnię tynków wewnętrznych ścian oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn  
długości ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy 
wyrównawczej na stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem. 
Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w 
świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. 
Powierzchnię stropów żebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według 
wymiarów w stanie surowym. 
Powierzchnię tynków zewnętrznych ścian oblicza się jako iloczyn długości ścian w 
rozwinięciu w stanie surowym i wysokości mierzonej od wierzchu cokołu lub terenu do 
górnej krawędzi ściany, dolnej krawędzi gzymsu lub górnej krawędzi tynku, jeżeli ściana jest  
tynkowana tylko do pewnej wysokości. 
Powierzchnię pilastrów, słupów i innych elementów oblicza się w rozwinięciu tych 
elementów w stanie surowym. 
Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, okładzin,  
obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m. 
Przy potrącaniu powierzchni otworów okiennych i drzwiowych, do powierzchni tynków 
ścian, należy doliczyć powierzchnię ościeży w stanie surowym. 
2.8.SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
2.8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Część ogólna” pkt 82.8.2.Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu 
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Przy robotach tynkowych elementami ulegającymi zakryciu są podłoża. 
Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem nakładania wyprawy (odbiór 
międzyoperacyjny). 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże 
oczyścić i zmyć wodą. 
2.8.3.Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do  
ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacja projektową. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie  
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy  
zamawiającym a wykonawcą. 
2.9.PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH 
2.9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w SST „Część ogólna” 
pkt 9 
2.9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót tynkowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego  
zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu  
odbiorów częściowych robót. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót tynkowych  
stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 
–określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez zamawiającego lub 
–ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
2.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
2.10.1. Normy 
1. PN-70/B-10100Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
2. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 
3. PN-EN 197-1:2002Cement –Część1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku. 
4. PN-EN 197-1:2002/A1:2005jw. 
5. PN-EN 197-2:2002Cement –Część 2: Ocena zgodności. 
6. PN-EN 459-1:2003Wapno budowlane –Część 1: Definicje, wymagania i kryteria 
zgodności. 
7. PN-EN 459-2:2003Wapno budowlane –Część 2: Metody badań. 
8. PN-EN 459-3:2003Wapno budowlane –Część3: Ocena zgodności. 
9. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie  
i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu. 
10. PN-B-30041:1997Spoiwa gipsowe –Gips budowlany. 
11. PN-B-30042:1997Spoiwa gipsowe –Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 
12. PN-EN 13139:2003Kruszywa do zaprawy. 
13. PN-EN 13139:2003/AC:2004jw. 
2.10.2. Ustawy 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.  
881). 
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r.  
Nr 204, poz. 2087 z późn. zmianami). 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.  
1118). 
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7. KŁADZENIE GLAZURY [CPV 45431000-9] 
1.1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące  
wykonania i odbioru posadzek z płytek typu Gress oraz ceramicznych okładzin ściennych 
1.1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. jw. 
1.1.3. Przedmiot i zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 
wykonanie: 
–pokrycie podłóg płytkami typu gress, 
–pokrycie ścian płytkami (okładziny ścienne) 
Specyfikacja obejmuje wykonanie posadzek i okładzin przy użyciu kompozycji klejowych  
z mieszanek przygotowanych fabrycznie. 
1.1.4. Określenia podstawowe, definicje 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w SST „Część ogólna” 
Podłoże –element budynku, na powierzchni którego wykonane będą roboty posadzkowe  
i okładzinowe z płytek. 
Warstwa wyrównawcza –warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności lub różnic  
poziomów powierzchni podłoża. 
Warstwa wygładzająca –cienka warstwa wykonana dla uzyskania gładkiej powierzchni 
podłoża. 
Warstwa gruntująca –powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz zwiększająca  
przyczepność powłoki ochronnej. 
1.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót posadzkowych i okładzinowych 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z SST  
i poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
1.2.1.Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
podano w SST „Część ogólna” 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składanych  
na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót posadzkowych i okładzinowych. 
1.2.2.Rodzaje materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót posadzkowych i okładzinowych z płytek powinny  
odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach  
technicznych). 
1.2.2.1. Płytki GRESS wg PN EN 14 411 
-płytki ceramiczne wysoko spiekane nieszkliwione 
-rozmiar nomina 
lny: 300x300x9mm 
-nasiąkliwość: E Ł 0,1% 
-odporność na szok termiczny: odporne-odporność na plamienie: klasa 3 
-długość krawędzi: ± 0,5% 
-grubość: ± 5% 
-krzywizna boków: ± 0,3% 
-jakość powierzchni: min 95% bez widocznych wad 
1.2.2.2. Płytki ceramiczne glazurowane matowe i szkliwione wg PN EN 14 411 
-rozmiar nominalny: 200x200x7,5mm, 150x150x7,5mm 
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-nasiąkliwość: E < 10% 
-odporność na szok termiczny: odporne-odporność na plamienie: klasa 3 
-długość krawędzi: ± 0,5% 
-grubość: ± 5% 
-krzywizna boków: ± 0,3% 
-jakość powierzchni: min 95% bez widocznych wad 
1.2.2.3. Kompozycje klejące i zaprawy 
Kompozycje klejące do mocowania płytek muszą spełniać wymagania normy PN 
-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. 
Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub  
norm wg zaleceń producenta. 
1.2.2.4. Materiały pomocnicze 
Materiały pomocnicze do wykonywania posadzek i okładzin z płytek to: 
–listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 
–środki ochrony płytek i spoin, 
–środki do usuwania zanieczyszczeń, 
–środki do konserwacji posadzek i okładzin. 
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub  
odpowiednie aprobaty techniczne. 
1.3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
1.3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
1.3.2.Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót posadzkowych i okładzinowych 
Do wykonywania robót posadzkowych i okładzinowych należy stosować: 
–szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 
–szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
–narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek, 
–pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mm do 
rozprowadzania kompozycji klejących, 
–łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
–poziomice, 
–mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania  
kompozycji klejących, 
–pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 
–gąbki do mycia i czyszczenia, 
–wkładki (krzyżyki) dystansowe. 
1.4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
1.4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 
1.4.2.Wymagania szczegółowe dotyczące transportu materiałów i wyrobów do robót  
posadzkowych i okładzinowych  
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić 
sprzętem mechanicznym. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje się ręcznie.  
Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi  
pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki. 
Środki transportu do przewozu materiałów i wyrobów workowanych muszą umożliwiać 
zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem, przemarznięciem, przegrzaniem i 
zniszczeniem mechanicznym. Materiały płynne pakowane w pojemniki, kontenery itp.  
należy chronić przed przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. 
Jeżeli nie istnieje możliwość poboru wody na miejscu wykonania robót, to wodę należy  
dowozić w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozić wody  
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w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej 
przetrzymywano inne płyny bądź substancje mogące zmienić skład chemiczny wody. 
Transport materiałów wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie może odbywać 
się po wcześniej wykonanych posadzkach. 
1.5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
1.5.1.Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Część ogólna” pkt 5 
1.5.2.Warunki przystąpienia do robót 
1.5.2.1. Przed przystąpieniem do wykonywania posadzek i okładzin z płytek powinny być  
zakończone: 
–wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych  
i izolacji podłóg, 
–roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.  
technologicznych (szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych), 
– wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawione i wykończone tynkiem lub masami  
naprawczymi. 
1.5.2.2. Przystąpienie do tych robót powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu  
elementów konstrukcji budynku, tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu  
surowego. 
1.5.2.3. Roboty posadzkowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych  
niż +5 st.C i temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. 
1.5.2.4. Wykonane posadzki i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni po ułożeniu  
chronić przed nasłonecznieniem i przewiewem. 
1.5.4. Wykonanie okładzin 
1.5.4.1. Podłoża pod okładzinę 
Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być: 
–ściany betonowe, 
–otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych, 
–płyty gipsowo kartonowe. 
Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość 
przygotowania podłoża. W przypadku podłoży nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie 
preparatem gruntującym (zgodnie z instrukcją producenta). 
W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące  
wymagania: 
–powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych  
powłok malarskich, 
–odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej,  
mierzone łatą kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie  
większej niż3 na długości łaty, 
–odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na 
wysokości kondygnacji, 
–odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m. 
Nie dopuszcza się wykonywania okładzin mocowanych na kompozycjach klejących 
ułożonych na podłożach pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy  
cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niższej niż M4. 
1.5.4.2. Układanie płytek (okładzin) 
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie  
niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku  
i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować 
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uwzględniając ich wielkość i przyjętą szerokość spoin. Na jednej ścianie płytki powinny być 
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową szerokość, większą niż 
połowa płytki. 
Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prostą, gładką łatę drewnianą lub  
aluminiową. Do usytuowania łaty należy użyć poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości  
cokołu lub drugiego rzędu płytek. 
Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. 
1.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
1.6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Częśćogólna” pkt 6 
1.6.2.Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem posadzek i okładzin z płytek 
badaniom powinny podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania tych robót. 
Wszystkie materiały –płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą  
spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać 
parametrom określonym w dokumentacji projektowej. 
Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do 
wykonywania robót posadzkowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien  
obejmować: 
–sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej 
szorstkości, występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 
–sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych 
miejscach i kierunkach 2-metrową łatę, 
–sprawdzenie spadków podkładu pod posadzki za pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy;  
pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm, 
–sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i  
przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości, 
–sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 
1.6.3.Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące posadzek i okładzin z płytek 
1.6.3.1. Prawidłowo wykonana posadzka powinna spełniać następujące wymagania: 
–cała powierzchnia powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy  
posadzek dla których różnorodność barw jest zamierzona), 
–cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej  
przyczepność) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 
–grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z instrukcją producenta, 
–dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą 
długości 2 m) nie powinno być większe niż3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na  
całej długości lub szerokości posadzki, 
–spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania, 
–dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na  
długości 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego  
i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego, 
–szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w 
projekcie, 
–listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta. 
1.6.3.2. Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania: 
–cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie 
dotyczy okładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona), 
– cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej  
przyczepności) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 
–grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 
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–dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno  
przekraczać 2 mm na długości 2 m, 
–odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 mm na 
długości 2 m, 
–spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania 
–dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na  
długości 1 m i 3 mm na długości całej okładziny, 
–elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i  
instrukcją producenta. 
1.7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
1.7.1.Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Część ogólna” pkt 7 
1.7.2.Szczegółowe zasady obmiarowania 
Powierzchnie posadzek i okładzin z płytek oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji  
projektowej przyjmując wymiary w świetle ścian w stanie surowym. Z obliczonej 
powierzchni odlicza się powierzchnię słupów, pilastrów, fundamentów i innych elementów 
większe od 0,25 m2. W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentacją a stanem 
faktycznym powierzchnie oblicza się według stanu faktycznego. 
1.8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
1.8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Część ogólna” pkt 8 
1.8.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy robotach związanych z wykonywaniem posadzek i okładzin elementem ulegającym 
zakryciu są podłoża. Odbiór podłoża musi być dokonany przed rozpoczęciem robót  
posadzkowych i okładzinowych. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoży)  
oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez  
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
1.8.3.Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według  
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
1.8.4.Odbiór ostateczny 
Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu  
do zakresu (ilości) i jakości. 
Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badan i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
–aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i  
wyrobów, 
–protokóły odbioru podłoża, 
–protokóły odbiorów częściowych (jeśli były dokonywane) 
–instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
–wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz (jeśli były wykonywane) 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego  
i wykonawcy. 
Protokół powinien zawierać: 
–ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
–ocenę wyników badań, 
–wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 
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–stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania posadzek i okładzin z płytek z 
zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy  
zamawiającym a wykonawcą. 
1.9.PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH 
1.9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w SST „Część  ogólna" 
pkt 9 
1.9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót posadzkowych i okładzinowych może być dokonane jednorazowo po  
wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót posadzkowych  
i okładzinowych stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 
–określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót  
zaakceptowanych przez zamawiającego lub 
–ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
1.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
1.10.1. Normy 
1. PN-EN 14411:2005 Płytki i płyty ceramiczne  
–Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie. 
2. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
3. PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne –Oznaczanie mrozoodporności. 
4. PN-EN ISO 10545-13:1999 Płytki i płyty ceramiczne –Oznaczanie odporności chemicznej. 
5. PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003jw. 
6. PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne –Oznaczanie odporności na 
plamienie. 
7. PN-EN 101:1994Płytki i płyty ceramiczne –Oznaczanie twardości powierzchni wg skali  
Mohsa. 
8. PN-EN 12004:2002Kleje do płytek –Definicje i wymagania techniczne. 
9. PN-EN 12004:2002/A1:2003jw. 
10. PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe –Gips budowlany. 
11. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
12. PN-EN 13139:2003/AC:2004jw. 
13. PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania –Materiały  
–Właściwości i wymagania. 
1.10.2. Ustawy 
–Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.  
881). 
–Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr  
204, poz. 2087). 
–Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156,  
poz. 1118 z późn. zmianami). 
1.10.3. Inne dokumenty i instrukcje 
–Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1 część4, wydanie 
Arkady –1990 rok. 
–Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, część B zeszyt 5 Okładziny  
i wykładziny z płytek ceramicznych, wydanie ITB –2004 rok.  
–Instrukcja układania płytek ceramicznych, wydanie Atlas –2001 rok. 
8. POSADZKI CPV 45432100-5 
1. WSTĘP 
1.2. Przedmiot SST 
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Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
posadzkowych i okładzinowych z płytek przy użyciu kompozycji klejowych z mieszanek 
przygotowanych fabrycznie. 
1.2. Zakres stosowania SST 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność , że 
podstawowe wymagania będą  spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających  
z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu 
przepisów bhp. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu  
wykonanie: 
–pokrycie podłóg płytkami (posadzki), które stanowią wierzchni element warstw 
podłogowych, 
specyfikacja obejmuje wykonanie posadzek i okładzin przy użyciu kompozycji klejowych z 
mieszanek przygotowanych fabrycznie. 
Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, wymagań 
i sposobów oceny podłoży, wykonanie posadzek i okładzin wewnętrznych i zewnętrznych z 
płytek,oraz ich odbiory. 
1.4. Określenia podstawowe, definicje  
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót posadzkowych i okładzinowych 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 
2. MATERIAŁY 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składanych 
na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót posadzkowych i okładzinowych. 
Wszystkie materiały do wykonania robót posadzkowych i okładzinowych z płytek powinny 
odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach 
technicznych). 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)  
Do przygotowania zaprawy można stosować każdą wodę zdatną do picia. 
Nie można używać wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych, wód zawierających  
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy, a w szczególności nie zawierać  
domieszek organicznych, mieć frakcje różnych wymiarów 0,25-2,00mm 
2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 
2.4. Masa zalewowa wg normy BN-74/677104 
Masa zalewowa składa się z asfaltów drogowych, włóknistego wypełniacza mineralnego,  
mączki mineralnej i dodatków uszlachetniających. Temp. Mięknięcia 54-56 oC do 
wypełniania szczelin dylatacyjnych o szer. większej niż 5 mm2. 
5. Płyty i płytki 
Płytki powinny odpowiadać następujacej normie: 
–PN-EN 14411:2005–Płytki i płyty ceramiczne  
–Definicja, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie. 
Rodzaj płytek i ich parametry techniczne musi określać dokumentacja projektowa. 
Szczególnie dotyczy to płytek dla których muszą być określone takie parametry jak np. 
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stopień ścieralności, mrozoodporność i twardość. Płytki na schodach i przy wejściach 
antypoślizgowe 
2.6. Kompozycje klejące i zaprawy 
Kompozycje klejące do mocowania płytek muszą spełniać wymagania normy PN-EN  
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. 
Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub 
norm. 
2.7. Materiały pomocnicze 
Materiały pomocnicze do wykonywania posadzek i okładzin z płytek to: 
–listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 
–środki ochronne płytek i spoin, 
– środki do usuwania zanieczyszczeń, 
–środki do konserwacji posadzek i okładzin. 
3. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót posadzkowych i okładzinowych 
Do wykonywania robót posadzkowych i okładzinowych należy stosować sprzęt dowolny lub 
wskazany przez producentów. 
4. TRANSPORT 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami oraz utratą 
stateczności. 
Transport materiałów wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie może odbywać 
się po wcześniej wykonanych posadzkach. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Podłoża 
Podłoża pod posadzki z płytek może stanowić beton lub zaprawa cementowa. 
Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubości 
minimum 50 mm. Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie 
minimum 12MPa, a na zginanie minimum 3 MPa. 
Minimalne grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić: 
–podkłady związane z podłożem –25 mm, 
–podkłady na izolacji przeciwwilgociowej –35 mm, 
–podkłady „pływające” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) –40 mm. 
Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, 
pozbawiona resztek starych posadzek i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, 
farbami i środkami anty adhezyjnymi. 
Dopuszczalne odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może 
przekraczać 5 mm na całej długości łaty kontrolnej o długosci 2 m. 
W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji 
konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na zewnątrz budynku powierzchnia dylatowanych pól  
nie powinna przekraczać 10 m2, a maksymalna długość boku nie większa niż 3,5 m. 
Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5x6 m.  
Dylatacje powinny być wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów pod  
maszyny, słupów konstrukcyjnych oraz w styku różnych rodzajów posadzek. Szczegółowe 
informacje o układzie warstw podłogowych, wielkości i kierunkach spadków, miejsc 
wykonania dylatacji, osadzenia wpustów i innych elementów powinny być podane w 
dokumentacji projektowej. 
Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wskazanym w projekcie. 
Dla poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć skurczowych zaleca się  
zbrojenie podkładów betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie 
podkładów cementowych włóknem polipropylenowym. 
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Dużym ułatwieniem przy wykonywaniu posadzek z płytek ma zastosowanie bezpośrednio  
pod wykładzinę warstwy z masy samopoziomującej. Warstwy („wylewki”) samopoziomujące  
wykonuje się z gotowych fabrycznie sporządzonych mieszanek ściśle według instrukcji 
producenta. 
Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podłogi, powoduje jednak oszczędność kleju. 
5.2. Układanie posadzek z płytek 
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót posadzkowych należy przygotować wszystkie 
niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku 
i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. 
Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej 
płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć 
jednakową szerokość większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania 
wymaga posadzka zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składająca się z różnego 
rodzaju i wielkości płytek. 
Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych 
podłodze. Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją 
producenta. 
Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu  
lub od wyznaczonej linii. 
Kompozycję lejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” 
sie zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być  
nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy  
od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji klejącej 
sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni  
płytki. 
Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i 
wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm. 
W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna 
pokrywać całą powierzchnią płytki. Można to osiągnąć nakładając dodatkowo cienką warstwę 
kleju na spodnią powierzchnię przyklejanych płytek. 
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. 
Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu powinna określać  
dokumentacja projektowa. Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla  
wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania. 
Do spoinowania płytek można przystąpić ie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie  
płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania 
zaprawy klejowej. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem posadzek badaniom powinny 
podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania tych robót. 
Wszystkie materiały –płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą  
spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać  
parametrom określonym w dokumentacji projektowej. 
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklaracje 
zgodności stwierdzającą zgodność własności technicznych z określonymi w normach i 
aprobatach. 
Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do  
wykonywania robót posadzkowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien  
obejmować: 
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–sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej 
szorstkości, występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 
–sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych 
miejscach i kierunkach 2-metrową łatę, 
–sprawdzenie spadków podkładu pod posadzki za pomocą2-metrowej łaty i poziomnicy; 
pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm, 
–sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i 
przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości, 
–sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 
Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora 
nadzoru. 
6.2. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania posadzek i okładzin  
z dokumentacją projektową i SST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego. Prawidłowość 
ich wykonania ma wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny  
dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji  
klejącej oraz innych robót „zanikających”. 
6.3.Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące posadzek i okładzin z płytek 
Prawidłowo wykonana posadzka powinna spełniać następujące wymagania: 
– cała powierzchnia powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy 
posadzek dla których różnorodność barw jest zamierzona), 
–cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej 
przyczepności) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 
–grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 
–dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą  
długości 2 m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na 
całej długości lub szerokości posadzki, 
–spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania, 
–dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na 
długości 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego  
i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego, 
–szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym  
w projekcie, 
–listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Powierzchnie posadzek z płytek oblicza się w m2na podstawie dokumentacji projektowej 
przyjmując wymiary w świetle ścian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza się  
powierzchnie słupów, pilastrów, fundamentów i innych elementów większe od 0,25 m2. 
W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnię 
oblicza się według stanu faktycznego. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Przy robotach związanych z wykonywaniem posadzek elementem ulegającym zakryciu są  
podłoża. Odbiór podłoża musi być dokonany przed rozpoczęciem robót posadzkowych. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoży)  
oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez  
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
8.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru  
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według  
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zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót 
jeżeli umowa taką formę przewiduje. 
8.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT i PŁATNOŚCI 
Rozliczenie robót posadzkowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 
zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu  
odbiorów częściowych robót. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót posadzkowych i 
okładzinowych stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie określonych w 
dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez  
zamawiającego. 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
PN-EN 14411:2005 Płytki i płyty ceramiczne –Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i 
znakowanie. 
PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne –Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie 
jakości powierzchni. 
PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne –Oznaczanie nasiąkliwości wodnej, 
porowatości otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej. 
PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne –Oznaczanie wytrzymałości na zginanie  
i siły łamiącej. 
PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne –Oznaczanie mrozoodporności. 
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek –Definicje i wymagania techniczne. 
PN-EN 197-1:2002 Cement –Część1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące  
cementów powszechnego użytku. 
PN-EN 197-2:2002 Cement –Część2: Ocena zgodności. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane –Część1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności. 
PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane –Część3: Ocena zgodności. 
PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania –Materiały –
Właściwości i wymagania. 
9. STOLARKA I ŚLUSARKA CPV 45421100-5 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru montażu drzwi  
i okien (podawczych) w budynkach. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza SST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji  
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST Specyfikacja dotyczy montażu drzwi i okien z PCV,  
aluminium oraz z drewna i obejmuje wykonanie następujących czynności: 
–przygotowanie ościeży do wbudowania drzwi lub okien, 
–usytuowanie i mocowanie drzwi lub okien w otworach, 
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–uszczelnienie i izolacje oraz osadzenie parapetów i obróbek. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami. 
2. MATERIAŁY 
Stolarka okienna z PCV, pięcio komorowa z szybą Uo=1,0; 
Stolarka drzwiowa: 
-drewniana wejściowa-płytowa  
-drewnopodobna do pomieszczeń 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu nie powodującego uszkodzenia 
elementów. 
4. TRANSPORT 
Wyroby i materiały do montażu okien i drzwi mogą być przewożone jednostkami 
samochodowymi. 
Wymagania dotyczące środków transportu oraz zasady ładowania i zabezpieczania okien 
i drzwi w środkach transportu powinny być zgodne z wytycznymi producenta. 
Wyroby do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie 
opakowanie. 
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych, 
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Do montażu okien i drzwi można przystąpić po ukończeniu robót stanu surowego, przykryciu 
budynku i zakończeniu większości robót mokrych (tynki, wylewki). 
Osadzenie okien przed zakończeniem robót mokrych jest możliwe przy zapewnieniu 
odpowiednich warunków cieplno-wilgotnościowych w pomieszczeniach. 
5.1. Przed przystąpieniem do montażu okien i drzwi należy sprawdzić: 
–prawidłowość wykonania ścian, 
–stan wykończenia i prawidłowość wykonania ościeży, 
–zgodność wymiarów otworów z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej, 
–czy wymiary okien i drzwi oraz otworów umożliwiają prawidłowe ustawienie i podparcie  
okien z zachowaniem właściwej szerokości szczeliny na obwodzie pomiędzy ościeżem a 
oscieżnicą. 
5.2. Okna i drzwi należy sytuować w ościeżu tak, aby nie powstały mostki termiczne,  
prowadzące do skraplania się pary wodnej na wewnętrznej stronie ościeżnicy lub powierzchni  
ościeża. 
Do podpierania progu ościeżnicy okien stosuje się klocki lub belki drewniane (czasami  
elementy poszerzające, o ile takie są przewidziane w dokumentacji producenta) oraz 
kątowniki stalowe. 
Do ustawienia okna w otworze służą klocki podporowe i dystansowe. Szczeliny między 
ościeżnicą a ościeżem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu 
odpowiednim świadectwem. 
Maksymalny wymiar szczeliny między ościeżnicą okienną a ościeżem nie powinien 
przekraczać  40 mm. Przy stosowaniu pianek jednoskładnikowych wymiar ten powinien 
wynosić maksymalnie 30 mm. 
5.3. Mocowanie okien i drzwi powinno być wykonane w taki sposób, aby przewidywalne 
obciążenia zewnętrzne były przenoszone za pośrednictwem łączników na konstrukcję 
budynku, a funkcjonalność okien była zachowana, tzn. ruch skrzydeł okiennych przy 
otwieraniu i zamykaniu był płynny. Zamocowania powinny być rozmieszczone na całym  
obwodzie ościeżnicy. 
5.4. Zasady osadzania parapetów okiennych i obróbek progów drzwi 
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Parapet zewnętrzny powinien być osadzony zgodnie z rozwiązaniem przewidzianym w 
dokumentacji projektowej tak, by spełnione były następujące wymagania: 
–osadzanie parapetu należy rozpocząć po zakończeniu montażu i uszczelnieniu na obwodzie 
okna, 
–parapet powinien wystawać poza płaszczyznę ściany około 3-4 cm lecz nie mniej niż 2 cm, 
–mocowanie do ościeżnicy powinno być dostatecznie mocne, 
–miejsca połączenia parapetu z ościeżnicą powinny być szczelne lub uszczelnione taśmami 
rozprężnymi i silikonem, 
–połączenia boczne parapetu z ościeżami oraz w narożu (okno –mur –parapet) powinny 
zapewniać ciągłość uszczelnienia (przykłady uszczelnienia parapetu zewnętrznego na styku 
z ościeżem przedstawione są w pkt. 4.4.1. Warunków technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych. CzęśćB –Roboty wykończeniowe, zeszyt 6 „Montaż okien i drzwi 
balkonowych”, wydanie ITB –2006 r.), 
–przy oknach z kształtowników aluminiowych lub z PCV kołnierz parapetu powinien być  
wprowadzony pod profil progowy ościeżnic 
Parapety wewnętrzne 
Osadzanie parapetu wewnętrznego należy rozpocząć po zakończeniu montażu i uszczelnieniu 
na obwodzie okna. 
Parapety wewnętrzne powinny być osadzone w dolnej części ościeża, zgodnie z 
rozwiązaniami przewidzianymi w dokumentacji projektowej. Płaszczyzna styku parapetu z 
wrębem ościeżnicy powinna być tak uszczelniona, aby nie dopuścić do penetracji wody  
i pary wodnej w przestrzeni pod progiem ościeżnicy. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Przed przystąpieniem do montażu okien i drzwi należy ocenić stan ścian i przygotowania 
ościeży do robót montażowych oraz wykonać badania wyrobów i materiałów 
wykorzystywanych w tych robotach. 
Przed przystąpieniem do montażu okien należy sprawdzić: 
–prawidłowość wykonania ścian, zgodnie z odpowiednią szczegółową specyfikacją 
techniczną, 
–rodzaj ościeży (z węgarkiem czy bez węgarka) oraz ich prawidłowość wykonania i stan 
wykończenia (otynkowane czy nieotynkowane), zgodnie z odpowiednimi szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi), 
–zgodność wymiarów otworów z wymiarami projektowanymi, 
–możliwość zabezpieczenia prawidłowego luzu na obwodzie pomiędzy ościeżem a 
ościeżnicą. 
Przed rozpoczęciem montażu okien i drzwi należy sprawdzić: 
–zgodność okien i drzwi oraz obróbek z aprobatą techniczną lub indywidualną dokumentacją 
techniczną w zakresie rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych i jakości wykonania, 
–zgodność okien i drzwi oraz obróbek z dokumentacją projektową i niniejsza specyfikacją 
techniczną, 
–w protokole przyjęcia materiałów na budowę: czy dostawca dostarczył dokumenty 
świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 
wyrobów używanych w robotach montażowych, 
–stan opakowań (oryginalność, szczelność) oraz sposób przechowywania wyrobów i terminy 
przydatności materiałów uszczelniających. 
W czasie odbioru robót sprawdza się czy spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące 
montażu okien i drzwi, w szczególności w zakresie: 
–zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z 
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
–jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
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–prawidłowości oceny robót poprzedzających wykonanie montażu, 
–jakości robót montażowych. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostka obmiarowa robót jest m2 wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Rozliczenie montażu okien i drzwi może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 
zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu 
odbiorów częściowych robót. 
Podstawy rozliczenia montażu okien i drzwi stanowią określone w dokumentach umownych 
(kosztorysie ofertowym) ceny jednostkowe i ilości wykonanych robót, potwierdzone przez 
zamawiającego. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1 Normy 
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-EN 107:2002 (U) Metody badań okien –Badania mechaniczne. 
PN-EN 410:2001 Szkło w budownictwie –Określenie świetlnych i słonecznych właściwości 
oszklenia. 
PN-EN 410:2001/Ap1:2003 jw. 
PN-EN 410:2001/Ap2:2003 jw. 
PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka –Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i 
izolacyjności akustycznej elementów budowlanych –Izolacyjność od dzwięków 
powietrznych. 
PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi –Przepuszczalność powietrza –Metoda badania. 
PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi –Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie –Metoda 
badania. 
PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane –Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, 
żaluzji i ścian osłonowych –Część1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja. 
PN-EN 12365-2:2006 Okucia budowlane –Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, 
żaluzji i ścian osłonowych –Część2: Metoda badania liniowej siły ściskającej. 
PN-EN 12365-3:2006 Okucia budowlane –Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, 
żaluzji i ścian osłonowych –Część3: Metoda badania powrotu po odkształceniowego. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane –Podział. 
-Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część B –Roboty 
wykończeniowe, Zeszyt 6 „Montaż okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB –2006 rok. 
–Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1, część 4, wydanie  
Arkady–1990 rok. 
10. BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLEŃ CPV 45321000-3; 45410000-4 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST są wymagania dotyczące  
wykonania i odbioru robót –wykonania bezspoinowych systemów ociepleniowych (BSO)  
ścian budynków. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna SST jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie bezspoinowych 
systemów ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewnętrznych powierzchniach ścian 
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w ramach robót termomodernizacyjnych. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
2. MATERIAŁY 
Materiały stosowane do wykonania robót ociepleniowych powinny mieć: 
–oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską, wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską  
aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii  
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską 
za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 
–deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta,  
jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo 
–oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą 
lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 
Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, 
kraju pochodzenia, daty produkcji. Wszystkie materiały do wykonania ociepleń powinny 
odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach 
technicznych). 
2.1. Środek gruntujący  
–materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwór szkła wodnego) 
stosowany, zależnie od rodzaju i stanu podłoża, do jego przygotowania przed klejeniem płyt 
izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy 
wykończeniowej. 
2.2. Zaprawa (masa) klejąca  
–gotowy lub wymagający zarobienia z wodą materiał (na bazie cementu modyfikowany 
polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony włóknem szklanym) do 
klejenia płyt izolacji termicznej do podłoża, zróżnicowany zależnie od rodzaju izolacji 
(styropian, wełna mineralna). Wybór zaprawy ma wpływ na klasyfikacje palności wyrobu. W 
niektórych systemach zaprawa klejąca stosowana jest także do wykonania warstwy zbrojonej. 
Wymagana konsystencja zaprawy (stożek pomiarowy): 10 ±1 cm. 
2.3. Płyty termoizolacyjne: 
Ocieplenie ścian fundamentowych zamocować na klej na zaizolowanym podłożu płyty 
styropianowe lub polistyrenowe ekstrudowane. 
Ocieplenie ścian nad ziemia -styropian samo gasnący frezowany EPS 70 -040 (FS15) 
gr.15cm. 
2.4. Łączniki mechaniczne: 
Kołki rozporowe  
–wkręcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid, 
polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposażone są 
w talerzyki dociskowe, dodatkowo 
–w krążki termoizolacyjne, zmniejszające efekt powstawania mostków termicznych, 
Profile mocujące  
–metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, służące do mocowania płyt izolacji 
termicznej o frezowanych krawędziach. 
2.5. Zaprawa zbrojąca  
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–oparta na bazie cementu lub bez cementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa), 
zawierająca wypełniacze (także włókna) masa, nanoszona na powierzchnię płyt izolacyjnych, 
w której zatapiana jest siatka zbrojąca. W niektórych systemach tworzy samodzielnie warstwę 
zbrojoną. 
2.6. Siatka zbrojąca  
–siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciw alkalicznie) o gramaturze min. 
145g/m2, wtapiana w zaprawę  zbrojącą. 
2.7. Masy akrylowe (polimerowe)  
–oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe materiały do  
wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają malowania 
farbami elewacyjnymi, na cokole tynk mozaikowy. 
2.8. Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe): 
– profile cokołowe (startowe)  
– elementy stalowe lub aluminiowe, służące do systemowego ukształtowania dolnej krawędzi 
powierzchni BSO, mocowane do podłoża za pomocą kołków rozporowych, 
–narożniki ochronne  
–elementy: z włókna szklanego (siatki), PCV, blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami z 
siatki), służące do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawędzi (narożników budynków, ościeży 
itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi, 
–listwy krawędziowe  
–elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) służące do wykonywania styków BSO z innymi 
materiałami (np. ościeżnicami), 
–profile dylatacyjne  
–elementy metalowe lub z włókna szklanego, służące do kształtowania szczelin dylatacyjnych 
na powierzchni BSO, 
–taśmy uszczelniające  
–rozprężne taśmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do wypełniania 
szczelin dylatacyjnych, połączeń BSO z ościeżnicami, obróbkami blacharskimi i innymi 
detalami elewacyjnymi, 
–pianka uszczelniająca  
–materiał do wypełniania nieszczelnych połączeń między płytami izolacji termicznej, 
Wariantowe stosowanie materiałów Zgodnie z określeniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych bezspoinowe systemy ocieplania są wyrobami 
budowlanymi i powinny być stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego 
wymóg konieczności wyłącznego stosowania składników systemu, wymienionych w 
odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materiały i elementy. 
Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczającym BSO do obrotu są  
Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich 
Aprobat Technicznych  
–ETAG nr 004, na rynku krajowym  
–AprobatyTechniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat 
Technicznych (ZUAT). 
2.9. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów ociepleniowych 
Wyroby do systemów ociepleniowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają 
nastepujące warunki: 
–są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej  
i specyfikacji technicznej (szczegółowej), 
–są właściwie oznakowane i opakowane, 
–spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
–producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub  
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jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne 
stosowania wyrobów. 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót ociepleniowych wyrobów nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika  
budowy. 
2.10. Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót ociepleniowych 
Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i 
przechowywane zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną 
(pkt4 –Pakowanie, przechowywanie i transport). 
Podstawowe zasady przechowywania: 
–środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby  
–przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, zabezpieczonych przed 
bezpośrednim nasłonecznieniem i działaniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi 
producenta, 
–materiały suche  
–przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres 
zgodny z wytycznymi producenta, 
–izolacja termiczna  
–płyty ze styropianu i wełny mineralnej przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed 
uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków atmosferycznych, 
–siatki zbrojące, listwy, profile, okładziny  
–przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem 
mechanicznym. 
3. SPRZĘT 
Do wykonywania bezspoinowego systemu ociepleń (BSO) można stosować wszystkie 
typy rusztowań i urządzeń transportu pionowego, stosowanych do robót elewacyjnych. 
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu. 
4. TRANSPORT 
Materiały wchodzące w skład BSO należy transportować zgodnie z wymaganiami 
producentów materiałów, aprobaty technicznej, zasadami eksploatacji środków 
transportowych i przepisami ruchu drogowego. 
Wyroby do robót ociepleniowych mogą być przewożone jednostkami transportu 
samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem BSO należy: 
–wykonać projekt robót ociepleniowych, zarówno w przypadku obiektów nowo budowanych,  
jak i prac renowacyjnych. Projekt powinien przewidzieć zamocowanie elementów  
elewacyjnych w sposób nie powodujący powstawania istotnych dla funkcjonalności systemu  
mostków termicznych, 
–przygotować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewnić odpowiednie 
zagospodarowanie placu budowy, 
–wykonać wszystkie roboty stanu surowego, zamurować i wypełnić przebicia, bruzdy i 
ubytki, 
–wykonać cały zakres robót dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obróbki blacharskie), 
montażu (ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, przejść i 
przyłączy instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO, 
–wykonać roboty, mające wpływ na sytuacje wilgotnościową podłoża, przede wszystkim 
tynki wewnętrzne i jastrychy, 
–wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów elewacji. 
Wymagania dotyczące podłoża pod roboty ociepleniowe 
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Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę podłoża, polegającą na kontroli jego 
czystości, wilgotności, twardości, nasiąkliwości i równości. 
Próba odporności na ścieranie  
–ocena stopnia zapylenia, osypywania się powierzchni lub występowania pozostałości 
wykwitów i spieków za pomocą dłoni lub czarnej, twardej tkaniny. 
Próba odporności na skrobanie (zadrapanie)  
–wykonanie krzyżowych nacięć i zrywanie powierzchni lub ocena zwartości i nośności 
podłoża oraz przyczepności istniejących powłok za pomocą rylca. 
Próba zwilżania  
–ocena chłonności (nasiąkliwości) podłoża za pomocą mokrej szczotki, pędzla lub 
spryskiwacza. 
Sprawdzenie równości i gładkości  
–określenie wielkości odchyłek ściany (stropu) od płaszczyzny i kierunku pionowego 
(poziomego). Dopuszczalne wartości zależne są od rodzaju podłoża (konstrukcje murowe,  
żelbetowe monolityczne, żelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Określone są one w 
odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej SST. 
Ilość i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umożliwić uzyskanie wyników,  
miarodajnych dla całej powierzchni podłoża na obiekcie. 
5.1. Przygotowanie podłoża 
Zależnie od typu i stanu podłoża (wynik oceny) należy przygotować je do robót zasadniczych: 
–oczyścić podłoże z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia, pozostałości środków anty 
adhezyjnych (olejów szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luźne cząstki 
materiału podłoża, 
–usunąć nierówności i ubytki podłoża (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zaprawą  
wyrównawczą), 
–usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża; odczekać do jego wyschnięcia, 
–w przypadku istniejących podłoży usunąć warstwę złuszczeń, spękań, odspajających się 
tynków i warstw malarskich. Sposób przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi  
szczotkami, metoda strumieniowa (różne rodzaje ścierniw), ciśnieniowa) należy dostosować 
do rodzaju i wielkości powierzchni podłoża, powstałe ubytki wypełnić zaprawą 
wyrównawczą, 
–wykonać inne roboty przygotowawcze podłoża, przewidziane w dokumentacji projektowej  
i specyfikacji technicznej szczegółowej oraz przez producenta systemu, 
–wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 
antykorozyjnie. 
5.2. Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń (BSO) 
Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących  
dopuszczalnych warunków atmosferycznych (najczęściej  
–temperatura od +5 do +25oC, brak opadów, silnego nasłonecznienia, wysokiej wilgotności 
powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowań osłon, zabezpieczających 
przed oddziaływaniem opadów atmosferycznych, promieniowania słonecznego i wiatru. 
Niektóre systemy zawierają odmiany materiałów, umożliwiające wykonywanie prac w 
warunkach podwyższonej wilgotności powietrza i obniżonej temperatury powietrza (nocnych 
przymrozków). Te szczególne warunki danego systemu docieplenia należy uwzględnić w 
specyfikacji technicznej szczegółowej. 
5.2.1. Gruntowanie podłoża 
Zależnie od rodzaju i stanu podłoża oraz wymagań producenta systemu należy nanieść środek  
gruntujący na całą jego powierzchnię. 
5.2.2. Montaż płyt izolacji termicznej 
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Przed rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć położenie ich dolnej krawędzi i 
zamocować wzdłuż niej listwę cokołową (3 kołki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w  
skrajnych otworach). Zamocować także profile i listwy w miejscach krawędzi BSO  
–zakończeń lub styków z innymi elementami elewacji. 
Nanieść zaprawę klejącą na powierzchnię płyt izolacji termicznej, zależnie od równości 
podłoża, w postaci placków i ciągłego pasma na obwodzie płyty (metoda pasmowo  
–punktowa) lub pacą ząbkowaną na całej powierzchni płyty. 
Płyty naklejać w kierunku poziomym (pierwszy rząd na listwie cokołowej) przy zastosowaniu  
wiązania (przesunięcie min. 15 cm). Zapewnić szczelność warstwy izolacji termicznej  
poprzez ścisłe ułożenie płyt i wypełnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub  
–w  przypadku styropianu  
–pianka uszczelniająca. Po związaniu zaprawy klejącej, płaszczyznę płyt izolacji termicznej 
zeszlifować do uzyskania równej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie 
wcześniej, niż 24 godziny po zakończeniu klejenia, należy wykonać ewentualnie 
przewidziane projektem mocowanie łącznikami mechanicznymi (kołkami rozporowymi). 
Długość łączników zależna jest od grubości płyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podłoża. 
Ich rozstaw (min. 4 szt./m2)  
–od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworów umieścić w nich 
kołki rozporowe, a następnie wkręcić lub wbić trzpienie. 
5.2.3. Wykonanie detali elewacji 
W następnej kolejności ukształtować detale BSO  
–ościeża, krawędzie narożników budynku i ościeży, szczeliny dylatacyjne, styki i połączenia  
–przy zastosowaniu pasków cienkich płyt izolacji termicznej, narożników, listew, profili, 
kątowników, taśm i pasków siatki zbrojącej. 
5.2.4. Warstwa wykończeniowa  
–tynkowanie i malowanie 
Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej  
–nie wcześniej, niż po upływie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu 
(zależnie od wymagań systemowych) nanieść masę tynku cienkowarstwowego i poddać  
jego powierzchnię obróbce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacją  
projektową oraz specyfikacją techniczną szczegółową (w SST należy te wymagania opisać).  
Sposób wykonania tynku zależny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury  
powierzchni. Powierzchnie tynku pomalować wybranym rodzajem farby  
–zależnie od wymagań projektu, systemu, warunków środowiskowych. Ze względu na 
powstawanie naprężeń termicznych na elewacjach południowych i zachodnich należy unikać 
stosowania kolorów ciemnych o współczynniku odbicia rozproszonego poniżej 30. 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Kontrola jakości wykonania ocieplenia: 
-badanie materiałów wykorzystywanych do ociepleń, 
-ocena podłoża, 
-kontrola przygotowania podłoża, 
-kontrola jakości klejenia płyt termoizolacyjnych 
-kontrola wykonania mocowania mechanicznego 
-kontrola wykonania warstwy zbrojonej 
-kontrola wykonania warstwy wykończeniowej 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostka obmiarowa jest m2 wykonanego docieplenia. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Do robót zanikających przy wykonywaniu robót ociepleniowych należy przygotowanie wraz  
z ewentualnym gruntowaniem podłoża, klejenie płyt izolacji termicznej, wykonywanie  
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warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie. 
Ich odbiór powinien zostać wykonany przed rozpoczęciem następnego etapu. 
Odbiór ostateczny wykonanych robót przeprowadza komisja, powołana przez zamawiającego,  
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Rozliczenie robót ociepleniowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego  
zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu  
odbiorów częściowych robót. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi 
wartość tych robót obliczona na podstawie określonych w dokumentach umownych (ofercie)  
cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez zamawiającego. 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie –Wyroby ze styropianu 
(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu 
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone 
systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja. 
PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły. 
PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia. 
PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania 
budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego. 
PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i 
współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 
11. ROBOTY MALARSKIE CPV 45442100-8 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich. 
1.2. Zakres stosowania SST 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót  
wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnętrznego (wewnątrz pomieszczeń) i 
zewnętrznego (wystawionego na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych) 
obiektów budowlanych nie narażonych na agresję chemiczną i obejmuje wykonanie 
wszystkich czynności umożliwiających wykonanie robót malarskich. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Rodzaje materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót malarskich powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
2.1.1.Materiały do malowania wnętrz obiektów budowlanych 
Do malowania powierzchni wewnątrz obiektów można stosować: 
farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002, 
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farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe polimeryzowane styrenowe 
odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81901:2002, emalie olejno-żywiczne, ftalowe, 
ftalowe modyfikowane i ftalowe polimeryzowane styrenowe odpowiadające wymaganiom 
normy PN-C-81607:1998, farby na spoiwach: 
–żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe, 
–żywicznych rozcieńczalnych wodą, 
–mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej lub suchych mieszanek  
do zarobienia wodą, 
–mineralno-organicznych jedno-lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą, które powinny 
odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 
żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe, które powinny odpowiadać 
wymaganiom aprobat technicznych, 
-środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 
2.1.2. Materiały pomocnicze 
Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: 
–rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus 
denaturowany, inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie, 
–środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża, 
–środki do likwidacji zacieków i wykwitów, 
–kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża. 
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub  
odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN. 
2.2. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót malarskich 
Materiały i wyroby do robót malarskich mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają  
następujące warunki: 
–są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej  
i specyfikacji technicznej (szczegółowej), 
–są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i 
oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy  
wyrobu), 
–spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
2.3. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót malarskich 
Materiały i wyroby do robót malarskich powinny być przechowywane i magazynowane 
zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia  
tj. norm bądź aprobat technicznych. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych 
powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami 
atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy pomocy pędzli lub aparatów natryskowych. 
4. TRANSPORT 
Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych 
urządzeń i środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone 
materiały w sposób wykluczający ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowań. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Warunki przystąpienia do robót malarskich 
Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu 
poprzedzających robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod 
malowanie a także kontroli materiałów.
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
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do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Rozliczenie robót malarskich może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 
zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu  
odbiorów częściowych robót. 
Podstawy rozliczenia robót malarskich stanowią określone w dokumentach umownych 
(ofercie) ceny jednostkowe i ilości robót zaakceptowane przez zamawiającego. 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery –Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na 
wewnętrzne ściany i sufity –Klasyfikacja. 
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 
polimeryzowane styrenowe. 
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu –Specyfikacja pobierania próbek, badanie  
i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów  
produkcji betonu. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, CzęśćB – Roboty 
wykończeniowe, zeszyt 4 „Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne”, wydanie ITB –2003 
rok. 
12. ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH 
[Kod CPV 45310000-3] 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z układaniem i montażem elementów instalacji elektrycznej 
1.2.Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. powyżej. 
1.3.Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (SST) dotyczą zasad wykonywania  
i odbioru robót związanych z: 
–układaniem kabli i przewodów elektrycznych, 
–montażem opraw, osprzętu, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej, 
wraz z przygotowaniem podłoża i robotami towarzyszącymi. SST dotyczy wszystkich 
czynności mających na celu wykonanie robót związanych z: 
–kompletacją wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej prac, 
–wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoża (w 
szczególności roboty murarskie, ślusarsko-spawalnicze montaż elementów osprzętu 
instalacyjnego itp.), 
–ułożeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją 
techniczną, 
–wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich elementów  
wyznaczonych w dokumentacji, 
–ułożeniem drutu stalowego (dla instalacji prowadzonych w rurkach lub kanałach 
zamkniętych), ułatwiającego docelowe wciąganie zaprojektowanych przewodów (np. dla sieci  
teleinformatycznych), 
–wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich wyznaczonych  
kabli i przewodów, 
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–przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami 
kwalifikującymi montowany element instalacji elektrycznej. 
1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są zgodne z odpowiednimi  
normami. 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu  
pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych. 
2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich składowania podano w SST „Część 
ogólna” pkt. 2 Do wykonania i montażu instalacji elektrycznych i odbiorników energii 
elektrycznej należy stosować przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia 
elektryczne posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 
2.2.Rodzaje materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadać wymaganiom  
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
2.2.1. Kable i przewody 
Zaleca się, aby kable energetyczne układane w budynkach posiadały izolacje wg wymogów  
dla rodzaju pomieszczenia i powłokę ochronną. 
Jako materiały przewodzące można stosować miedź i aluminium, liczba żył: 1, 3, 4, 5. 
2.2.2. Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów 
Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych taśm stalowych lub aluminiowych  
lub siatkowe oraz z tworzyw sztucznych w formie prostej lub grzebieniowej o szerokości 50  
do 600 mm. Wszystkie rodzaje koryt posiadają bogate zestawy elementów dodatkowych,  
ułatwiających układanie wg zaprojektowanych linii oraz zapewniające utrudniony dostęp do  
kabli i przewodów dla nieuprawnionych osób. Systemy koryt metalowych posiadają łączniki  
łukowe, umożliwiające płynne układanie kabli sztywnych (np. o większych przekrojach żył). 
Kanały i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych albo  
aluminiowych lub jako kombinacja metal-tworzywo sztuczne, ze względu na miejsce 
montażu mogą być ścienne, przypodłogowe, sufitowe, podłogowe; odporne na temperaturę 
otoczenia w zakresie od –5 do + 60 oC. Wymiary kanałów i listew są zróżnicowane w 
zależności od decyzji producenta, przeważają płaskie a ich szerokości (10) 16 do 256 (300) 
mm, jednocześnie kanały o większej szerokości posiadają przegrody wewnętrzne stałe lub 
mocowane dla umożliwienia prowadzenia różnych rodzajów instalacji w ciągach 
równoległych we wspólnym kanale lub listwie. 
Zasady instalowania równoległego różnych sieci przy wykorzystaniu kanałów i listew  
instalacyjnych należy przyjąć wg zaleceń producenta i zaleceń normy. Kanały pionowe  
o wymiarach –wysokość 176 do 2800 mm występują w odmianie podstawowej i o 
podwyższonych wymaganiach estetycznych jako słupki lub kolumny aktywacyjne.  
Osprzęt kanałów i listew można podzielić na dwie grupy: ułatwiający prowadzenie instalacji 
oraz pokrywy i stanowiący wyposażenie użytkowe jak gniazda i przyciski instalacyjne silno- i 
słaboprądowe, elementy sieci telefonicznych, transmisji danych oraz audio-video. 
2.2.3. Systemy mocujące przewody, kable, instalacje wiązkowe i osprzęt 
Uchwyty do mocowania kabli i przewodów –klinowane w otworze z elementem trzymającym 
stałym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementów np. paski zaciskowe lub 
uchwyty kablowe przykręcane; stosowane głównie z tworzyw sztucznych (niektóre elementy 
mogą być wykonane także z metali). 
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Uchwyty do rur instalacyjnych –wykonane z tworzyw i w typowych wielkościach takich jak 
rury  
instalacyjne –mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykręcanie (otwarte lub zamykane). 
Puszki elektroinstalacyjne mogą być standardowe i do ścian pustych, służą do montażu gniazd  
i łączników instalacyjnych, występują jako łączące, przelotowe, odgałęźne lub podłogowe  
i sufitowe. Wykonane są z materiałów o wytrzymałości elektrycznej powyżej 2kV, 
niepalnych lub trudno zapalnych, które nie podtrzymują płomienia, a wydzielane w wysokiej 
temperaturze przez puszkę gazy nie są szkodliwe dla człowieka, jednocześnie zapewniają 
stopień ochrony minimalny IP 2X. Puszki elektroinstalacyjne do montażu gniazd i łączników  
instalacyjnych powinny być przystosowane do mocowania osprzętu za pomocą „pazurków”  
lub wkrętów. 
Końcówki kablowe, zaciski wykonane z materiałów dobrze przewodzących prąd elektryczny 
jak aluminium, miedź, mosiądz, montowane poprzez zaciskanie, skręcanie lub lutowanie; ich 
zastosowanie ułatwia podłączanie i umożliwia wielokrotne odłączanie i przyłączanie 
przewodów do instalacji bez konieczności każdorazowego przygotowania końców przewodu 
oraz umożliwia systemowe izolowanie za pomocąosłon izolacyjnych. 
2.2.4. Sprzęt instalacyjny 
Łączniki ogólnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, 
natynkowych i na tynkowo-wtynkowych: 
• Łączniki podtynkowe powinny być przystosowane do instalowania w puszkach ̧ 60 mm za  
pomocą wkrętów lub „pazurków”. 
• Łączniki natynkowe i na tynkowo-wtynkowe przygotowane są do instalowania 
bezpośrednio na podłożu (ścianie) za pomocą wkrętów lub przyklejane. 
• Zaciski do łączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodu o przekroju  
1,0÷2,5 mm2. 
• Obudowy łączników powinny być wykonane z materiałów niepalnych lub 
niepodtrzymujących płomienia. 
• Podstawowe dane techniczne: 
–napięcie znamionowe: 250V; 50 Hz, 
–prąd znamionowy: do 10 A, 
–stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X, 
–stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44. 
2.2.5. Gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia do montażu w instalacjach podtynkowych, 
natynkowych i na tynkowo-wtynkowych: 
Podstawowe dane techniczne gniazd: 
–napięcie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz, 
–prąd znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych, 
–prąd znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych, 
–stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X, 
–stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44. 
2.2.6. Sprzęt oświetleniowy 
Oprawy oświetleniowe należy dobierać z katalogów producentów, odpowiednio do potrzeb  
oświetleniowych w pomieszczeniach i warunków środowiskowych  
–występują w czterech klasach ochronności przed porażeniem elektrycznym oznaczonych 0, 
I, II, III. 
Wypusty sufitowe i ścienne powinny być przystosowane do instalowania opraw 
oświetleniowych, przy czym przekrój przewodów ułożonych na stałe nie może być mniejszy 
od 1 mm2a napięcie izolacji nie może być mniejsze od 750 V jeśli przewody układane są w 
rurkach stalowych lub otworach prefabrykowanych elementów budowlanych oraz 300 Vw 
pozostałych przypadkach. 
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3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Część ogólna” pkt 3  
Prace można wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora nadzoru. 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Częśćogólna” pkt 4 
4.2.Transport materiałów 
Podczas transportu materiałów ze składu przyobiektowego na obiekt należy zachować 
ostrożność aby nie uszkodzić materiałów do montażu. Minimalne temperatury dopuszczające  
wykonywanie transportu wynoszą–5°C dla krążków, ze względu na możliwość uszkodzenia  
izolacji. Należy stosować dodatkowe opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń  
transportowych. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Część ogólna” pkt 5 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją techniczną i 
umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót. 
Roboty winny być wykonane zgodnie z wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora 
nadzoru. 
5.2.Montaż przewodów instalacji elektrycznych 
Zakres robót obejmuje: 
–przemieszczenie w strefie montażowej, 
–złożenie na miejscu montażu wg projektu, 
–wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montażu  
osprzętu, 
–roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd w podłożu,  
przekucia ścian i stropów, osadzenie przepustów, zdejmowanie przykryć kanałów  
instalacyjnych, wykonanie ślepych otworów poprzez podkucie we wnęce albo kucie ręczne 
lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworów w sufitach, ścianach lub podłożach, 
–osadzenie kołków osadczych plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników,  
konsoli, wieszaków wraz z zabetonowaniem, 
–montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego do montażu kabli i 
przewodów 
–łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie  
rur w trakcie ich układania. Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie może być większe  
niż 15% wewnętrznej średnicy rury.  
5.3.Montaż opraw oświetleniowych i sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii 
elektrycznej. Te elementy instalacji montować w końcowej fazie robót, aby uniknąć 
niepotrzebnych zniszczeń i zabrudzeń. Oprawy do stropu montować wkrętami 
zabezpieczonymi antykorozyjnie na kołkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga 
dotyczy sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej montowanego na 
ścianach. Przed zamocowaniem opraw należy sprawdzić ich działanie oraz prawidłowość 
połączeń. Źródła światła i zapłonniki do opraw należy zamontować po całkowitym 
zainstalowaniu opraw. 
Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie 
przyłączanie odbiorów 1-fazowych. Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtykowych w 
puszkach powinno zapewniać niezbędną wytrzymałość na wyciąganie wtyczki i gniazda. 
Gniazda wtykowe i wyłączniki należy instalować w sposób nie kolidujący z wyposażeniem  
pomieszczenia. 
W sanitariatach należy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczania sprzętu z 
uwzględnieniem przestrzeni ochronnych. 
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Położenie wyłączników klawiszowych należy przyjmować takie, aby w całym pomieszczeniu 
było jednakowe. Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim 
położeniu, aby styk ten występował u góry. 
Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych należy podłączać w taki sposób, aby 
przewód fazowy dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego bieguna. 
Przewód ochronny będący żyłą przewodu wielożyłowego powinien mieć izolację będącą 
kombinacją barwy zielonej i żółtej. 
Typy opraw, trasy przewodów oraz sposób ich prowadzenia wykonać zgodnie z planami  
instalacji i schematami. 
5.4.Instalacja połączeń wyrównawczych Dla uziemienia urządzeń i przewodów, na których 
nie występuje trwale potencjał elektryczny, należy wykonać instalacje połączeń 
wyrównawczych. Instalacja ta składa się z połączenia wyrównawczego: głównego (główna 
szyna wyrównawcza), miejscowego (dodatkowego –dla części przewodzących, jednocześnie 
dostępnych) i nieuziemionego. Elementem wyrównującym potencjały jest przewód 
wyrównawczy. 
Połączenia wyrównawcze główne i miejscowe należy wybrać łącząc przewody ochronne z 
częściami przewodzącymi innych instalacji. 
Połączenia wyrównawcze główne należy wykonać na najniższej kondygnacji budynku tj. na  
parterze. 
Do głównej szyny uziemiającej podłączyć rury ciepłej i zimnej wody, centralnego ogrzewania 
itp., sprowadzając je do wspólnego punktu –głównej szyny uziemiającej. 
W przypadku niemożności dokonania połączenia bezpośredniego, pomiędzy elementami 
metalowymi, należy stosować iskierniki. 
Dla instalacji połączeń wyrównawczych w rozdzielnicach zasilających zewnętrzne obwody  
oświetleniowe należy stosować odgromniki zaworowe pomiędzy przewodami fazowymi a 
uziemieniem instalacji piorunochronnej. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Część ogólna” pkt 6 
6.2.Szczegółowy wykaz oraz zakres po montażowych badań kabli i przewodów zawarty jest 
w PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000 
6.3.Ponadto należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częściowych  
i końcowych polegających na kontroli:  
–zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym, 
–zgodności połączeń z podanymi w dokumentacji powykonawczej, 
–stanu kanałów i listew kablowych, kabli i przewodów, osprzętu instalacyjnego do kabli i 
przewodów, stanu i kompletności dokumentacji dotyczącej zastosowanych materiałów, 
–sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodów występujących w danej instalacji, 
–poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji elektrycznej  
potwierdzonych protokołem przez wykonawcę montażu, 
–poprawności wykonania montażu sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii  
elektrycznej, 
–poprawności zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oświetleniowych, 
–pomiarach rezystancji izolacji. 
Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokóły z przeprowadzonych badań zgodnie z  
wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000. 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
7.1.Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 7 
7.2.Szczegółowe zasady obmiaru robót montażowych instalacji elektrycznej 
Można przyjąć zasady podane w katalogach zawierających jednostkowe nakłady rzeczowe  
dla odpowiednich robót. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Część ogólna” pkt 8 
8.2.Warunki odbioru instalacji i urządzeń zasilających 
8.2.1. Odbiór między operacyjny 
Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót mających  
wpływ na wykonanie dalszych prac. 
Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.: 
–przygotowanie podłoża do montażu kabli i przewodów, łączników, gniazd, opraw 
oświetleniowych, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej oraz innego osprzętu, 
–instalacja, której pełne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robót przez inne branże  
lub odwrotnie, gdy prace innych branż wymagają zakończenia robót instalacji elektrycznej  
np. zasilanie pomp. 
8.2.2. Odbiór częściowy 
Należy przeprowadzić badanie po montażowe częściowe robót zanikających oraz elementów 
urządzeń, które ulegają zakryciu (np.wszelkie roboty zanikające), uniemożliwiając ocenę 
prawidłowości ich wykonania po całkowitym ukończeniu prac. 
Podczas odbioru należy sprawdzić prawidłowość montażu oraz zgodność z obowiazującymi  
przepisami i projektem: 
–wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych, 
8.2.3. Odbiór końcowy 
Badania po montażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy 
przeprowadzić po zakończeniu robót elektrycznych przed przekazaniem użytkownikowi  
urządzeń zasilających. 
Zakres badań obejmuje sprawdzenie: 
–dla napięć do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji, 
–dla napięć powyżej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia  
kabla, ciągłości żył i zgodności faz, próba napięciowa kabla. Badania napięciem probierczym  
wykonuje się tylko jeden raz. 
Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w normach PN-IEC 
60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000. 
Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego. 
9. ROZLICZENIA ROBÓT 
9.1.Ogólne ustalenia dotyczące rozliczenia robót podano w SST „Część ogólna” pkt 9 
9.2.Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót montażowych instalacji elektrycznych może być dokonane jednorazowo po  
wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi  w 
umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
10.DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1.Normy 
PN-IEC 60364-1:2000Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 
wymagania podstawowe. 
PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 
PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona  
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 
PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 
PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 
PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż  
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wyposażenia elektrycz.. Inne wyposażenie. Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe. 
PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 
PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.  
Sprawdzanie odbiorcze. 
PN-IEC 60898:2000Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych 
instalacji domowych i podobnych. 
PN-EN 61008-1:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowo prądowe bez  
wbudowanego zabezpieczenia nad prądowego do użytku domowego i podobnego (RCCB).  
Część 1: Postanowienia ogólne. 
PN-EN 61009-1:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowo prądowe z 
wbudowanym zabezpieczeniem nad prądowym do użytku domowego i podobnego (RCBO).  
Czesc 1: Postanowienia ogólne. 
10.2.Ustawy 
–Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 
881). 
–Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn.  
zmianami). 
10.3.Inne dokumenty i instrukcje 
–Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4)  
Arkady, Warszawa 1990 r. 
–Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instal. 
Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Wa-wa 2003 r. 
–Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty  
instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności  
publicznej. Warszawa 2004 r. 
–Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod  
CPV 45000000-7. Wydanie II,OWEOB Promocja –2005 r. 
14 INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z budową instalacji wodno-kanalizacyjnej. 
1.2 Zakres stosowania SST 
Specyfikacja stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót z pkt. 1.1. 
1.3 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wykonanie niżej wymienionych robót: 
a) montaż rurociągów i przyborów instalacji wodno-kanalizacyjnej i ciepłej wody użytkowej 
b) montaż armatury zaporowej, odcinającej i regulacyjnej 
c) próby ciśnieniowe instalacji 
d) wykonanie izolacji termicznej 
e) regulacja i badanie instalacji 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w SST są zgodne z obowiązuj. polskimi normami i przepisami ogólnymi. 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za realizację robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z 
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
2. Materiały 
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2.1 Warunki ogólne stosowania materiałów 
Użyte materiały powinny odpowiadać ogólnym warunkom stosowania materiałów i powinny 
posiadać atesty, certyfikaty i dopuszczenia do stosowania: 
-Państwowego Zakładu Higieny 
-Atesty Centralnego Instytutu Ochrony Pracy 
-Certyfikaty jakości 
-Aprobaty techniczne 
Zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne nie mogą 
powodować zmniejszenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji i jej trwałości. 
2.2 Rodzaje materiałów 
Materiałami podstawowymi stosowanymi przy wykonywaniu robót są: 
-przewody z rur wielowarstwowych typ PEX/Al./PEX do wody o parametrach o par. 90 oC i 
p = 10 bar 
- przewody projektowanej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej z rur polietylenowych  
systemu PE 100 
- przewody z rur PVC kanalizacyjnych kielichowych z uszczelką wg PN-80/C-89205 PN-
81/C-89203 typ N i S. 
Rury powinny zostać poddane oględzinom wewnętrznym i zewnętrznym w celu 
potwierdzenia braku istnienia ubytków spowodowanych uszkodzeniami mechanicznymi. 
Armatura i złączki do połączeń muszą posiadać wymagane certyfikaty. 
3. Sprzęt 
Stosowany sprzęt musi odpowiadać warunkom jego przeznaczenia i użytkowania określonym 
przez producenta, które gwarantują zachowanie wymagań jakościowych i bezpieczeństwa 
robót. Ponadto powinien posiadać ważne dokumenty uprawniające do jego eksploatacji. 
Prace będą wykonywane przy użyciu ogólnie stosowanych narzędzi. 
4. Środki transportu 
Stosować transport zgodnie z ogólnymi warunkami stosowania sprzętu.  
Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane wielkością i 
udźwigiem do transportu materiałów niezbędnych do wykonywania danego rodzaju robót 
instalacyjnych i budowlanych. 
Wyposażenie środków transportowych musi eliminować możliwość przemieszczania się 
przewożonych materiałów. 
5. Wykonanie robót 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich wykonywane będą roboty. Podstawą może być 
informacja BIOZ. 
Montaż rur i przyborów rozpocząć od wytrasowania przebiegów i punktów montażu 
uwzględniając niezbędne skrzyżowania, obejścia i punkty stałego mocowania i przesuwnego. 
W przejściach rur przez przegrody budowlane założyć tuleje ochronne stalowe, wolne 
przestrzenie uszczelnić należy szczeliwem plastycznym nie reagującym z materiałem rury. 
W przejściach przez stropy oddzieleń pożarowych zastosować tuleje stalowe szczelne  
gazowo. Przy układaniu przewodów w bruzdach ścian i kanałów założyć należy na rury 
izolacje PE z płaszczem foliowanym. Izolacje nie mogą ulegać rozwarstwieniu i pęknięciom i 
muszą być przechowywane poza oddziaływaniem promieniowania nadfioletowego. 
Krycie bruzd może zostać zrealizowane po próbach i odbiorze na gorąco. 
Przy montażu armatury zachować kierunek podłączenia w stosunku do przepływu, a dźwignie  
pokręteł ustawić w kierunku dostępnym dla eksploatacji. Umywalki i zlewy w 
pomieszczeniach instalować w odległości 5,0 cm od ściany, na wspornikach gładkich 
chromowanych. Wyjścia instalacyjne do wody zimnej, c.w. i kanalizacji zaopatrzyć w rozety 
chromowane. Wpusty podłogowe muszą być wyposażone w zamknięcia hermetyczne. 
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Zmontowana instalacja powinna zostać poddana próbie na ciśnienie 7,5 bara (0,75 MPa) wg. 
warunków technicznych wykonania i odbioru instalacji z tworzyw sztucznych. 
6. Kontrola jakości robót 
Stosować ogólne zasady kontroli jakości robót z uwzględnieniem norm przedmiotowych i 
wymagań „Warunków techn. wykonania i odbioru robót instalacyjnych i budowlanych”. 
Kontrola jakości powinna być przeprowadzona przez Inspektora Nadzoru w czasie 
poszczególnych faz robót i obejmować: 
-Zgodność z dokumentacją projektową 
-Jakości użytych materiałów, na które dostarczono atesty 
-Roboty zanikające należy oceniać wszechstronnie i odbiór potwierdzić protokółem 
-Szczelności i czystości wykonanych instalacji potwierdzonych płukaniem i ewentualną 
dezynfekcją przewodów wody zimnej i c.w. -potwierdzić protokółem 
-Sztywności ścianek szkieletowych i mocowania przyborów sanitarnych 
-Płaszczyzny posadzki z ukształtowanym spadkiem do wpustów podłogowych 
-Działania armatury zaporowej i regulacyjnej na cyrkulacji c.w. 
7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiarowymi są: 
1 m. -dla długości sieci i instalacji 
1 szt. -dla armatury, przyborów i detali 
kpl. -zestawów montażowych 
1 m3-dla materiałów sypkich , cegły i masy betonowej 
8. Odbiory robót 
Roboty objęte niniejszą SST podlegają: 
a) odbiorom robót zanikających jak wyprawienie bruzd i robót ziemnych 
b) odbiorom częściowym uwarunkowanych stworzeniem dostępności dla innych prac 
c) szczelność połączeń rur kanalizacyjnych układanych w gruncie parteru. 
d) szczelności instalacji wodociągowej i c.w. 
e) wysokości montaży przyborów sanitarnych i podejść instalacyjnych 
f) odbiorowi końcowemu 
-sprawdzenie protokółów z przeprowadzonych odbiorów częściowych 
-sprawdzenie naniesienia ewentualnych zmian i uzupełnień w dokumentacji 
-wykonanie dokumentacji powykonawczej zawierającej rzeczywisty obmiar wykonanych 
robot 
-sprawdzenie prawidłowego zakończenia i wykonania całości robót 
g) Odbiorowi ostatecznemu 
Odbiór ostateczny jest przeprowadzany po upływie okresu gwarancyjnego na podstawie 
oceny wizualnej (i z ewentualnych reklamacji ) wykonanej przez Inwestora przy udziale 
wykonawcy robót. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie 3-ch 
lat. 
9. Rozliczenia robót 
Rozliczenie robót należy realizować zgodnie z warunkami umowy pomiędzy Zlecającym i 
Wykonawcą i dokonać odbiorem i oceną jakości i ilości wykonywanych robót na podstawie 
wyników obmiarów ze stanu rzeczywistego i wg warunków umownych. 
10. Dokumenty odniesienia 
PN-81/B-10800 -Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 
przy odbiorze. 
PN-71/B-10420 -Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-80/C-89205, PN-81/C-89203 Przewody z rur PVC kanalizacyjnych kielichowych z 
uszczelką 
PN-74/H-74200 Przewody z rur stalowych ocynkowanych. 
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PN-90/H-74105 -Rury ciśnieniowe z żeliwa sferoidalnego. Podział i wymiary. 
PN-90/H-74107 - Rury ciśnieniowe z żeliwa sferoidalnego. Wymagania i badania. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych 1996 r. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót instalacji sanitarnych i przemysłowych cz. II. 
Instrukcje producentów wyrobów. 
BN-76/8860-01 -Elementy mocujące rurociągi. 


