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Warszawa, 25.05.2021 r. 

 

Do wszystkich zainteresowanych wykonawców  

 

 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 

 

Dotyczy: „Termomodernizacja zespołu zabytkowych budynków Caritas 

Archidiecezji Warszawskiej znajdujących się przy Trakcie Królewskim w 

Warszawie”. 

 

Zamawiający Caritas Archidiecezji Warszawskiej, 00-322 Warszawa, ul. 

Krakowskie Przedmieście 62 , w oparciu o art. 135 ust. 2 z dnia 11 września 2019 

r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 2019 ze zm.), poniżej udziela 

odpowiedzi na zadane pytania. 

 

Zestaw 2. Pytania z 12.05.2021 r.  

 

1) Prosimy o informację na temat pokrycia dachu w domu Gaya wg opisu blacha 

miedziana, wg przedmiarów i rysunku nr A34 blacha tytan cynk. Którą blachę 

należy wycenić. Jeśli tytan cynk to patynowana czy naturalna. 

Odpowiedź Zamawiającego: Na skrzydle Domu Gaya należy wykonać pokrycie z 

blachy tytan cynk patynowanej. 

 

2) Przedmiar dotyczący Remontu dachu Dom Gaya nie zawiera prac dotyczących 

montażu łat i kontrłat wg opisu wykonanie tych prac jest w zakresie. 

Odpowiedź Zamawiającego: Podkonstrukcja pokrycia dachu z dachówki powinna 

zawierać łaty i kontrłaty zgodnie z rys. A34. W opisie projektu budowlanego jest 

zapis o demontażu istniejących łat i kontrłat. Elementy nadające się do ponownego 

montażu należy zabezpieczyć do poziomu nierozprzestrzeniającego ognia oraz 
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zamontować ponownie. Jeżeli elementy nie nadają się do ponownego użytku 

należy je wymienić na nowe. 

Zakres robót objęty pytaniem mieści się w przedmiocie zamówienia i jest objęty 

projektem budowlanym, jednak wykonawca nie jest zobowiązany do ich wyceny w 

kosztorysie ofertowym. Roboty te zostaną rozliczone zgodnie z postanowieniami 

projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego – 

załącznik nr 6 do SWZ, § 4 PRZEDMIOT UMOWY, ust. 14-20. 

 

3) We wszystkich przedmiarach brak pozycji dotyczącej maty strukturalnej pod 

pokryciem blachą prosimy o dodanie pozycji. 

Odpowiedź Zamawiającego: Pod pokrycie z blachy należy położyć matę 

strukturalną, zgodnie z detalem A34. 

Zakres robót objęty pytaniem mieści się w przedmiocie zamówienia i jest objęty 

projektem budowlanym, jednak wykonawca nie jest zobowiązany do ich wyceny w 

kosztorysie ofertowym. Roboty te zostaną rozliczone zgodnie z postanowieniami 

projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego – 

załącznik nr 6 do SWZ, § 4 PRZEDMIOT UMOWY, ust. 14-20. 

 

4) Prosimy o potwierdzenie, że należy wykonać nowe wyłazy na wszystkich 

dachach. Jakie mają mieć wymiary? 

Odpowiedź Zamawiającego: Tak, należy wykonać nowe wyłazy na dach o 

wymiarze minimum 80x80cm w świetle. 

 

5) Płotki przeciwśniegowe i ławy kominiarskie czy należy wykonać te elementy jako 

nowe we wszystkich budynkach? 

Odpowiedź Zamawiającego: Tak, należy zamontować nowe, systemowe płotki 

przeciwśniegowe i ławy kominiarskie.  

 

6) Brak w przedmiarach dotyczących dachu pozycji dotyczącej ułożenia membrany 

z siatką pod obróbki daszków lukarn. 

Odpowiedź Zamawiającego: Pod pokrycie z blachy należy położyć matę 

strukturalną, zgodnie z detalem A34. 

Zakres robót objęty pytaniem mieści się w przedmiocie zamówienia i jest objęty 

projektem budowlanym, jednak wykonawca nie jest zobowiązany do ich wyceny w 

kosztorysie ofertowym. Roboty te zostaną rozliczone zgodnie z postanowieniami 
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projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego – 

załącznik nr 6 do SWZ, § 4 PRZEDMIOT UMOWY, ust. 14-20. 

 

7) Brak w przedmiarach dotyczących docieplenia połaci i stropu Krakowskie 

Przedmieście pozycji dotyczącej obudów z płyt GKF. 

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z detalem A34 projektu budowlanego 

Remontu Dachów Budynków Zespołu Caritas Archidiecezji Warszawskiej obudowa 

poddasza płytami GKF jest w zakresie prac związanych z projektem Przebudowy 

Zespołu Caritas z dostosowaniem do obowiązujących przepisów 

przeciwpożarowych, zatem jest poza zakresem prac związanych z niniejszym 

przetargiem. 

 

Zestaw 3. Pytania z 12.05.2021 r.  

 

Proszę o wyjaśnienia do przetargu Termomodernizacja zespołu zabytkowych 

budynków Caritas Archidiecezji Warszawskiej znajdujących się przy Trakcie 

Królewskim w Warszawie: 

 

1. Czy wykonawca w swoim zakresie ma przewidzieć wykonanie projektu 

wykonawczego? w obecnej chwili Zamawiający udostępnił tylko projekty 

budowlane. Dla przykładu w projekcie wentylacji brak doboru średnic, przekrojów 

kanałów, klap p.poż., tłumików, kratek i innej galanterii, w projekcie instalacji c.o. 

brak doboru grzejników oraz ich orurowania (brak na rysunku instalacji do 

grzejników) brak wyspecyfikowanej armatury, w projekcie instalacji c.t. brak 

doboru armatury. 

Odpowiedź Zamawiającego: Specyfikacje techniczne urządzeń instalacji 

sanitarnych Zamawiający udostępni do dnia 28.05.2021 r. Ze względu na 

zabytkowy charakter obiektu i brak możliwości zinwentaryzowania wszystkich 

elementów budynku część rozwiązań technicznych (wykonawczych) zostanie 

zweryfikowana i w razie potrzeby doprecyzowana i uzupełniona w trakcie 

prowadzenia robót budowlanych. Przygotowanie dokumentacji wykonawczej nie 

leży w zakresie prac wykonawcy. Zakres robót objęty pytaniem mieści się w 

przedmiocie zamówienia i jest objęty projektem budowlanym, jednak wykonawca 

nie jest zobowiązany do ich wyceny w kosztorysie ofertowym, jeżeli nie ma dla 

nich pozycji przedmiarowej. Roboty te zostaną rozliczone zgodnie z 
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postanowieniami projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia 

publicznego – załącznik nr 6 do SWZ, § 4 PRZEDMIOT UMOWY, ust. 14-20. 

 

2. Z jakich materiałów ma być wykonane orurowanie instalacji . W przedmiarze 

inne rury niż w opisie projektu. 

Odpowiedź Zamawiającego: Należy przyjąć typ orurowania wskazany w opisie 

projektu, natomiast ilości należy przyjąć z przedmiaru.  

  

Przypominam, że Zamawiający udostępnił projekty budowlane które w celu 

prawidłowego oszacowania i wykonania przedmiotu zamówienia powinny być 

uszczegółowione. 

Odpowiedź Zamawiającego: Specyfikacje techniczne urządzeń instalacji 

sanitarnych Zamawiający udostępni do dnia 28.05.2021 r., a urządzeń instalacji 

elektrycznych do dnia 02.06.2021 r. Ze względu na zabytkowy charakter obiektu i 

brak możliwości zinwentaryzowania wszystkich elementów budynku część 

rozwiązań technicznych (wykonawczych) zostanie zweryfikowana i w razie 

potrzeby doprecyzowana i uzupełniona w trakcie prowadzenia robót budowlanych. 

Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się ze stanem istniejącym budynku i 

uwzględnić wszystkie roboty wynikające z specyfiki budynku i jego lokalizacji. 

Zakres robót objęty pytaniem mieści się w przedmiocie zamówienia i jest objęty 

projektem budowlanym, jednak wykonawca nie jest zobowiązany do ich wyceny w 

kosztorysie ofertowym, jeżeli nie ma dla nich pozycji przedmiarowej. Roboty te 

zostaną rozliczone zgodnie z postanowieniami projektowanych postanowień 

umowy w sprawie zamówienia publicznego – załącznik nr 6 do SWZ, § 4 

PRZEDMIOT UMOWY, ust. 14-20. 

 

W związku z powyższy proszę o możliwość dokonywania dowolnych zmian w 

udostępnionych przedmiarach w celu prawidłowego oszacowania zakresu oraz 

kosztów inwestycji. 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza dokonywania zmian w 

przedmiarach robót. 

 

Zestaw 4.  Pytania z 12.05.2021 r. 
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1. Czy wymagania stawiane w dziale XIII SWZ punk 1 podpunkt 1a a więcej 

warunek dotyczący niezbędnego doświadczenia w miejscu „co najmniej jedno 

zadanie obejmujące instalację systemu sterowania zużyciem energii [BEMS] w 

co najmniej jednym budynku”, spełnione zostaną przez wykazanie wykonania 

instalacji BMS? Składową systemu BMS jest system EMS. 

Odpowiedź Zamawiającego: tak zostanie spełniony, jeżeli w ramach instalacji 

BMS była wykonana instalacja systemu sterowania zużyciem energii [BEMS]. 

 

2. Proszę o uzupełnienie dokumentacji o schemat węzła cieplnego 

Odpowiedź Zamawiającego: Poniżej uzupełnienie parametrów węzłów cieplnych: 

Węzeł cieplny zlokalizowany w kamienicy od strony ul. Bednarskiej 

Węzeł cieplny 3 funkcyjny wraz z automatyką z możliwością przyłączenia do 

systemu BMS: 

Moc c.o.: 462,9kW - 3 obiegi grzewcze 

Moc c.t.: 161,4kW - 1 obieg grzewczy 

Ncw, śr: 66,7kW 

Ncwu,max: 162kW 

 

Węzeł cieplny zlokalizowany w pałacu Kazanowskich: 

Węzeł cieplny 3 funkcyjny wraz z automatyką z możliwością przyłączenia do 

systemu BMS. 

Moc c.o.: 308,1kW - 3 obiegi grzewcze 

Moc c.t.: 107,6kW - 1 obieg grzewczy 

Ncw, śr: 44,9kW 

Ncwu,max: 107kW 

 

3. Proszę o korektę parametrów izolacji natryskowej poliuretanowej. Przy Lambda 

0,025, grubość warstwy podana a więc 30cm jest zdecydowanie zbyt duża, z uwagi 

na przesadzone parametry cieplne, na duże obciążenie dachu oraz na bardzo 

wysokie koszty wykonania (300zł/m2). 

Odpowiedź Zamawiającego: Wartości dotyczące grubości termoizolacji oraz  

współczynnik przewodzenia ciepła λ, zostały przyjęte w audycie energetycznym i 

nie podlegają zmianom. 

 

Zestaw 5. Pytania z 13.05.2021 r. 
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Proszę o wyjaśnienia do przetargu Caritas Zespół Budynków, Dom Gaya: 

  

Proszę o wyjaśnienia do przetargu Termomodernizacja zespołu zabytkowych 

budynków Caritas Archidiecezji Warszawskiej znajdujących się przy Trakcie 

Królewskim w Warszawie: 

W udostępnionej dokumentacji budowlanej instalacji wentylacji brak doboru 

przekrojów kanałów, elementów takich jak przepustnice, klapy p.poż, i inne 

niezbędne. W jaki sposób Zamawiający zamierza rozliczać się z wykonawcą z tych 

elementów które nie są w żaden sposób wskazane w dokumentacji?  

 

Do prawidłowego wykonania instalacji wymagane jest wykonanie projektu 

wykonawczego z doborem wyżej wymienionych elementów dobór średnic i 

przekrojów kanałów, obliczenia spadków ciśnienia itp. pociąga to za sobą 

wykonanie kompletnie nowego kosztorysu ofertowego w którym większość 

elementów pod względem rzeczowym oraz ilościowym nie pokryje się z 

przedmiarami udostępnionymi przez Zamawiającego. 

Na obecną chwilę udostępnione projekty budowlane i przedmiary nie definiują 

całości prac jaka będzie niezbędna do wykonania w celu uzyskania zakładanego 

przez Zamawiającego celu. 

Odpowiedź Zamawiającego: Specyfikacje techniczne urządzeń instalacji 

sanitarnych Zamawiający udostępni do dnia 28.05.2021 r., a urządzeń instalacji 

elektrycznych do dnia 02.06.2021 r.  Ze względu na zabytkowy charakter obiektu 

i brak możliwości zinwentaryzowania wszystkich elementów budynku część 

rozwiązań technicznych (wykonawczych) zostanie zweryfikowana i w razie 

potrzeby doprecyzowana i uzupełniona w trakcie prowadzenia robót budowlanych. 

Przygotowanie dokumentacji wykonawczej nie leży w zakresie prac Wykonawca. 

Zakres robót objęty pytaniem mieści się w przedmiocie zamówienia i jest objęty 

projektem budowlanym, jednak wykonawca nie jest zobowiązany do ich wyceny w 

kosztorysie ofertowym. Roboty te zostaną rozliczone zgodnie z postanowieniami 

projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego – 

załącznik nr 6 do SWZ, § 4 PRZEDMIOT UMOWY, ust. 14-20. 

 

Zestaw 6. Pytania z 14.05.2021 r.  
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Jako firma starająca się o podwykonawstwo na zakres prac instalacyjnych proszę 

o wyjaśnianie i korekty przedmiarów: 

Instalacje elektryczne Dom Gaya, Zespół Budynków: 

- brak w projekcie schematów rozdzielnic, na jakiej podstawie wykonawca ma 

podać skalkulować cenę tych elementów? Czy należy przewidzieć wykonanie 

projektu wykonawczego? 

Odpowiedź Zamawiającego: Specyfikacje techniczne urządzeń instalacji 

sanitarnych Zamawiający udostępni do dnia 28.05.2021 r., a urządzeń instalacji 

elektrycznych do dnia 02.06.2021 r. Zgodnie z podstawowymi założeniami 

projektu budowlanego „Termomodernizacji zespołu budynków Caritas w zakresie 

docieplenia poddaszy, wymiany okien, remontu i przebudowy instalacji 

wewnętrznych c.o. i c.w.u., wspomaganej przez odnawialne źródła energii, 

instalacji wentylacji mechanicznej oraz instalacji elektrycznej” należy wykonać 

wszelkie niezbędne rozdzielnice oddziałowe umożliwiające właściwy rozdział 

energii elektrycznej. Rozdzielnice oddziałowe muszą umożliwiać zasilenie 

wszystkich docelowych odbiorów elektrycznych. Ze względu na zabytkowy 

charakter obiektu prace montażowe należy wykonywać w porozumieniu z 

projektantem branży elektrycznej, który na etapie budowy przekaże rysunki 

uszczegóławiające. 

Przygotowanie dokumentacji wykonawczej nie leży w zakresie prac Wykonawcy. 

 

- brak projektu BMS, w opisie technicznym tylko wytyczne do tego systemu, w 

przedmiarach system BMS jako 1 kpl., na jakiej podstawie wykonawca ma podać 

skalkulować cenę tych elementów? Jak Zamawiający zamierza rozliczyć się z 

Wykonawcą z tego zakresu prac? Czy należy przewidzieć wykonanie projektu 

wykonawczego?  

Odpowiedź Zamawiającego: Specyfikacje techniczne urządzeń instalacji 

sanitarnych Zamawiający udostępni do dnia 28.05.2021 r., a urządzeń instalacji 

elektrycznych, w tym BMS do dnia 02.06.2021 r. Obiekt należy wyposażyć w BMS 

zapewniający optymalizację kosztów zużycia poszczególnych mediów, optymalne 

środowisko dla pacjentów oraz pełny monitoring i kontrolę nad instalacjami. Przy 

wykonywaniu systemu należy uwzględnić wytyczne branży sanitarnej oraz 

wymagania obiektu. Przygotowanie dokumentacji wykonawczej nie leży w zakresie 
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prac Wykonawcy. Zakres robót objęty pytaniem mieści się w przedmiocie 

zamówienia i jest objęty projektem budowlanym, jednak wykonawca nie jest 

zobowiązany do ich wyceny w kosztorysie ofertowym, jeżeli nie ma dla nich pozycji 

przedmiarowej. Roboty te zostaną rozliczone zgodnie z postanowieniami 

projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego – 

załącznik nr 6 do SWZ, § 4 PRZEDMIOT UMOWY, ust. 14-20. 

 

- w przedmiarach brak rozpisanych opraw oświetleniowych na poszczególne typy 

opraw, rodzaje, na jakiej podstawie wykonawca ma podać skalkulować cenę tych 

elementów? Jak Zamawiający zamierza rozliczyć się z Wykonawcą z tego zakresu 

prac? 

Odpowiedź Zamawiającego: W ramach dokumentacji projektowej zawarto 

specyfikację opraw, która określa typy oraz parametry charakterystyczne 

poszczególnych opraw. W części rysunkowej opracowania zaznaczono typy oraz 

lokalizację opraw w strefach objętych zakresem opracowania projektu 

budowlanego „Termomodernizacji zespołu budynków Caritas w zakresie 

docieplenia poddaszy, wymiany okien, remontu i przebudowy instalacji 

wewnętrznych c.o. i c.w.u., wspomaganej przez odnawialne źródła energii, 

instalacji wentylacji mechanicznej oraz instalacji elektrycznej”. Ze względu na 

zabytkowy charakter obiektu prace montażowe należy wykonywać w porozumieniu 

z projektantem branży elektrycznej, który na etapie budowy przekaże rysunki 

uszczegóławiające. Zakres robót objęty pytaniem mieści się w przedmiocie 

zamówienia i jest objęty projektem budowlanym, jednak wykonawca nie jest 

zobowiązany do ich wyceny w kosztorysie ofertowym. Roboty te zostaną rozliczone 

zgodnie z postanowieniami projektowanych postanowień umowy w sprawie 

zamówienia publicznego – załącznik nr 6 do SWZ, § 4 PRZEDMIOT UMOWY, ust. 

14-20. 

 

- w przedmiarze instalacji elektrycznych dla Pałacu Kazanowskich oraz Kamienicy 

przy Bednarskiej brak opraw oświetleniowych. Czy Zamawiający nie przewiduje 

tam montażu nowych opraw zgodnie z projektem? 

Odpowiedź Zamawiającego: Instalacja oświetleniowa w Pałacu Kazanowskich oraz 

Kamienicy przy Bednarskiej (z wyjątkiem paneli medycznych) nie jest w zakresie 

Projektu budowlanego „Termomodernizacji zespołu budynków Caritas w zakresie 
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docieplenia poddaszy, wymiany okien, remontu i przebudowy instalacji 

wewnętrznych c.o. i c.w.u., wspomaganej przez odnawialne źródła energii, 

instalacji wentylacji mechanicznej oraz instalacji elektrycznej” i nie jest zaznaczona 

w części graficznej opracowania. Jest ona zagadnieniem projektu budowlanego 

Przebudowy zespołu Caritas z dostosowaniem do obowiązujących przepisów 

przeciwpożarowych i nie jest objęta zakresem niniejszego przetargu. 

 

- zgodnie z opisem na rysunkach awaryjne oświetlenie ewakuacyjne wg odrębnego 

opracowania. Czy zamawiający udostępni projekty oraz przedmiary oświetlenia 

ewakuacyjnego? Na tą chwilę nie ma tego zakresu w przedmiarze oraz projekcie. 

Jak Zamawiający zamierza rozliczyć się z Wykonawcą z tego zakresu prac? Czy 

należy przewidzieć wykonanie projektu wykonawczego? 

Odpowiedź Zamawiającego: W części rysunkowej opracowania zaznaczono typy 

oraz lokalizację opraw w strefach objętych zakresem opracowania projektu 

budowlanego „Termomodernizacji zespołu budynków Caritas w zakresie 

docieplenia poddaszy, wymiany okien, remontu i przebudowy instalacji 

wewnętrznych c.o. i c.w.u., wspomaganej przez odnawialne źródła energii, 

instalacji wentylacji mechanicznej oraz instalacji elektrycznej”. W przedmiarze jest 

wspólna pozycja dotycząca oświetlenia podstawowego oraz awaryjnego 

oświetlenia ewakuacyjnego. Przygotowanie dokumentacji wykonawczej nie leży w 

zakresie prac Wykonawcy. 

 

- w przedmiarach brak rozpisanych tras kablowych na poszczególne typy opraw, 

rodzaje, na jakiej podstawie wykonawca ma podać skalkulować cenę tych 

elementów? Na rysunkach brak rozrysowanych tras kablowych. Jak Zamawiający 

zamierza rozliczyć się z Wykonawcą z tego zakresu prac? Czy należy przewidzieć 

wykonanie projektu wykonawczego? 

Odpowiedź Zamawiającego: W przedmiarze jest wspólna pozycja dotycząca tras 

kablowych dla instalacji gniazd wtykowych oraz instalacji oświetleniowej. Ze 

względu na zabytkowy charakter obiektu prace montażowe należy wykonywać w 

porozumieniu z projektantem branży elektrycznej, który na etapie budowy 

przekaże rysunki uszczegóławiające. Przygotowanie dokumentacji wykonawczej 

nie leży w zakresie prac Wykonawcy. 
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- w przedmiarach brak kabli dla instalacji strukturalnej, rtv, szaf instalacji 

strukturalnej , wyposażenia szaf w tym urządzeń aktywnych, brak elementów 

instalacji rtv (anten, i innych) brak też projektów na zakres instalacji strukturalnej 

(internetowej), instalacji rtv. Jak Zamawiający zamierza rozliczyć się z Wykonawcą 

z tego zakresu prac? Czy należy przewidzieć wykonanie projektu wykonawczego? 

Czy instalacje te wchodzą w zakres zamówienia? 

Odpowiedź Zamawiającego: Projekt instalacji niskoprądowych (z wyjątkiem BMS) 

nie jest w zakresie Projektu budowlanego  Termomodernizacji zespołu budynków 

Caritas w zakresie docieplenia poddaszy, wymiany okien, remontu i przebudowy 

instalacji wewnętrznych c.o. i c.w.u., wspomaganej przez odnawialne źródła 

energii, instalacji wentylacji mechanicznej oraz instalacji elektrycznej. Instalacje 

niskoprądowe są zagadnieniem projektu budowlanego Przebudowy zespołu Caritas 

z dostosowaniem do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych   i nie są objęte 

zakresem dokumentacji przetargowej. Przygotowanie dokumentacji wykonawczej 

nie leży w zakresie prac Wykonawcy. 

 

- brak jest projektów dla instalacji niskoprądowych taki jak kamery cctv, system 

przyzywowy, kontroli dostępu, instalacja strukturalna, instalacja rtv i innych. Jak 

Zamawiający zamierza rozliczyć się z Wykonawcą z tego zakresu prac? Czy należy 

przewidzieć wykonanie projektu wykonawczego? Czy instalacje te wchodzą w 

zakres zamówienia? 

Odpowiedź Zamawiającego: Projekt instalacji niskoprądowych (z wyjątkiem BMS) 

nie jest w zakresie Projektu budowlanego  Termomodernizacji zespołu budynków 

Caritas w zakresie docieplenia poddaszy, wymiany okien, remontu i przebudowy 

instalacji wewnętrznych c.o. i c.w.u., wspomaganej przez odnawialne źródła 

energii, instalacji wentylacji mechanicznej oraz instalacji elektrycznej. Instalacje 

niskoprądowe są zagadnieniem projektu budowlanego Przebudowy zespołu Caritas 

z dostosowaniem do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych  i nie są objęte 

zakresem dokumentacji przetargowej. Przygotowanie dokumentacji wykonawczej 

nie leży w zakresie prac Wykonawcy. 

 

- brak w przedmiarach paneli nadłożkowych, czy te elementy wchodzą w zakres 

zamówienia? 
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Odpowiedź Zamawiającego: Panele medyczne są elementem instalacji 

oświetleniowej odpowiednio dopełniającą wymagane założenia budynku dotyczące 

standardu oświetlenia okołodobowego, które odtwarza korzystne efekty 

oświetlenia naturalnego. Z tego względu zostały uwzględnione w przedmiarach w 

pozycji dotyczącej oświetlenia. 

 

Instalacje sanitarne Dom Gaya, Zespół Budynków: 

- brak w przedmiarach instalacji wodociągowej szczegółowego wskazania ilości rur 

dla poszczególnych średnic oraz ich izolacji. Wg opisu do projektu instalacja 

wodociągowa wykonana częściowo z rur PP PN16, PP PN20 stabi oraz rur PE-Xc i 

PE-Xc/Al./PE. Jak Zamawiający zamierza rozliczyć się z Wykonawcą z tego zakresu 

prac? Proszę o rozpisanie tych elementów w przedmiarze. 

Odpowiedź Zamawiającego: Szczegóły instalacji wodociągowej zostaną 

uszczegółowione na etapie realizacji umowy. Ze względu na zabytkowy charakter 

obiektu prace montażowe będą wykonywane w porozumieniu z projektantem 

branży sanitarnej, który na etapie budowy przekaże rysunki uszczegóławiające. W 

projekcie Przebudowy zespołu Caritas z dostosowaniem do obowiązujących 

przepisów przeciwpożarowych, który jest poza zakresem niniejszego przetargu, 

zawarta jest część robót z zakresu instalacji wody zimnej i kanalizacji. 

Wyceny należy przygotować w oparciu o przedmiary, w których określona jest ilość. 

Wielkości, które wykraczają poza przedmiary będą rozliczane odrębnie.  Roboty te 

zostaną rozliczone zgodnie z postanowieniami projektowanych postanowień 

umowy w sprawie zamówienia publicznego – załącznik nr 6 do SWZ, § 4 

PRZEDMIOT UMOWY, ust. 14-20. Zastosować typ rur zgodny z opisem 

technicznym. 

- w przedmiarach instalacji wodociągowej mamy tylko zawory odcinające DN15, 

na rysunkach brak opisanych średnic rurociągów. Według rysunków mamy też 

zawory na rurociągach o większych średnicach gdzie należy przewidzieć zawory o 

odpowiednio większej średnicy. Jak Zamawiający zamierza rozliczyć się z 

Wykonawcą z tego zakresu prac? Proszę o rozpisanie tych elementów w 

przedmiarze. 

Odpowiedź Zamawiającego: Specyfikacje techniczne urządzeń instalacji 

sanitarnych Zamawiający udostępni do dnia 28.05.2021 r., a urządzeń instalacji 
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elektrycznych do dnia 02.06.2021 r. Szczegóły instalacji wodociągowej zostaną 

uszczegółowione na etapie realizacji umowy. Ze względu na zabytkowy charakter 

obiektu prace montażowe należy wykonywać w porozumieniu z projektantem 

branży sanitarnej, który na etapie budowy przekaże rysunki uszczegóławiające. W 

projekcie Przebudowy zespołu Caritas z dostosowaniem do obowiązujących 

przepisów przeciwpożarowych, który jest poza zakresem niniejszego przetargu, 

zawarta jest część robót z zakresu instalacji wody zimnej i kanalizacji. 

Wyceny należy przygotować w oparciu o przedmiary, w których określona jest ilość. 

Wielkości, które wykraczają poza przedmiary będą rozliczane odrębnie.  Zakres 

robót objęty pytaniem mieści się w przedmiocie zamówienia i jest objęty projektem 

budowlanym, jednak wykonawca nie jest zobowiązany do ich wyceny w kosztorysie 

ofertowym, jeżeli nie ma dla nich pozycji przedmiarowej. Roboty te zostaną 

rozliczone zgodnie z postanowieniami projektowanych postanowień umowy w 

sprawie zamówienia publicznego – załącznik nr 6 do SWZ, § 4 PRZEDMIOT UMOWY, 

ust. 14-20.  

- brak w przedmiarach instalacji wodociągowej armatury instalacji wodociągowej 

takiej jak zawory cyrkulacji ciepłej wody użytkowej, zawory spustowe, zawory 

antyskażeniowe, podejściowe do baterii (wg rysunków oraz opisów należy 

zamontować). Jak Zamawiający zamierza rozliczyć się z Wykonawcą z tego zakresu 

prac? Proszę o rozpisanie tych elementów w przedmiarze. Czy należy przewidzieć 

wykonanie projektu wykonawczego? Proszę o uzupełnienie dokumentacji. 

Odpowiedź Zamawiającego: Specyfikacje techniczne urządzeń instalacji 

sanitarnych Zamawiający udostępni do dnia 28.05.2021 r., a urządzeń instalacji 

elektrycznych do dnia 02.06.2021 r. Szczegóły instalacji wodociągowej zostaną 

uszczegółowione na etapie realizacji umowy. Ze względu na zabytkowy charakter 

obiektu prace montażowe należy wykonywać w porozumieniu z projektantem 

branży sanitarnej, który na etapie budowy przekaże rysunki uszczegóławiające. W 

projekcie Przebudowy zespołu Caritas z dostosowaniem do obowiązujących 

przepisów przeciwpożarowych, który jest poza zakresem niniejszego przetargu, 

zawarta jest część robót z zakresu instalacji wody zimnej i kanalizacji. 

Wyceny należy przygotować w oparciu o przedmiary, w których określona jest ilość. 

Wielkości, które wykraczają poza przedmiary będą rozliczane odrębnie.  Zakres 

robót objęty pytaniem mieści się w przedmiocie zamówienia i jest objęty projektem 
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budowlanym, jednak wykonawca nie jest zobowiązany do ich wyceny w kosztorysie 

ofertowym, jeżeli nie ma dla nich pozycji przedmiarowej. Roboty te zostaną 

rozliczone zgodnie z postanowieniami projektowanych postanowień umowy w 

sprawie zamówienia publicznego – załącznik nr 6 do SWZ, § 4 PRZEDMIOT UMOWY, 

ust. 14-20.  

Przygotowanie dokumentacji wykonawczej nie leży w zakresie prac Wykonawcy. 

Zawory odcinające przy odbiornikach zgodnie z ilością odbiorników. 

- brak w przedmiarach izolacji wodociągowej izolacji przewodów zgodnie z 

projektem tj. dla wody zimnej izolacja przeciwroszeniowa o gr. 20 mm i 9 mm (w 

zależności od lokalizacji). Jak Zamawiający zamierza rozliczyć się z Wykonawcą z 

tego zakresu prac? Proszę o rozpisanie tych elementów w przedmiarze 

Odpowiedź Zamawiającego: Wyceny należy przygotować w oparciu o przedmiary, 

w których określona jest ilość. Wielkości, które wykraczają poza przedmiary będą 

rozliczane odrębnie. Roboty te zostaną rozliczone zgodnie z postanowieniami 

projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego – 

załącznik nr 6 do SWZ, § 4 PRZEDMIOT UMOWY, ust. 14-20. 

Opracowanie termomodernizacji dotyczy wymiany instalacji c.w.u., grubość izolacji 

stosować zgodnie z opisem technicznym i Warunkami Technicznymi. 

- brak rozrysowanej instalacji wodociągowej na części kondygnacji dla przykładu 

Dom Gaya brak rozrysowanej instalacji wodociągowej na parterze, piętrze, 

poddaszu. Brak rozwinięć instalacji wodociągowej a co za tym idzie brak wiedzy na 

temat średnic pionów instalacji wodociągowej. Dla pozostałych budynków Zespołu 

ta uwaga też jest zasadna. Proszę o uzupełnienie dokumentacji. Jak Zamawiający 

zamierza rozliczyć się z Wykonawcą z tego zakresu prac? Czy należy przewidzieć 

wykonanie projektu wykonawczego? Proszę o uzupełnienie dokumentacji. 

Odpowiedź Zamawiającego: Szczegóły instalacji wodociągowej zostaną 

uszczegółowione na etapie realizacji umowy. Ze względu na zabytkowy charakter 

obiektu prace montażowe należy wykonywać w porozumieniu z projektantem 

branży sanitarnej, który na etapie budowy przekaże rysunki uszczegóławiające. W 

projekcie Przebudowy zespołu Caritas z dostosowaniem do obowiązujących 

przepisów przeciwpożarowych, który jest poza zakresem niniejszego przetargu, 

zawarta jest część robót z zakresu instalacji wody zimnej i kanalizacji. 
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Wyceny należy przygotować w oparciu o przedmiary, w których określona jest ilość. 

Wielkości, które wykraczają poza przedmiary będą rozliczane odrębnie.  Roboty te 

zostaną rozliczone zgodnie z postanowieniami projektowanych postanowień 

umowy w sprawie zamówienia publicznego – załącznik nr 6 do SWZ, § 4 

PRZEDMIOT UMOWY, ust. 14-20.  

- w przedmiarach instalacji kanalizacji sanitarnej mamy tylko dodatki za wykonanie 

podejść dopływowych. Czy Zamawiający nie przewiduje nowego rurarzu tylko 

podłączenie nowych przyborów do istniejąc instalacji? Wg rysunków mamy także 

nowe piony (nie opisane średnice) oraz poziomy. Brak jest w przedmiarach oraz 

projektach wskazanych czyszczaków kanalizacyjnych, wywiewek dachowych. 

Proszę o uzupełnienie dokumentacji. Jak Zamawiający zamierza rozliczyć się z 

Wykonawcą z tego zakresu prac? Czy należy przewidzieć wykonanie projektu 

wykonawczego? Proszę o uzupełnienie dokumentacji. 

Odpowiedź Zamawiającego Szczegóły instalacji wodociągowej zostaną 

uszczegółowione na etapie realizacji umowy. Ze względu na zabytkowy charakter 

obiektu prace montażowe należy wykonywać w porozumieniu z projektantem 

branży sanitarnej, który na etapie budowy przekaże rysunki uszczegóławiające. W 

projekcie Przebudowy zespołu Caritas z dostosowaniem do obowiązujących 

przepisów przeciwpożarowych, który jest poza zakresem niniejszego przetargu, 

zawarta jest część robót z zakresu instalacji wody zimnej i kanalizacji. 

Wyceny należy przygotować w oparciu o przedmiary, w których określona jest ilość. 

Wielkości, które wykraczają poza przedmiary będą rozliczane odrębnie.  Roboty te 

zostaną rozliczone zgodnie z postanowieniami projektowanych postanowień 

umowy w sprawie zamówienia publicznego – załącznik nr 6 do SWZ, § 4 

PRZEDMIOT UMOWY, ust. 14-20.  

- w przedmiarze instalacji kanalizacji sanitarnej dla domu Gaya oraz Krakowskiego 

Przedmieścia mamy w przedmiarze podaną łączną ilość rurociągów dla średnic 

110-200 mm, brak jest rur o średnicy np. 50 mm. Jak Zamawiający zamierza 

rozliczyć się z Wykonawcą z tego zakresu prac? Proszę o rozpisanie tych elementów 

w przedmiarze. Czy należy przewidzieć wykonanie projektu wykonawczego? 

Odpowiedź Zamawiającego: Szczegóły instalacji wodociągowej zostaną 

uszczegółowione na etapie realizacji umowy. Ze względu na zabytkowy charakter 

obiektu prace montażowe należy wykonywać w porozumieniu z projektantem 
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branży sanitarnej, który na etapie budowy przekaże rysunki uszczegóławiające. W 

projekcie Przebudowy zespołu Caritas z dostosowaniem do obowiązujących 

przepisów przeciwpożarowych, który jest poza zakresem niniejszego przetargu, 

zawarta jest część robót z zakresu instalacji wody zimnej i kanalizacji. 

Wyceny należy przygotować w oparciu o przedmiary, w których określona jest ilość. 

Wielkości, które wykraczają poza przedmiary będą rozliczane odrębnie.  Roboty te 

zostaną rozliczone zgodnie z postanowieniami projektowanych postanowień 

umowy w sprawie zamówienia publicznego – załącznik nr 6 do SWZ, § 4 

PRZEDMIOT UMOWY, ust. 14-20. Przygotowanie dokumentacji wykonawczej nie 

leży w zakresie prac Wykonawcy. 

- brak jest projektów węzłów cieplnych, jakie powinno być wyposażenie węzłów 

cieplnych, jakie parametry. W przedmiarze opisano tylko jako 1 kpl. Węzeł cieplny. 

Jak Zamawiający zamierza rozliczyć się z Wykonawcą z tego zakresu prac? Czy 

należy przewidzieć wykonanie projektu wykonawczego? Proszę o uzupełnienie 

dokumentacji. 

Odpowiedź Zamawiającego: Parametry  węzłów cieplnych: 

 

Węzeł cieplny zlokalizowany w kamienicy od strony ul. Bednarskiej 

Wezel cieplny 3 funkcyjny wraz z automatyką z możliwością przyłączenia do 

systemu BMS. 

Moc c.o.: 462,9kW - 3 obiegi grzewcze 

Moc c.t.: 161,4kW - 1 obieg grzewczy 

Ncw, śr: 66,7kW 

Ncwu,max: 162kW 

Węzeł cieplny zlokalizowany w pałacu Kazanowskich 

Wezel cieplny 3 funkcyjny wraz z automatyką z możliwością przyłączenia do 

systemu BMS. 

Moc c.o.: 308,1kW - 3 obiegi grzewcze 

Moc c.t.: 107,6kW - 1 obieg grzewczy 

Ncw, śr: 44,9kW 

Ncwu,max: 107kW 

Przygotowanie dokumentacji wykonawczej nie leży w zakresie prac Wykonawcy. 
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- brak w przedmiarach instalacji centralnego ogrzewania oraz projektach podanych 

konkretnych wymiarów grzejników (ilość płyt, wysokość, długość, kolor) oraz 

wymaganej armatury. Czy grzejniki mają być bocznozasilane czy dolnozasilane? 

Jaki rodzaj grzejników żeberkowych oraz łazienkowych oraz ich armatury? Jak 

Zamawiający zamierza rozliczyć się z Wykonawcą z tego zakresu prac? Proszę o 

rozpisanie tych elementów w przedmiarze. Czy należy przewidzieć wykonanie 

projektu wykonawczego? 

Odpowiedź Zamawiającego: Zastosowano grzejniki kolumnowe. Na rzutach 

znajdują się etykiety pomieszczeń, w których podano zapotrzebowanie ciepła oraz 

ilość elementów grzejnika w danym pomieszczeniu. Typ grzejnika  powinien zostać 

dopasowany do lokalizacji oraz wymagań  higieniczno -  sanitarnych 

pomieszczenia. 

Wyceny należy przygotować w oparciu o przedmiary, w których określona jest ilość. 

Wielkości, które wykraczają poza przedmiary będą rozliczane odrębnie.  Zakres 

robót objęty pytaniem mieści się w przedmiocie zamówienia i jest objęty projektem 

budowlanym, jednak wykonawca nie jest zobowiązany do ich wyceny w kosztorysie 

ofertowym. Roboty te zostaną rozliczone zgodnie z postanowieniami 

projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego – 

załącznik nr 6 do SWZ, § 4 PRZEDMIOT UMOWY, ust. 14-20. 

Przygotowanie dokumentacji wykonawczej nie leży w zakresie prac Wykonawcy. 

 

- brak w projektach instalacji centralnego ogrzewania rozrysowanej instalacji do 

grzejników. Proszę uzupełnienie dokumentacji. Czy należy przewidzieć wykonanie 

projektu wykonawczego o ten zakres? 

Odpowiedź Zamawiającego: Zostanie  to uszczegółowione na dalszym etapie. Ze 

względu na zabytkowy charakter obiektu prace montażowe należy wykonywać w 

porozumieniu z projektantem branży sanitarnej, który na etapie budowy przekaże 

rysunki uszczegóławiające. Roboty te zostaną rozliczone zgodnie z postano-

wieniami projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego 

– załącznik nr 6 do SWZ, § 4 PRZEDMIOT UMOWY, ust. 14-20.Przygotowanie 

dokumentacji wykonawczej nie leży w zakresie prac Wykonawcy. 

- proszę o podanie ostatecznego materiału z jakiego ma być wykonana instalacja 

centralnego ogrzewania. Wg przedmiarów mamy tylko rury wielowarstwowe PE-
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X/AL/PE bez rozdziału na konkretne średnice. Według rysunków rury PE-X/AL.-PE 

i stalowe ocynkowane albo nierdzewne (nie jesteśmy wstanie rozstrzygnąć po 

średnicach), proszę o rozpisanie rurarzu wg typów rur i średnic w przedmiarze. 

Według opisu mamy rury stalowe o połączeniach zaprasowywanych w innym 

„przewody tranzytowe instalacji ogrzewania i chłodzenia podłogowego z rur ze stali 

nierdzewnej chromo-niklo-molibdenowej X5CrNiMo 17-12-2 lub X2CrNiMo17-12-

2”. Jaki rodzaj rur przyjąć? Proszę o skorygowanie przedmiaru. 

Odpowiedź Zamawiającego: Typ rur zgodny z opisem technicznym. 

- brak w przedmiarach instalacji grzewczych i wody lodowej izolacji rurociągów 

zgodnie z opisem technicznym, proszę o skorygowanie przedmiarów. 

Odpowiedź Zamawiającego: Izolacje zgodnie z opisem technicznym. Zakres robót 

objęty pytaniem mieści się w przedmiocie zamówienia i jest objęty projektem 

budowlanym, jednak wykonawca nie jest zobowiązany do ich wyceny w kosztorysie 

ofertowym. Roboty te zostaną rozliczone zgodnie z postanowieniami 

projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego – 

załącznik nr 6 do SWZ, § 4 PRZEDMIOT UMOWY, ust. 14-20. 

- w przedmiarach instalacji centralnego ogrzewania podano błędne ilości armatury 

dla grzejników, proszę o skorygowanie przedmiarów, brak kurtyn powietrznych. 

Proszę o skorygowanie przedmiarów. 

Odpowiedź Zamawiającego: Wyceny należy przygotować w oparciu o przedmiary, 

w których określona jest ilość. Zakres robót objęty pytaniem nie objęty 

przedmiarem mieści się w przedmiocie zamówienia i jest objęty projektem 

budowlanym, jednak wykonawca nie jest zobowiązany do ich wyceny w kosztorysie 

ofertowym. Roboty te zostaną rozliczone zgodnie z postanowieniami 

projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego – 

załącznik nr 6 do SWZ, § 4 PRZEDMIOT UMOWY, ust. 14-20. 

- w przedmiarach instalacji centralnego ogrzewania brak zaworów równoważonych, 

regulatorów różnicy ciśnienia, ciepłomierzy, zaworów odcinających, 

odpowietrzników oraz innej armatury które widnieją na rzutach rysunkach. Brak w 

części rysunkowej instalacji centralnego ogrzewania rozwinięć instalacji, brak na 

rysunkach zaworów spustowych, odpowietrzających. 
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Odpowiedź Zamawiającego: Specyfikacje techniczne urządzeń instalacji 

sanitarnych Zamawiający udostępni do dnia 28.05.2021 r., a urządzeń instalacji 

elektrycznych do dnia 02.06.2021 r. Powyższe informacje zostaną 

uszczegółowione na etapie realizacji umowy. Ze względu na zabytkowy charakter 

obiektu prace montażowe należy wykonywać w porozumieniu z projektantem 

branży sanitarnej, który na etapie budowy przekaże rysunki uszczegóławiające. 

Wyceny należy przygotować w oparciu o przedmiary, w których określona jest ilość. 

Zakres robót objęty pytaniem nie objętych przedmiarem mieści się w przedmiocie 

zamówienia i jest objęty projektem budowlanym, jednak wykonawca nie jest 

zobowiązany do ich wyceny w kosztorysie ofertowym, jeżeli nie ma dla nich pozycji 

przedmiarowej. Roboty te zostaną rozliczone zgodnie z postanowieniami 

projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego – 

załącznik nr 6 do SWZ, § 4 PRZEDMIOT UMOWY, ust. 14-20. 

- w przedmiarach instalacji klimatyzacji (wody lodowej) mamy rury stalowe czarne 

o połączeniach spawanych, zgodnie z opisem technicznym. Według rysunków rury 

PE-X/AL.-PE i stalowe ocynkowane albo nierdzewne (nie jesteśmy wstanie 

rozstrzygnąć po średnicach), proszę o rozpisanie rurarzu wg typów rur i średnic w 

przedmiarze. Według opisu mamy rury stalowe o połączeniach zaprasowywanych 

w innym „przewody tranzytowe instalacji ogrzewania i chłodzenia podłogowego z 

rur ze stali nierdzewnej chromo-niklo-molibdenowej X5CrNiMo 17-12-2 lub 

X2CrNiMo17-12-2”. Jaki rodzaj rur przyjąć? Proszę o skorygowanie przedmiaru. 

Odpowiedź Zamawiającego: Zastosować zgodnie z opisem technicznym. Wyceny 

należy przygotować w oparciu o przedmiary, w których określona jest ilość. Zakres 

robót objęty pytaniem nie objętych przedmiarem mieści się w przedmiocie 

zamówienia i jest objęty projektem budowlanym, jednak wykonawca nie jest 

zobowiązany do ich wyceny w kosztorysie ofertowym. Roboty te zostaną rozliczone 

zgodnie z postanowieniami projektowanych postanowień umowy w sprawie 

zamówienia publicznego – załącznik nr 6 do SWZ, § 4 PRZEDMIOT UMOWY, ust. 

14-20. 

- brak podanych na rysunku instalacji klimatyzacji (wody lodowej) średnic 

rurociągów tranzytowych od agregatów do rozdzielni wody lodowej. Proszę o 

podanie średnic. 
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Odpowiedź Zamawiającego: Powyższe informacje zostaną uszczegółowione na 

etapie realizacji umowy. Ze względu na zabytkowy charakter obiektu prace 

montażowe należy wykonywać w porozumieniu z projektantem branży sanitarnej, 

który na etapie budowy przekaże rysunki uszczegóławiające. Wyceny należy 

przygotować w oparciu o przedmiary, w których określona jest ilość. Zakres robót 

objęty pytaniem nie objętych przedmiarem mieści się w przedmiocie zamówienia i 

jest objęty projektem budowlanym, jednak wykonawca nie jest zobowiązany do 

ich wyceny w kosztorysie ofertowym. Roboty te zostaną rozliczone zgodnie z 

postanowieniami projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia 

publicznego – załącznik nr 6 do SWZ, § 4 PRZEDMIOT UMOWY, ust. 14-20. 

- w przedmiarach instalacji klimatyzacji (wody lodowej) brak zaworów 

równoważonych, regulatorów różnicy ciśnienia, liczników chłodu, zaworów 

odcinających, odpowietrzników oraz innej armatury które widnieją na rzutach 

rysunkach, brak pojemności zbiornika buforowego. Brak w części rysunkowej 

instalacji wody lodowej rozwinięć instalacji, brak na rysunkach zaworów 

spustowych, odpowietrzających. 

Odpowiedź Zamawiającego: Specyfikacje techniczne urządzeń instalacji 

sanitarnych Zamawiający udostępni do dnia 28.05.2021 r., a urządzeń instalacji 

elektrycznych do dnia 02.06.2021 r. Powyższe informacje zostaną 

uszczegółowione na etapie realizacji umowy. Ze względu na zabytkowy charakter 

obiektu prace montażowe należy wykonywać w porozumieniu z projektantem 

branży sanitarnej, który na etapie budowy przekaże rysunki uszczegóławiające. 

Wyceny należy przygotować w oparciu o przedmiary, w których określona jest ilość. 

Zakres robót objęty pytaniem nie objętych przedmiarem mieści się w przedmiocie 

zamówienia i jest objęty projektem budowlanym, jednak wykonawca nie jest 

zobowiązany do ich wyceny w kosztorysie ofertowym, jeżeli nie ma dla nich pozycji 

przedmiarowej. Roboty te zostaną rozliczone zgodnie z postanowieniami 

projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego – 

załącznik nr 6 do SWZ, § 4 PRZEDMIOT UMOWY, ust. 14-20. 

Przygotowanie dokumentacji wykonawczej nie leży w zakresie prac Wykonawcy. 

- proszę uzupełnienie dokumentacji klimatyzacji (wody lodowej) o schemat 

instalacji. Na tą chwilę brak rysunków rozdzielni wody lodowej, w przedmiarze 

rozdzielnia jako 1 kpl., brak w przedmiarze pompowni wody lodowej, brak 
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schematu oraz rysunków pompowni wody lodowej, armatury przy agregatach 

chłodniczych, automatyki, wyposażenia itp. Jak Zamawiający zamierza rozliczyć 

się z Wykonawcą z tego zakresu prac? Czy należy przewidzieć wykonanie projektu 

wykonawczego? Proszę o uzupełnienie dokumentacji. 

Odpowiedź Zamawiającego: Specyfikacje techniczne urządzeń instalacji 

sanitarnych Zamawiający udostępni do dnia 28.05.2021 r., a urządzeń instalacji 

elektrycznych do dnia 02.06.2021 r. Powyższe informacje zostaną 

uszczegółowione na etapie realizacji umowy. Ze względu na zabytkowy charakter 

obiektu prace montażowe należy wykonywać w porozumieniu z projektantem 

branży sanitarnej, który na etapie budowy przekaże rysunki uszczegóławiające. 

Wyceny należy przygotować w oparciu o przedmiary, w których określona jest ilość. 

Zakres robót objęty pytaniem nie objętych przedmiarem mieści się w przedmiocie 

zamówienia i jest objęty projektem budowlanym, jednak wykonawca nie jest 

zobowiązany do ich wyceny w kosztorysie ofertowym, jeżeli nie ma dla nich pozycji 

przedmiarowej. Roboty te zostaną rozliczone zgodnie z postanowieniami 

projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego – 

załącznik nr 6 do SWZ, § 4 PRZEDMIOT UMOWY, ust. 14-20. 

Przygotowanie dokumentacji wykonawczej nie leży w zakresie prac Wykonawcy. 

- w przedmiarach instalacji klimatyzacji (wody lodowej) mamy „Zestaw 

przyłączeniowy centrali wentylacyjnej, 2 x przewód elastyczny stalowy DN20 

L=2x1,00 m, 2 x zawór odcinający z odwodnieniem DN20, 2 x zawór 

odpowietrzający automatyczny, filtr siatkowy DN20, zawór regulacyjny 

automatyczny dwu-drogowy z siłownikiem 0-10V”. Według rzutów mamy różne 

średnice armatury przy centralach wentylacyjnych. Proszę o skorygowanie 

przedmiaru. Jak Zamawiający zamierza rozliczyć się z Wykonawcą z tego zakresu 

prac? Czy należy przewidzieć wykonanie projektu wykonawczego? Proszę o 

uzupełnienie dokumentacji. 

Odpowiedź Zamawiającego: Specyfikacje techniczne urządzeń instalacji 

sanitarnych Zamawiający udostępni do dnia 28.05.2021 r., a urządzeń instalacji 

elektrycznych do dnia 02.06.2021 r. Powyższe informacje zostaną 

uszczegółowione na etapie realizacji umowy. Ze względu na zabytkowy charakter 

obiektu prace montażowe należy wykonywać w porozumieniu z projektantem 

branży sanitarnej, który na etapie budowy przekaże rysunki uszczegóławiające. 
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Wyceny należy przygotować w oparciu o przedmiary, w których określona jest ilość. 

Zakres robót objęty pytaniem nie objętych przedmiarem mieści się w przedmiocie 

zamówienia i jest objęty projektem budowlanym, jednak wykonawca nie jest 

zobowiązany do ich wyceny w kosztorysie ofertowym, jeżeli nie ma dla nich pozycji 

przedmiarowej. Roboty te zostaną rozliczone zgodnie z postanowieniami 

projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego – 

załącznik nr 6 do SWZ, § 4 PRZEDMIOT UMOWY, ust. 14-20. 

Przygotowanie dokumentacji wykonawczej nie leży w zakresie prac Wykonawcy. 

- w przedmiarach instalacji ciepła technologicznego mamy rury stalowe czarne o 

połączeniach spawanych, zgodnie z opisem technicznym. Według rysunków rury 

PE-X/AL.-PE i stalowe ocynkowane albo nierdzewne (nie jesteśmy wstanie 

rozstrzygnąć po średnicach), proszę o rozpisanie rurarzu wg typów rur i średnic w 

przedmiarze. Według opisu mamy rury stalowe o połączeniach zaprasowywanych 

w innym „przewody tranzytowe instalacji ogrzewania i chłodzenia podłogowego z 

rur ze stali nierdzewnej chromo-niklo-molibdenowej X5CrNiMo 17-12-2 lub 

X2CrNiMo17-12-2”. Jaki rodzaj rur przyjąć? Proszę o skorygowanie przedmiaru. 

Odpowiedź Zamawiającego: Zastosować zgodnie z opisem technicznym. Wyceny 

należy przygotować w oparciu o przedmiary, w których określona jest ilość. Wyceny 

należy przygotować w oparciu o przedmiary, w których określona jest ilość. Zakres 

robót objęty pytaniem nie objętych przedmiarem mieści się w przedmiocie 

zamówienia i jest objęty projektem budowlanym, jednak wykonawca nie jest 

zobowiązany do ich wyceny w kosztorysie ofertowym. Roboty te zostaną rozliczone 

zgodnie z postanowieniami projektowanych postanowień umowy w sprawie 

zamówienia publicznego – załącznik nr 6 do SWZ, § 4 PRZEDMIOT UMOWY, ust. 

14-20. 

- brak w przedmiarach instalacji ciepła technologicznego rozbicia poszczególnej 

armatury na średnice, pomp na wydajności itp. Brak w przedmiarach oraz 

projektach armatury kontrolno-pomiarowej takiej jak manometry, termometry itp. 

Brak w przedmiarach zaworów równoważących Proszę o skorygowanie przedmiaru. 

Jak Zamawiający zamierza rozliczyć się z Wykonawcą z tego zakresu prac? Czy 

należy przewidzieć wykonanie projektu wykonawczego? Proszę o uzupełnienie 

dokumentacji. 
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Odpowiedź Zamawiającego: Specyfikacje techniczne urządzeń instalacji 

sanitarnych Zamawiający udostępni do dnia 28.05.2021 r., a urządzeń instalacji 

elektrycznych do dnia 02.06.2021 r. Powyższe informacje zostaną 

uszczegółowione na etapie realizacji umowy. Ze względu na zabytkowy charakter 

obiektu prace montażowe należy wykonywać w porozumieniu z projektantem 

branży sanitarnej, który na etapie budowy przekaże rysunki uszczegóławiające. 

Wyceny należy przygotować w oparciu o przedmiary, w których określona jest ilość. 

Wyceny należy przygotować w oparciu o przedmiary, w których określona jest ilość. 

Zakres robót objęty pytaniem nie objętych przedmiarem mieści się w przedmiocie 

zamówienia i jest objęty projektem budowlanym, jednak wykonawca nie jest 

zobowiązany do ich wyceny w kosztorysie ofertowym, jeżeli nie ma dla nich pozycji 

przedmiarowej. Roboty te zostaną rozliczone zgodnie z postanowieniami 

projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego – 

załącznik nr 6 do SWZ, § 4 PRZEDMIOT UMOWY, ust. 14-20. 

Przygotowanie dokumentacji wykonawczej nie leży w zakresie prac Wykonawcy. 

- brak w przedmiarach instalacji ciepła technologicznego izolacji rurociągów 

zgodnie z opisem technicznym, proszę o skorygowanie przedmiarów. 

Odpowiedź Zamawiającego: Zastosować zgodnie z opisem technicznym. Wyceny 

należy przygotować w oparciu o przedmiary, w których określona jest ilość. Wyceny 

należy przygotować w oparciu o przedmiary, w których określona jest ilość. Zakres 

robót objęty pytaniem nie objętych przedmiarem mieści się w przedmiocie 

zamówienia i jest objęty projektem budowlanym, jednak wykonawca nie jest 

zobowiązany do ich wyceny w kosztorysie ofertowym. Roboty te zostaną rozliczone 

zgodnie z postanowieniami projektowanych postanowień umowy w sprawie 

zamówienia publicznego – załącznik nr 6 do SWZ, § 4 PRZEDMIOT UMOWY, ust. 

14-20. 

- brak w projektach instalacji wentylacji doboru wymiarów kanałów prostokątnych, 

średnic kanałów spiro, doboru oraz opisanych elementów instalacji wentylacja 

takich jak: anemostaty, kratki, klapy przeciwpożarowe, przepustnice, czerpnie, 

wyrzutnie, podstawy dachowe. Jak Zamawiający zamierza rozliczyć się z 

Wykonawcą z tego zakresu prac? Czy należy przewidzieć wykonanie projektu 

wykonawczego? 
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Odpowiedź Zamawiającego: Specyfikacje techniczne urządzeń instalacji 

sanitarnych Zamawiający udostępni do dnia 28.05.2021 r., a urządzeń instalacji 

elektrycznych do dnia 02.06.2021 r. Powyższe informacje zostaną 

uszczegółowione na etapie realizacji umowy. Ze względu na zabytkowy charakter 

obiektu prace montażowe należy wykonywać w porozumieniu z projektantem 

branży sanitarnej, który na etapie budowy przekaże rysunki uszczegóławiające. 

Wyceny należy przygotować w oparciu o przedmiary, w których określona jest ilość. 

Wyceny należy przygotować w oparciu o przedmiary, w których określona jest ilość. 

Zakres robót objęty pytaniem nie objętych przedmiarem mieści się w przedmiocie 

zamówienia i jest objęty projektem budowlanym, jednak wykonawca nie jest 

zobowiązany do ich wyceny w kosztorysie ofertowym, jeżeli nie ma dla nich pozycji 

przedmiarowej. Roboty te zostaną rozliczone zgodnie z postanowieniami 

projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego – 

załącznik nr 6 do SWZ, § 4 PRZEDMIOT UMOWY, ust. 14-20. 

Przygotowanie dokumentacji wykonawczej nie leży w zakresie prac Wykonawcy. 

- brak w przedmiarach instalacji wentylacji czerpni, wyrzutni, podstaw dachowych, 

rewizji do kanałów, króćców elastycznych, izolacji kanałów wentylacyjnych godnie 

z opisem w projekcie tj. 

•40 mm - przewody instalacji nawiewnej i wywiewnej rozprowadzające 

•80 mm - przewody czerpne i wyrzutowe prowadzone wewnątrz budynku 

•100 mm - przewody czerpne prowadzone w kanale technicznym 

W przedmiarach nieweryfikowalne ilości izolacji o gr. nie zgodnie z projektem. 

Odpowiedź Zamawiającego: Zastosować zgodnie z opisem technicznym. 

- brak w przedmiarach instalacji wentylacji central wentylacyjnych NW2.1, 

NWU1.2, NU1.3 

Odpowiedź Zamawiającego: Specyfikacje techniczne urządzeń instalacji 

sanitarnych Zamawiający udostępni do dnia 28.05.2021 r., a urządzeń instalacji 

elektrycznych do dnia 02.06.2021 r. Wyceny należy przygotować w oparciu o 

przedmiary, w których określona jest ilość. Zakres robót objęty pytaniem nie 

objętych przedmiarem mieści się w przedmiocie zamówienia i jest objęty 

projektem budowlanym, jednak wykonawca nie jest zobowiązany do ich wyceny w 
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kosztorysie ofertowym, jeżeli nie ma dla nich pozycji przedmiarowej. Roboty te 

zostaną rozliczone zgodnie z postanowieniami projektowanych postanowień 

umowy w sprawie zamówienia publicznego – załącznik nr 6 do SWZ, § 4 

PRZEDMIOT UMOWY, ust. 14-20. 

Z uwagi na charakter projektu instalacji wentylacji (projekt budowlany) bez 

konkretnych doborów elementów nie możliwe jest zweryfikowanie ilości 

poszczególnych elementów z przedmiarem. Proszę o uzupełnienie dokumentacji o 

dobory kanałów, elementów instalacji wentylacji oraz wskazanie ich w projekcie tj. 

na rysunkach. 

Odpowiedź Zamawiającego: Zostanie  to uszczegółowione na dalszym etapie.  Ze 

względu na zabytkowy charakter obiektu prace montażowe należy wykonywać w 

porozumieniu z projektantem branży sanitarnej, który na etapie budowy przekaże 

rysunki uszczegóławiające. 

Wyceny należy przygotować w oparciu o przedmiary, w których określona jest ilość. 

Zakres robót objęty pytaniem nie objętych przedmiarem mieści się w przedmiocie 

zamówienia i jest objęty projektem budowlanym, jednak wykonawca nie jest 

zobowiązany do ich wyceny w kosztorysie ofertowym. Roboty te zostaną rozliczone 

zgodnie z postanowieniami projektowanych postanowień umowy w sprawie 

zamówienia publicznego – załącznik nr 6 do SWZ, § 4 PRZEDMIOT UMOWY, ust. 

14-20. Dobory kanałów wykonać w oparciu o ilość powietrza wentylacyjnego. 

Czy Zamawiający zgodzi się na wprowadzanie zmian w udostępnianych 

przedmiarach celem poprawnego oszacowania zakresu oraz ilości prac? 

Odpowiedź Zamawiającego: Wykonawca nie może dokonywać samodzielnie zmian 

w przedmiarach. Wyceny należy przygotować w oparciu o przedmiary, w których 

określona jest ilość. Zakres robót objęty pytaniem nie objętych przedmiarem 

mieści się w przedmiocie zamówienia i jest objęty projektem budowlanym, jednak 

wykonawca nie jest zobowiązany do ich wyceny w kosztorysie ofertowym. Roboty 

te zostaną rozliczone zgodnie z postanowieniami projektowanych postanowień 

umowy w sprawie zamówienia publicznego – załącznik nr 6 do SWZ, § 4 

PRZEDMIOT UMOWY, ust. 14-20. 

Zestaw 7. Pytania  z 17.05.2021 r. 
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1. Specyfikacja Techniczna podaje: Podkład pod dachówkę z płyty OSB uniepalonej 

gr. 3cm. Podkład jest także na rysunku A33. W przedmiarze brak. Czy należy 

wycenić wymianę całego podkładu dachówek na płytę OSB gr 3cm? Czy należy 

dołożyć pozycję w kosztorysie? 

Odpowiedź Zamawiającego: Nie dopuszcza się dokładania pozycji w kosztorysie. 

Wyceny należy przygotować w oparciu o przedmiary, w których określona jest ilość. 

Zakres robót objęty pytaniem nie objętych przedmiarem mieści się w przedmiocie 

zamówienia i jest objęty projektem budowlanym, jednak wykonawca nie jest 

zobowiązany do ich wyceny w kosztorysie ofertowym. Roboty te zostaną rozliczone 

zgodnie z postanowieniami projektowanych postanowień umowy w sprawie 

zamówienia publicznego – załącznik nr 6 do SWZ, § 4 PRZEDMIOT UMOWY, ust. 

14-20. 

2. Brak projektu wykonawczego, do którego są odwołania w różnych miejscach 

projektu budowlanego. Proszę o opublikowanie. 

Odpowiedź Zamawiającego: Specyfikacje techniczne urządzeń instalacji 

sanitarnych Zamawiający udostępni do dnia 28.05.2021 r., a urządzeń instalacji 

elektrycznych do dnia 02.06.2021 r. Ze względu na zabytkowy charakter obiektu i 

brak możliwości zinwentaryzowania wszystkich elementów budynku część 

rozwiązań technicznych (wykonawczych) zostanie zweryfikowana i w razie 

potrzeby doprecyzowana w trakcie prowadzenia robót budowlanych. Wyceny 

należy przygotować w oparciu o przedmiary, w których określona jest ilość. Zakres 

robót objęty pytaniem nie objętych przedmiarem mieści się w przedmiocie 

zamówienia i jest objęty projektem budowlanym, jednak wykonawca nie jest 

zobowiązany do ich wyceny w kosztorysie ofertowym, jeżeli nie ma dla nich pozycji 

przedmiarowej. Roboty te zostaną rozliczone zgodnie z postanowieniami 

projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego – 

załącznik nr 6 do SWZ, § 4 PRZEDMIOT UMOWY, ust. 14-20. 

 

3. Na instalacji c.w.u – rzut piwnicy wrysowany jest kanał technologiczny pod 

podłogą parteru. 

Proszę o technologię wykonania kanału tj. czy będzie rozkucie posadzki – jeżeli tak 

to proszę podać wymiary rozkucia i jakie sieci z jakich rur znajdują się w tym 

kanale. 
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Odpowiedź Zamawiającego: Istniejące kanały są przeznaczone do adaptacji i 

zostaną wykorzystane do przeprowadzenia nowych instalacji. Typy rur podane 

zostały na rysunkach branży sanitarnej. 

 

4. W przedmiarach brak rozbiórki izolacji na deskowaniu dachu. Co tam jest? Czy 

wycenić? Czy należy dołożyć pozycję w kosztorysie? 

Odpowiedź Zamawiającego: Wyceny należy przygotować w oparciu o przedmiary, 

w których określona jest ilość. Zakres robót objęty pytaniem nie objętych 

przedmiarem mieści się w przedmiocie zamówienia i jest objęty projektem 

budowlanym, jednak wykonawca nie jest zobowiązany do ich wyceny w kosztorysie 

ofertowym. Roboty te zostaną rozliczone zgodnie z postanowieniami 

projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego – 

załącznik nr 6 do SWZ, § 4 PRZEDMIOT UMOWY, ust. 14-20. 

 

5. W przedmiarach brak nowych wyłazów. Są na rysunkach. Czy wycenić? Czy 

należy dołożyć pozycję w kosztorysie? 

Odpowiedź Zamawiającego: Należy wykonać nowe wyłazy dachowe, w ilości 

określonej w przedmiarze (wycena dla nowego systemowego wyłazu wraz z 

obróbką blacharską). Wyceny należy przygotować w oparciu o przedmiary, w 

których określona jest ilość. Zakres robót objęty pytaniem nie objętych 

przedmiarem mieści się w przedmiocie zamówienia i jest objęty projektem 

budowlanym, jednak wykonawca nie jest zobowiązany do ich wyceny w kosztorysie 

ofertowym. Roboty te zostaną rozliczone zgodnie z postanowieniami 

projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego – 

załącznik nr 6 do SWZ, § 4 PRZEDMIOT UMOWY, ust. 14-20. 

 

6. W przedmiarach jedna warstwa papy, na rysunku A33 dwie warstwy. Ile należy 

wycenić? Czy należy dołożyć pozycję w kosztorysie? 

Odpowiedź Zamawiającego: Wyceny należy przygotować w oparciu o przedmiary, 

w których określona jest ilość. Zakres robót objęty pytaniem nie objętych 

przedmiarem mieści się w przedmiocie zamówienia i jest objęty projektem 

budowlanym, jednak wykonawca nie jest zobowiązany do ich wyceny w kosztorysie 

ofertowym. Roboty te zostaną rozliczone zgodnie z postanowieniami 
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projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego – 

załącznik nr 6 do SWZ, § 4 PRZEDMIOT UMOWY, ust. 14-20. 

 

7. W dokumentacji brakuje schematów rozdzielnic, a w opublikowanych 

schematach brakuje typów kabli/przewodów. Proszę o uzupełnienie dokumentacji 

Odpowiedź Zamawiającego: Specyfikacje techniczne urządzeń instalacji 

sanitarnych Zamawiający udostępni do dnia 28.05.2021 r., a urządzeń instalacji 

elektrycznych do dnia 02.06.2021 r. Zgodnie z podstawowymi założeniami 

projektu budowlanego „Termomodernizacji zespołu budynków Caritas w zakresie 

docieplenia poddaszy, wymiany okien, remontu i przebudowy instalacji 

wewnętrznych c.o. i c.w.u., wspomaganej przez odnawialne źródła energii, 

instalacji wentylacji mechanicznej oraz instalacji elektrycznej” należy wykonać 

wszelkie niezbędne rozdzielnice oddziałowe umożliwiające właściwy rozdział 

energii elektrycznej. Rozdzielnice oddziałowe muszą umożliwiać zasilenie 

wszystkich docelowych odbiorów elektrycznych. Ze względu na zabytkowy 

charakter obiektu prace montażowe należy wykonywać w porozumieniu z 

projektantem branży elektrycznej, który na etapie budowy przekaże rysunki 

uszczegóławiające.  

Wyceny należy przygotować w oparciu o przedmiary, w których określona jest ilość. 

Zakres robót objęty pytaniem nie objętych przedmiarem mieści się w przedmiocie 

zamówienia i jest objęty projektem budowlanym, jednak wykonawca nie jest 

zobowiązany do ich wyceny w kosztorysie ofertowym, jeżeli nie ma dla nich pozycji 

przedmiarowej. Roboty te zostaną rozliczone zgodnie z postanowieniami 

projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego – 

załącznik nr 6 do SWZ, § 4 PRZEDMIOT UMOWY, ust. 14-20. 

Zestaw 8. Pytania z 17.05.2021 r.  

1. W przedmiarach brak jest dużej ilości robót występujących w projekcie. Roboty 

te stanowią dużą część zamówienia. Proszę o korektę przedmiarów. 

Odpowiedź Zamawiającego: Wyceny należy przygotować w oparciu o przedmiary, 

w których określona jest ilość. Zakres robót objęty pytaniem nie objętych 

przedmiarem mieści się w przedmiocie zamówienia i jest objęty projektem 

budowlanym, jednak wykonawca nie jest zobowiązany do ich wyceny w kosztorysie 

ofertowym. Roboty te zostaną rozliczone zgodnie z postanowieniami 
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projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego – 

załącznik nr 6 do SWZ, § 4 PRZEDMIOT UMOWY, ust. 14-20. 

2. Z jakiego materiału dokładnie, mają być wykonane nowe okna? 

Odpowiedź Zamawiającego: Stolarkę okienną projektuje się jako drewnianą. 

Skrzydło wewnętrzne oraz ramę okna skrzynkowego należy wykonać z drewna 

klejonego natomiast skrzydło zewnętrzne z litego. 

3. Dotyczy nowych okien. Współczynnik przenikania : przy 0,9 pakiet w skrzydle 

wewnętrznym musi być 2 komorowy. Czy takie właśnie okna należy wycenić i 

zamontować? 

Odpowiedź Zamawiającego: Tak, jak zostało to określone w dokumentacji , 

współczynnik przenikania ciepła U dla wszystkich okien przyjmuje się jako 0,9. 

4. Dotyczy nowych okien. Jakie szprosy w skrzydłach wewnętrznych, naklejane czy 

wiedeńskie? 

Odpowiedź Zamawiającego: W skrzydłach zewnętrznych okien skrzynkowych 

należy wykonać szprosy konstrukcyjne, natomiast w skrzydłach wewnętrznych 

szprosy wiedeńskie, zgodnie z załączonymi w dokumentacji projektowej detalami 

okien. 

5. Proszę o doprecyzowanie jakie elementy infrastruktury budynku maja być 

monitorowane w instalacji BEMS? 

Odpowiedź Zamawiającego: Specyfikacje techniczne urządzeń instalacji 

sanitarnych Zamawiający udostępni do dnia 28.05.2021 r., a urządzeń instalacji 

elektrycznych, w tym BMS do dnia 02.06.2021 r. Wytyczne do wykonania BMS 

zgodnie z projektem branży sanitarnej, wytycznymi branży sanitarnej oraz 

wymaganiami obiektu. Obiekt należy wyposażyć w BMS zapewniający 

optymalizację kosztów zużycia poszczególnych mediów, optymalne środowisko dla 

pacjentów oraz pełny monitoring i kontrolę nad instalacjami. 

 

6. Czy każdy pokój w budynku ma być wpięty do systemu BMS? 

Każdy pokój wyposażony w grzejnik lub klimakonwektor będzie widoczny w 

systemie BMS. 
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7. Czy jest możliwość wykonania instalacji BMS i BEMS , w oparciu o instalacje 

przewodową? 

Odpowiedź Zamawiającego: Nie dopuszcza się rozwiązań bezprzewodowych. 

 

8. Ile urządzeń instalacji klimatyzacyjnej , będzie wpięte do systemu BMS? 

Odpowiedź Zamawiającego: Ilość urządzeń klimatyzacji wpiętych do BMS zgodnie 

z projektem branży sanitarnej, wytycznymi branży sanitarnej oraz wymaganiami 

obiektu. Obiekt należy wyposażyć w BMS zapewniający optymalizację kosztów 

zużycia poszczególnych mediów, optymalne środowisko dla pacjentów oraz pełny 

monitoring i kontrolę nad instalacjami. 

 

9. Czy oświetlenie w częściach wspólnych budynku ma być załączane przez czujniki 

ruchu? 

Odpowiedź Zamawiającego: Budynek wyposażony będzie w system sterowania 

oświetleniem w standardzie otwartym DALI. W miejscach ogólnodostępnych, 

takich jak ciągi komunikacyjne oraz pomieszczenia wc, system pozwala na 

redukcję strumienia świetlnego poprzez dane wysyłane z czujek światła dziennego 

zastanego oraz czujek obecności, zamontowanych bezpośrednio w oprawach 

oświetleniowych, do modułów zarządzających systemem DALI. 

 

10. Czy urządzenia klimatyzacyjne oraz instalacje węzła ciepła oraz liczniki gazu i 

wody będą wyposażone w bramki komunikacyjne do instalacji BMS? 

Odpowiedź Zamawiającego: Wytyczne do wykonania BMS zgodnie z projektem 

branży sanitarnej, wytycznymi branży sanitarnej oraz wymaganiami obiektu. 

Obiekt należy wyposażyć w BMS zapewniający optymalizację kosztów zużycia 

poszczególnych mediów, optymalne środowisko dla pacjentów oraz pełny 

monitoring i kontrolę nad instalacjami. 

 

11. Czy każdy odpływ elektryczny czy też ciepła oraz energii elektrycznej ma być 

monitorowany w BEMS ? 

Odpowiedź Zamawiającego: Wytyczne do wykonania BMS zgodnie z projektem 

branży sanitarnej, wytycznymi branży sanitarnej oraz wymaganiami obiektu. 
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Obiekt należy wyposażyć w BMS zapewniający optymalizację kosztów zużycia 

poszczególnych mediów, optymalne środowisko dla pacjentów oraz pełny 

monitoring i kontrolę nad instalacjami. 

 

12. Ile stanowisk operatorskich BMS i BEMS przewidują Państwo w budynku? 

Odpowiedź Zamawiającego: Nie przewiduje się dedykowanego stanowiska 

operatorskiego. Dostęp do systemu odbywać się będzie poprzez WWW. 

 

13. Czy centrale wentylacyjne będą wpięte w system BMS? Czy wszystkie, czy 

niektóre? 

Odpowiedź Zamawiającego: Wytyczne do wykonania BMS zgodnie z projektem 

branży sanitarnej, wytycznymi branży sanitarnej oraz wymaganiami obiektu. 

Obiekt należy wyposażyć w BMS zapewniający optymalizację kosztów zużycia 

poszczególnych mediów, optymalne środowisko dla pacjentów oraz pełny 

monitoring i kontrolę nad instalacjami. 

 

14. Czy układ BMS ma być wyposażony w czujniki CO2? 

Odpowiedź Zamawiającego: Wytyczne do wykonania BMS zgodnie z projektem 

branży sanitarnej, wytycznymi branży sanitarnej oraz wymaganiami obiektu. 

Obiekt należy wyposażyć w BMS zapewniający optymalizację kosztów zużycia 

poszczególnych mediów, optymalne środowisko dla pacjentów oraz pełny 

monitoring i kontrolę nad instalacjami. 

 

15. W dokumentacji brakuje schematów rozdzielnic teletechnicznych i BMS a w 

schematach opublikowanych brakuje typów kabli/przewodów. Proszę o 

uzupełnienie dokumentacji 

Odpowiedź Zamawiającego: Specyfikacje techniczne urządzeń instalacji 

sanitarnych Zamawiający udostępni do dnia 28.05.2021 r., a urządzeń instalacji 

elektrycznych, w tym BMS do dnia 02.06.2021 r. Zgodnie z podstawowymi 

założeniami projektu budowlanego „Termomodernizacji zespołu budynków Caritas 

w zakresie docieplenia poddaszy, wymiany okien, remontu i przebudowy instalacji 

wewnętrznych c.o. i c.w.u., wspomaganej przez odnawialne źródła energii, 
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instalacji wentylacji mechanicznej oraz instalacji elektrycznej” należy wykonać 

wszelkie niezbędne rozdzielnice oddziałowe umożliwiające właściwy rozdział 

energii elektrycznej. Rozdzielnice oddziałowe muszą umożliwiać zasilenie 

wszystkich docelowych odbiorów elektrycznych. Wyceny należy przygotować w 

oparciu o przedmiary, w których określona jest ilość. Zakres robót objęty pytaniem 

nie objętych przedmiarem mieści się w przedmiocie zamówienia i jest objęty 

projektem budowlanym, jednak wykonawca nie jest zobowiązany do ich wyceny w 

kosztorysie ofertowym, jeżeli nie ma dla nich pozycji przedmiarowej.. Roboty te 

zostaną rozliczone zgodnie z postanowieniami projektowanych postanowień 

umowy w sprawie zamówienia publicznego – załącznik nr 6 do SWZ, § 4 

PRZEDMIOT UMOWY, ust. 14-20. 

 

16. Brakuje zestawienia opraw elektrycznych. Proszę o opublikowanie. 

Odpowiedź Zamawiającego: W ramach dokumentacji przetargowej zawarto 

specyfikację opraw, która określa typy oraz parametry charakterystyczne 

poszczególnych opraw. W części rysunkowej opracowania zaznaczono typy oraz 

lokalizację opraw w strefach objętych zakresem opracowania projektu 

budowlanego „Termomodernizacji zespołu budynków Caritas w zakresie 

docieplenia poddaszy, wymiany okien, remontu i przebudowy instalacji 

wewnętrznych c.o. i c.w.u., wspomaganej przez odnawialne źródła energii, 

instalacji wentylacji mechanicznej oraz instalacji elektrycznej”. Ze względu na 

zabytkowy charakter obiektu prace montażowe należy wykonywać w porozumieniu 

z projektantem branży elektrycznej, który na etapie budowy przekaże rysunki 

uszczegóławiające. 

 

Zestaw 9. Pytania z 18.05.2021 r.  

1. Czy Inwestor dopuszcza zamianę ocieplenia dachu z pianki natryskowej (rys. 

A33) na np. wełnę mineralną? Metoda ocieplenia wełną stwarza bardziej korzystne 

warunki dla trwałości warstw dachowych. Jest metodą sprawdzoną od wielu lat i 

mniej inwazyjną, co w przypadku obiektu zabytkowego nie jest bez znaczenia, tym 

bardziej że rysunek pokazujący ocieplenie A33 nie jest elementem zatwierdzonej 

dokumentacji projektowej. 

Odpowiedź Zamawiającego: Rysunek A34, przedstawiający układ warstw 

dachowych, jest elementem dokumentacji przetargowej i jest uszczegółowieniem 
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projektu budowlanego, który jest załącznikiem do wszystkich pozwoleń. Wartości 

dotyczące grubości termoizolacji oraz współczynnik przewodzenia ciepła λ, zostały 

przyjęte w audycie energetycznym i nie podlegają zmianom. 

 

 2. Czym jest podyktowana grubość warstwy ocieplenia pianką natryskową? Czy 

Inwestor dysponuje obliczeniami niezbędnej warstwy ocieplenia? Prosimy o 

opublikowanie. 

Odpowiedź Zamawiającego: Wartości dotyczące grubości termoizolacji oraz 

współczynnik przewodzenia ciepła λ, zostały przyjęte w audycie energetycznym i 

nie podlegają zmianom. 

3. Czy rysunek A33 jest elementem zatwierdzonej dokumentacji i czy na jego 

podstawie będzie realizowana inwestycja? 

Odpowiedź Zamawiającego: Rysunek A34, przedstawiający układ warstw 

dachowych, jest elementem dokumentacji przetargowej i jest uszczegółowieniem 

projektu budowlanego, który jest załącznikiem do wszystkich pozwoleń. 

 4. Jakie są szerokości drewnianych podokienników? 

Odpowiedź Zamawiającego: Podokiennik należy wykonać zgodnie z detalami okna. 

 

Zestaw 10. Pytania z 19.05.2021 r. 

Prosimy o udostępnienie: 

1. Schematów rozdzielnic elektrycznych 

2. Rzutów instalacji oświetleniowej 

3. Zestawienia opraw oświetleniowych (ilości) dla budynków: 

ul: Krakowskie przedmieście 62 

Oficyna od strony Domu Polonii 

Pałac Kazanowskich 

Dom Gaya 

ul: Bednarska 28 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

1. Schematów rozdzielnic elektrycznych 

Specyfikacje techniczne urządzeń instalacji sanitarnych Zamawiający 

udostępni do dnia 28.05.2021 r., a urządzeń instalacji elektrycznych do dnia 
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02.06.2021 r. Zgodnie z podstawowymi założeniami projektu budowlanego 

„Termomodernizacji zespołu budynków Caritas w zakresie docieplenia poddaszy, 

wymiany okien, remontu i przebudowy instalacji wewnętrznych c.o. i c.w.u., 

wspomaganej przez odnawialne źródła energii, instalacji wentylacji mechanicznej 

oraz instalacji elektrycznej” należy wykonać wszelkie niezbędne rozdzielnice 

oddziałowe umożliwiające właściwy rozdział energii elektrycznej. Rozdzielnice 

oddziałowe muszą umożliwiać zasilenie wszystkich docelowych odbiorów 

elektrycznych. Ze względu na zabytkowy charakter obiektu prace montażowe 

należy wykonywać w porozumieniu z projektantem branży elektrycznej, który na 

etapie budowy przekaże rysunki uszczegóławiające. 

 2. Rzutów instalacji oświetleniowej 

Rzuty instalacji oświetleniowej załączone są do dokumentacji 

przetargowej.   Instalacja oświetleniowa w Pałacu Kazanowskich oraz Kamienicy 

przy Bednarskiej nie jest w zakresie Projektu budowlanego  „Termomodernizacji 

zespołu budynków Caritas w zakresie docieplenia poddaszy, wymiany okien, 

remontu i przebudowy instalacji wewnętrznych c.o. i c.w.u., wspomaganej przez 

odnawialne źródła energii, instalacji wentylacji mechanicznej oraz instalacji 

elektrycznej” i nie jest zaznaczona w części graficznej opracowania. Jest ona 

zagadnieniem projektu budowlanego Przebudowy zespołu Caritas z 

dostosowaniem do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych i nie jest objęta 

zakresem niniejszego przetargu. 

 3. Zestawienia opraw oświetleniowych (ilości) dla budynków 

W ramach dokumentacji przetargowej zawarto specyfikację opraw, która określa 

typy oraz parametry charakterystyczne poszczególnych opraw. W części 

rysunkowej opracowania zaznaczono typy oraz lokalizację opraw w strefach 

objętych zakresem opracowania projektu budowlanego „Termomodernizacji 

zespołu budynków Caritas w zakresie docieplenia poddaszy, wymiany okien, 

remontu i przebudowy instalacji wewnętrznych c.o. i c.w.u., wspomaganej przez 

odnawialne źródła energii, instalacji wentylacji mechanicznej oraz instalacji 

elektrycznej”. Ze względu na zabytkowy charakter obiektu prace montażowe 

należy wykonywać w porozumieniu z projektantem branży elektrycznej, który na 

etapie budowy przekaże rysunki uszczegóławiające. 
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 Zestaw 11. Pytania z 19.05.2021 r. 

Jako firma starająca się o podwykonawstwo na zakres prac instalacyjnych proszę 

o wyjaśnianie i korekty przedmiarów: 

Instalacje elektryczne Dom Gaya, Zespół Budynków: 

- brak w projekcie schematów rozdzielnic, na jakiej podstawie wykonawca ma 

podać skalkulować cenę tych elementów? Czy należy przewidzieć wykonanie 

projektu wykonawczego? 

- brak projektu BMS, w opisie technicznym tylko wytyczne do tego systemu, w 

przedmiarach system BMS jako 1 kpl., na jakiej podstawie wykonawca ma podać 

skalkulować cenę tych elementów? Jak Zamawiający zamierza rozliczyć się z 

Wykonawcą z tego zakresu prac? Czy należy przewidzieć wykonanie projektu 

wykonawczego? 

- w przedmiarach brak rozpisanych opraw oświetleniowych na poszczególne typy 

opraw, rodzaje, na jakiej podstawie wykonawca ma podać skalkulować cenę tych 

elementów? Jak Zamawiający zamierza rozliczyć się z Wykonawcą z tego zakresu 

prac? 

- w przedmiarze instalacji elektrycznych dla Pałacu Kazanowskich oraz Kamienicy 

przy Bednarskiej brak opraw oświetleniowych. Czy Zamawiający nie przewiduje 

tam montażu nowych opraw zgodnie z projektem? 

- zgodnie z opisem na rysunkach awaryjne oświetlenie ewakuacyjne wg odrębnego 

opracowania. Czy zamawiający udostępni projekty oraz przedmiary oświetlenia 

ewakuacyjnego? Na tą chwilę nie ma tego zakresu w przedmiarze oraz projekcie. 

Jak Zamawiający zamierza rozliczyć się z Wykonawcą z tego zakresu prac? Czy 

należy przewidzieć wykonanie projektu wykonawczego? 

- w przedmiarach brak rozpisanych tras kablowych na poszczególne typy opraw, 

rodzaje, na jakiej podstawie wykonawca ma podać skalkulować cenę tych 

elementów? Na rysunkach brak rozrysowanych tras kablowych. Jak Zamawiający 

zamierza rozliczyć się z Wykonawcą z tego zakresu prac? Czy należy przewidzieć 

wykonanie projektu wykonawczego? 

- w przedmiarach brak kabli dla instalacji strukturalnej, rtv, szaf instalacji 

strykturalnej , wyposażenia szaf w tym urządzeń aktywnych, brak elementów 
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instalacji rtv (anten, i innych) brak też projektów na zakres instalacji strukturalnej 

(internetowej), instalacji rtv. Jak Zamawiający zamierza rozliczyć się z Wykonawcą 

z tego zakresu prac? Czy należy przewidzieć wykonanie projektu wykonawczego? 

Czy instalacje te wchodzą w zakres zamówienia? 

- brak jest projektów dla instalacji niskoprądowych taki jak kamery cctv, system 

przyzywowy, kontroli dostępu, instalacja strukturalna, instalacja rtv i innych. Jak 

Zamawiający zamierza rozliczyć się z Wykonawcą z tego zakresu prac? Czy należy 

przewidzieć wykonanie projektu wykonawczego? Czy instalacje te wchodzą w 

zakres zamówienia? 

- brak w przedmiarach paneli nadłożkowych, czy te elementy wchodzą w zakres 

zamówienia? 

Instalacje sanitarne Dom Gaya, Zespół Budynków: 

- brak w przedmiarach instalacji wodociągowej szczegółowego wskazania ilości rur 

dla poszczególnych średnic oraz ich izolacji. Wg opisu do projektu instalacja 

wodociągowa wykonana częściowo z rur PP PN16, PP PN20 stabi oraz rur PE-Xc i 

PE-Xc/Al./PE. Jak Zamawiający zamierza rozliczyć się z Wykonawcą z tego zakresu 

prac? Proszę o rozpisanie tych elementów w przedmiarze. 

- w przedmiarach instalacji wodociągowej mamy tylko zawory odcinające DN15, 

na rysunkach brak opisanych średnic rurociągów. Według rysunków mamy też 

zawory na rurociągach o większych średnicach gdzie należy przewidzieć zawory o 

odpowiednio większej średnicy. Jak Zamawiający zamierza rozliczyć się z 

Wykonawcą z tego zakresu prac? Proszę o rozpisanie tych elementów w 

przedmiarze. 

- brek w przedmiarach instalacji wodociągowej armatury instalacji wodociągowej 

takiej jak zawory cyrkulacji ciepłej wody użytkowej, zawory spustowe, zawory 

antyskażeniowe, podejściowe do baterii (wg rysunków oraz opisów należy 

zamontować). Jak Zamawiający zamierza rozliczyć się z Wykonawcą z tego 

zakresu prac? Proszę o rozpisanie tych elementów w przedmiarze. Czy należy 

przewidzieć wykonanie projektu wykonawczego? Proszę o uzupełnienie 

dokumentacji. 

- brak w przedmiarach izolacji wodociągowej izolacji przewodów zgodnie z 

projektem tj. dla wody zimnej izolacja przeciwroszeniowa o gr. 20 mm i 9 mm (w 
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zależności od lokalizacji). Jak Zamawiający zamierza rozliczyć się z Wykonawcą z 

tego zakresu prac? Proszę o rozpisanie tych elementów w przedmiarze 

- brak rozrysowanej instalacji wodociągowej na części kondygnacji dla przykładu 

Dom Gaya brak rozrysowanej instalacji wodociągowej na parterze, piętrze, 

poddaszu. Brak rozwinięć instalacji wodociągowej a co za tym idzie brak wiedzy 

na temat średnic pionów instalacji wodociągowej. Dla pozostałych budynków 

Zespołu ta uwaga też jest zasadna. Proszę o uzupełnienie dokumentacji. Jak 

Zamawiający zamierza rozliczyć się z Wykonawcą z tego zakresu prac? Czy należy 

przewidzieć wykonanie projektu wykonawczego? Proszę o uzupełnienie 

dokumentacji. 

- w przedmiarach instalacji kanalizacji sanitarnej mamy tylko dodatki za wykonanie 

podejść dopływowych. Czy Zamawiający nie przewiduje nowego rurarzu tylko 

podłączenie nowych przyborów do istniejąc instalacji? Wg rysunków mamy także 

nowe piony (nie opisane średnice) oraz poziomy. Brak jest w przedmiarach oraz 

projektach wskazanych czyszczaków kanalizacyjnych, wywiewek dachowych. 

Proszę o uzupełnienie dokumentacji. Jak Zamawiający zamierza rozliczyć się z 

Wykonawcą z tego zakresu prac? Czy należy przewidzieć wykonanie projektu 

wykonawczego? Proszę o uzupełnienie dokumentacji. 

- w przedmiarze instalacji kanalizacji sanitarnej dla domu Gaya oraz Krakowskiego 

Przedmieścia mamy w przedmiarze podaną łączną ilość rurociągów dla średnic 

110-200 mm, brak jest rur o średnicy np. 50 mm. Jak Zamawiający zamierza 

rozliczyć się z Wykonawcą z tego zakresu prac? Proszę o rozpisanie tych 

elementów w przedmiarze. Czy należy przewidzieć wykonanie projektu 

wykonawczego? 

- brak jest projektów węzłów cieplnych, jakie powinno być wyposażenie węzłów 

cieplnych, jakie parametry. W przedmiarze opisano tylko jako 1 kpl. Węzeł cieplny. 

Jak Zamawiający zamierza rozliczyć się z Wykonawcą z tego zakresu prac? Czy 

należy przewidzieć wykonanie projektu wykonawczego? Proszę o uzupełnienie 

dokumentacji. 

- brak w przedmiarach instalacji centralnego ogrzewania oraz projektach podanych 

konkretnych wymiarów grzejników (ilość płyt, wysokość, długość, kolor) oraz 

wymaganej armatury. Czy grzejniki mają być bocznozasilane czy dolnozasilane? 

Jaki rodzaj grzejników żeberkowych oraz łazienkowych oraz ich armatury? Jak 
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Zamawiający zamierza rozliczyć się z Wykonawcą z tego zakresu prac? Proszę o 

rozpisanie tych elementów w przedmiarze. Czy należy przewidzieć wykonanie 

projektu wykonawczego? 

- brak w projektach instalacji centralnego ogrzewania rozrysowanej instalacji do 

grzejników. Proszę uzupełnienie dokumentacji. Czy należy przewidzieć wykonanie 

projektu wykonawczego o ten zakres? 

- proszę o podanie ostatecznego materiału z jakiego ma być wykonana instalacja 

centralnego ogrzewania. Wg przedmiarów mamy tylko rury wielowarstwowe PE-

X/AL/PE bez rozdziału na konkretne średnice. Według rysunków rury PE-X/AL.-PE 

i stalowe ocynkowane albo nierdzewne (nie jesteśmy wstanie rozstrzygnąć po 

średnicach), proszę o rozpisanie rurarzu wg typów rur i średnic w przedmiarze. 

Według opisu mamy rury stalowe o połączeniach zaprasowywanych w innym 

„przewody tranzytowe instalacji ogrzewania i chłodzenia podłogowego z rur ze stali 

nierdzewnej chromo-niklo-molibdenowej X5CrNiMo 17-12-2 lub X2CrNiMo17-12-

2”. Jaki rodzaj rur przyjąć? Proszę o skorygowanie przedmiaru. 

- brak w przedmiarach instalacji grzewczych i wody lodowej izolacji rurociągów 

zgodnie z opisem technicznym, proszę o skorygowanie przedmiarów. 

- w przedmiarach instalacji centralnego ogrzewania podano błędne ilości armatury 

dla grzejników, proszę o skorygowanie przedmiarów, brak kurtyn powietrznych. 

Proszę o skorygowanie przedmiarów. 

- w przedmiarach instalacji centralnego ogrzewania brak zaworów 

równoważonych, regulatorów różnicy ciśnienia, ciepłomierzy, zaworów 

odcinających, odpowietrzników oraz innej armatury które widnieją na rzutach 

rysunkach. Brak w części rysunkowej instalacji centralnego ogrzewania rozwinięć 

instalacji, brak na rysunkach zaworów spustowych, odpowietrzających. 

- w przedmiarach instalacji klimatyzacji (wody lodowej) mamy rury stalowe czarne 

o połączeniach spawanych, zgodnie z opisem technicznym. Według rysunków rury 

PE-X/AL.-PE i stalowe ocynkowane albo nierdzewne (nie jesteśmy wstanie 

rozstrzygnąć po średnicach), proszę o rozpisanie rurarzu wg typów rur i średnic w 

przedmiarze. Według opisu mamy rury stalowe o połączeniach zaprasowywanych 

w innym „przewody tranzytowe instalacji ogrzewania i chłodzenia podłogowego z 
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rur ze stali nierdzewnej chromo-niklo-molibdenowej X5CrNiMo 17-12-2 lub 

X2CrNiMo17-12-2”. Jaki rodzaj rur przyjąć? Proszę o skorygowanie przedmiaru. 

- brak podanych na rysunku instalacji klimatyzacji (wody lodowej) średnic 

rurociągów tranzytowych od agregatów do rozdzielni wody lodowej. Proszę o 

podanie średnic. 

- w przedmiarach instalacji klimatyzacji (wody lodowej) brak zaworów 

równoważonych, regulatorów różnicy ciśnienia, liczników chłodu, zaworów 

odcinających, odpowietrzników oraz innej armatury które widnieją na rzutach 

rysunkach, brak pojemności zbiornika buforowego. Brak w części rysunkowej 

instalacji wody lodowej rozwinięć instalacji, brak na rysunkach zaworów 

spustowych, odpowietrzających. 

- proszę uzupełnienie dokumentacji klimatyzacji (wody lodowej) o schemat 

instalacji. Na tą chwilę brak rysunków rozdzielni wody lodowej, w przedmiarze 

rozdzielnia jako 1 kpl., brak w przedmiarze pompowni wody lodowej, brak 

schematu oraz rysunków pompowni wody lodowej, armatury przy agregatach 

chłodniczych, automatyki, wyposażenia itp. Jak Zamawiający zamierza rozliczyć 

się z Wykonawcą z tego zakresu prac? Czy należy przewidzieć wykonanie projektu 

wykonawczego? Proszę o uzupełnienie dokumentacji. 

- w przedmiarach instalacji klimatyzacji (wody lodowej) mamy „Zestaw 

przyłączeniowy centrali wentylacyjnej, 2 x przewód elastyczny stalowy DN20 

L=2x1,00 m, 2 x zawór odcinający z odwodnieniem DN20, 2 x zawór 

odpowietrzający automatyczny, filtr siatkowy DN20, zawór regulacyjny 

automatyczny dwu-drogowy z siłownikiem 0-10V”. Według rzutów mamy różne 

średnice armatury przy centralach wentylacyjnych. Proszę o skorygowanie 

przedmiaru. Jak Zamawiający zamierza rozliczyć się z Wykonawcą z tego zakresu 

prac? Czy należy przewidzieć wykonanie projektu wykonawczego? Proszę o 

uzupełnienie dokumentacji. 

- w przedmiarach instalacji ciepła technologicznego mamy rury stalowe czarne o 

połączeniach spawanych, zgodnie z opisem technicznym. Według rysunków rury 

PE-X/AL.-PE i stalowe ocynkowane albo nierdzewne (nie jesteśmy wstanie 

rozstrzygnąć po średnicach), proszę o rozpisanie rurarzu wg typów rur i średnic w 

przedmiarze. Według opisu mamy rury stalowe o połączeniach zaprasowywanych 

w innym „przewody tranzytowe instalacji ogrzewania i chłodzenia podłogowego z 
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rur ze stali nierdzewnej chromo-niklo-molibdenowej X5CrNiMo 17-12-2 lub 

X2CrNiMo17-12-2”. Jaki rodzaj rur przyjąć? Proszę o skorygowanie przedmiaru. 

- brak w przedmiarach instalacji ciepła technologicznego rozbicia poszczególnej 

armatury na średnice, pomp na wydajności itp. Brak w przedmiarach oraz 

projektach armatury kontrolno-pomiarowej takiej jak manometry, termometry itp. 

Brak w przedmiarach zaworów równoważących Proszę o skorygowanie przedmiaru. 

Jak Zamawiający zamierza rozliczyć się z Wykonawcą z tego zakresu prac? Czy 

należy przewidzieć wykonanie projektu wykonawczego? Proszę o uzupełnienie 

dokumentacji. 

- brak w przedmiarach instalacji ciepła technologicznego izolacji rurociągów 

zgodnie z opisem technicznym, proszę o skorygowanie przedmiarów. 

- brak w projektach instalacji wentylacji doboru wymiarów kanałów prostokątnych, 

średnic kanałów spiro, doboru oraz opisanych elementów instalacji wentylacja 

takich jak: anemostaty, kratki, klapy przeciwpożarowe, przepustnice, czerpnie, 

wyrzutnie, podstawy dachowe. Jak Zamawiający zamierza rozliczyć się z 

Wykonawcą z tego zakresu prac? Czy należy przewidzieć wykonanie projektu 

wykonawczego? 

- brak w przedmiarach instalacji wentylacji czerpni, wyrzutni, podstaw dachowych, 

rewizji do kanałów, króćców elastycznych, izolacji kanałów wentylacyjnych zgodnie 

z opisem w projekcie tj. 

•40 mm - przewody instalacji nawiewnej i wywiewnej rozprowadzające 

•80 mm - przewody czerpne i wyrzutowe prowadzone wewnątrz budynku 

•100 mm - przewody czerpne prowadzone w kanale technicznym 

W przedmiarach nieweryfikowalne ilości izolacji o gr. nie zgodnie z projektem. 

- brak w przedmiarach instalacji wentylacji central wentylacyjnych NW2.1, 

NWU1.2, NU1.3 

Z uwagi na charakter projektu instalacji wentylacji (projekt budowlany) bez 

konkretnych doborów elementów nie możliwe jest zweryfikowanie ilości 

poszczególnych elementów z przedmiarem. Proszę o uzupełnienie dokumentacji o 

dobory kanałów, elementów instalacji wentylacji oraz wskazanie ich w projekcie tj. 

na rysunkach. 
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Czy Zamawiający zgodzi się na wprowadzanie zmian w udostępnianych 

przedmiarach celem poprawnego oszacowania zakresu oraz ilości prac? 

Odpowiedź Zamawiającego: Pytania są powtórzeniem pytań z Zestawu 6. Pytania 

z 14.05.2021 r.. Odpowiedzi jak dla tego zestawu. 

Zestaw 12. Pytanie z 20.05.2021 r. 

Proszę o wyjaśnienie, czy w przypadku składania przez Wykonawcę oferty na Część 

I oraz Część II zamówienia należy zrobić to na oddzielnym formularzu ofertowym 

dla każdej z części? czy Wykonawca może dostosować formularz ofertowy w taki 

sposób, aby istniała możliwość złożenia oferty na jednym formularzu 

uwzględniającym Część I i II zamówienia? Proszę również o wyjaśnienie czy 

Zamawiający dopuszcza złożenie gwarancji wadialnej dla I i II części zamówienia 

na jednym dokumencie? 

Odpowiedź Zamawiającego: Ofertę na każdą z części należy złożyć na odrębnym 

formularzu ofertowym, podobnie gwarancje wadialne należy złożyć odrębnie. 

Zamawiający respektując powyższe określa zasadę ogólną do opracowania 

kosztorysów ofertowych. Wyceny należy przygotować w oparciu o przedmiary, w 

których określony jest zakres robót i ich ilość. Zakres robót nie objętych 

przedmiarem nie będzie objęty kosztorysem ofertowym. Zakres ten zostanie 

rozliczony zgodnie z postanowieniami projektowanych postanowień umowy w 

sprawie zamówienia publicznego – załącznik nr 6 do SWZ, § 4 PRZEDMIOT 

UMOWY, ust. 14-20. 

Zamawiający poprzez udzielone odpowiedzi dokonuje zmian w opisie przedmiotu 

zamówienia i doprecyzowuje wcześniej zawarte w SWZ informacje. Prosimy o 

uwzględnienie udzielonych odpowiedzi w przygotowywanych ofertach. 

 

Zamawiający informuje, że 21 maja 2021 r. przekazał do Urzędu Publikacji Unii  

Europejskiej zmianę ogłoszenia o zamówieniu, w którym dokonał zmiany terminu 

składania i otwarcia ofert oraz zmianę daty terminu związania ofertą dla obu Części 

zamówienia. Niezwłocznie po publikacji zmiany ogłoszenia o zamówieniu w 

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Zamawiający zamieści te informacje na 

portalu Josephine i dokona zmiany SWZ w tym zakresie.   
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