CELNY POHLAD

BOCNY POHLAD

RM45
[®)
(@)
3
O
600 % 210 _
Popis skrine : Kompaktna rozvadzacova skrifia z nerezovej oceli (napr. AE 1010.600) vratane vnitorného vybavenia
Pocet poli / delenie : 1/- Menovité pracovné napétie Un : 400/230V
Rady pre pristroje: - Menovity prad In : 25A
Pocet modulov / kapacita skrine : - Menovita frekvencia : 50 Hz
Sirka skrine (A) v mm: cca 600 Privodné vedenie : 5x16 mm?
Vy3ka skrine (B) v mm: cca 600 Silové vodice v rozvadzadi : podfa pouzitych pristrojov, zberne 32A
Hibka skrine (C) v mm: cca 210 Skratova odolnost : min. 10 kA
Stuper krytia : min. IP54 /1P 20 Ochrana pred zasahom el. pridom podfa STN 33 2000-4-41: 2007
Mechanicka odolnost : - 411 - Samocinné odpojenie napajania
Trieda ochrany : | Zakladna ochrana : - z&kladna izolacia Zivych Casti
Material skrine / dveri : nerezova ocel / nerezova ocel - zabrany alebo kryty
Uzatvéranie dveri : nerezovy oto¢ny zamok Ochrana pri poruche : - samocinné odpojenie napajania
Farba skrine : jemne zbraseny povrch - doplnkova ochrana prudovym chréanicom

Privodné vedenie (-ia) :

vstup (-y) zhora

Vyvodné vedenie (-ia) :

vystup (-y) nahor

Rozvodny systém :

3/N/PE AC400/230V 50Hz, TN-S

Skratové pomery :

k" = 1,50 kKA ip=217 kA

Poznamka : Rozvadza¢ mé sluzit akopodruzny NN rozvadza¢ pre napéjanie riadiacich jednotiek servopohonov vo vodojeme pracich vad.

Pre elektro vyzbroj rozvadzaga je mozné pouzit iné zariadenia ako sii uvedené, ktoré splfiaji predpisané parametre a charakteristiky,

rozmer skrifl je mozné prisposobit konkrétne pouzitym zariadeniam s ohfadom na miesto osadenia. Zapojenie pristrojov a ovladacie obvody su
zavislé na konkrétne vybranych pristrojoch. Rozvadzac dodat’ vratane konstrukénej dokumentécie a prisludnych vyrobnych dokladov.

Legenda kablov je uvedena v zozname kablov, ktory tvori si¢ast tejto dokumentacie.

IDOM - International Department
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