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Uwaga.

1. Uziom fundamentowy wykonac z bednarki FeZn 30x4. W przypadku braku możliwości

wykonania uziomu fundamentowego wykonać uziom otokowy w odległości 1m od ścian.

2. Zwody odprowadzające wykonac podtynowo w rurach odgromowych z atestem.

3. Zwody poziom na dachu mocowac za pomoca typowych elementów dedykowanych dodanego

wykończenia połaci dachu.

4. Zachować odstep izolacyjny ok 0.5m od instalacji elementów przewodzących (np. kabli, kamer,

opraw, anten, itp).

Złącze kontrolne w obudowie

Uziom fundamentowy

Przewód odgromowy AlMgSi Ø8

Połaczenie skręcane

Iglica kominowa h=1m
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