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Spis č. MK/A/2021/16840 

Verejný obstarávateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice  

Zákazka: Športová hala Angels aréna – rekonštrukcia a modernizácia 

 

 

 

Vysvetlenie súťažných podkladov č. 10 
 

 

 

Žiadosť o vysvetlenie  05.10.2021, 12:13:57 
 

 

Otázka č. 1: 

o VV objekt 02-SO 01.1a Športová hala – zdravotechnika je položka č.140 K 722240133 

Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25 x 30 m celoplechový súbor uvedené 

množstvo 6 ks avšak v PD je 7 ks ( kde 1.NP – 6ks HN1-HN6 č. výkresu 3B a 2.NP 1ks HN7 

viď PD výkres č.4B). 

VO VV objekt 02-SO 01.1a Športová hala – zdravotechnika je položka č.149 K 725116231 

Montáž predstenového systému záchodov do kombinovaných stien súbor uvedené množstvo 

12 ks avšak WC mís je podľa PD v celkovom množstve 36 ks. 

Vo VV objekt 02-SO 01.1a Športová hala – zdravotechnika je položka č.152 K 725119305 

Montáž záchodových mís kombinovaných súbor v množstve 37 je podľa PV v množstve 36ks 

Vo VV objekt 02-SO 01.1a Športová hala – zdravotechnika je položka č.154 M 6423K2070a 

WC kombi-misa, nádržka, sedadlo s poklopom súbor v množstve 36 ks kde podľa PD je v 

množstve 35 ks. 

Vo VV objekt 02-SO 01.1a Športová hala – zdravotechnika je položka č.179 K 725849200 

Montáž batérií sprch.násten. s nastav. Výškou v množstve 25 ks kde podľa PD je v množstve 

26 ks. 

Vo VV objekt 02-SO 01.1a Športová hala – zdravotechnika je položka č.180 M 551455390 

Batéria sprchová nástenná 1 páková s príslušenstvom v množstve 25 ks kde podľa PD je v 

množstve 26ks. 

Žiadame verejného obstarávateľa upraviť množstvá v jednotlivých položkách. 

Odpoveď: 

-Oprava položky č.140 K 722240133 - HN25/30m na 7ks 

-Položka č.149 vypustená  K 725116231 - 12ks predstenového systému-položka daná omylom  

-oprava položky č.152 po prečíslovaní položka č.151  K 725119305 - na 36ks  

-oprava položky č.154 po prečíslovaní položka č.153  M 6423K2070a - na 35ks  

-oprava položky č.179 K 725849200 - na 26ks  

-oprava položky č.180 M 551455390 –  na 26ks  

 

Otázka č. 2: 

V objekte SO 01 položka č.24 projektant požaduje komínovú zostavu Schiedel ICS 5000 DN 

200 výšky 14,79 m. V samotnom objekte SO 07 podľa TS je potrebné len výfukové potrubie o 

výške 4,5 m. 

Čo je správne? 

Odpoveď: 

Platí projekt , viď. výkres č.15 REZ C-C –  NOVÝ STAV - ASR 
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Žiadosť o vysvetlenie  06.10.2021, 13:39:53 
 

Otázka č. 1: 

Žiadame obstarávateľa o zodpovedanie otázky: 

vo Vysvetlení č.9 v prílohe „Oprava c4-Vykaz vymer [zadanie] k 27.9.2021 priloha k 

Vysvetleniu c9“ v SO 01 Športová hala – ASR p.č.202 766702111.S Montáž zárubní 

oblôžkových pre dvere jednokrídlové počet 20 ks a p.č.203 611810002200.S Zárubňa vnútorná 

oblôžková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 60-

170 mm, pre jednokrídlové dvere počet 62 ks. 

Vie VO upresniť, ktorá výmera je správna, ak položky na seba nadväzujú? 

Odpoveď: 

Správna výmera je 20 ks – položka č.203 opravená  

 

 

V Košiciach dňa 08.10.2021 

Vypracoval: referát výstavby v spolupráci s projektantom, referát verejného obstarávania 

 


