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1 ÚVOD POSUDKU 

Projektové energetické hodnotenie bolo vypracované na základe žiadosti spracovateľa projektu 
stavby ako súčasť projektu pre stavebné povolenie a realizáciu. 

Cieľom projektového energetického hodnotenia je preukázanie splnenia požadovaných 
základných požiadaviek na stavby podľa stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších 
predpisov, ktoré je vykonané výpočtovými postupmi podľa noriem súvisiacich so smernicou č. 
2010/31/EÚ o energetickej hospodárnosti budov, zákonom č. 555/2005 Z. z. o energetickej 
hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 300/2012 Z. z., ktorým sa 
mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. a vykonávacou vyhláškou MDVRR SR č. 364/2012 Z. z., ktorá 
ustanovuje podrobnosti o výpočte energetickej hospodárnosti budov a preukázaní splnenia globálneho 
(energetického) ukazovateľa. Tieto normy sú pre tepelnotechnické výpočty prevzaté a ako normatívne 
odkazy zavedené do STN 73 0540-2:2012. Podľa STN 73 0540:2012, časť 2: Funkčné požiadavky, sa 
požaduje splnenie a preukázanie piatich kritérií reprezentujúcich požiadavky na tepelnú ochranu 
stavebných konštrukcií a budov. 

Posúdenie je v zmysle Zákona č. 555/2005 Z.z. SR v znení neskorších predpisov a Vyhlášky 
MDVRR SR č. 324/2016 o energetickej hospodárnosti budov spracované v rozsahu projektového 
hodnotenia, pretože ide o stupeň projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. 

Miesto stavby: Čadca 

Druh stavby: Významná obnova 
 

1.1 PODKLADY PRE VYPRACOVANIE POSUDKU 
 
[1].        Projekt stavby :  
RP pre zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Fraňa Kráľa, Miesto stavby: Čadca , Investor : Mesto 
Čadca , Časť: architektonicko-stavebné riešenie , Hlavný inžinier projektu: Ing. arch. Eva Babuliaková 
[2]. Sternová,Z., Bendžalová,J., Rakovský,Š.: Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a 
budov. Tepelná ochrana budov - Časť 1 - 4 Komentár k STN 73 0540:2002. VVÚPS-NOVA Bratislava, 
2002. 
[3]. Chmúrny,I. a kol.: Komentár a návrh výpočtu energetickej certifikácie budov. MVaRR SR, 
Bratislava, 2007. 
[4]. Sternová, Z. a kol.: Energetická hospodárnosť a energetická certifikácia budov. Jaga Group 
Bratislava, 2012. 
[5]. Vyhláška č. 364/2012 MDVaRR SR, ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej 
hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
[6]. Zákon č. 300/2012 “Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov” v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. 
[7]. Vyhláška MDVRR SR č. 324/2016, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 
555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. 
[8]. STN EN ISO 6946 Stavebné konštrukcie. Tepelný odpor a súčiniteľ prechodu tepla. Výpočtová 
metóda. 
[9]. STN EN ISO 13370 Tepelnotechnické vlastnosti budov. Šírenie tepla zeminou. Výpočtové metódy. 
[10]. STN EN ISO 10077-1 Tepelnotechnické vlastnosti okien, dverí a okeníc. Výpočet súčiniteľa 
prechodu tepla. Časť 1: Všeobecne. 
[11]. STN EN ISO 13789 Tepelnotechnické vlastnosti budov. Merná tepelná strata prechodom tepla. 
Výpočtová metóda. 
[12]. STN EN ISO 13790 Tepelnotechnické vlastnosti budov. Výpočet potreby energie na vykurovanie a 
chladenie. 
[13]. STN 730540-2:2012 Tepelná ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a 
budov. Časť 2: Funkčné požiadavky. 
[14]. STN 73 0540-3: 2012 Tepelná ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a 
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budov. Časť 3: Vlastnosti prostredia a stavebných výrobkov. 
[15]. STN EN ISO 13790:2010 NA Energetická hospodárnosť budov. Výpočet potreby energie na 
vykurovanie a chladenie. Národná príloha. 
[16]. STN 730540-2/Z1:2016 Tepelná ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebných 
konštrukcií a budov. Časť 2: Funkčné požiadavky Zmena 1.     
[17].     Certifikáty a technické listy od použitých materiálov
 

2 ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE 
Miesto stavby:      Čadca  

Druh stavby:     Významná obnova 

 
Predmetom projektového energetického hodnotenia je projektový zámer rekonštrukcie stavby MŠ 

Fraňa Kráľa, výsledkom ktorej je zníženie energetickej náročnosti a tiež zvýšenie komfortu užívania 
stavby. V rámci rekonštrukcie dôjde k zatepleniu objektu, výmene obvodových okenných a dverných 
výplní, celkovej výmene vykurovacieho systému, doplnenie solárnych kolektorov a zavedenie 
rekuperačného vetrania. Hodnotenia sa vzťahujú pre kategóriu budov – budovy škôl a školských zariadení, 
pretože charakter užívania stavby je najbližší tejto kategórii. 
 
2.1     NORMALIZOVANÉ KLIMATICKÉ PODMIENKY 

Pre výpočet potreby tepla na krytie strát prechodom a vetraním bola použitá dennostupňová 
metóda. Dennostupne sú pre potreby hodnotenia normalizované, nakoľko vypočítané hodnoty budú 
podrobené normalizovanému hodnoteniu. 

 

           
 
 

2.2 CHARAKTERISTIKA OBJEKTU  
Predmetom riešenia je objekt MŠ Fraňa Kráľa so súpisným č. 1707, na ulici Fraňa Kráľa č.1707/3 

v Čadci, Katastrálne územie Čadca. Riešený objekt pochádza z roku 1956 . Objekt je samostatne stojaci, 
murovaný, čiastočne podpivničený, trojtraktový so sedlovou strechou a štítom nad stredným traktom a 
sedlovou strechou s valbou nad krídlami budovy. Objekt MŠ Fraňa Kráľa má v súčasnosti kompaktný 
obdĺžnikový pôdorys s jedným nadzemným podlažím a povalou v krídlach budovy a dvoma nadzemnými 
podlažiami a povalou v strednom trakte budovy. Celý stredný trakt a časť krídel je podpivničená. Na 
1.podzemnom podlaží sú situované skladové a technické miestnosti, na prízemí vstupné priestory, triedy, 
hygiena, jedálne a varňa a na druhom nadzemnom podlaží jedna trieda s kanceláriou riaditeľky MŠ. Objekt 
je prevádzkovo rozdelený na základe požadovanej teploty vnútorného prostredia na dve teplotné zóny s 
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rozdielom teplôt 5 ° C. 
Zóna 1 Priestory 1NP, 2 NP – požadovaná teplota 20 °C, vo výpočtocha sa uvažuje s upravenou 
výpočtovou teplotou 18,4 °C / 24 hod. 
Zóna 2 Priestory 1PP- technického zázemia objektu, požadovaná teplota 15 °C, vo výpočtocha sa uvažuje 
s výpočtovou teplotou 15 °C / 24 hod. 
 
3.   NORMATÍVNE POŽIADAVKY PRE SPRACOVANIE TEPELNOTECHNICKÉHO  POSUDKU  
 
            Predmetom posúdenia sú obalové konštrukcie a budova ako celok v zmysle požiadaviek STN 73 
0540:2012. Táto norma platí pre rôzne úrovne energetickej hospodárnosti budov. Požiadavky platia na nové 
budovy. Na obnovované budovy platia požiadavky ako na nové budovy, ak je to funkčne, technicky a 
ekonomicky uskutočniteľné. Uvedená norma platí na všetky budovy a ich časti  s dlhodobým pobytom osôb, 
ktorých pobyt vo vnútornom priestore vo vnútornom priestore alebo jeho funkčne vymedzenej časti trvá počas 
jedného dňa viac ako 4 hodiny a opakuje sa pri dlhodobom užívaní budovy viac ako raz týždenne. 
 
3.1 TEPELNOTECHNICKÉ POŽIADAVKY 
 
              Pri návrhu stavebných konštrukcií a priestorov vymedzených určeným stavom vnútorného prostredia 
bytových a nebytových budov sa vyhláškou MŽP SR č. 532/2002 Z.z. (§ 21) požaduje splnenie nasledovných 
požiadaviek STN 73 0540-2:2012/Z1-2016 na stavebné konštrukcie a budovu : 

- minimálnych tepelnoizolačných vlastností stavebných konštrukcií - maximálnej hodnoty 
súčiniteľa prechodu tepla konštrukciou U (STN 73 0540-2:2012, čl. 4.1.1 a 4.1.4), 

- minimálnej teploty vnútorného povrchu stavebnej konštrukcie – hygienické kritérium (čl. 
4.3.1 a 4.3.6), 

- minimálnej priemernej výmeny vzduchu v miestnosti n – kritérium výmeny vzduchu (čl. 
6.2.1), 

- maximálnej mernej potreby tepla na vykurovanie – energetické kritérium (čl. 8.1.2), 
- požaduje sa stanoviť potrebu tepla na vykurovanie s preukázaním predpokladu splnenia 

energetickej hospodárnosti budovy – kritérium minimálnej požiadavky na energetickú 
hospodárnosť budov (čl. 8.2.2) 

 
3.1.1 POŽIADAVKY NA MAXIMÁLNU HODNOTU  SÚČINITEĽA PRECHODU TEPLA : 
 
            S ohľadom na splnenie podmienok tepelnej pohody v miestnosti v zimnom období sa splnenie 
energetických požiadaviek podľa STN 73 0540-2 čl. 8.1.2 a 8.2.2 musia mať steny, strechy, stropy a 
podlahy vykurovaných alebo klimatizovaných bytových a nebytových budov v priestoroch s relatívnou 
vlhkosťou φi ≤ 80% taký súčiniteľ prechodu tepla konštrukcie U, aby bola splnená podmienka: 

U ≤ UN 
UN - normová hodnota súčiniteľa prechodu tepla konštrukcie vo W/(m2.K). Normalizované hodnoty 
UN sa pre bytové a nebytové  budovy  uvádzajú  v STN  73  0540-2  v  tabuľke  1  (tab.2).  Stanovené  
sú  z hodnôt  R a z príslušných odporov pri prestupe tepla na vnútornom a vonkajšom povrchu Rsi a 
Rse, podľa STN 73 0540-3 podľa vzťahu: 

UN = 1/( Rsi + RN + Rse ) [W/m2.K] 

RN – hodnota tepelného odporu, v (m2.K)/W. 
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Požiadavky na hodnoty súčiniteľa prechodu tepla konštrukcie U 
 

 

Požiadavky na tepelný odpor konštrukcie R 
 

 

Požiadavky na UW vonkajších otvorových konštrukcií 
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3.1.2  HYGIENICKÉ KRITÉRIUM 
 
a) Hygienické kritérium je podľa STN 73 0540 vyjadrené požiadavkou na najnižšiu dovolenú teplotu na 
vnútornom  povrchu  stavebnej  konštrukcie.  Pre  splnenie  hygienického  kritéria  musia  mať  steny,  stropy 
a podlahy v priestoroch s relatívnou vlhkosťou vzduchu φi≤80% na každom mieste vnútorného povrchu 
teplotu Qsi,N podľa vzťahu :  

Qsi = Qsi,N = Qsi,80 + ΔQsi    [°C] 
Qsi,N - najnižšia vnútorná povrchová teplota, 
Qsi,80 - kritická povrchová teplota na vznik plesní zodpovedajúca 80 % relatívnej vlhkosti vzduchu 
v tesnej blízkosti vnútorného povrchu stavebnej konštrukcie pri teplote vnútorného vzduchu qai a 
relatívnej vlhkosti vnútorného vzduchu φi; 
 ΔQsi - hodnota bezpečnostnej prirážky zohľadňujúca spôsob vykurovania miestnosti a spôsob užívania 
miestnosti, ktorá sa stanoví z tabuľky 4, STN 73 0540-2 (tab.1). 
 
b) Podľa článku 3.1.2 STN 73 0540 rámy, nepriesvitné a priesvitné výplne otvorov v priestoroch s relatívnou 
vlhkosťou vzduchu φi,<50% musia mať na každom mieste povrchovú teplotu θsi,OK v °C nad teplotou 
rosného bodu θdp. 
 

Qsi,ok > Qsi,ok,N = Qdp    [°C] 
Qsi,ok,N - požadovaná normalizovaná hodnota vnútornej povrchovej teploty výplne otvorov v °C 
Qdp - teplota rosného bodu v °C zodpovedajúca výpočtovej teplote vnútorného vzduchu θai a relatívnej 
vlhkosti vnútorného vzduchu φi 
Qsi,ok- vnútorná povrchová teplota výplne otvoru zodpovedajúca výpočtovej teplote vnútorného vzduchu 
pozdĺž výplne otvoru θai,ok ktorá sa určí podľa tabuľky 2 STN 73 0540. 
 
 c) Bez kondenzácie vodnej pary v konštrukcii musia byť navrhnuté strechy, stropy a steny, v ktorých by 
skondenzovaná vodná para mohla ohroziť ich požadovanú funkciu: 

Mc  = 0 kg/(m2.rok) 
kde Mc je celoročné množstvo skondenzovanej vodnej pary v konštrukcii  
 S obmedzenou kondenzáciou vodnej pary v konštrukcii, ktorá sa určí bez uvažovanie vplyvu slnečného 
žiarenia, možno navrhnúť strechy, stropy a steny, v ktorých sú splnené všetky tieto podmienky: 

- skondenzovaná vodná para neohrozí požadovanú funkciu konštrukcie 
- prípustné celoročné množstvo skondenzovanej vodnej pary je: 
- pre jednoplášťové strechy Mc ≤ 0,1 kg/(m2.rok) 
- pre ostatné konštrukcie Mc ≤ 0,5 kg/(m2.rok) 

d) Teplotný faktor 
Stavebné konštrukcie a styky stavebných konštrukcií v priestoroch s relatívnou vlhkosťou vzduchu φi ≤ 50 % 
musia v zimnom období za normových podmienok vykazovať v každom mieste takú teplotu na vnútornom 
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povrchu, aby bezrozmerný teplotný faktor fRsi vypočítaný podľa STN EN ISO 10211 spĺňal podmienku: 

                                                     𝒇𝑹𝒔𝒊 ≥ 𝒇𝑹𝒔𝒊,𝑵       
   

kde fRsi,N je požadovaná najnižšia hodnota teplotného faktora so zohľadnením vplyvu výpočtovej vonkajšej 
teploty podľa lokality budovy a zohľadnenia bezpečnostnej prirážky pre rôzne teploty vnútorného vzduchu 
podľa tabuľky 5.  
Hodnoty fRsi,N pre medziľahlé teploty vonkajšieho alebo vnútorného vzduchu sa môžu stanoviť lineárnou 
interpoláciou. 
 
3.1.3 KRITÉRIUM VÝMENY VZDUCHU 

Intenzita výmeny vzduchu v miestnosti n vyhovuje, ak sa škárovou prievzdušnosťou stykov a škár 
výplní otvorov (prirodzenou infiltráciou) splní podmienka: 

n ≥ nN 
        kde nN je požadovaná priemerná intenzita výmeny vzduchu v 1/h. 
 
        Ak nie je splnená požiadavka na intenzitu výmeny vzduchu v miestnosti prirodzenou infiltráciou, treba 
zabezpečiť výmenu vzduchu iným spôsobom. 
        Vo všetkých vnútorných priestoroch bytových a nebytových budov je priemerná hodnota 
nN = 0,5 1/h kritériom minimálnej výmeny vzduchu, ak hygienické predpisy a prevádzkové podmienky 
nevyžadujú iné hodnoty. 
 

        V budovách s požadovanou tesnosťou budovy a požadovanou veľmi nízkou potrebou tepla (napr. 
budovy s takmer nulovou spotrebou energie) sa požaduje využitie spätného získavania tepla z odpadového 
vzduchu (rekuperácie) s účinnosťou spätného získavania tepla najmenej 60%. 
 
3.1.4  ENERGETICKÉ KRITÉRIUM 
 
Priemerný súčiniteľ prechodu tepla budovy (STN 73 0540 – 2: 2012) 
 
Priemerný súčiniteľ prechodu tepla obalových konštrukcií budovy zohľadňuje vplyv veľkosti a 
tepelnotechnických vlastností stavebných konštrukcií ovplyvnených veľkosťou a členením budovy 
vyjadrených faktorom tvaru budovy pre rôzne úrovne potreby tepla na vykurovanie 
 
Priemerný súčiniteľ prechodu tepla obalových konštrukcií budovy Ue,m vo W/(m2.K), sa stanovuje zo 
vzťahu: 

                                                                            
 
HT – je merná tepelná strata prechodom tepla podľa STN EN ISO 13789, vo W/K, stanovená zo súčiniteľov 
prechodu tepla Uj všetkých obalových konštrukcií budovy, ich plôch Aj určených z vonkajších rozmerov 
stavebných konštrukcií a zodpovedajúcich teplotných redukčných faktorov bj a vplyvu tepelných mostov; 
 
A – teplovýmenná plocha obalových konštrukcií budovy, v m2, stanovená ako súčet plôch stavebných 
konštrukcií Aj. 
 
Odporúčané hodnoty Ue,m , v závislosti od faktoru tvaru, na splnenie energetického kritéria sú uvedené v 
nasledujúcej tabuľke. Faktor tvaru je určený podľa STN EN 15217. 
 
Na predpoklad splnenia minimálnej požiadavky na energetickú hospodárnosť budov sú odporúčanými 
hodnotami priemerného súčiniteľa prechodu tepla hodnoty prislúchajúce nasledujúcim faktorom tvaru: 

• bytové domy, administratívne budovy, budovy škôl a školských zariadení, budovy nemocníc a 
športové haly: faktor tvaru 0,3 1/m; 

• rodinné domy: faktor tvaru 0,7 1/m; 
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• hotely a reštaurácie: faktor tvaru 0,4 1/m; 
• budovy pre veľkoobchodné a maloobchodné služby: faktor tvaru 0,5 1/m. 

POZNÁMKA. - Hodnoty priemerného súčiniteľa prechodu tepla sú stanovené pri uvažovaní neprerušovaného vykurovania pri všetkých kategóriách 
bytových a nebytových budov. 
 

 
 
Energetické požiadavky na budovy (STN 73 0540 – 2: 2012) 
 
Budova spĺňa energetické kritérium, ak majú v závislosti od faktora tvaru budovy mernú potrebu tepla 
stanovenú podľa STN 73 0540 – 2 (2012): 
 
                                                                              QH,nd1 < QH,nd,N1 
 
QH,nd,N1 – je normalizovaná hodnota mernej potreby tepla v kWh/(m2.a), 
QH,nd1 – je merná potreba tepla v kWh/(m2.a). 

 
 
POZNÁMKA 1. - Merná potreba tepla stanovená podľa tejto normy slúži na vzájomné porovnanie projektového riešenia budov zohľadnením vplyvu 
osadenia budovy vzhľadom na svetové strany a tepelnotechnickej kvality stavebných konštrukcií. Nie je hodnotením skutočnej spotreby energie v 
konkrétnych podmienkach osadenia a spôsobu užívania budovy. 
 
 
3.1.5  KRITÉRIUM MINIMÁLNEJ POŽIADOVKY NA ENERGETICKÚ HOSPODÁRNOSŤ 
BUDOVY 
 

Podľa §4 ods. 3 zákona 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov je potrebné 
pri novostavbe preukázať splnenie normových požiadaviek na energetickú hospodárnosť. Tieto 
požiadavky sú: 
 
1. Podľa §4 vyhl. 364/2012 Z.z. splnenie minimálnej požiadavky na energetickú hospodárnosť 
budovy predstavuje dosiahnutie hornej hranice energetickej triedy B určenej pre  jednotlivé miesta 
spotreby a pre globálny ukazovateľ, ktorým je celková dodaná energia. Nová budova musí podľa 
§4 ods.  zákona č. 555/2005 Z.z. spĺňať minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť, ak je 
to technicky, funkčne a ekonomicky uskutočniteľné. 
 
2. Podľa vyhl. 364/2012 Z.z. minimálne požiadavky na tepelnotechnické vlastnosti jednotlivých 
stavebných konštrukcií a na potrebu energie nových a významne obnovovaných budov určuje 
technická norma (STN 73 0540  Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. 
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Tepelná ochrana budov. 
 
Výpočet potreby tepla na preukázanie predpokladu splnenia minimálnej požiadavky na energetickú 
hospodárnosť budovy zohľadňuje aj prevádzkový čas vykurovania budov so stanoveným vplyvom na pokles 
vnútornej teploty v budove určenej kategórie. 
Budovy spĺňajú kritérium energetickej hospodárnosti, ak majú v závislosti od kategórie budovy potrebu tepla 
na vykurovanie: 
 
QEP < QN,EP 

 
QN,EP - je normalizovaná hodnota potreby tepla na vykurovanie na dosiahnutie energetickej 

hospodárnosti budovy v kWh/(m2.a), 
Q,EP - je potreba tepla na vykurovanie na preukázanie splnenia minimálnej požiadavky na energetickú 

hospodárnosť budovy v kWh/(m2.a). 
   
   

POZNÁMKA 1. - Merná potreba tepla na vykurovanie na stanovenie predpokladu splnenia minimálnej požiadavky na energetickú hospodárnosť 
budovy podľa tejto normy slúži na vzájomné porovnanie budov pri zohľadnení vplyvu osadenia budovy vzhľadom na svetové strany, 
tepelnotechnickú kvalitu stavebných konštrukcií a normalizovaný spôsob užívania. Nie je hodnotením skutočnej spotreby energie v konkrétnych 
podmienkach. 
POZNÁMKA 2. - Potreba tepla na vykurovanie podľa tejto normy sa používa na projektové a normalizované energetické hodnotenie podľa STN EN 
15217 s uvažovaním klimatických podmienok podľa STN 73 0540-3 na výpočet energetickej hospodárnosti budov. 
 
POZNÁMKA 1. - Merná potreba tepla stanovená podľa tejto normy slúži na vzájomné porovnanie projektového riešenia budov zohľadnením vplyvu 
osadenia budovy vzhľadom na svetové strany a tepelnotechnickej kvality stavebných konštrukcií. Nie je hodnotením skutočnej spotreby energie v 
konkrétnych podmienkach osadenia a spôsobu užívania budovy. 
 
3.2 OKRAJOVÉ PODMIENKY 

Okrajové podmienky pre tepelnotechnické výpočty sú brané pre zimné klimatické 
obdobie podľa STN 73 0540-3 a STN EN ISO 13790/NA pre obec Čadca . 

 
V zmysle STN EN 73 0540/3 

• Miesto stavby      Čadca 
• Nadmorská výška     420 m n. m 
• Vonkajšia výpočtová teplota    tz = - 15°C 

V zmysle STN EN 13 790/NA-ND.1 
• Vykurovacie obdobie     n = 249 dní 

V zmysle STN EN 73 0540/3 
• Teplotná oblasť      3 
• Veterná oblasť      1 

V zmysle STN EN 13 790/NA 
• Teplotná oblasť      II 

V zmysle STN EN 13 790/NA-ND.1 – NA13 –NA10 
Mesačné priemery teplôt v jednotlivých mesiacoch v °C 

január február marec apríl máj jún júl august september október november december 
-3,5 -1,5 2,8 7,5 12,5 15,4 16,9 16,3 13,3 8,1 2,8 -1,8 

Priemerné mesačné sumy globálneho žiarenia na horizontálnu plochu (0°) v kWh/m2 

január február marec apríl máj jún júl august september október november december 
27 49 84 122 148 157 149 126 95 56 29 20 

Priemerný počet vykurovacích dní pre oblasť II   
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január február marec apríl máj jún júl august september október november december 
31 28 31 30 15 5 2 2 12 31 30 31 

 
 
3.3 MATERIÁLOVÉ CHARAKTERISTIKY 
 

Hodnoty fyzikálnych veličín stavebných materiálov vyskytujúcich sa v skladbách jednotlivých 
konštrukcií boli brané podľa tab. 16,17 v STN 73 0540-3. 
Pri výpočte tepelnotechnických charakteristík vzduchových dutín boli použité doporučené postupy podľa STN 
EN ISO 6946, STN EN ISO 13788, STN EN ISO 13789, pri podlahách na teréne boli súčinitele prechodu 
tepla navrhnuté podľa STN EN ISO 13370.
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4 POSÚDENIE KRITÉRIA MINIMÁLNYCH TEPELNOIZOLAČNÝCH 
VLASTNOSTÍ A NA VLHKOSTNÝ REŽIM KONŠTRUKCIE  

pevné stavebné konštrukcie 
 
Zloženie stavebných konštrukcií v navrhovanom stave 
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otvorové konštrukcie 

Okno drevo, dvojité  Umax. = 4,50 Wm-2K-1  i = 1,4*10-4  m3s-1m-1Pa-0,67 

Vchodové dvere plastové  Umax = 6,00  Wm-2K-1  i = 1,4*10-4  m3s-1m-1Pa-0,67 

Otvorové konštrukcie nevyhovujú požiadavke na súčineteľ prechodu tepla U 

 

SUMÁR VÝSLEDKOV VÝPOČTOV SÚČINITEĽA PRECHODU TEPLA  POROVNANIE S 
POŽIADAVKAMI  

– NAVRHOVANÝ  STAV 
 

 
 
Posudzovaná konštrukcia 

Tepelný odpor Súčiniteľ prechodu tepla 
RN(požad.) R(jestvuj) UN(požad.) U (jestvuj) spĺňa / 

m2K / W m2K / W W/(m2K) W/(m2K) nespĺňa 
1.MS obvodová stena nad 
terénom PS 

  0,22 1,26 nespĺňa 

2. MS obvodová stena v 
suteréne nezateplená 

1,50 0,62   nespĺňa 

3. MS obvodová stena do 
pôjdneho priestoru PS 

  0,22 1,26 nespĺňa 

4. Strop nad exterierom PS   0,15 0,96 nespĺňa 
5. MS podlaha pôjdneho 
priestoru PS 

  0,20 0,97 nespĺňa 

6. Podlaha na teréne  prízemie   
    PS 

2,50 0,16   nespĺňa 

7. Výplňové konštrukcie okná   1,00 4,5 nespĺňa 
9. Výplňové konštrukcie dvere   2,5 6,0 nespĺňa 
      

 
5. PREUKÁZANÉ VÝSLEDKY TEPELNOTECHNICKÉHO POSÚDENIA – 
JESTVUJÚCI STAV 
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ENERGETICKÉ KRITÉRIUM 
Vstupné údaje do výpočtu: 

 

 

Výsledky výpočtu: 
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Posúdenie podľa STN 73 0540 - 2: 2012 

 

Záver : 
Z výpočtov vyplíva, že posudzovaný objekt nespĺňa podmienku energetického kritéria podľa STN 
73 0540 - 2: 2012. 
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7.   POSÚDENIE NAVRHOVANÉHO STAVU  OBJEKTU NA POŽIADAVKY 
VYHLÁŠKY MDARR   

    SR 364/2012 Z.Z., KTOROU SA VYKONÁVA ZÁKON Č. 555/2005 O  ENERGETICKEJ  
HOSPODÁRNOSTI BUDOV 

 
7.1 POTREBA ENERGIE NA VYKUROVANIE 
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Z výpočtu mernej potreby tepla na vykurovanie, ktorého sumár je uvedený v riadku 
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39 výpočtu vyplýva merná potreba tepla na vykurovanie vo výške 99,14 kWh/(m2.a).  
 
Popis spôsobu vykurovania objektu : 
 
Vykurovanie celej budovy je zabezpečené pomocou liatinových článkových vykurovacích telies, 
oceľových doskových vykurovacích telies alebo rúrkových rebríkových vykurovacích telies. Na 
vykurovacích telesách prevažne nie sú namontované termostatické hlavice a regulačné armatúry. 
Rozvody sú vedené nad podlahou a popri stene oceľovým potrubím k najbližšej stúpačke tvorenej 
oceľovým potrubím. Napájacie a stúpačkové potrubia nie sú izolované. Celý vykurovací systém je 
zastaraný s niektorými nefunkčnými uzatváracími armatúrami. Pre udržanie pretlaku vo 
vykurovacej sústave sú v kotolni inštalované tri expanzné nádoby. 
 

Potrebná energia na vykurovanie so zohľadnením strát pri jej výrobe činí 
131,50 kWh/(m2.a) 

 

 
 
Pre miesto potreby energie na vykurovanie zaraďujeme budovu do energetickej triedy „E“. 
 
7.2 POTREBA ENERGIE NA PRÍPRAVU TEPLEJ VODY 
 
Popis spôsobu prípravy teplej vody: 

Príprava teplej vody je realizovaná v stojatom zásobníku vody napájanom z plynových 
kotlov. Príprava TV je bez cirkulačného systému. 

 
Potreba energie na prípravu teplej vody vrátane strát pri distribúcii a výrobe je 

12,04 kWh/ m2rok 
 

 
 

Pre miesto potreby energie na prípravu teplej vody zaraďujeme budovu do energetickej 
triedy „B“. 
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7.3 POTREBA ENERGIE NA OSVETLENIE 
 
Popis spôsobu osvetlenia : 

Vo všetkých priestoroch, sa na osvetlenie v skorých ranných a večerných hodinách využíva 
umelé osvetlenie a v čase denného svetla združené osvetlenie. Ovládanie osvetlenia 
v prevádzkových priestoroch je miestne pomocou tlačidlových vypínačov, ktoré sú umiestnené pri 
dverách a vstupoch vo výške min. 1200 mm od podlahy v rámci daného osvetľovaného priestoru. 
 

Potreba energie na prípravu teplej vody vrátane strát pri distribúcii a výrobe je 
8,52 kWh/ m2rok 

 

 
 
Pre miesto potreby energie na osvetlenie zaraďujeme budovu do energetickej triedy „A“. 
 
7.4 CELKOVÁ POTREBA ENERGIE 
Celková potreba energie budovy vychádza zo súčtu potrieb energie pre jednotlivé miesta spotreby. 

 
Celková potreba energie budovy 152,05 kWh/(m2.a) 

 

 
 
Z hľadiska celkovej potreby energie budovy zaraďujeme objekt do energetickej triedy 
„D” 
 
7.5 GLOBÁLNY UKAZOVATEĽ – PRIMÁRNA ENERGIA 
 

Prepočet potreby energie na jednotlivých miestach potreby na primárnu energiu bol 
vykonaný na základe prepočítavacích faktorov vyplývajúcich z prílohy č. 2 k vyhláške č. 364/2012 
Z.z. 

Primárna energie budovy činí 178,10 kWh/(m2.a) 
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Z vyhodnotenia globálneho ukazovateľa – primárnej energie je predpoklad zatriedenia 
riešenej budovy do triedy energetickej hospodárnosti budovy „C“ 

 
Záver: 

Posudzovaný objekt v pôvodnom stave podľa zákona č. 555/2005 Z. z. a jeho 
vykonávajúcej 30 / 50 vyhlášky č. 364/ 2012 Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho 
rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva energetická certifikácia, je po 
tepelnotechnických úpravách zatriedený pre miesto potreby energie na vykurovanie v 
kategórii E , pre miesto potreby energie na prípravu TV v kategórii C a pre miesto potreby 
energie na osvetlenie v kategórii B . Celková potreba energie budovy je zatriedená do 
kategórie D . Objekt je pri globálnom hodnotení zatriedený do kategórie C energetickej 
škály. 

 
8. POSÚDENIE KRITÉRIA MINIMÁLNYCH 
TEPELNOIZOLAČNÝCH VLASTNOSTÍ A NA VLHKOSTNÝ 
REŽIM KONŠTRUKCIE – NAVRHOVANÝ STAV 
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otvorové konštrukcie 
Okno plast, izolačné trojsklo Umax. = 1,0 Wm-2K-1  i = 0,01*10-4 m3s-1m-1Pa-0,67 

Strešné okno   Umax. = 1,00 Wm-2K-1 i = 0,87*10-4 m3s-1m-1Pa-0,67 

 
SUMÁR VÝSLEDKOV VÝPOČTOV SÚČINITEĽA PRECHODU TEPLA POROVNANIE S POŽIADAVKAMI 
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– NAVRHOVANÝ STAV 

 
Záver : 
Navrhované konštrukcie so zateplením spĺňajú kritérium minimálnych tepelnoizolačných 
vlastností a kritérium posúdenia na vlhkostný režim konštrukcie. Požiadavka pre kritickú 
povrchovú teplotu na vznik plesní pre steny a stropy v hodnote 13,10 °C, ktorú udáva norma 
STN 73 0540, bola podľa posúdenia pri vybraných detailoch splnená . 

 
POSÚDENIE KRITÉRIA VÝMENY VZDUCHU 

 

 

 
Záver : 
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Pre vypočítané n platí: n = 0,30 (0,07) /h ≤ 0,5 1/h Požiadavka nie splnená, podľa normy STN 73 
0540 , preto vo výpočte budeme uvažovať hodnotu intenzity výmeny vzduchu n = 0,50 1/h a v 
stavbe je potrebné zabezpečit túto požadovanú výmenu. 
 
PREUKÁZANÉ VÝSLEDKY TEPELNOTECHNICKÉHO POSÚDENIA – NAVRHOVANÝ STAV 
ENERGETICKÉ KRITÉRIUM 
Vstupné údaje do výpočtu: 
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Výsledky výpočtu: 
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Posúdenie podľa STN 73 0540 - 2: 2012 
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Záver : 
Z výpočtov vyplýva, že posudzovaný objekt v navrhovanom stave nespĺňa podmienku 
energetického kritéria podľa STN 73 0540 - 2: 2012. 
 
POSÚDENIE NAVRHOVANÉHO STAVU OBJEKTU NA POŽIADAVKY VYHLÁŠKY MDARR SR 
364/2012 Z.Z., KTOROU SA VYKONÁVA ZÁKON Č. 555/2005 O ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI BUDOV 
POTREBA ENERGIE NA VYKUROVANIE 
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výpočtu mernej potreby tepla na vykurovanie, ktorého sumár je uvedený v riadku 39 výpočtu 
vyplýva merná potreba tepla na vykurovanie vo výške 29,22 kWh/(m2.a). 
 
Popis spôsobu vykurovania objektu : 
Na potrubný rozvod je zvolená dvojrúrková sústava s núteným obehom. Nútený obeh budú 
zabezpečovať obehové čerpadlá. Vykurovacie vetvy budú ekvitermicky regulované cez trojcestný 
zmiešavací ventil so servopohonom. Ekvitermiku bude zabezpečovať nadradená regulácia. Hlavné 
ležaté rozvody budú vedené zo združeného rozdeľovača a zberača. Rozvody budú vedené pod 
stropom pri priečkach ku jednotlivým stúpačkám pre napojenie radiátorov. Rozvody v technickej 
miestnosti a rozvody z jestvujúcej strojovne budú tepelne izolované tepelnou izoláciou. V 
strojovni budú potrubné rozvody vedené pod stropom. 
Priestory objektu MŠ Fraňa Kráľa v Čadci budú vykurované oceľovými doskovými radiátormi. 
Napojenie radiátorov bude mať na prívode termostatický ventil Herz TS-90V DN15 
s termostatickou hlavicou a na spiatočke spiatočkový ventil Herz RL-1 DN15. Jestvujúce 
vykurovacie telesá článkové oceľové a liatinové sa zdemontujú. 
 
Potrebná energia na vykurovanie so zohľadnením strát pri jej výrobe činí 31,34 kWh/(m2.a) 



46                                          

46 / 48 
 

 
Pre miesto potreby energie na vykurovanie zaraďujeme budovu do energetickej triedy „B“. 
 
POTREBA ENERGIENA PRÍPRAVU TEPLEJ VODY 
 
Popis spôsobu prípravy teplej vody : 
Teplá voda sa bude pripravovať centrálne v strojovni. Ohrev vody bude zabezpečený cez stojatý 
multifunkčný zásobník so zabezpečenou cirkuláciou vody. Príprava vody bude podporovaná 
solárnym ohrevom. 
 
Potreba energie na prípravu teplej vody vrátane strát pri distribúcii a výrobe je 4,16 kWh/ m2rok 

 
Pre miesto potreby energie na prípravu teplej vody zaraďujeme budovu do energetickej triedy 
„A“ 
 
POTREBA ENERGIE NA OSVETLENIE 
 
Popis spôsobu osvetlenia : 
V tomto variante sa uvažuje s ponechaním pôvodnej osvetľovacej sústavy so súčasnou zámenou 
zdrojov svetla alebo pridaním zdrojov svetla tam, kde je to potrebné na základe merania 
osvetlenosti. 
 
Potreba energie na osvetlenie je 2,52 kWh/ m2rok 
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Pre miesto potreby energie na osvetlenie zaraďujeme budovu do energetickej triedy „A“. 
 
CELKOVÁ POTREBA ENERGIE 
Celková potreba energie budovy vychádza zo súčtu potrieb energie pre jednotlivé miesta 
spotreby. 
Celková potreba energie budovy 38,02 kWh/(m2.a) 

 
Z hľadiska celkovej potreby energie budovy zaraďujeme objekt do energetickej triedy „A” 
 
GLOBÁLNY UKAZOVATEĽ – PRIMÁRNA ENERGIA 
Prepočet potreby energie na jednotlivých miestach potreby na primárnu energiu bol vykonaný na 
základe prepočítavacích faktorov vyplývajúcich z prílohy č. 2 k vyhláške č. 364/2012 Z.z. 
 
Primárna energie budovy činí 47,04 kWh/(m2.a) 

 
Z vyhodnotenia globálneho ukazovateľa – primárnej energie je predpoklad zatriedenia riešenej 
budovy do triedy energetickej hospodárnosti budovy „A1” 
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Záver: 
Posudzovaný objekt v upravenom stave podľa zákona č. 555/2005 Z. z. a jeho vykonávajúcej 
vyhlášky č. 364/ 2012 Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej 
republiky, ktorou sa vykonáva energetická certifikácia, je po tepelnotechnických úpravách 
zatriedený pre miesto potreby energie na vykurovanie v kategórii B a pre miesto potreby 
energie na prípravu TV v kategórii B a pre miesto potreby energie na osvetlenie v kategórii A . 
Celková potreba energie budovy je zatriedená do kategórie A . Objekt je pri globálnom 
hodnotení zatriedený do kategórie A1 energetickej škály . 
 
CELKOVÝ ZÁVER – NAVRHOVANÝ STAV 
 
Tepelnotechnickými výpočtami bolo preukázané, že riešená budova po navrhovaných 
tepelnotechnických úpravách spĺňa nasledovné požiadavky STN 73 0540-2:2012/Z1-2016, ktoré 
kladené na stavebné konštrukcie a budovu: 
Kritérium minimálnych tepelnoizolačných vlastností stavebnej konštrukcie (maximálnej hodnoty 
súčiniteľa prechodu tepla konštrukcie U) 
Kritérium minimálnej teploty vnútorného povrchu (hygienické kritérium)  
Kritérium minimálnej priemernej výmeny vzduchu. 

Hodnotený objekt v navrhovanom stave nespĺňa energetické kritérium podľa STN 73 
0540 -2. Splnenie požiadaviek energetického kritéria nie je možná technicky dosiahnuť, aj keď 
čiastové navrhované konštrukci spĺňajú podmienku na požadovaný súčiniteľ prechodu tepla 
budovy. 
 

Hodnotený objekt v navrhovanom stave spĺňa požiadavky na zaradenie objektu do 
energetickej triedy podľa globálneho ukazovateľa – primárnej energie podľa zákon 555/2005 Z.z. 
v znení zákona 300/2012 v §4b., resp. vyhlášky 364/2012 Z.z. v §2 až §5 v znení vyhlášky 324/2016 
Z.z.  
 

Posúdenie bolo spracované na základe projektovej dokumentácie na stavebné povolenie a 
informácií generálneho projektanta. Všetky uvedené údaje platia pre objekt bežne používaný ako 
budova škôl a školských zariadení, budova s okrajovými podmienkami vnútorného a vonkajšieho 
prostredia uvedenými v posudku. Je nutné dbať najmä v priestoroch so zvýšenou produkciou 
vlhkosti, aby nedochádzalo k prekročeniu relatívnej vlhkosti vzduchu v zimnom období nad 
normové okrajové podmienky. Predpoklad zaradenia objektu z hľadiska celkovej potreby energie 
je do energetickej triedy „A“. V časti globálneho ukazovateľa – primárnej energie je to energetická 
trieda „A1“, čím spĺňa požiadavky pre nové a obnovované budovy v zmysle vyhlášky 324/2016 
Z.z aj STN 73 0540/Z1. 
 
 
 

Charakter využitia budovy (kategória 
budovy) Budova škôl a školských zariadení 

Globálny ukazovateľ – energetická 
trieda A1 

 


