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Spaľovacie komory kotlov K1, K2
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st
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ci
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N
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25

Búranie výmurovky na vyznačených 
častiach prednej, zadnej, pravej a ľavej 

membránovej steny

Rozsah búrania výmurovky v 
kotloch K1, K2 v ZEVO Bratislava 
v r. 2022 / 2023

+16.007

Jestvujúci návar NiCr625

Jestvujúci 
návar

NiCr625

Búranie výmurovky v oblasti vyústenia 
dýz sekundárneho vzduchu
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Je
st

vu
jú

ci
 n

áv
ar

N
iC

r6
25

Nová vrstva 
NiCr625 

Realizácia na 
pôvodnú 

membránovú 
stenu cca 23 m2

Rekonštrukcia výmurovky v 
spaľovacích komorách kotlov K1, K2 
v ZEVO Bratislava v r. 2022 / 2023

+16.007

32
00

Nová vrstva NiCr625 na časti 
prednej, ľavej a pravej membránovej 

steny cca 42 m2

Spaľovacie komory kotlov K1, K2

Nová vrstva NiCr625 na časti 
pravej a ľavej membránovej steny 

cca 23 m2

Jestvujúci 
návar

NiCr625

Jestvujúci návar NiCr625

Nová vrstva NiCr625 vyústenie dýz sekundárneho 
vzduchu + výmaz žiaruvzdornou výmurovkou

cc
a 

30
00

Nová žiaruvzdorná výmurovka na časti prednej, pravej, 
ľavej a zadnej membránovej steny cca 52 m2

Oprava torkrétovaného žiarobetónu

+16.800
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