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Svorkovnice

X0 = Svorkovnica privodu 230VAC

X1 = Svorkovnica 230VAC

X11 = Svorkovnica 230VAC cudzie napatie
X12 = Svorkovnica 230VAC ovladanie PRS

X2 = Svorkovnica 24VAC ovladanie MaR

XDI = Svorkovnica DI vstupov

XD021 = Svorkovnica DO vystupov 24VAC cudzie napatie
XG = Svorkovnica pre detektory Gniku plynov GABA

Svorky:
C-AI = Com RAI
C-A0 = Com AO
C-DI = Com DI
C-24 = Com 24
Relé:
KR = Relé s cievkou na 230VAC (finder 40.52.8.230, patica 95. 05, variclip 095.01)
(finder U46.52.8.230.0040, patica 97.02, variclip 097.01)
KAN = Relé s cievkou na 24VAC (finder 46.52.8.024.0040, patica 97.02, variclip 097.01)
(finder 55.34.8.024.0040, patica 94. 04, variclip 094.71)
Poistky:

FU = Poistka pre napatie 230VAC
FUN = Poistka pre napatie 24VAC

Poznamky:
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0 1 2 3 4 5 [ 6 7 8 9
Cislo |0Oznacenie .
P Popis
pozicie prvku
1 HLFV Signalizéacia poruchy zvodica prepatia
2 H2 VYP
3 H1 ZAP
DTK - pa—
4 SBHC1 Hlavny vypinac
5 H3 Kotle sG blokované
6 SA1 Kotol K1
7 SA2 Kotol K2
@ 8 SBH1 Zablokovanie kotlov
HLFV 9 SB1 Odblokovanie kotlov
® @ 10 4.07 Potvrdenie II. stupfa Gniku plynu
H2 H1 11 4.10 Potvrdenie poruchy
12 SA3 M3 - Obehové Eerpadlo UK
13 sAY M10 - Obehové Eerpadlo UK
SBHC1 14 SAS M11 - Obehové Eerpadlo UK
® 15 SAB M12 - Obehové Eerpadlo TUV
H3 16 SA7 M13 - Cirkula&né Eerpadlo TUOV
SA1  SA2 SBH1
SB1
4.07 4.10
SA3  SAY SA5 SA6  SA7
Rozmery ($xvxh): 800x1200x300
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Mesto Trnava
Mestsky urad v Trnave
Utvar verejného obstaravania
Ulica Trhova 3,917 71 Trnava

Elektronickou postou

Zaujemca
............... ()
Vas list Cislo/zo dna Nase Cislo Vybavuje/linka Trnava
utvO/1477- Ing. Lalik/0915972143 06.02.2018

6567/18/Li

Vec

Zadavanie podlimitnej zakazky ¢. 1359-WYP
»Komplexna rekonstrukcia ZOS, Coburgova v Trnave ”
Vysvetlenie sut'aznych podkladov

v

V ramci zadavania podlimitnej zdkazky ¢&. 1359-WYP ,Komplexna
rekonstrukcia ZOS, Coburgova v Trnave” Vam v zmysle § 114 ods. 8, zakona ¢.
343/2015 o verejnom obstaravani v zneni neskorsich zmien a doplnkov (dalej len ZVO)
zasielame vysvetlenie respektive doplnenie sutaznych podkladov (dalej len SP),
nakolko boli doru¢ené Ziadosti o vysvetlenie SP.

Otazka ¢.1:
Projektova dokumentacia k MaR je nedostacujica k oceneniu (chybaju vykresy, napr.
schéma rozvadzada DTK). Ziadame o dopinenie projektovej dokumentacie.

Odpoved: )
V prilohe Vam doplfiame vykresy rozvadzaca DTK.

Otazka ¢.2 :
V PD elektroin$talacie chyba vykres rozvadzaéa RE, Ziadam o doplnenie.

Odpoved:

Na dodani rozvadzaca RE intenzivne pracujeme, ako nahle bude k dispozicii, obratom
ho dodame. Elektromerovy rozvadzac a jeho typ bol uvedeny v Casti projektu, ktory sa
tyka pripojky NN. Typ je HASMA RE 2.0 F403 50A PO.

Otazka ¢.3 )

Ziadame o doplnenie kompletnej projektovej dokumentacie vytahu. Dakujeme.
Odpoved:

Sucastou tohto vysvetlenia je i vykres vytahu v prilohe.

Otazka c. 4

Telefon Fax ICO E-mail Internet

+421 915972143 033/32 36 400 00313114 miroslav.lalik@trnava.sk  www.trnava.sk
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V zmysle sutaznych podkladov v pripade prediZenia lehoty viazanosti ponutk dorudi
uchédzaé predizeni bankovi zaruku obstaravatelovi do piatich dni od prijatia
pisomného oznédmenia obstaravatela o prediZeni lehoty viazanosti pontk. Ziadame
verejného obstarévatela o prediZenie lehoty na dorudenie predizenej bankovej zaruky
verejnému obstaravatelovi od prijatia pisomného oznamenia obstaravatela na asporn 6
pracovnych dni. My musime Ziadat banku o prediZenie bankovej zaruky pisomnou
Ziadostou, banka aj ked’ vystavi zaruku okamZzite, trva nejaky deri kym nam ju dorucia a
dalsi deri potrebujeme, kym ju poSta doruci od nas k Vam. Ak by v tomto termine bol aj
vikend, technicky nevieme splnit’ poZiadavku verejného obstaravatela.

Odpoved:

Verejny obstaravatel povazuje za dobu dorugenia bankovej zaruky v pripade predizenia
lehoty viazanosti ponuk za dostato¢nu, t. j. zostdva 5 pracovnych dni od prijatia
pisomného oznamenia obstaravatela o prediZzeni lehoty viazanosti ponuk. Ak by v tomto
termine bol aj vikend, nie je rozhodujuci, nakolko sa jedna o pracovné dni.

Predizent bankovt zaruku /original/ v listinnej podobe uchadzaé za$le na adresu
Mestsky urad v Trnave, UtVO, Trhova ulica 3, 917 71 Trnava s oznacenim
JNEOTVARAT” a heslom ,Z0S COBURGOVA’ a oskenovany dokument vlozi do
systému JOSEPHINE/ v zmysle SP, ¢lanku 9. Platnost (viazanost) ponuky a zabezpeka
ponuky.

Davame do pozornosti i inuU moznost volby zloZenia zabezpeky.

Otézka ¢. 5
Rozumieme spravne, Ze oceneny vykaz vymer predkladame raz podpisany a
opeciatkovany vo formate PDF v ramci skenu ponuKy a raz vo formate excel?

Odpoved:
Dokumenty ponuky, teda aj ponukovy rozpocet, viozené do systému JOSEPHINE budu
podpisané uchadzatom a predlozené vo formate PDF.

Otazka ¢. 6
Rozumieme spravne, Ze verejny obstaravatel povaZuje za stavby obdobného charakteru
stavby alebo rekonStrukcie aj obCianskych stavieb, teda napr. aj $koly a Skélky?

Odpoved:

Za stavby obdobného charakteru verejny obstaravatel povazuje stavby alebo
rekonstrukcie bytovych a obdianskych stavieb, teda aj Skoly a 8kélky pre splnenie
podmienky ucasti Technickej a odbornej spdsobilosti.

Zaroveri v dokumentoch (v systéme Josephine) dopifiame technickl spravu a vykresy,
Cast statika a Cast meranie a regulacia, ktoré sa nedopatrenim nedostali do podkladov.

S pozdravom
Ing. Miroslav Lalik, v. r.

kontaktna osoba
pre verejné obstaravanie
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X L o " — MX20 Machinery
i — KQT 4030 kg (Estimated) 2660 ww
© — MCD Adjacent Car with opening on A & B side, with UF=183mm — .
— Spl CF16USM car sling with sling interface with adjacent car ﬂoorin% e o 1A—3A
ox nd v stavebnom konani
I — FCWTO4 CWT ale wnanie stavdy
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| ﬁ — Special CF16USM with 7xD10 ropes with 530 pulley CFTID 253 . ¥ KONE product type PW24710-19
; > . . . . L P
, £ — SS=12mm is followed (including 9mm plywood+3mm Rubber flooring) 3 Load type Passenger
L] — T X oy . 4 Rated load 1800 ka
=~ Goak = * Represents Additional sill bracket needed Number of Dersons 2%
In— — Special chamfered bracket for machine guiderail needed Rated_speed 10 m/s
59 {1 800 LL \‘\ R No.of stops/landing doors 3/5
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o < o | \\ i Group size 1
| = 5] i | \ I ko J Layout approved with /without comments:
Q o 3 e
R o f \ g 3 P,
] 2 8 I Speclal AF \ I s & Suggestion and Deviations “@e
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S TR > 2 Nominal line_current, In : 215 A Y, POB 6
£ Max. RMS acceleration line current, la : 294 A FN-05801 Hyvinksd
» Main_fuses : Jx16 A v PNLANO
SECTION A-A 2 Lighting fuses (shaft + ca) - 15A+6A
Scale 1:25 Thermal losses in machine room . 095 kW
cole - Motor output power at nominal load, P : 98 kW TL ref. number Tosue |Poge
Motor RPM at full speed ;637 mpm ROPING CSW : 2:1
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