
°C

TZC: W

TZT: W

1NP

005

KANCELARIA

1493

24±2

1493

°C

TZC: W

TZT: W

1NP

045

KANCELARIA

1373

24±2

1373

RD

RD

LEGENDA POTRUBÍ:

POZNÁMKY:

- UMIESTNENIE ZARIADENÍ VÝŠKOVO PRISPOSOBIŤ EXISTUJÚCIM  ROZVODOM 

- NAPOJENIE KLIMATIZAČNEJ JEDNOTKY USKUTOČNIŤ  A PRISPOSOBIŤ EXISTUJÚCIM 

  ROZVODOM, PRÍPOJKY PREVIESŤ Z RÚR MEDENÝCH,NAPOJENIE VÝMENNÍKOV 

- ZARIADENIA OPATRIŤ ŠTÍTKAMI

SPLIT SYSTÉM  PLYN - MEDENÉ POTRUBIA POD 

SPLIT SYSTÉM  KVAPALINA - MEDENÉ POTRUBIA POD 

POTRUBIE NA ODVOD KONDENZÁTU - HT PP 

NÁSTENNÁ CHLADIACA JEDNOTKA

....2ks

LEGENDA JEDNOTKY:

VONKAJŠIA CHLADIACA JEDNOTKA

....2ks

STROPOM V PODHLADE  

STROPOM V PODHLADE  

A ZARIADENIAM

PANCIEROVÝMI HADICAMI

RD - ROZVÁDZAČ

KE1

6,35x9,52

5,0m

KE1

Jednotka

vonkajšia

Jednotka

vnútorná

KE1

1

Accessory1

Infra ovládač

1.5mm2

16A/9A

1.5mm2

LN

230V , 50Hz

Vonkajšia

: Napájacie vedenie

istič/MCA

priemer

Vnútorná

MCA

priemer

KE1

Jednotka

vnútorná

Jednotka

vonkajšia

KE2

1

Accessory1

Infra ovládač

1.5mm2

16A/9A

1.5mm2

LN

230V , 50Hz

Vonkajšia

: Napájacie vedenie

istič/MCA

priemer

Vnútorná

MCA

priemer

KE2

Jednotka

vnútorná

Jednotka

vonkajšia

KE2

6,35x9,52

5,0m

KE2

Jednotka

vonkajšia

Jednotka

vnútorná

Ing. Dušan Pajerský
Kľakovská 882/23,

966 81 Žarnovica

aktualizácia:  Nov 18,  2018

AutoCAD SHX Text
005

AutoCAD SHX Text
045

AutoCAD SHX Text
1.1-NOVY SPLIT QcelkCHL=2,5kW  QH=3,0kW Hmotnosť = 10 kg  Lpa=38/26dB(A) Chladivo R-32 Max.príkon CH 35W,  Max.príkon UK 40W

AutoCAD SHX Text
1.0-NOVY SPLIT VONKAJŠIA JEDNOTKA QcelkCHL=3,5kW  QH=3,5kW Hmotnosť = 32 kg  Lpa=47/50dB(A) Chladivo R-32 Max.príkon CH 1,340 kW,  Max.príkon UK 1,190 kW el. napájanie : 220 / 240 V

AutoCAD SHX Text
plyn %%C9.5

AutoCAD SHX Text
kvap %%C6.4

AutoCAD SHX Text
DN 32

AutoCAD SHX Text
DN 32

AutoCAD SHX Text
2.1-NOVY SPLIT QcelkCHL=2,5kW  QH=3,0kW Hmotnosť = 10 kg  Lpa=38/26dB(A) Chladivo R-32 Max.príkon CH 35W,  Max.príkon UK 40W

AutoCAD SHX Text
DN 32

AutoCAD SHX Text
plyn %%C9.5

AutoCAD SHX Text
kvap %%C6.4

AutoCAD SHX Text
plyn %%C9.5

AutoCAD SHX Text
kvap %%C6.4

AutoCAD SHX Text
2.0-NOVY SPLIT VONKAJŠIA JEDNOTKA QcelkCHL=3,5kW  QH=3,5kW Hmotnosť = 32 kg  Lpa=47/50dB(A) Chladivo R-32 Max.príkon CH 1,340 kW,  Max.príkon UK 1,190 kW el. napájanie : 220 / 240 V

AutoCAD SHX Text
plyn %%C9.5

AutoCAD SHX Text
kvap %%C6.4

AutoCAD SHX Text
DN 32

AutoCAD SHX Text
DN 32

AutoCAD SHX Text
plyn %%C9.5

AutoCAD SHX Text
kvap %%C6.4

AutoCAD SHX Text
KABELÁŽ VEDENÁ V LIŠTE

AutoCAD SHX Text
CYKY 3Cx2,5, ISTENIE V ROZVÁDZAČI OEZ C16A.

AutoCAD SHX Text
1x KOMUNIKAČNÝ KÁBEL 1x2,5

AutoCAD SHX Text
1x KOMUNIKAČNÝ KÁBEL 1x2,5

AutoCAD SHX Text
KABELÁŽ VEDENÁ V LIŠTE

AutoCAD SHX Text
CYKY 3Cx2,5, ISTENIE V ROZVÁDZAČI OEZ C16A.

AutoCAD SHX Text
KABELÁŽ VEDENÁ V LIŠTE

AutoCAD SHX Text
CYKY 3Cx2,5, ISTENIE V ROZVÁDZAČI OEZ C16A.

AutoCAD SHX Text
OSADENIE V PLASTOVEJ CHRANICKE

AutoCAD SHX Text
4 x A4

AutoCAD SHX Text
FORMÁT:

AutoCAD SHX Text
DÁTUM:

AutoCAD SHX Text
STUPEŇ DOKUM:

AutoCAD SHX Text
ČÍSLO ZÁKAZKY:

AutoCAD SHX Text
MIERKA:

AutoCAD SHX Text
ČÍSLO

AutoCAD SHX Text
VÝKRESU:

AutoCAD SHX Text
OBSAH

AutoCAD SHX Text
VÝKRESU:

AutoCAD SHX Text
PROJEKT STAVBY

AutoCAD SHX Text
VšZP/21_2018

AutoCAD SHX Text
08.2018

AutoCAD SHX Text
1 : 50

AutoCAD SHX Text
HLAVNÝ PROJEKTANT STAVBY:

AutoCAD SHX Text
POBOČKA:

AutoCAD SHX Text
OKRES:

AutoCAD SHX Text
KRAJ:

AutoCAD SHX Text
KOŠICE, Senný trh 3000/1

AutoCAD SHX Text
KOŠICE

AutoCAD SHX Text
KOŠICKÝ

AutoCAD SHX Text
CH01

AutoCAD SHX Text
PROFESIA:

AutoCAD SHX Text
ZODPOV.PROJEKTANT PROFESIE:

AutoCAD SHX Text
VÝKRES VYPRACOVAL:

AutoCAD SHX Text
CHLADENIE A KLIMATIZÁCIA

AutoCAD SHX Text
PODORYS PODLAŽIA

AutoCAD SHX Text
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 

AutoCAD SHX Text
Panónska cesta 2

AutoCAD SHX Text
851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka                            

AutoCAD SHX Text
Ing. Dušan Pajerský

AutoCAD SHX Text
Návrh jednotiek klimatizácie

AutoCAD SHX Text
Ing. Dušan Pajerský

AutoCAD SHX Text
OBJEDNÁVATEĽ:

paulisova
Text napísaný písacím strojom
Príloha č. 27Pôdorys Košice




