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Detail C-C

Spojka Pex-Oceľ 75-2" (kat.č.6130)

Spojka Pex-Oceľ 63-2" (kat.č.6130)

Oceľová závitová spojka 2"

Spojka Pex-Oceľ 50-

5

4

" (kat.č.6130)

Spojka Pex-Oceľ 40-

5

4

" (kat.č.6130)

Oceľová závitová spojka 

5

4

"

Spojka Pex 50-50-50 (kat.č.6160)

2x Domerok Pex 50 - 400mm

Spojka Pex-Oceľ 50-
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Spojka Pex-Oceľ 40-
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Oceľová závitová spojka 

5
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"

Spojka Pex 75-75-75 (kat.č.6160)

2x Domerok Pex - 400mm

Spojka Pex-Oceľ 75-2" (kat.č.6130)

Spojka Pex-Oceľ 63-2" (kat.č.6130)

Oceľová závitová spojka 2"
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Projekt

ILAVA - 1.etapa, 2.časť + 2.etapa, 1.časť 

Stavebno-technické riešenie

1:50

1.etapa, 2.časť

Vykurovacia voda - prívod 70°C

Vykurovacia voda - spiatočka 50°C

Teplá pitná voda 55°C

Cirkulácia teplej pitnej vody 45°C
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