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ING. Ján  Jurčovič

UZEMNENIE PODĽA STN 33 2000-5-54

vONKAJŠIE VPLYVY:  PODĽA STN 33 2000-5-51

VONKAJŠIE  VPLYVY: AB8, AC1, AD4, AE4, AF2, AG3, AH2, AK2, 
AL2, AM3, AN3, AP1, AQ2, AS3, AT1, AU1
BA1, BC3, BD2, BE2,    CA1, CB1

bod rozdelenia PEN na N a PE v  HLAVNOM ROZVÁDZAČI OBJEKTU

 Sieť: 3 PEN, AC, 50Hz,  400/230V, TN-C

OCHRANNÉ  OPATRENIA:  
- SAMOČINNÉ  ODPOJENIE  NAPÁJANIA  PODĽA STN 33 2000-4-41: 2019

požiadavky na základnú ochranu  (ochranu pred priamym dotykom): čl. 411.2
                  príloha A: A1 - základná izolácia živých  častí
                                  A2- zábrany alebo kryty

požiadavky na  ochranu  pri poruche (ochranu pred nepriamym dotykom): čl. 411.3
                 - ochranné uzemnenie   a  ochranné  pospájanie - čl.411.3.1
                 - samočinné odpojenie  pri  poruche - čl. 411.3.2
                 - doplnková ochrana - čl. 411.3.3

OCHRANNÉ  OPATRENIA:  
- DVOJITÁ  ALEBO  ZOSILENÁ  IZOLÁCIA  PODĽA STN 33 2000-4-41: 2019
požiadavky na základnú ochranu  (ochranu pred priamym dotykom)
    a ochranu pri poruche (pred nepriamym dotykom): čl. 412.2
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