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ZOZNAM SURADNIC BODOV VODOVODU

TABULKA ZMIEN

CiSLO | TEXT ZMENY - ODOVODNENIE

DATUM

PODPIS

A

B

C

SORADNICOVY SYSTEM : S-JTSK V REALIZACI JTSK

VYSKOVY SYSTEM : Bpv

NAZOV STAVBY

UPRAVA AREALOVEHO VODOVODU - DEPO JURAJOV DVOR

OBJEDNAVATEL

"% DOPRAVNY PODNIK

,( BRATISLAVA

DOPRAVNY PODNIK, akciova spolotnost

81452 BRATISLAVA, OLEJKARSKA 1

ZHOTOVITEL

®\ DOPRAVOPROJEKT’

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

83203 BRATISLAVA, KOMINARSKA 2,4

VETVA BOD Y (m) X (m) H (mn.m.)
HB1=zU 569192.787 1277403.603 132.40
L1 569178.062 1277397.639 132.32
L2 569172.824 1277398.367 132.09
L3 569164.628 1277395.163 132.00
CH-1 569165.031 1277394.132 132.24
CH-2 569167.215 1277388.544 132.22
L4 569174.720 1277369.344 132.11
L5 569174.155 1277365.846 131.68
PH-K 569174.332 1277365.379 131.68
HB2=L6 569184.400 1277338.842 131.77
L7 569199.333 1277344.012 131.81
L8 569216.593 1277298.733 131.96
L9 569218.542 1277297125 131.97
HB3=KU 569220.096 1277292.804 131.96
ZOZNAM SURADNIC BODOV CHRANICKY
VETVA BOD Y (m) X (m) H (mn.m.)
CH-1 569165.031 1277394132 132.14
CH-2 569167.215 1277388.544 132.12

"H" = KOTA DNA PRETLACANEJ CHRANICKY DN300

POZNAMKA :

VYTYCOVACIA SIET STAVBY BUDE DODANA HLAVNYM GEODETOM STAVBY
PRED VYTYCENIM STAVEBNEHO OBJEKTU

LEGENDA
— a—> — Existujlci arealovy rozvod vody DN100
— &> — Navrhovany rozvod arealového vodovodu

—X =—>X—Demontaz Useku exist. rozvodu areal. vodovodu
VB1-VB9  Oznacenie lomov na trase vodovodu
PH-K Podzemny hydrant DN8O - kalnik

ZU Uzaver so zemnou supravou vyvedenou do poklopu

E-513.1

PRESNOST VYTYCENIA: STN 73 0422
SURADNICOVY SYSTEM: S-JTSK v realizacii JTSK
VYSKOVY SYSTEM: Bpv

NALEZITOSTAMI A PRESNOSTOU ZODPOVEDA PREDPISOM

PROJEKTANT

DOPRAVOPROJEKT, as.
83203 BRATISLAVA, KOMINARSKA 2,4

®‘ DOPRAVOPROJEKT’

HLAVNY INZINIER PROJEKTU | Ing. arch. Zuzana MACHACOVA| PODPIS
CiSLO ZAKAZKY 8675-00
PROJEKTANT OBJEKTU/CASTI DOPRAVOPROJEKT, a.s. 83203 BRATISLAVA, KOMINARSKA 2,4 ) | \\
ZODPOVEDNY PROJEKTANT | Ing. Peter MESZAROS PODPIS A | \( (VNN
DOPRAVOPROJEKT — T
® VYPRACOVAL Ing. Peter MESZAROS PODPIS / M
KONTROLOVAL Ing. Branislav VAVRA PODPIS l
IDENTIF. CISLO PRILOHY PPSDJD-DRS-C-E000-51301-007-X
KRAJ/OKRES BRATISLAVSKY/BRATISLAVA Il DATUM 08/2025
KATASTRALNE UZEMIE NOVE MESTO FORMAT 3xAL
NAZOV OBJEKTU MIERKA 1:500
UPRAVA AREALOVEHO VODOVODU STUPER DRS
CiSLO ZAKAZKY 8675-00

NAZOV PRILOHY

VYTYCOVACI VYKRES

CisLo SUPRAVY

CiSLO PRILOHY
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