SZCZEGOL WYLOTU

krata zabezpieczajgca
montowana na zawiasie
z mozliwo$cig wypiecia
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Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sochaczew Sp. z.0.0.
96-500 Sochaczew Al. 600 lecia 90

Zadadnie Budowa kanatu zrzutu awaryjnego oraz budowa wylotu do rzeki
inwestycyjne  Utrata wykorzystanej do celéw grzewczych wody geotermalnej

Adres bud
res BUdoWY  Sochaczew, Obrgb 0001, dz. nr ew. 1961, obreb 0009 dz. nr ew. 24/4

PEC SP.Z 0.0. Data:
Inwestor 96-500 Sochaczew, Al 600-lecia 90 ;Iéz .
: : Skala:
Tytut Szczegot wylotu do rzeki
rysunku
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania Rys.
Projektant: robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci ys.
inz. T Grzei L instalacyjnej w zakresie sieci i inst. gaz.,
mgrinz. Tomasz Grzej wod-kan,cil ych, wentylacyjnych
nr ew. LOD/0967/PO0S/08, LOD/1308/0WOS/10 3
Sprawdzajacy:
mgr inz. Marek Skora




