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Príloha č. 2 – Technická špecifikácia: 

 

Spoločnosť TEHO disponuje  vo výmenníkových staniciach  (OST),  na území  Košíc  zariade-
niami (EZS)  elektronický zabezpečovací systém  v počte 160 ks. Vzhľadom na dlhšiu prevádz-
ku zariadení je nutné z hľadiska bezproblémovej prevádzky zabezpečiť celkovú profylaktiku.  
Profylaktickú prehliadku požadujeme v rozsahu: 

Dodanie a konfigurácia prístupových kariet v počte 50 ks 

Kompletné preprogramovanie EZS  

Výmena bezúdržbových akumulátorov, vr. dodávky akumulátora 12V/7Ah 

Kontrola PIR snímačov, čítačiek  a vstupných klávesníc 

Nasimulovanie poplachu v OST  

Preverenie funkcionality na pracovisku dispečingu 

Naprogramovanie funkcie blokátor pre prípad odstavenia OST pri rozsiahlych dodáva-
teľských prác   

 
 
 
 
Podrobné technické informácie poskytnú pracovníci OIKS: 
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