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1067,34 

ARCHÍVNA   PIVNICA 290,42

SCHODISKO-PREVÁDZKA-1.14 
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SCHÉMA ZAPOJENÍ CHLADÍCÍ JEDNOTKY

SCHÉMA ZAPOJENÍ 2 KS  TANKŮ

SCHÉMA ZAPOJENÍ SUDŮ

16

o

C

16

o

C

GOBI-05

GOBI-05

GOBI-05
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ZEI 3345

ZEI 3345

5500

5500

GOBI-05
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4

LEGENDA

voda chladící (glycol) 

voda chladící vratná (glycol) 

topná voda - primár 

vratná voda - primár

zařízení - nové 

chladící voda - stávající (glycol) 

chladící vratná voda - stávající (glycol) 

zařízení - stávající

POUŽITÉ ZNAČKY

VK - vypouštěcí a napouštěcí kohout

AO - automatický odvzdušňovací ventil

KK - kulový kohout

25x1,9 u i - potrubí z neměkčeného PVC-U, PN 16; izolované

42x1,5 ZN - lisované ocelové potrubí oboustranně zinkované

28x1,5 Cu - měděné potrubí

KKA - kulový kohout s pohonem

RŠ - regulační šroubení

PRV  - přepouštěcí ventil

POZNÁMKY

- odvod kondenzátu z chladících jednotek ve sklepě volně do nádob

- zapojení  strojovny viz výkres CHL-1: "Schéma strojovny"

- všechna potrubí rozvodů chlazení budou izolována trubicemi AF/Armaflex

- veškerá propojení mezi chladících jednotek a páteřními rozvody potrubí 25x1,9 PVC-U, PN 16

- na koncích každé větve bude osazený přepouštěcí ventil DN 32

- tloušťky izolací a vzdálenost podpěr viz výkres CHL-1-1: "Schéma strojovny"

Název výkresu

Výkres č.

Stupeň

Datum

Měřítko

Číslo výkresu

Akce

Formát

Generální projektant

Odpovědný projektant

Vypracoval

Kontroloval

Místo

Investor

Archivní č.

Revize

Kopie

Ing. Jiří Fabikovič

Aut.

Ing. Jiří Fabikovič

FaBa engineering, s.r.o

690 03 Břeclav, Lidická 75

tel.: 519 325 297

e-mail: fabae@fabae.cz

www.fabae.cz

FaBa engineering, s.r.o., Lidická 75, Břeclav

Trnava (SK)

VÍNO MRVA & STANKO a.s.

OREŠIANSKÁ CESTA 7/A, TRNAVA

REKONSTRUKCE CHLAZENÍ A TOPENÍ

VÝROBNÍCH A SKLADOVACÍCH PROSTOR 

VÍNO MRVA & STANKO a.s.

OREŠIANSKÁ CESTA 7/A, TRNAVA

SO/PS

Svazek

Chlazení 1

PŮDORYS 1.PP A 1.NP CHL-1-2

Z18-063

0-TP18-063-575

Březen 2022

00

TP

4A4

-

AutoCAD SHX Text
1,5 %

AutoCAD SHX Text
1,5 %

AutoCAD SHX Text
MaR

AutoCAD SHX Text
1,5 %

AutoCAD SHX Text
1,5 %

AutoCAD SHX Text
1,5 %

AutoCAD SHX Text
1,5 %

AutoCAD SHX Text
1,5 %

AutoCAD SHX Text
1,5 %

AutoCAD SHX Text
1,5 %

AutoCAD SHX Text
1,5 %

AutoCAD SHX Text
1,5 %

AutoCAD SHX Text
1,5 %

AutoCAD SHX Text
1,5 %

AutoCAD SHX Text
1,5 %

AutoCAD SHX Text
1,5 %

AutoCAD SHX Text
1,5 %

AutoCAD SHX Text
1,5 %

AutoCAD SHX Text
1,5 %

AutoCAD SHX Text
1,5 %

AutoCAD SHX Text
1,5 %

AutoCAD SHX Text
1,5 %

AutoCAD SHX Text
1,5 %

AutoCAD SHX Text
ÚŽITKOVÁ  PLOCHA

AutoCAD SHX Text
KKA 20

AutoCAD SHX Text
RŠ 20

AutoCAD SHX Text
KKA 20

AutoCAD SHX Text
RŠ 20

AutoCAD SHX Text
KKA 20

AutoCAD SHX Text
RŠ 20

AutoCAD SHX Text
KKA 20

AutoCAD SHX Text
RŠ 20

AutoCAD SHX Text
KKA 15

AutoCAD SHX Text
RŠ 15

AutoCAD SHX Text
KKA 15

AutoCAD SHX Text
RŠ 15

AutoCAD SHX Text
40x3,0 u i

AutoCAD SHX Text
54x1,5 ZN i

AutoCAD SHX Text
42x1,5 ZN i

AutoCAD SHX Text
42x1,5 ZN i

AutoCAD SHX Text
RŠ 15

AutoCAD SHX Text
KKA 20

AutoCAD SHX Text
RŠ 20

AutoCAD SHX Text
RŠ 15

AutoCAD SHX Text
KKA 15

AutoCAD SHX Text
KKA 15

AutoCAD SHX Text
25x1,9 u i

AutoCAD SHX Text
25x1,9 u i

AutoCAD SHX Text
RŠ 15

AutoCAD SHX Text
KKA 15

AutoCAD SHX Text
28x1,2 Cu i

AutoCAD SHX Text
22x1,2 Cu i

AutoCAD SHX Text
25x1,9 u i

AutoCAD SHX Text
25x1,9 u i

AutoCAD SHX Text
28x1,5 Cu i

AutoCAD SHX Text
40x3,0 u i

AutoCAD SHX Text
zrušit zapojení do podlahy

AutoCAD SHX Text
zapojit nový přívod

AutoCAD SHX Text
+0,300

AutoCAD SHX Text
pod stropem

AutoCAD SHX Text
pod stropem

AutoCAD SHX Text
zrušit zapojení do strojovny

AutoCAD SHX Text
42x1,5 ZN i

AutoCAD SHX Text
54x1,5 ZN i

AutoCAD SHX Text
54x1,5 ZN i

AutoCAD SHX Text
54x1,5 ZN i

AutoCAD SHX Text
40x3,0 u i

AutoCAD SHX Text
54x1,5 ZN i

AutoCAD SHX Text
42x1,5 ZN i

AutoCAD SHX Text
50x3,7 u i

AutoCAD SHX Text
40x3,0 U i

AutoCAD SHX Text
40x3,0 u i

AutoCAD SHX Text
54x1,5 ZN i

AutoCAD SHX Text
40x3,0 u i

AutoCAD SHX Text
40x3,0 u i

AutoCAD SHX Text
40x3,0 u i

AutoCAD SHX Text
50x3,7 u i

AutoCAD SHX Text
40x3,0 u i

AutoCAD SHX Text
50x3,7 u i

AutoCAD SHX Text
40x3,0 u i

AutoCAD SHX Text
40x3,0 u i

AutoCAD SHX Text
40x3,0 u i

AutoCAD SHX Text
54x1,5 ZN i


	Listy a pohledy
	Model


