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MURIVE OPEVNENIA

EXISTUJÚCE UZEMNENIE
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TRASA
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CCA1,0m VEDLA
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TRASA STÚPA
V PUKLINE
SKAL. BRALA

EXIST. UZEMNENIE BLESKOZVODU
PRIPOJIŤ K PROJEKTOVANÉMU ROZVODU
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=RSM2-Mx:
WL.Mx:
CYKY-J 5x4/Ø40

ROZVOD KLESÁ Z PODLAHY 2.NP
NA 1. NP V PÄTE KLENBY

pre SO.01=RSM1-RSM1.1:
WL.RSM11:CYKY-J 5x16
1EIB11:1xYCYM* (KNX)

E: FeZn30/4
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SO.01 - románsky palác

SO.02 - západné paláce s kaplnkou

SO.03 - sociálno - hygienické zariadenie ( kapitánsky dom)

SO.05 A - úpravy plôch nádvoria (spevnené plochy, zelené plochy, opevnenie)
SO.05 B - odvedenie dažďových vôd

SO.06 - sanácia hradného brala

SO.07 - kanalizácia

SO.08 - voda

SO.09 - silnoprúdové rozvody

SO.10 - aktívny bleskozvod

SO.11 - slaboprúdové rozvody

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU STAVBY

09/2011
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SO 08 VODA - PRÍPOJKA STUDENEJ VODY

P=630.30

PREČERP. NÁDRŽ č.1

hrnčiarska
dielňa

občerstvenie

sklad

ZMENÁREŇ
KASA

OBČERSTVENIE

TOALETY

 DL. 281,5m +710,0m

EXIST. VÝTLAČNÉ VODOVODNÉ POTRUBIE HDPE D110x10, PN10

EXIST. KANALIZAČNÁ STOKA TLAKOVÁ HDPE S5 D63/5,8

DL. 155m + 710m

VŠ

H100

EXISTUJÚCA

D R E N Á Ž

D R E N Á Ž N A  Š A C H T I C A

SO05 B - ODVEDENIE DAŽĎOVEJ VODY

D R E N Á Ž N A  Š A C H T A
P R E P O J E N Á  N A  K A N A L I Z Á C I U

        D R E N Á Ž
P R E P A D  N A  T E R É N  N A D  B R A D L O M

O D V E D E N I E  D A Ž Ď O V E J  V O D Y
T R A T I V O D

D R E N Á Ž

BOD NAPOJENIA
KANALIZÁCIA

BOD NAPOJENIA
VODA

PR
ÍPO

JKA
 VO

DY
DN

50 
-  EX

IST
.

PR
ÍPO

JKA
 VO

DY
DN

32,
 d4

0/9
1-N

OV
Á

PR
E S

O03
 CE

Z A
TS

P R I E P U S T  V  S K A L N O M
MASÍVE cca  3 ,0m

P R I E P U S T  V  S K A L N O M
M A S Í V E ,  K L E S Á  c c a  5 , 0 m

K L E S Á  Š I K M O  c c a 3 , 0 m

D R E N Á Ž  P V C  D N 1 6 0

    R A U D R I L  I

DR
EN

ÁŽ 
PVC

 DN
160

    R
AUD

RIL
 I

D R E N Á Ž  P V C  D N 1 6 0
    R A U D R I L  I

P E - d 1 6 0  -  3 9 , 0 m
    G E B E R I T 1 6 0 / 1 1 0

PE -
d 1 6

0 - G
E B E

R I T

-  P E  d 1 6 0  c c a  8 , 0 m
    G E B E R I T

Š1

UMIESTNENIE  ATS  -  P IVN ICA  POD VODOMERNOU ŠACHTOU
HYDROMONO 1 CRE 3-7 ,  1x230V,  50Hz,  P1=0,55kW
SANIE  DN32 ,  VÝTLAK DN32 ,  MAX VSTUPNÝ TLAK 0 ,5MPa
Q= 2,5  m3/h ,  H=30m/35m/

Š2

Š3

Š5

Š6

ZAÚSTIŤ  DO EXIST.  NÁDRŽE

SO 07   KANALIZÁCIA

Š1

40
0

60
0

EXIST.

SO 09 SILNOPRÚDOVÉ ROZVODY

P=599.00
D=598,05

D R E N Á Ž

d160 - (di 147,6x6,2) - DL 140 m ŠACHTA
NA PRÍPOJKE VODY
VYPÚŠŤANIE

L 1

L 2

L 3
L 4

L 5

L 7

L 8

L 9
L 1 0

L11
L 1 3
L 1 2

L 1 4

L 1 5

L 1 6

L 1 7
L 1 8

L 1 9

L 2 0

L 2 1

L 2 2

SO 09 SILNOPRÚDOVÉ ROZVODY

SO 07   KANALIZÁCIA (SPLAŠKOVÁ)

SO 08   VODA

P=599.07
D=598,00

Š4 P=600.17
D=598,97

P=619.41
D=618,21

VO-EXIST.

=37,2°

=5°

P=620.64
D=619,54 =45°

=19,7°

L 6
P=622,47
D=621,37

SO 07   KANALIZÁCIA (SPLAŠKOVÁ)

=5°

Š2Š d - D N 4 0 0

Š3

Z V O D  D N 1 5 0  Z  T E R A S Y
V Y Ú S T E N I E  N A  T E R É N

p r o v i z ó r n e  o p l o t e n i e

p r o v i z ó r n e  o p l o t e n i e

P=599.07
D=597,57

V E D L A  P O T R U B I A  V O D Y  A  K A N A L I Z Á C I E  U L O Ž I Ť  P O T R U B I E  D N 1 0 0
C E Z  Z Á K L A D  A K O  P R E P A D  O D V O D N E N I A  Š T R K O V É H O  P O D L O Ž I A

ro zh r an i e  s k l o no v  t e r é nu

629,78

P R E P A D  Z O  Š A C H T Y
N A  S K A L N É  B R A L O  C E Z  O P E V N E N I E

V S A K O V A C I A  Š A C H T A  S  M R E Ž O U

VP

Šd3'

Š4' Z

Š2'

Z

Z

V S A K O V A C I A  Š A C H T A  S  M R E Ž O U

Š1'

Šd4'

Š3'

D R E N Á Ž  P V C  D N 1 6 0
    T Y P U  R A U D R I L  I

D R E N Á Ž  P V C  D N 1 6 0
    T Y P U  R A U D R I L  I

P R E P L A C H O V A C I A  Š A C H T A  1 0 0 0 / 1 6 0

P R I E B E Ž N Á  Š A C H T A

ULOŽENIE   PR ÍPOJOK A  ZAÚSTENIE  DO DRENÁŽNYCH ŠACHTÍC  SA  PRISPÔSOBÍ
EXISTUJÚCEMU STAVU AŽ  PO ODKRYTÍ  SKALNÉHO PODLOŽIA .

POZNÁMKA
ULOŽENIE  DRENÁŽE V  HLBKE -1 ,0m AŽ  -1 ,20m NAD SKALNÝM PODLOŽÍM

DAŽĎOVA KANALIZÁCIA -  HLBKA cca 1 ,20m.

ULOŽENIE  DRENÁŽE V  ŠTRKU +  GEOTEXTIL IA

DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA

DRENÁŽ

D1 - D5 D A Ž Ď O V Ý  Z V O D -  DAŽĎOVÝ ZVOD DN200  -  2  KS
-  DAŽĎOVÝ ZVOD DN150  -  2  KS

RÚRY PE,  TYPU GEBERIT

RÚRY PVC,  TYPU RAUDRIL  I  -  REHAU

RAUDRIL  -  KONTRÓLNA A  PREPLACHOVACIA ŠACHTA DRENÁŽNA DN315
3  VÝTOKY RAUDRIL  -  7  KS

Š1 , Š2, Š3

ŠACHTA PLASTOVÁ DN 1000
KONTRÓLNA ŠACHTA,  PREPLACHOVACIA  -  1  KS

POTRUBIE KANALIZÁCIE,  DRENÁŽE,  TVAROVKY,  ŠACHTICE -  V IĎ ŠPECIFIKÁCIA MATERIÁLU.

Šd4'

Š1' , Š2', Š3', Š4'
Šd1 ŠACHTA NA DAŽĎOVEJ KANALIZÁCI I  600x600x1200 S ATYP.  MREŽOU 600x600

VIĎ STAVEBNÉ ÚPRAVY  -  1  KS

Šd2 AWA ŠACHTA PLASTOVÁ DN400,  RML 3x160  -  1  KS

Šd1', Šd3' ŠACHTA Z BET.  SKRUŽÍ  DN1000,  VSAKOVACIA S ATYP.  MREŽOU -  2  KS

-  DAŽĎOVÝ ZVOD DN100  -  1  KS

Šd2' AWA ŠACHTA PLASTOVÁ DN400,  GD 250   -  1  KS

ŠACHTY

VP VPUST JEDNODIELNÝ BGZ-S  200

VODOVOD -  EX IST

SO08  VODA -  NOVÁ

KANALIZÁCIA -  EXIST

SO07 KANALIZÁCIA -  NOVÁ

D1, 2, 3, 4, 5
Šd1, 2, 3

KANALIZAČNÁ ŠACHTA DN400  -  SPLAŠKOVÁŠ1, 2, 3, 4, 5, 6
KANALIZAČNÁ ŠACHTA DN1000  -  DAŽĎOVÁ

Šd2,  Šd4  -  KANALIZAČNÁ ŠACHTA DAŽĎOVÁ UKONČENÁ MREŽOU -  ATYP.

Š1, 2, 3, 4, 5, 6 KANALIZAČNÁ ŠACHTICA  -  DRENÁŽNA

POZNÁMKA

ULOŽENIE  DRENÁŽE V  HLBKE -1 ,0m AŽ  -1 ,20m NAD SKALNÝM PODLOŽÍM
ULOŽENIE  DRENÁŽE V  ŠTRKU +  GEOTEXTIL IA
ULOŽENIE   PR ÍPOJOK A  ZAÚSTENIE  DO DRENÁŽNYCH ŠACHTÍC  SA  PRISPÔSOBÍ
EXISTUJÚCEMU STAVU AŽ  PO ODKRYTÍ  SKALNÉHO PODLOŽIA .

S O 0 5  D R E N Á Ž  -  N O V Á

D A Ž Ď O V Ý  Z V O D

RAUDRIL  -  KONTRÓLNA A  PREPLACHOVACIA DN315

LEGENDA

KÁBLE -  EXIST

SO05  DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA  -  NOVÁ

S O 0 9  S I L N O P R Ú D O V É  R O Z V O D Y  -  N O V É

INŽINIERSKE SIETE -  EXIST

INŽINIERSKE SIETE -  NOVÉ

KANALIZÁCIA ,  VODA A  EL .  KÁBLE S ILNOPRÚDU A  SLABOPRÚDU
BUDÚ VEDENÉ Z  DRUHÉHO NÁDVORIA  (1 .NP)  NA PRVÉ NÁDVORIE  (1 .PP)
V  S PO L O Č N O M  VÝK O P E,  U L O Ž E N É V E D L A  S E B A.

ŠACHTY Š1-Š6  -  KANALIZAČNÁ ŠACHTA NA KANALIZÁCI I  SPLAŠKOVEJ
ŠACHTA PRE Č ISTENIE  A  KONTROLU DN400 ,  UKONČENÁ L IAT INOVÝM POKLOPOM.
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D

D

D

D D
D

D

D

D

9UKS

D25

D

D

9U
K

S2

SO.09

SO.09

VO VÝKOPE V SÚBEHU S ROZVODOM ZTI A SLP
D

ROZVODŇA

SO.09

TRASA V OCHR. RÚRKE PEVNEJ
PO FASÁDE POD ÚROVŇOU
STRECHY

9U
KS

1

-7 -

HR

9UKS3
3Cx1,5

X*-INFOPANEL3Cx2,5
9UKS3

3Cx1,5

TRASA VYSTÚPA ZO ZEME V SúBEHU
S KABELÁŽOU SLP

RSM1
RSM2

ROZVÁDZAČ PRE ZÁP. PALÁCE, ROM.KAPLNKU ; KAPIT.DOM -RIEŠI SO.01;02;03

SO.09 - ROZVÁDZAČ- REZERVA PRE ROM. PREDHRADIE

VÝSUVNÝ ROZVÁDZAČ SO ZÁSUVKAMI - V PLASTOVEJ KOMORE 800/800/920mm OSADENEJ DO VÝKOPU V ZEMI-VIĎ. PRÍLOHYMx

PROJEKTOVANÉ KÁBLE NN - NAPÁJANIE ZARIADENÍ PODLA POPISU -ULOŽENIE V ZEMI V OCHR. RÚRKE RESP. PEVNE :

EXIST. KÁBLE NN/V.O. V ZEMI

PROJEKTOVANÉ KÁBLE NN - AREÁLOVÝ ROZVOD - PODLA POPISU- ULOŽ. V ZEMI V CHRÁNIČKÁCH TYPU AKO FXKVR

EXIST. UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI
PROJEKTOVANÝ UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI - FeZn D10

D

UKS
VÝVOD PRE NAPÁJANIE KAMERY- CYKY-J 3x1,5-VOL.KONIEC 2m

ELI

RSM12

KLESÁ Z PODLAHY 1.NP DO
PODLAHY 1.PP V
PÄTE KLENBY

=RSM1-RSM1.1:WL.RSM11+1xKNX:1EIB11
+CYA25 mm2

PRESTUPUJE ZO ZEME DO
PODLAHY 1.NP V SúBEHU S
ZTI ROZVODMI -KANÁL
OBANDÁŽOVANIE - STAVBA

TRASA STÚPA ZO ZEME KÁBLOM DO
NOVEJ SKRINKY NA FASÁDE

ROZVOD ULOŽENÝ
V PODLAHE TERASY 2.NP
/V OCHRANNEJ RÚRKE

SO.09-NAPOJENIE VEŽE +
REZERVA PRE VÝCHODNÉ PALÁCE

RSM11

P R E D P O K L A D A N Á  T R A S A  E X I S T . U Z E M N E N I A  V  Z E M I

P R E D P O K L A D A N Á  T R A S A  E X I S T . U Z E M N E N I A  V  Z E M I

X.II

SO.09

+ KNX : 1xYCYM
REZERVA - PRE II. ETAPU
REKONŠTRUKCIE HRADU

BUDE SLÚŽIŤ PRE NAPOJENIE ELI
VÝCHODNÝCH PALÁCOV-

KÁBEL VYSTÚPA ZO ZEME V OCHR. RÚRKE
Ø63; UKONČIŤ V KRABICI X.II

P R E D P O K L A D A N Á  T R A S A  E X I S T . U Z E M N E N I A  V  Z E M I

SO.09

SO.09

SPP0 NOVÁ
SKRINKA
V MIESTE
POVODNEJ

DR 1.1

+PbÚ

D
R

 1
.2

stočiť káble

ZAU

D
R

 1
.3

DR rez.

PT 101-1.3

PT 102-1.3

P 101-1.3

P 103-1.3

P 104-1.3

K 03-1.3

K 04-1.3

K (opt.) 07-1.1

2 x opt. kábel SM 24-vl.+
v rúrke 1 x KSX 40
TCEPKPFLE 5XN0,8
v zemi  +
rezervné rúrky 2 x KSX 40

káblové trasy popísané v objekte SO 03

- dátová jednozásuvka 1 x RJ 45 - súčasť LAN siete (ŠK)

- hlavný dátový rozvádzač, do ktorého bude privedený prívod z
centrálnej LAN siete (metalický kábel na telefón a optický kábel na dáta)
a z ktorého budú napájané dátové zásuvky kálami FTP do vzdialenosti
max 90m, do väčšej vzdialenosti bude vedený optický kábel priamo do
IP kamier

DR 1.1

- dátová dvojzásuvka 2 x RJ 45 - súčasť LAN sieť - ŠK

- záverová hlava - pripojenie na VTSZAU

- monitor - kamerový systém (súčasť LAN siete - ŠK)

- IP kamera - kamerový systém (súčasť LAN siete - ŠK) - vonkajšia s 360°uhlom záberu

- IP kamera - kamerový systém (súčasť LAN siete - ŠK) IP 55 DOME, deň/noc, IR cut filter
napájanie PoE (typ ako: IPS-56DVP-DN-PoE)

- kábel FTP (od rozvádzača k zásuvkám)

- kábel optický a metalický medzi rozvádzačmi (kruhové prepojenie - ring)

- uloženie rezervných rúrok pre budúce prepoje

- podružný dátový rozvádzač, z ktorého budú napájané dátové zásuvky
kálami FTP do vzdialenosti max 90m, do väčšej vzdialenosti bude
vedený optický kábel priamo do IP kamier

DR 1.2

- podružný dátový rozvádzač, umiestnený v časti, ktorá nie je riešením
tohto projektu

DR 1.3

- podružný dátový rozvádzač, umiestnený v časti, ktorá nie je riešením
tohto projektu

DR rez.

- kábel optický (od rozvádzača k IP kamerám vo vzdialenosti väčšej ako 90 m)

- kábel metalický pre rozvod hlasového signálu TCEPKPFLE 5XN0,8, 10XN0,8 a 20XN0,8 (podľa popisu)

SLABOPRÚD

ZTI - KANÁL
WiFi

stúpanie zo
zeme do
podlahy 1. NP

klesanie z
podlahy 1. NP
do podlahy 1.
PP

15 x FTP + 1xopt. kábel 8.vl.
4 x HFXP 32
v podlahe 1. NP

klesanie z
podlahy 1. NP
na strop 1.
PP

2 x FTP 1 x HFXP 25
kopíruje oblúk klemby

SO 10 SLABOPRÚDOVÉ ROZVODY

 ING.ARCH. MAGDALÉNA JANOVSK

RP




