
OCELOVE KABLOVODY V BUDOVE ODSTRANIT KOMPLET?

ANTENA NA BOKU NA CO JE?
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Ul. Slanecká, úsek trate križ. VSS (mimo)  Obratisko Važecká(mimo)
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Ing. Martin Gavlík PhD.

Ing. Pavol REPTA
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PODORYS 1.NP - JESTVUJUCI STAV, BURCIE PRACE

LEGENDA

- JESTVUJUCE KONSTRUKCIE

- BURACIE A DEMONTAZNE PRACE B/1...

PLOCHA

2MIESTN.
   CIS.

UCEL MIESTNOSTI
m
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PLOCHA SPOLU 419,00
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VSTUP, ZADVERIE

SATNA

WC

UMYVAREN, SPRACHA

IZOL.TRANSF.

JS ROZVODNA

VN ROZVODNA

TRAFOROZVODNA TU-1

TRAFOROZVODNA TU-2

TRAFOROZVODNA TU-REZERVA

TVS

13,80

1,70

36,70

146,40

34,40

8,00

6,90

PODORYS 1.NP

- JESTVUJUCE OTVORY V PODLAHE

SO 17-20-01.1 Architektonicko-stavebné riešenie

TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), meniareň „K“

SO 17-20-01

- JESTVUJUCE ROZVADZACE, ODPOJIT, DEMONTOVAT V CELOM ROZSAHU
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VYBURANIE PARAPETU PRE NOVE DVERE
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- ODSTRANENIE, DEMONTAZ OKIEN V OCELOVOM RAME VRATANE OCELOVYCH PROTIDAZDOVYCH ZALUZII

- ODSTRANENIE, DEMONTAZ OKIEN V OCELOVOM RAME VRATANE OCELOVYCH MREZI

- ODSTRANENIE, VYBURANIE BETONOVEHO CHODNIKA

- ODSTRANENIE, DEMONTAZ SOCIALNYCH ZARIADENI (UMYVADLA, WC...) VRATANE SUCASTI (BATERIE , SIFONY..)

- ODSTRANENIE DREVENYCH DVERI VRATANE VYBURANIA OCELOVEJ ZARUBNE+ODSTRANENIE OCELOVEJ PRIECKY MEDZI m.c.005, 006

- ODSTRANENIE, DEMONTAZ POZINKOVANYCH DAZDOVYCH ZVODOV V CELOM ROZSAHU

LEGENDA

- ODSTRANENIE SKLADBY STRECHY V CELOM ROZSAHU AZ NA NOSNU KONSTRUKCIU VRATENE VPUSTI, ODVETRANIA, OPLECHOVANIA A BLESKOZVODU

- VYBURANIE KARAMICKEJ DLAZBY A KERAMICKEHO OBKLADU

- ODSTRANENIE NASLAPNYCH VRSTIEV AKO LINOLEUM A GUMENE IZOLACNE PODLOZKY 

- ODSTRANENIE OBITIE VNUTORNYCH VAPENNOCEMENTOVYCH OMIETOK AZ NA MURIVO VO VSETKYCH MIESTNOSTIACH

- VYBURANIE NOVYCH OTVOROV V STENACH, ZABEZPECIT NADPRAZIE PODLA PD STATIKY

- REALIZACIA NOVYCH OTVOROV V PLECHODOSKE, ZABEZPECENIE OTVOROV PODLA PD STATIKY

  NA SEVEROVYCHODNEJ STRANE BUDOVY KDE JE ASFALTOVA KOMUNIUKACIA VYKOP PAZIT NIE SVAHOVAT ABY SA MINIMALIZOVAL ZASAH DO JESTV. KOMUNIKACIE

- VYKOP PO OBVODE STAVBY DO HLBKY VODOROVNEJ HYDROIZOLACIE, VYKOP SVAHOVAT min.1:0,5 - SIRKA DNA VYKOPU OD JESTVUJUCICH KONSTRUKCII 900 mm,

- ODSTRANENIE, VYBURANIE SKLADBY VO VYKOPE PO OBVODE STAVBY - PRIMUROVKA, HYDROIZOLACIA

- ODSTRANENIE, OCELOVYCH DVERI A VRAT VRATANE ZARUBNI

- SANACIA TRHLIN VO VSETKYCH MIESTNOSTIACH NA VSETKYCH KONSTRUKCIACH VRATANE KOLEKTORA - SYSTEMOVE RIESENIE KONKRETNEHO VYROBCU
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B/3

B/3
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B/23 - ODSTRANENIE, DEMONTAZ JESTVUJUCICH ZARIADENI AKO BOILER. AKUMULACNE PECE atd...

B/23

B/23

AP B/23

AP

B/23

B/3

JESTVUJUCA ASFALTOVA PLOCHA - CESTA

Trnavská cesta 27, 831 04  Bratislava

R

- VYBURANIE VRSTIEV PODLAHY V SUTERENE V CELOM ROZSAHU PO NOSNU VRSTVU (PODKLADNY BETON)

  DEMONTAZ JESTVUJUCICH KABLOVODOV A ODVETRAVACICH OCELOVYCH MREZI A DVERI NA KOMINOCH

- ODSTRANENIE, NESUDRZNYCH CASTI BETONOVYCH KONSTRUKCII KABLOVODU, VRATANE PLOCH NA ODVETRAVACICH KOMINOCH,

- ODSTRANENIE, DEMONTAZ PODLAHY Z POROROSTOV A NOSNYCH OCELOVYH I PROFILOV ZPO TRANSFORMATORMI

Ing. arch. Igor Hradský

B/3

- ODSTRANENIE, DEMONTAZ VONKAJSICH A VNUTORNYCH OCELOVYCH SCHODOV, PLOSIN A ZABRADLIA A REBRIKOV

B/24
  NAJST JESTV. REVIZNE SACHTY KANALIZACIE - VYCISTIT ICH A OPATRIT POJAZDNYM POKLOPOM ABY BOLI VZDY V PRIPADE POTREBY PRISTUPNE

- JESTVUJUCE RS1 A RS2 SU MOMENTALNE SKRYTE POD JESTVUJUCOU KOMUNIKACIOU, PRI REALIZACII JE NUTNE 

- NOVE OTVORY V PODLAHE
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ZABRADLIE
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- JESTVUJUCE ROZVADZACE A TECHNOLOGIA, ODPOJIT, DEMONTOVAT V CELOM ROZSAHU
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POZNAMKA
- JE NUTNE VYNECHAT VSETKY PRIERAZY A PRESTUPY PODLA JEDNOTLIVYCH PROFESII

  A NESUDRZNYCH CASTI POVRCHU a VONKAJSICH ZB NOSNIKOV POD OCELOVOU PLOSINOU

- ODSTRANENIE OBITIE VONKAJSEJ BRIZOLITOVEJ OMIETKY A KERAMICKEHO OBKLADU SOKLA A STIEN AZ NA MURIVO,

- PRESTUPY PRE ROZVODY VZT - POZRI PD VZT


