
                                                                                     

 

Odpovede na otázky položené v rámci verejnej súťaže s predmetom zákazky „Výber zhotoviteľa 

na stavbe „Modernizácia prekladiskového terminálu INTERPORT v Haniske pri Košiciach“ č. 5 

1.  

Dobrý deň, 

V predložených podkladoch chýbajú položkovité výkazy výmer na vetranie a klimatizáciu. Žiadame 

obstarávateľa o doplnenie týchto výkazov. 

Odpoveď : 

Zadávateľ dopĺňa výkazy výmer do projektovej dokumentácie pre výber zhotoviteľa:  

3. PD; 807.3.D -SO; 807.3.D.003 - Nová vrátnica – vstup; 807.3.D.003.VZT - VZT, Klima – 

dokument 807.3.D.003.VZT.bom.0 

3. PD; 807.3.D -SO; 807.3.D.004 - Nová vrátnica – výstup; 807.3.D.004.VZT - VZT, Klima – 

dokument 807.3.D.004.VZT.bom.0 

3. PD; 807.3.D -SO; SO 012 Dispečing; 807.3.D.012.VZT.0 - VZT, Klima – dokument 

807.3.D.012.VZT.bom.1 

Jednotlivé položky rozpočtu objektu sa nemenia. 

 


