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B.3
Nový stav - Půdorys střešní konstrukce

Pontassievská 14, Znojmo 669 02, IČ: 00839060

na par.č. 3008/13, 3008/21 v k.ú. Znojmo-město

Objekt kotelny K17 a garáže ul. Vančurova - st. úpravy střechy

Nový stav - Půdorys střešní konstrukce
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Legenda

Stávající nosná konstrukce stavby

1 Odvětrání plynoinstalace

Svislé vedení soustavy hromosvodu

Navazující sousední objekt ul. Vančurova 3612/17

EPS 150S, tl. 100mm

Nový stav

5

6 Nový okapový systém (pozink.) - žlab půlkruhový RŠ330, 

S2

Hydroizolační vrstva (zcela nebo částečně odstraněna)
Vyztužený cementový potěr
Spádová vrstava
Základní nátěr (asf.)

EPS 150s - 2x tl. 100mm (mechanické kotvení / lepení)
Separační vrstva (geotextílie 300g/m2)
Střešní fólie tl. 1,5mm 

Stropní konstrukce

Poznámky:

2

Zapravení fasády:

Lepící a stěrkovací hmota s armovací tkaninou
Podkladní penetrace
Fasádní barva (dle barevnosti fasády objektu)

Penetrace (u stáv. zdiva hloubková)

3 Spoj (svorka) soustavy hromosvodu s oplechováním
Nové napojení

svod okapu 100

Pozn.: min. 100mm přetažení do stávající fasády

1
Komínové těleso

2

Navazující objekt č.p. 3612

2 1 2

292 m2
Vnitřní plocha střechy
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Sklon střechy 5

Výlez na střechu
Výlez na střechu
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S2

S2 Detail č. 1 Směr odvodu dešťové vody ze střechy (žlab půlkruhový RŠ330, pozink.)
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Detail č. 1

Detail č. 2

o zateplovací systém viz. detail
Stávající atika bude zvýšena
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