LEGENDA SMETIDIEL:

A — PRISADENE SVIETIDLO NASTENNE, TYP PLAST B OPAL LED, 2300Lm/840, 1x25W, ECG, IP54/IK08, fy. OMS
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PRISADENE SVIETIDLO NASTENNE, TYP PLAST B OPAL LED, 2300Lm/840, 1x25W, ECG, IP54/IK08, + SENZOR, fy. OMS
SVIETIDLO PRIEMYSELNE, TYP TDO Il ECO LED M OPAL, 43W, 6050Lm, 4000K, 80 Ra, ECG, IP65/IK10, fy. OMS
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NODZOVE SVIETIDLO STROPNE, TYP EMERGENCY 2913 IP42, LED 1x1,2W, ECG, 3hod, fy. OMS
NUDZOVE SVIETIDLO PRISADENE, TYP EMERGENCY 2604 IP42, LED 1x1,2W, ECG, 3hod, fy. OMS

POZNAMKY

JEDNOPOLOVY WYPINAC ZAPUSTENY, RAD. 1, 230V, 10A
SERIOVY PREPINAC ZAPUSTENY, RAD. 5, 230V, 10A

STRIEDAVY PREPINAC ZAPUSTENY, RAD. 6, 230V, 10A

DVOJITY STRIEDAW PREPINAC ZAPUSTENY, RAD. 5B, 230V, 10A
KRIZOWY PREPINAC ZAPUSTENY, RAD. 7, 230V, 10A
SPORAKOVY SPINAG POD OMIETKU, 400 V, 25 A

JEDNOFAZOVA ZASUVKA ZAPUSTENA, JEDNONASOBNA, 230V, 16A
JEDNOFAZOVA ZASUVKA ZAPUSTENA, DVOJNASOBNA, 230V, 16A
INSTALACNA KRABICA, DO 4 VYVODOV — KR 68, NAD 4 VWWODY KR 97
STROPNY WVOD PRE SVIETIDLO

NASTENNY VVOD PRE SVIETIDLO

NODZOVE SVIETIDLO 230V, 1,2W/1hod

ZVONCEKOVE TLACIDLO

DOMACI TELEFON

TELEVIZNA ZASUVKA

DATOVA ZASUVKA 2xRJ45, cat. 6A

VENTILATOR 230V, 50Hz, S CASOVYM DOBEHOM

HLAVNA PRIPOUNICA VYROVNANIA POTENCIALOV

POHYBOVY SENZOR
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— INSTALACIA NA POZIARNYCH USEKOCH A ZHROMAZBOVACICH PRIESTOROCH

BUDE RIESENA BEZHALOGENOVYMI KABLAMI POD OMIETKOU A NAD PODHLADOM
SVETELNA INSTALACIA KABEL N2XH-J 3x1,5 B2ca, s1, d1, al, POD OMIEKTOU
ZASUVKOVA INSTALACIA KABEL N2XH-J 3x2,5 B2ca, s1, d1, a1, POD OMIETKOU

SVETELNA INSTALACIA KABLAMI CYKY-J,0 3x1,5 POD OMIETKOU
ZASUVKOVA INSTALACIA KABLAMI CYKY—J 3x2,5 POD OMIETKOU
INSTALACIA DOMACEHO TELEFONU BEZHALOGENOVY KABEL J—H(St)H 6x2x0,8 V TRUBKE 25 mm, POD OMIETKOU

DATOVY ROZVOD KABEL STP cat.6A, 4x2xAVG23, 550MHz, LSOH, B2ca, s1, d1, a1, V TRUBKE POD OMIETKOU
KOAXIALNY KABEL Cavel SAT 703 ZH, BEZHALOGENOVY, V TRUBKE POD OMIETKOU

HLAVNE OCHRANNE POSPAJANIE VODICOM CY 16 mm2 z/#

DOPLNKOVE OCHRANNE POSPAJANIE VODICOM CY 6 mm2 z/%

ROZVADZAC MUSI SPLNAT POZIADAVKY IEC 61 439-2,3
NAPAJACIA SUSTAVA : um»_xmm »o_ 400/230V, 50Hz, TN-S
OCHRANNE OPATRENIE: ZAKLADNA OCHRANA

OCHRANA PRED PRIAMYM DOTYKOM (STN 33 2000-4-41 &.411.2)
—IZOLOVANIM ZIVYCH STN 33 2000-4-41 PRILOHA AA1
—ZABRANAMI ALEBO KRYTMI (STN 33 2000—4-41 PRILOHA AA2

OCHRANNE OPATRENIE: OCHRANA PRI PORUCHE

OCHRANA PRED NEPRIAMYM DOTYKOM (STN 33 2000—4-41 &1.411.3)

—OCHRANNE UZEMNENIE A OCHRANNE POSPAJANIE (STN 33 2000-4-41 &.411.3.1)
—SAMOCINNE ODPOUENIE PRI PORUCHE V SIETI (STN 33 2000-4—41 &.411.3.2)
PROJEKTOVA  DOKUMENTACIA PODLIEHA ZAKONU O AUTORSKOM PRAVE. PREZENTOVANE VYKRESY

A TECHNICKE_PODKLADY SO._DUSEVNYM MAJETKOM_AUTQRA,
ROZMNOZOVAT A PUBLIKOVAT ICH MIMO RAMEC RIESENEHO DIELA JE MOZNE LEN SO SOHLASOM AUTORA

Zodp. Projektant: | Vypracoval:
Laluha  Alfréd Laluhg Alfréd

Investor: Mincoviia Kremhnica $.p.

PROJEKT s.r.o.
Pod Hradkom 27A, Prievidza
tel. 0907 421842
ICO: 44 658 567
Miesto: Geskoslovenskej Armédy p.&.1177/15, 1177/34, 43, 44 Kremnicdl EMail: alfilaluha@gmail.com

Nazov stavby: Format: 10 A4
PRESTAVBA OBJEKTU-BUDOVA UBYTOVACIEHO [patum: 10/2020
ZARIADENIA SO SLUZOBNYMI BYTMI Stupen: | RP

S0 01.7 Elektroinstalécia a bleskom | Cast: ELEKTRO

Nazov vykresu: Mierka:

ELEKTROINSTALACIA — ILN.P NA KOTE +6,61m|1:50




