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Vec

» Stakéin — Intenzifikdcia ipravne vody“
- vyjadrenie k projektovej dokument4cii pre stavebné povolenie

Na Okresny trad PreSov, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, oddelenie tatnej
spravy vod a vybranych zloZiek Zivotného prostredia kraja bola diia 26. 11. 2015 dorutens
Ziadost’ spolo¢nosti Enviroline, s.r.o. Kosice, Frantitkénska 5, 040 01 Kosice o vyjadrenie
k dokumentécii pre stavebné povolenie (DSP) vodnej stavby ,,Stak&in — Intenzifikacia
upravne vody*.

Okresny trad Preov, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie ako vecne a miestne

prislusny orgdn 3titnej spravy podla § 4 ods. 1 zékona &.'525/2003 Z.:z: o Stdtnej sprdve

starostlivosti o Zivotné prostredie aozmene- a doplnen{ niektorych zdkonov v znenf
neskor3ich predpisov a § 3 ods.1 pism. e) zékona &. 180/2013 Z. z. o organizécii miestnej
Statnej sprévy a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisoy a ako
prisludny orgén $titnej vodnej sprivy podla ustanovenia § 58 pism. b) zdkona &. 364/2004
Z. z. o vodéch a o zmene zdkona Slovenskej ndrodnej rady &. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v zneni neskorSich predpisov (d’alej len vodny zakon) v zneni neskorsich predpisov, v stilade
s § 60 ods. 1 pism. a) bod 2. a pism. c) vodného zékona, vyddva podPa § 28 ods. 1 vodného
~ z4kona nasledovné

vyjadrenie

Vychodoslovenskd vodérensk4 stistava, pre ktort zabezpetuje pitni vodu Upraviia vody
Stak¢in z Vodérenskej nadrZe Starina, zésobuje rozhodujice €asti okresov Humenné, Snina,
Vranov n/Toplou, Prefov, Svidnik, Stropkov v Prefovskom kraji a tieZ okresy Michalovce,
TrebiSov, KoSice-mesto a KosSice-okolie v Kogickom kraji. Vychadzajic zuvedeného,
Upraviia vody Stakéin je rozhodujticou kPi€ovou stavbou na tipravu pitnej vody pre prakticky
cely vychodoslovensky region.

V sicasnosti v3ak celé zariadenie tpravne zodpovedd stavu ked' bolo vybudované,
tj. je staré 22 — 31 rokov, technolégia tipravy vody je mordlne zastarals, fyzicky
opotrebovand a nie je dostatodnou zarukou zabezpegenia vyroby pitnej vody podla
legislativnych poZiadaviek. _
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Projektovd dokumenticia pre stavebné povoleme arealizaciu stavby vypracovana
Ing. Ladislavom Hnidiakom, autorizovanym stavebnym inZinierom, registrovanom
v Slovenskej komore stavebnych inZinierov’ s autorizatnou peéiatkou &islo 1683*Z*2-2
v oktdébri 2015, riesi novy proces upravy vody, ktorym sa zabezpeti kvalita pitnej vody
na poZadovanej urovni vo vietkych sledovan)’!ch parametroch vratane ich moZného rozsirenia
z hl'adiska obsahu organickych latok abloloatckého znelistenia. Cielom je dosiahnut’, aby
proces upravy vody bol efektivny z hl'adiska kvallty a ekonomiky.

Investorom vodnej stavby je Vj’!chodosloVenskzi vodérenskd spoloénost’, a.s. Kosice,
Komenského 50, 042 46 Kosice. Prevé.dzkovatel’om bude aj nad’alej Vychodoslovenska
vodarenskd spolo¢nost, as. — HS VS Starina — Kogice, ktors m4 opravnenie na
prevadzkovanie tpravni vad a distribiiciu pltner vody.

Vodnou stavbou ,,Stakéin — Intenzifi kdclq,--: upmvne vody“ sa nebuduju Ziadne nové
nadzemné objekty, jednd sa iba o stavebné upravy jestvujicich objektov a inovéciu
a modernizdciu technologického zariadenia v existujucich objektoch predmetnej upravne
vody.

Staveniskom pre navrhovani intenzifikdciu predmetnej stavby je jestvujici aredl Upravne
vody aaredl kalovych polf prislichajicich k upravni vody. Na stavenisku sa nach4dzaju
existujlce objekty Upravne vody a podzemné vedenia potrubné a kablové.

Stavba sa bude realizovat' vcelom rozsahu iba v jestvujicom aredli tipravne vody.
Predpokladand doba vystavby je 18 mesiacov. Po ukon&eni vystavby sa vyZaduje skuSobné
prevadzka po dobu 12 mesiacov.

Predmetnd tpraviia vody Stakéin bude pozostidvat z dvoch stavebnych objektov
a 6smich prevadzkovych suborov.
Stavebné objekty:
SO 0201 — Stavebné upravy objektov 1. stupria upravy
Navrhované rieSenie predpokladd predovietkym zmenu vyuZitia objektu — vzhlPadom
na nevyuzitie €iri€ov tu bude umiestnené chemické hospodarstvo.
V ramci objektu je rieSena:
— Stavebna Cast’
— Elektroinstalacia
— Vzduchotechnika

SO 0202 — Stavebné upravy objektov I1. stupriia dpravy
Rekon3truk&né préce v hale filtrov sa tykaji zmeny technolégie.
V ramci objektu je rieSena:

e Hala filtrov ¢. 1
V ramci objektu je rieSena:

— Stavebna Cast’

— Elektroinstalacia

— Vzduchotechnika



e Hala filtrov ¢. 2
V ramci objektu je rie§ena:
Stavebna Cast’
Elektroinstaldcia
Vzduchotechnika

e Objekt prepojenia haly filtrov
V ramci objektu je rie3ena:
Stavebna ast’
Statika
Elektroinstaldcia
Vzduchotechnika

Stavebné tpravy administrativnej budovy

V ramci objektu je riefend:

Stavebn4 ¢ast’
Elektroinital4cia

Stavebné upravy objektu Cerpacej stanice

V rdmci objektu je riefené:

Stavebn4 &ast’
Elektroinitaldcia

Uprava spevnenych ploch
Upravy vonkajsieho osvetlenia

Stavebné Gpravy kalovych poli

V ramci objektu je rie¥ena:

Stavebn4 &ast’
Potrubné rozvody
NN pripojka
Elektroinstalacia

Stavebné upravy vodojemu pracich vod

V ramci objektu je rieSend:

Stavebn4 ¢ast’
Elektroingtaldcia

Stavebné tipravy potrubného kolektora

V ramci objektu je rieSené:

Stavebn4 &ast’
Elektroinstalacia
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Prevadzkové sibory:
— PS 0201 — Intenzifik4cia homogeniz4cle suspenzie,
— PS 0202 - Intenzifik4cia davkovania chemikali,
— PS 0203 - Intenzifik4cia pripravy suspenzie,

— PS 0207 — Systém kontroly a riadenia Upravne vody

— PS 0208 — Intenzifikécia potrubnych rozyodov.
Stavba je vcelom rozsahu pristupnd z ]cstvu_]uclch cestnych komunikécii. Existujica
pristupova cesta k areélu \ipravne vody sa v rdmci tejto stavby opravi.

Polas realizicie stavby je moZné olakévat’ kratkodobé zhorSenie Zivotného prostredia
sposobené najmi hlugnostou a prasnostou. od stavebnych mechanizmov, zablatenim
komunikécii aokolia vystavby. Ugastnici vystavby st povinni riadit’ sa zidsadami pre
zniZovanie negativnych vplyvov ich &innost{ na Zivotné prostredie. Pri stavebnych précach sa
nesmu pouZivat’ stroje a zariadenia s hlu¢nost'ou nad 95 dB.

Odpady, ktoré budi vznikat podas vystavby, budu prechodne zhromaZd'ované
v zodpovedajticich zhromaZd'ovacich prostriedkoch alebo uréenych miestach (zabezpetenych
plochich), oddelené podla kategérie adruhu. ZhromaZd'ovcie prostriedky resp. miesta
zhromazd'ovania odpadov budt riadne oznadené ndzvami, &iselnymi kédami druhom odpadu
a kateg6riou podl'a Katal6gu odpadov.

Prebytok zeminy vzniknuty po&as vystavby bude odvezeny na skladku odpadu(vzdlalenos
cca 15 km).

Podzemné voda v mieste stavby nebola zistovand, no predpoklada sa pri realizicii objektu
,.Stavebné upravy kalovych poli* pri vykopovych pracach. PreZerpévanie vody z vykopov
je mo#né realizovat’ do recipientu. Je potrebné zabezpetit' aby nedoSlo ku kontaminacii vod
vo vykopoch s ropnymi latkami.

V rdmei predmetnej vodnej stavby sa odkanalizovanie objektov ponechdva v jestvujiicom
stave. Navrhovand stavba nema vplyv na zmenu jestvujicej kanalizécie.

Prevadzkova tlakové voda pre potreby technoldgie upravne vody je zabezpe€ené existujucim
rozvodom tlakovej prevadzkovej pitnej vody. Pre socidlne potreby pracovnikov je voda
zabezpetena tak ako v suasnosti, z jestvujiceho rozvodu tlakovej prevadzkove; pitnej vody
v objektoch pravne vody.

Navrhovana stavba nerie$i zmenu vo vykurovani. Dopliiuje sa vSak odvlh&enie priestorov
haly filtrov, kde sa bude riegit’ aj ohrievanie regeneraného vzduchu elektrickym ohrievatom.

Pri vystavbe je nutné dbat na to, aby nedolo ktniku ropnych latok z mechanizmov
do potokov a dodrZiavat’ vieobecné zésady ochrany prirody a krajiny.




Orgén 3téitnej vpdnej spravy, po preﬁtudovani predloZenej projektovej dokumentécie

R

konstatuje, Ze predmetnd vodna stavba je mozné bez pripomienok.

Podla § 52 ods. 1 pism. d) z4kona &. 364/20 { 7. z. 0 vodach a o zmene zdkona Slovenskej
nérodnej rady & 372/1990 Zb. o priestupko zneni neskorsich predpisov (vodny zékon)
v zneni neskorsich predpisov, vodnou stavbou:si stavby vodovodnych potrubi, vodovodov
a d'alSie vodarenské objekty samostatne sluiace na udely z4sobovania vodou. .

Podla § 26 zékona &. 364/2004 Z. z. 0 vodach'a o zmene zakona Slovenskej narodnej rady
& 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorsich predpisov (vodny zékon) v zneni
neskorsich predpisov, o povolenie na vodnfi{“_ stavbu je potrebné poZiadat’ prislusny orgn
$tatnej vodnej Spravy, ktorym je v zmysle §60 ods. 1 pism. a) bod 2. Okresny urad Presov,
odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, 0dd§__icnic Statnej spravy vod a vybranych zloZiek
#ivotného prostredia kraja.

Organ 3titnej vodne] spravy je dotknutym orgdnom v konani, v ktorom je prislusny stavebny
trad. Vyjadrenie organu ¥tatnej vodnej spravy podla § 28 vodného zakona sa povaZuje,
v stilade s ustanovenim § 73 ods. 18 vodného zékona, za zavazné stanovisko.

Toto vyjadrenie nie je rozhodnutim v sprdvnom konani a nenahradza povolenie ani
stihlas orgdnu Stitnej vodnej spravy vydévané podl’a osobitnych pravnych predpisov.

Qkresny Urad PreSov
odbor starostlivosti ¢ Zivotné prostredie
Namestie mieru 2, U81 92 Presov

. (2
’ Mirgslav Benko, MBA
duaci odboru

Dém: g 01, 2018

Pod. &.: Cislo spisu:
23| 2016
Prilohy: ng_m
i LC ]AP




OKRESNY URAD SNINA

odbor starostlivosti o Zivotné prostredie
Partizanska 1057, P.O.Box 17, 069 01 Snina

[ ] L]

Enviroline, s.r.o., KoSice

Frantiskanska 5

040 01 Kosice

L] L]
Vase &islo/zo dia: Nase &islo: Vybavuje: Snina
Env-241115-1455/Ce/ OU-SV OSZP.2015/000988-002-1H  Ing. Jdn Harmariod 26.11.2015
24.11.2015
VEC

Enviroline, s.r.o0., Kosice, Frantiskanska 5, 040 01 Kosice — Ziadost’ o vyjadrenie stanoviska
pre stavebné povolenie k stavbe — Stak¢in — Intenzifikicia dpravne vody — stanovisko organu
ochrany prirody a krajiny

Okresny urad Snina, Odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, Usek ochrany prirody a
krajiny ako prislusny organ $titnej spravy vo veciach ochrany prirody a krajiny (d'alej len
,spravny orgdn) podla § 1 ods. 1 pism. c¢) a§ 5 ods. 1 zdkona &. 525/2003 Z.z. o Statnej
spréave starostlivosti o Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych predpisov v zneni §
64 ods. 1 pismeno d) zékona &. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorSich
predpisov (d'alej len ,,zdkon*) a § 68 pismeno a) zdkona, vydédva v zmysle § 9 ods. 2 zdkona
k ziadosti Enviroline, s.r.o., Kosice, Frantiskanska 5, 040 01 Kosice — vo veci-vyjadrenia
stanoviska pre stavebné povolenie k stavbe — Stakéin — Intenzifikdcia Gipravne vody, toto

stanovisko:

Stavba: ,Stakcin — Intenzifikdcia upravne vody“ bude umiestnend a realizovand v prvom
stupni tzemnej ochrany vzmysle zdkona, v priestore ekologicky Standardnom, mimo
zastavaného tizemia obce Stakéin. Realizaciou stavby ,,Stakcin — Intenzifikdcia dpravne vody*
dojde v prevaznej miere k zmene existujuicej technolégie Upravy vody amodernizacii
prevadzky v existujucom aredli spoloénosti. Realizéciou stavby sa vzhladom na absenciu
chranenych uizemi v danej lokalite, ale aj v $irSom okoli nepredpoklada negativny vplyv na
¥ivotné prostredie 7 hPadiska zujmov ochrany prirody a krajiny.

Lokalita stavby ,Stakéin — Intenzifikdcia ipravne vody* nezasahuje do uzemi
NATURA 2000, t.z. Ze chranené vtadie uzemia a navrhované tizemia eurépskeho vyznamu
nezasahuji bezprostredne do lokalit planovanej vystavby.

Do lokalily vystavby ,Stakéin — Intenzifikdcia dpravne vody* bezprostredne
nezasahuju maloplo3né ani vel'koplo$né chranené izemia.

Umiestnenim a realizaciou stavby —,,Stakéin — Intenzifikacia vipravne vody™ — nie su
dotknuté zdujmy chranené zdkonom.

K vydaniu stavebného povolenia na stavbu — ,,Stak¢in — Intenzifikdcia vupravne vody*
mame tieto pripomienky:

= pri realizacii stavby je stavebnik povinny na vlastné ndklady vykondvat opatrenia
smerujuce k predchddzaniu a obmedzovaniu poskodzovania alebo nicenia okolitych
ekosystémov.

= 4k v savislost so stavbou bude nutny vyrub drevin rasticich mimo lesa je stavebnik
povinny postupovat’ v salade s § 47 zakona.

Telefon Fax E-mail Internet ICO
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Upozorfiujeme, Ze toto vyjadrenie nenahrddza sthlasy alebo rozhodnutia, potrebné
podl'a zédkona ¢&. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov a
vyjadrenia, siihlasy alebo rozhodnutia potrebné podla inych platnych pravnych noriem.

Orgéan 3titnej spravy, ktory vedie konanie o veci, ktorou mézu byt dotknuté zaujmy
ochrany prirody a krajiny, mdZe o veci rozhodnal’ najskér po tom, ako mu bolo doru¢ené
rozhodnutie organu ochrany prirody o vydan{ alebo nevydani sthlasu alcbo povoleni alebo
nepovoleni vynimky zo zdkazu, odborné stanovisko alebo vyjadrenie, ak sa podla tohto
zékona vyzaduju. (§ 103 ods.6 zakona €.543/2002 Z.z. o ochrane prirody akrajmy v zneni
neskorsich predpisov).

Rozhodnutim o vydani sihlasu, povoleni vynimky, nevydani stihlasu alebo nepovoleni
V)'!nimky podl'a tohto zékona, odbornym stanoviskom a vyjadrenim je orgén 3tatnej spravy
viazany. (§ 103 ods. 9 zakona ¢. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a kra_]my v zneni neskor§ich
predpisov).

Okresny trad Snina
odbor starostiivosli o Zivotné prostredie
Partizanska 1057, 069 01 Snina
1

Ing. J4n Harmario$
Vedci odboru



OKRESNY URAD SNINA

odbor starostlivosti o Zivotné prostredie
Partizanska 1057, P.O.Box 17, 069 01 Snina

L ] [ ]
Enviroline s.r.o. KoSice
FrantiSkdnska 5
040 01 KoSice
[ ] L]
Vazse &islo/zo dita: Nate &islo: Vybavuje: Snina

Env-241115-1455/Ce/24.11.2015 OU-SV-OSZP-2015/000979-002-AL Ing. Anton Lojan ~ 30.11.2015

VEC
Ziadost’ o vyjadrenie stanoviska pre stavebné povolenie k stavbe Stak&in — Intenzifikacia
tpravne vody - vyjadrenie k projektovej dokumentacii predkladanej k stavebnému konaniu

Okresny urad Snina, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, usek Statnej
spravy odpadového hospodarstva, ako prisluSny orgén $tatnej spravy starostlivosti o Zivotné .
prostredie podla § 1 ods. 1 pism. c) a § 5 ods. 1, zdkona NR SR &. 525/2003 Z.z. o 3tatnej
sprave starostlivosti o Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov a podl'a § 67 ods. 1 pism. d), § 71 pism. n) zdkona NR SR ¢&. 223/2001
Z.z. oodpadoch aozmene adoplneni niektorych zdkonov v zneni neskor$ich predpisov
(dalej len ,zdkon o odpadoch®) dava k Ziadosti spolo¢nosti Enviroline s.r.o. Kosice,
Frantiskanska 5, KoSice, &islo Env-241115-1455/Ce zo diia 24.11.2015 o vyjadrenie
stanoviska pre stavebné povolenie k stavbe ,,Stakéin — Intenzifikacia ipravne vody*, v zmysle
§ 16 ods. 1 pism. b) zdkona o odpadoch nasledujice

vyjadrenie:

Upozoriiujeme na platnost’ zdkona o odpadoch, ktorého platnost’ konéi 31.12.2015.
Z hladiska nakladania s odpadmi od. 01.01.2016 plati zédkon &. 79/2015 Z.z. o odpadoch
40 zmene a doplneni niektorych zdkonov. Druhy odpadov st uvedené vo vyhlaske ¢.
284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov v zneni neskorich predpisov (
v projekiovej dokumentécii je uvedend vyhladka &. 284/2004 7..7..).

Z hl'adiska d’al$ieho nakladania s odpadmi k projektovej dokumentacii stavby ,,Stak¢in
— Intenzifikécia ipravne vody* predkladanej k stavebnému konaniu nemame pripomienky.

Podla § 16 ods. 2 zékona o odpadoch, organ $tatnej spravy odpadového hospodarstva
m4 v konaniach vo veei vydavania vyjadrenia postavenie dotknutého organu a toto vyjadrenie
sa podla § 140b zikona €. 50/1976 Zb. o uzemnom plénovani a a stavebnom poriadku
(stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,stavebny ziakon®) povazuje za
zavidzné stanovisko, ktorym sa nahrddza stanovisko pre konanie nasledujice podla
stavebného zakona.

Upozoriiujeme, Ze toto vyjadrenie nenahrddza sthlasy alebo rozhodnutia, potrebné
podrl'a zékona o odpadoch.

Gkresny Orad Snina
odbor starostiivosti o Zivetné prostredie
Partizanska 1057, 062 01 Sn?‘;“ﬁ/

=L Ing. Jén Harmaiio3
~vediici odboru
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Regionalny drad verejného zdravotnictva
so sidlom v Humennom, Ul 26. novembra ¢,1507/2, 066 18 Humenné

Cislo: 15/03716 - 3 Humenné, -3 -12- 0%

Enviroline s.r.o. KoSice
Franti$kdnska 5
040 01 Kosice

Vec
ProjeKtovi dokumentscia stavby ,,Stakéin — intenzifikdcia ipravne vody“ - vyjadrenie

Listom zn. Env-241115-1456/Ce zo diia 24.11.2015 ste poZiadali Regionalny tirad
verejného zdravotnictva so sidlom v Humennom o vyjadrenie k projekovej dokumentécii
stavby ,,Stakéin — intenzifikicia upravne vody*. K Ziadosti bola predloZena projektova
dokumenticia stavby, ktort vypracoval Enviroline, s.r.o. Kosice v okt6bri 2015.

Regionalny urad verejného zdravotnictva so sidlom v Humennom ako prislu$ny orgn
Statnej spravy na useku verejného zdravotnictva (dalej len spravny organ) podrla § 3 ods. 1
pism. c) v spojeni s prilohou & 1 bod 30. zdkona &. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a
rozvoji verejného zdravia a ozmene adoplneni niektorych zikonov v zneni neskorSich
predpisov (d’alej len zék. &. 355/2007 Z. z.) vydava toto

vyjadrenie:

Projektovd dokumentdcia stavby ,Stakéin — intenzifikdcia Upravne vody“ riesi
stavebné upravy jestvujuicich objektov a inovaciu a moderniziciu technologického zariadenia
v cxistujucich objektoch tpravne vody. Predmetnd stavba vyZaduje ndleziti pripravu na
vystavbu. Ked?e intenzifikicia celej dpravne vody sa bude realizovat v jestvujucich
objektoch tpravne vody, ktorej prevadzka musi byt' zabezpefovani aj pocas realizécie
stavebnych pric bude potrebné realizovat’ stavbu podla vopred stanoveného projektu
organizacie vystavby, ktory je sti¢ast'ou projektovej dokumentécie stavby. Stavba sa &leni na
stavebné objekty SO 0201 — Stavebné tipravy objektov I. stupiia tipravy, SO 0202 — Stavebné
upravy objektov II. stupiia tipravy, v rdmci ktorych su rieSené Hala filtrov &.1, Hala filtrov &.
2, Objekt prepojenia haly filtrov, Stavebné tipravy administrativnej budovy, Stavebné tipravy
objektu &erpacej stanice, Uprava stavebnych ploch, Upravy vonkajsieho osvetlenia, Stavebné
upravy kalovych poli, Stavebné tipravy vodojemu pracich vod a Stavebné tipravy potrubného
kolektora. Technologickd &ast’ stavby sa &leni na prevadzkové sibory PS 0201 —
Intenzifikdcia homogenizécie suspenzie, PS 0202 — Intenzifikicia ddvkovania chemikalii, PS
0203 — Intenzifikacia pripravy suspenzie, PS 0204 — Intenzifik4cia . stupiia upravy, PS 0205
— Intenzifikécia II. stupiia dpravy, PS 0208 Intenzifikicia potrubnych rozvodov, PS 0206 —
Kéablové NN rozvody a elektroinstalacia a PS 0207 - Systém kontroly a riadenia tipravne
vody. Stavba budc tak ako doteraz sliZit' na tpravu surovej vody z Voddrcnskcj nadrze
Starina na bezpe&nt pitni vodu, Trvaly vykon tipravne vody bude 1000 Is, kritkodoby
vykon upravne vody bude 1200 I/s. Stavba si vyZaduje trvaly dozor a kontrolu chodu

TEL. : 057/775 27 %4 FAX: 057/788 05 00 E-mail: hn.ruvz@uvzsr.sk ICO: 00 611 018
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upravne vody. Obsluha bude zabezpelena pracovnikmi jestvujicej prevadzkovej
spolocnosti. PouZivanymi chemikaliami pogas prevddzky tupravne bhudid koagulant na
baze Zeleza, koagulant na baze hlinika a hydrant vapenaty vo forme vapennej vody.

Po prestudovani predloZenej projektovej dokumentacie stavby bolo konstatované, Ze
projektova dokumentécia stavby ,,Stak€in — intenzifikacia Gpravne vody*“ nie je v rozpore
s poZiadavkami ustanovenymi v zékone €. 355/2007 Z.z. a v jeho vykonavacich prcdpisoch.
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Z % OKRESNE RIADITELESTVO
- HASICSKEHO A ZACHRANNEHO ZBORU V HUMENNOM
N UL Kudlovské 173, 066 01 Humenné

® °
- Enviroline s.r.o. KoSice
7 Frantiskanska 5
040 01 Kosice
@ ®
V45 list &islo/zo diia NaZe &islo Vybavuje Humenné
Env-280115-86/Ce/28.01.2016 ORHZ-HE1-34-003/2016 kpt. Ing. Cubica Mulikov4 28. janudra 2016

Vec
s»otakein — Intenzifikécia ipravne vody* — stanovisko na tidely stavebného konania

Okresné riaditel'stvo Hasi¢ského a zéchranného zboru v Humennom postidilo podFa § 28
zékona ¢&. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorsich predpisov a § 40 a § 40b
vyhlasky Ministerstva vniitra Slovenskej republiky & 121/2002 Z. z. o poZiarnej prevencii
vzneni neskorSich predpisov projektovii dokumenticiu stavby z hladiska protipoZiarne;
bezpetnosti stavby pre stavebné konanie ,,Stakéin — Intenzifikicia dpravne vody“, v k.u.
Stak¢in s rieSenim protipoZiarnej bezpe&nosti stavby s hlasi bez pripomienok.

Toto stanovisko nenahrddza stanovisko orgénu §titneho poZiarneho dozoru pre konanie
nasledujice podl'a zékona ¢. 50/1976 Zb. o tzemnom plénovani a stavebnom poriadku (stavebny
zdkon) v zneni neskorSich predpisov a spolu s nami overenou projektovou dokumenticiou
stavby poZadujeme ho predloZit Pn kolauda¢nom konani. ——— R!M!TEﬂSWo‘,

Ao & 2echranného zhorn:
o
Priloha Sudlovska 173
Projektova dokumenticia AR e CHESRAON

mjr. Mgr. Marek Pavlov

riaditel’

i|
!Pod. & Cislo spisy; /
'! 215 %
riioh Vybavuje:
s 15 6P
' T— ey

Telefon Fax E-mail Internet Ico
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Slovakia

TUV SUD Slovakia, s.r.0.
Pobotka Kodice
Hraniéna 2

040 17 Kosice

tel.: 00421-55-6255258
fax.: 00421-55-6255258

ODBORNE STANOVISKO

Evidenéné éislo 1609/40/16/ET/OS/K
Vydané opravnenou pravnickou osobou C. OPO-000001-07

Ugel inspekcie: overenie plnenia poziadaviek bezpeé&nosti technickych zariadeni
postidenim konstrukénej dokumentacie vyhradeného technického
zariadenia v zmysle § 14 ods. 1 pism. d) zakona &. 124/2006 Z.z., v zneni

neskor$ich predpisov

Zakaznik:

Objednavka €./ zo dia
Zakazka TUV SUD Slovakia s.r.o. €.

Enviroline, s.r.o. KoSice
FrantiSkanska 5

040 01 KosSice
Env-101016-1022/Ce / 10.10.2016
1609/40/2016

Posudzované zariadenie

Nazov zariadenia: Stakéin - intenzifikacia Gpravne vody

L]

F-Q-O_I'JSJ'HB

S00201 - Stavebné Gpravy objektov |. stupia
upravy — Elektroinétalacia

SO 0202 - Stavebné apravy objektov Il. stupia
upravy - Hala filtrov &.1 — Elektroinstalacia

SO 0202 - Stavebné upravy objektov Il. stupfia
upravy — Hala filtrov €.2 — Elektroinstalacia

SO 0202 - Stavebné tpravy objektov Il. stupia
upravy — Objekt prepojenia haly filtrov -
Elektroinstalacia

SO 0202 - Stavebné Gpravy objektov Il. stupia
Gpravy — Stavebné upravy administrativnej budovy
- Elektroinstalacia

SO 0202 - Stavebné upravy objektov Il. stupia
Gpravy — Stavebné upravy objektu ¢erpacej stanice
- Elektroinstalacia

SO 0202 - Stavebné Gpravy kalovych poli = NN
pripojka

SO 0202 - Stavebné upravy objektov Il. stupia
upravy — Stavebné Gpravy vodojemu pracich vod -
Elektroinstalacia
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Odborné stanovisko ev. &. 1609/40/16/ET/OS/K

« SO 0202 - Stavebné upravy objektov Il. stupfia
Upravy — Stavebné tpravy potrubného kolektora —
Elektroin$talacia

e SO 0202 - Stavebné upravy objektov Il. stupna
upravy — Upravy vonkajsieho osvetlenia
PS 0206 — kablové NN rozvody a elektroinStalacia
PS 0207 — Systém kontroly a riadenia Gpravne vody

Zaradenie zariadenia: Elektrické zariadenie skupiny A pism. g/

Elektrické zariadenie skupiny B
Podra prilohy & 1 vyhlaSky MPSVR SR &. 508/2009 Z z. v zneni neskorSich predpisov

Zakladné technické parametre:

Rozvodna sustava: 3/PEN, AC 50 Hz, 400/230 V- TN-C
3/N/PE, AC 50 Hz, 400/230 V - TN-S
2/PE, DC 24V - PELV

Vonkajsie vplyvy: AD8: - S00202 (m.£.0.02, 0.03, 1.02-1.13)
- E.2.2 (m.£.0.02, 0.03, 1.02-1.13)
Ochrana pred bleskom: LPS Il (vodojem pracich vod)
LPS Il
Intalovany vykon: 1930 kW
Prevadzkovatel: Vychodoslovenska vodarenska spoloénost’ a.s.
Umiestnenie zariadenia: Upravia vody Stakéin

Ako 3pecifikacie pre vykonanie inSpekcie boli pouzité nasledujuce normy a predpisy:

Indpekény postup opravnenej pravnickej osoby TUV SUD Slovakia s.r.o. & Q-015; navod €.N-Q-
015/1 a $pecifikacia indpekcie podla vyhlasky MPSVR SR ¢. 508/2009 Z.z. v zneni neskorsich
predpisov, STN 33 2000-1:2009, STN 33 2000-4-41:2007, STN 33 2000-5-51:2010,

STN 33 2000-5-52:2012, STN 33 2000-5-54:2012, STN 34 1610:1963, STN 33 2000-7-701:2007,
STN EN 60529:1993

a tato predloZzena dokumentacia:

1. Protokol o uréeni vonkajsich vplyvov arch.¢.0810605-B.3 z 01/2015

2. S00201 - Stavebné tpravy objektov I. stupfia Upravy — Elektroinstalacia

3. SO 0202 - Stavebné tpravy objektov II. stupiia upravy — Hala filtrov &.1 — Elektroinstalacia

4. SO 0202 - Stavebné upravy objektov II. stupia Upravy — Hala filtrov &.2 - Elektroinstalacia

5. SO 0202 - Stavebné Gpravy objektov II. stupiia Gpravy — Objekt prepojenia haly filtrov —
Elektroin$talacia

6. SO 0202 - Stavebné Upravy objektov II. stupiia Upravy — Stavebné Upravy administrativnej

budovy — Elektrointalacia

7. SO 0202 - Stavebné upravy objektov II. stupfia Upravy — Stavebné Upravy objektu cerpacej
stanice — ElektroinStalacia

8. SO 0202 - Stavebné upravy kalovych poli — NN pripojka

9. SO 0202 - Stavebné upravy objektov Il. stupfia Upravy — Stavebné Gpravy vodojemu
pracich vod — ElektroinStalacia

10. SO 0202 - Stavebné upravy objektov I1. stupfia Upravy — Stavebné Upravy potrubného
kolektora — Elektroin$talacia

11. SO 0202 - Stavebné Gpravy objektov Il. stupfia Upravy — Upravy vonkajsieho osvetlenia

12. PS 0206 — kablové NN rozvody a elektroinstalacia
13.PS 0207 - Systém kontroly a riadenia Gpravne vody
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Odborné stanovisko ev. &. 1609/40/16/ET/OS/K

Pri indpekcii vykonanej dita 24.10.2016 neboli zistené nedostatky

Na zaklade posudenia konstrukénej technickej dokumentacie a dokladov zariadenia v zmysle § 14
ods. 1 pism. d) zakona &. 124/2006 Z.z. v zneni neskorsich predpisov a § 5 vyhl. MPSVR SR
¢. 508/2009 Z.z. v zneni neskorsich predpisov vydavame toto

odborné stanovisko:

Dokumentacia spifa zakladné poziadavky bezpeénosti technickych zariadeni a je v sulade

s vyhlagkou MPSVR SR &. 508/2009 Z. z. v zneni neskorSich predpisov, STN 33 2000-1:2009,
STN 33 2000-4-41:2007, STN 33 2000-5-51:2010, STN 33 2000-5-52:2012,

STN 33 2000-5-54:2012, STN 34 1610:1963, STN 33 2000-7-701:2007, STN EN 60529:1993

Vyssie uvedené odborné stanovisko plati za tychto podmienok:

- v schvalenej technickej konstrukénej dokumentécii a v predpisoch pouzitych pri navrhu a
posudzovani zariadenia nedéjde k zmenam ovplyviiujucim bezpegnost posudzovaného
zariadenia.
budu dodrziavané ustanovenia vyhlasky MPSVR SR ¢. 508/2009 Z. z. v zneni neskorsich
predpisov, predpisy, technické normy tu uvedene.

- zariadenie (EZ skupiny A) moze byt prevadzkované len na zaklade vykonanej uradnej skusky.
TUV SUD Slovakia s.r.0., ako opravnena pravnicka osoba méze tato skasku vykonat.

Vysledky in$pekcie podané v tomto odbornom stanovisku sa vztahuju len k posudzovanému
zariadeniu. Odborné stanovisko nie je mozné bez suhlasu TUV SUD Slovakia s.r.0. a zakaznika
rozmnoZovat inak nez vcelku.

V Kosiciach, diia 24.10.2016 / Y S
o
A7
J

indpektor TUV SUD Slovakia s.r.o.: Ing. Jozef Duffek i

i
Ing. Jan Stacho ]

veduci pobo&ky TUV SUD Slovakia s.r.o.: W
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Enviroline s.r.o. Kosice

Frantiskanska 5
040 01 Kosice

ODBORNE STANOVISKO
k projektovej dokumentacii stavby
¢. 5227/3/2015

Na zaklade Vasej Ziadosti zn. Env-271115-1467/Ce zo diia 27.11.2015, prijatej diia 27.11.2015,
Technicka inSpekcia, a.s. posudila projektovi dokumentaciu stavby na ucely stavebného konania,
predloZzeni podra § 18 ods. 5 zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov.

Nazov stavby: Stakcin - Intenzifikacia apravne vody
Investor: Vychodoslovenska vodarenska spoloénost, a.s., Kosice
Zodpovedny projektant: Ing. Ladislav Hnidiak, Enviroline s.r.o., Kosice

Umiestnenie stavby:  Stakéin

1. PredloZzena dokumentacia a doklady:
1.1. Sprievodna sprava
1.2. Sudhrnna technicka sprava
Protokol o uréeni vonkajsich vplyvov
Technologicka schéma tpravne vody
Pozdlzny profil upravne vody
Bezpeénost a ochrana zdravia pri praci
Protipoziarna ochrana stavby
Situacie, katastralne mapy
SO 0201 Stavebné upravy objektov I. stupfia Upravy — Stavebna &ast
— Elektroinstalacia
— Vzduchotechnika
SO 0202 Stavebné upravy objektov Il. stupfia Gpravy, Hala filtrov &. 1 — Stavebna &ast’
— Elektroinstalacia
— Vzduchotechnika
SO 0202 Stavebneé upravy objektov II. stupiia Upravy, Hala filtrov &. 2 — Stavebna ¢ast'
— Elektroinstalacia

R RNl L T T,
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1.17. —Vzduchotechnika
1.18. SO 0202 Stavebné upravy objektov II. stupiia upravy, Objekt prepojenia haly filtrov —

— Stavebna ¢ast'
1.19. — Elektroinstalacia
1.20. — Vzduchotechnika

1.21. SO 0202 Stavebné upravy objektov Il. stupiia upravy, Stavebné tpravy AB — Stavebna &ast'
1.22. — Elektrointalacia
1.23.S0 0202 Stavebné upravy objektov Il. stupfia tpravy, Stavebné tpravy objektu CS
. — Stavebna ¢ast’
4 - Elektroindtalacia
5.8070202 Stavebné upravy objektov Il. stupiia tpravy, Uprava spevnenych pléch
6. S0 0202 Stavebné upravy objektov II. stupiia Gpravy, l;Jprava vonkajSieho osvetlenia
7.80 0202 Stavebné Upravy objektov Il. stupiia Upravy, Uprava kalovych poli — Stavebna &ast'
8. — Potrubné rozvody
9. — NN pripojka
0.- — Elektroinstalacia
1.

1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.3
1.31. SO 0202 Stavebné upravy objektov Il. stupria upravy, Stavebné upravy vodojemu pracich véd

— Stavebna ¢ast’
1.32. — Elektrointalacia
133 S0 0202 Stavebné Upravy objektov Il. stupiia Gpravy, Stavebné Upravy potrubného kolektora
— Stavebna ¢ast’
34. - Elektroinstalacia

1

1.35. Projekt organizacie vystavby

1.36. PS 0201, PS 0202, PS 0203, PS 0204, PS 0205, PS 0208
Intenzifikacia strojnotechnologickej ¢asti

1.37. PS 0206 Kablové NN rozvody a elektroinstalacia

1.38. PS 0207 Systém kontroly a riadenie Gpravne vody

2. Po posudeni projektovej dokumentacie podla § 14 ods.1 pism. d) zakona ¢. 124/2006 Z. z. v zneni
neskorsich predpisov a na zaklade zistenych skutoénosti Technicka in§pekcia, a.s. podava toto

odborné stanovisko:

Z hladiska poziadaviek bezpec¢nosti aochrany zdravia pri praci a pozZiadaviek bezpe&nosti
technickych zariadeni uvadzame zistenia, pripomienky a upozornenia, ktoré je potrebné doriesit
a odstranit' v procese vystavby:

Zistenia:

2.1. PredloZena projektova dokumentacia neobsahuje statické posudenie — rozpor s § 9 ods.1 pism. f)
vyhlasky ¢&. 453/2000 Z.z.

2.2.Umiestnenie schodiska v SO 0201 priamo za dverami m.&. 1.14 je v rozpore s poZiadavkami &l.
39 aobr. 15 STN 73 4130, § 19 ods. 2 pism. c) vyhlasky ¢. 532/2002 Z. z.

2.3.Z projektovej dokumentacie nie su zrejmé rozmery (netitatelné popisy) schodiskovych stupfiov na
schodiskach. Pri navrhu je potrebné dodrzat pozZiadavky €l. 30 STN 73 4130.

2.4.Z projektovej dokumentacie nie je zrejmé rieSenie zabradli na schodiskach, plosinach a lavkach —
rozpor s § 9 ods. 1 pism. e) vyhlasky ¢. 453/2000 Z.z., § 26, § 17 ods. 2 vyhlasky &. 59/1982 Zb.
Vysku a vyplii zabradli je potrebné navrhnut v stlade s poziadavkami STN 74 3305.

2.5. Nadbetonavka podlahy v administrativnej budove (m.¢.3.04) je v rozpore s poziadavkami s § 16
ods. 3 vyhlasky €. 59/1982 Z. z., § 19 ods. 2 pism. c) vyhlasky &. 532/2002 Z. z. Detto vyskovy
rozdiel podlah pri vstupe do haly filtrov.

2.6.V kazdej Casti predloZenej dokumentécii elektro je uvedené, Ze sa jedna o VTZ elektrické skupiny
B, ¢o vzhladom na stanovené vonkajsie vplyvy protokolom o uréeni vonkajsich vplyvov - Priloha

B.2 (BC3, AD8), udaje v ¢&l. 8 protokolu o uréeni vonkajsich vplyvov a tdajom v &l. 2 Prilohy B.5
BOZP, nie je v sulade s § 4 a Ill. ¢astou Prilohy 1 vyhlasky ¢. 508/2009 Z. z. v zneni neskorich

predpisov.
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Poznamka: V kazdej Casti dokumentacie elektro je potrebné zadefinovat, ktora Cast' elektrickej
instalacie patri do skupiny A VTZ elektrickych.

2.7.V protokole o urceni vonkajsich vplyvov — Priloha B.2 nie su pre niektoré priestory stanovené
vonkajsie vplyvy AE, AF, AG, AH, AK, AL, AM, BA, BC a BD bez Ziadneho komentara, ¢o nie je
v stlade s &l. N1.2 STN 33 2000-5-61:2010 (SO 0201: m.&. 1.11; SO 0202: m.&. 1.14, 1.15, 2.02,
2.03, 1.16, 2.04; E.2.2: skoro vo vietkych miestnostiach; E.2.4: 1.01, 2.20, 3.18; E.2.5: 1.07;
E.2.9; vSetky miestnosti; E.2.10: skara va virtkych miestnostiach; E.2.11: vonkajsie priestory).

2.8 Pre vonkajsie priestory su v protokole o uréeni vonkajsich vplyvov stanovené vonkajsie vplyvy
AA8 a AB8, (-50°C), ¢o nezodpoveda nasim klimatickym podmienkam a nie je v stulade s ¢l. N1.1

STN 33 2000-5-51:2010.
Poznamka: Standardne vyrobené elektrické zariadenia nie su stavané na takuto teplotu.

2.9.V protokole o ur¢eni vonkajsich vplyvov je v poznamke (4 uvedené, Ze vonkajsi vplyv AD sa
uréuje pre vyskyt vody atmosférického pévodu, o nie je v sulade s odkazom na triedy vplyvov
uvedené v Tab. ZA.1 STN 33 2000-5-51:2010. V skutoénosti je uvedené tvrdenie opaéné a je ho
potrebné v realizacnej dokumentécii opravit.

2.10. V prolokule o urceni vonkajsich vplyvov — Priloha B.2 Je skoro pre kaZdy priestor stanoveny
vonkajsi vplyv BA1, €o znamena, Ze ku vSetkym EZ maju pristup laici, ¢o odporti¢am prehodnotit.

2.11. V €l. 8 protokolu o uréeni vonkajSich vplyvov ~ Priloha B.2 sa spominaju vonkajsie vblyvy AF4
a BC4, ktoré sa v rozhodnuti nenachadzaijl, ¢o je potrebné zosuladit.

2.12. V protokole o uréeni vonkajSich vplyvov — Priloha B.2 neboli pre miestnost & 1.05
Akumulatoroviia zohladnené poziadavky STN EN 50272-2(36 4380):2003, hlavne opatrenia proti
nebezpeéenstvu explozie podfa ¢l. 8 predmetnej STN a zohladnenie vplyvu korozivnych latok na
elektricku instalaciu (vonkajsi vplyv AF), €o nie je v stlade s ¢l. N1 STN 33 2000-5-51:2010.

2.13. V dokumentacii nie su pre kable, ktorymi st napajané elektrické zariadenia v prevadzke potas
poziaru a elektrické zariadenia v samostatnych poziarnych tsekoch definované ich viastnosti
(napr. nidzové osvetlenie, odvetranie unikovych ciest, zhromazdovacie priestory, ubytovacie
priestory, ...), ¢o nie je v sulade s § 91 vyhlasky &. 94/2004 Z.z. v zneni neskorsich predpisov
a STN 92 0203:2013 (napr. trieda reakcie na oherl).

Poznamka: odporu€am pouZit projekt poziarnej ochrany a navrhnut uréené kablové trasy
s pozadovanou funk&énou odolnostou pri poZiari.

2.14. Z predlozenej dokumentacie elekfro nie je zrejmé, zZe pri navrhu elektrickej inStalacie
v akumulatorovni (SO 0202 — miestnost €. 1.05) boli zohfadnené poziadavky STN EN 50272-2(36
4380):2003, hlavne poziadavky ¢&l. 5 (Ochrana pred zasahom elektrickym pridom) a 10 (priestory
a umiestnenie), ¢o je potrebné do dokumentacie doplinit.

2.15. Z dokumentacie &ast SO 0202 Upravy vonkaj§ieho osvetlenia nie je zrejmé, Ze pri navrhovanom
technickom rieseni boli zohladnené poziadavky STN 33 2000-7-714:2013 (Elektrické instalacie
nizkeho napatia. Cast 7-714: PoZiadavky na osobitné instalacie alebo priestory Vonkajsie
svetelné instalacie.) a poziadavky na ochranu pred prepéatim spdsobenym bleskom podfa STN
EN 62305-4(34 1390):2013 na rozhrani zén LPZ0 alPZ1 (napdjaci rozvadza¢ obvodu

vonkajsieho osvetlenia.

2.16. V predlozenej dokumentacii SO 0202 NN pripojka nie st v mieste instaldcie rieSenych
rozvodnych zariadeni konkrétne uvedené predpokladané skratové pomery (I aip), ¢o nie je
v sllade s ¢l. 434.1 STN 33 2000-4-43:2010.

2.17. V dokumentacii SO 0202 NN pripojka nic je vypodéitané hodnota impedancie ochrannej sluéky v
rozvadzaci distribuéného rozvodu (HDPS), ¢o nie je v stlade s prilohou N2.1.5 STN 33 2000-4-
41:2007.

2.18. V dokumentacii su v kazdom technologickom rozvadzaéi navrhnuté pristroje na nadzové
vypinanie “STOP TLACIDLA" so zapinacim kontaktom, &o nie je v sulade s &l. 537.4.3 STN 33

2000-5-537:2003.
Poznamka: odporti¢am pouZit podpatoveé cievky hlavnych isti€ov a rozpinacie kontakty ovladacov

nudzoveho vypnutia.
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Pripomienky a upozornenia:

2.19. V projektovej dokumentécii je uvadzana neplatna vyhlaska €. 374/1990 Zb. (plati vyhlaska
&. 147/2013 Z.z. v zneni neskor$ich predpisov).

2.20.V pripade pouZitia rodtov na podlahach a schodiskovych stupfioch je potrebné dodrzat
poziadavky €l. 3.1.2 STN 74 6930 a § 18 ods. 4 a § 25 vyhlasky & 59/1982 Zb. (svetlost oka
.max. 30x30 mm).

2.21. Na vonkajsom schodisku administrativnej budovy je potrebné navrhnat' deliace zabradlie podla
poziadaviek § 27 ods. 8 vyhlasky ¢. 532/2002 Z. z. :

Vzhfadom-na zavaznost zisteni odporiéame stavebnému uradu, aby v zmysle § 66 ods. 3 pism. a)
stavebného zakona zaviazal Ziadatefa predlozit’ podrobnejSiu dokumentaciu (realizacny projekt
¢asti elektroinstalacie) na posudenie opravnenej pravnickej osobe, Technickej inSpekcii, a.s.

Sugasne upozoriiujeme na plnenie poziadaviek bezpeénostnych predpisov, ktoré pri uZivani stavieb a ich
sugasti, pracovnych priestorov, pracovnych prostriedkov a technickych zariadenl mézu ovplyvnit stav

bezpcénosti a ochrany zdravia pri praci:

Konstrukénu dokumentaciu vyhradeného technického zariadenia elektrického skupiny A/g je
potrebné posudit v zmysle poziadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlasky €.508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 pism. d)
zakona &.124/2006 Z. z. v zneni neskor$ich predpisov opravnenou pravnickou osobou, Technickou

inSpekciou, a.s.

Pred uvedenim do prevadzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadeni elektrickom skupiny
A/ g a na vyhradenom technickom zariadeni tlakovom skupiny A (vzdusniky kompresora) vykonat
tradna skusku v zmysle § 12 vyhlasky & 508/2009 Z. z. a § 14 ods.1 pism. b) ad) zakona C.
124/2006 Z. z. v zneni neskorsich predpisov opravnenou pravnickou osobou, Technickou inSpekciou

a.s.

Pracovné prostriedky (stroje a technické zariadenia PS 201, 202, 203, 204, 205, 208), stavby a ich
sttasti je mozné uviest do prevadzky podla § 13 ods. 3 a4 zakona ¢.124/2006 Z. z. v zneni
neskorsich predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia viady SR €. 392/2006 Z. z. len ak zodpovedaju
predpisom na zaistenie bezpegnosti aochrany zdravia pri praci, po vykonani kontroly po ich
indtalovani, pred ich prvym pouzitim, aby sa zabezpetila ich spravna instalacia aich spravne

fungovanie.

Pred uvedenim strojovych a technickych zariadeni (PS 201, 202, 203, 204, 205, 208) do prevadzky
po ich nainstalovani na mieste pouZivania je potrebné poZiadat opravnenu pravnicku osobu,
Technicku indpekciu, a.s., o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 pism. d) zakona €.
124/2006 Z. z. v znenl neskor§ich predpisov v nadvaznosti na § 5 ods. 1 nariadenia viady SR ¢.

392/2006 Z. z.

Technické zariadenie tlakové (vzdusniky kompresora, tlakové nadoby, bezpe&nostné a tlakové
prisludenstvo) je uréenym vyrobkom podfa nariadenia viady SR €. 576/2002 Z. z. v zneni neskorSich
predpisov. Pri uvedeni na trh alebo do prevadzky je potrebné spinit poziadavky tohoto predpisu.

Toto odborné stanovisko je vydané pre Gcely stavebného konania.

Uvedené zistenia, pripomienky a upozornenia nebrania vydaniu stavebného povolenia.
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Poznamky:

Technicka inSpekcia, a.s. ako opravnena pravnickd osoba vykondva posidenie podrobnejsej
projektovej dokumentacie (napr. realizatny projekt) ak je ototo poZiadana, alebo ak to urcil
v zavaznych podmienkach stavebny urad podfa § 66 stavebného zédkona o ¢om vyda odborné
stanovisko.

Technicka inspekcia, a.s. vykonava inspekciu na zaklade Ziadosti podfa STN EN ISO/IEC 17020
postdenim stladu vyhotovenia stavby (v prislusnej etape vystavby) a technickych zariadeni, ktoré su
v.-nej indtalované alebo namontované s poZiadavkami bezpednosti technickych zariadeni

(predkolaudagnu inSpekciu).

V Kosiciach dhia : 16.12.2015

Za Technicku inSpekciu, a.s.

e

Mgr. Jarmila Zadoriova
riaditel pracoviska Kosice

Kopia : In$pektorat prace

Vybavuje: Ing. Kriskova — stavba (tel. €. 055/7208130)
Ing. Grodny — tlak (tel. & 055/7208135)
Ing. Hreha — elektro (tel. €. 055/7208119)
Ing. Javorsky — stroj (tel. €. 055/7208128)
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OBEC STAKCIN

-SNP 574/6, 067 61 Stakéin
tel./fax: 057 7674309

email: oustakcin@stonline.sk
web: www.stakein.eu

~

Enviroline s.r.o Kogice
Frantiskanska 5
040 01 KoSice

VEC
Vyjadrenie stanoviska pre stavebné povolenie k stavbe: Stakéin — Intenzifikécia Gipravne

vody.

Diia 30.11.2015 bola na obecny tirad v Stakéine dorudena Vasa Ziadost s sprievodnou
spravou a katastrdlnou mapou, v ktorej nés Ziadate o vyjadrenie stanoviska pre stavebné
povolenie k stavbe: Stakéin — Intenzifikicia dipravne vody. o

Staveniskom pre intenzifikaciu ipravne vody Stakéin je existujiici areal predmetne;j
upravne vody. Predmetna stavba sa bude realizovat’ v celom rozsahu iba v jestvujiicom areéli
upravne vody. Ciefom nového procesu tipravy vody je zabezpecit’ kvalitu pitnej vody na
pozadovanej drovni vo vietkych sledovanych parametroch vritane ich mo¥ného rozsirenia
z hPadiska obsahu organickych latok a biologického znegistenia. Snahou Jje dosiahnut’, ahy

proces tpravy bol efektivny z hl'adiska kvality aj ekonomiky.

Obec Stakéin v zastipeni Janom Kerekani¢om, starostom obce nema nimietky na
vydanie stavebného povolenia k stavbe: Stakéin — Intenzifikécia upravne vody.

Jan Kerek
starosta

ICO: 00323578 DIC: 2020794677 ¢. uctu: 4201380001/5600; 30527532/0200
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V43 list Eislo/zo diia: 390211/2015/01.12.2015 Enviroline, s. - Rgfllohy: /
Nae Eislo: L Franti3kans

Vybavuje: Ing. Michal Pidanit 040 01 Kosice
Telefén/E-mail: Ipidanic_michal@vsds.sk

Miesto/Détum: MU28.12.2015

Vec: Stak&in - VVaK vnatroaredlové rozvody - Gpraviia vody, intenzifikicia

LIST NENAHRADZA VYJADRENIE K PROJEKTOVEJ DOKUMENTACII.
VéZené damy, vaZenli pani.

Dostali sme vyplnené tlagivo ,Ziadost o vyjadrenie k existencii sieti* v zaujmovej oblasti
Stakéin , VVaK - upraviia vody, parc.¢. 1721/1, ... vid priloha, k.u. Stak&in .

Upozoriiujeme Vas, Ze v zaujmovej oblasti, vyznacenej v zaslanych mapovych
podkladoch sa nachadzajui nadzemné VN (do 35kV) rozvody, ktoré si mbéZete lokalizovat’
na mieste.

Zarovei upozoriujeme na existenciu podzemnych VN rozvodov.
Upozornenie na ochranné pasma v zmysle § 43 zédkona 251/2012 Z.z..

(1) Na ochranu zariadeni sustavy sa zriaduju ochranné pasma. Ochranné pasmo je
priestor v bezprostrednej blizkosti zariadenia sustavy, ktory je uréeny na zabezpecenie
spofahlivej a plynulej prevadzky a na zabezpecenie ochrany Zivota a zdravia oséb
a majetku.

(2) Ochranné pasmo vonkajSieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené
zvislymi rovinami po oboch stranach vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo
na vedenie od krajného vodica. Vzdialenost' obidvoch rovin od krajnych vodicov je pri
napati

a) od 1 kV do 35 kV vratane

1. pre vodice bez izolacie 10 m; v stvislych lesnych priesekoch 7 m,

2. pre vodice so zakladnou izolaciou 4m; v stvislych lesnych priesekoch 2 m,

3. pre zavesené kablové vedenie 1 m,

(4) V ochrannom pasme vonkajSieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickym
vedenim je okrem pripadov podfa odseku 14 zakazané

a) zriadovat' stavby, konstrukcie a skladky,

b) vysadzat' a pestovat’ trvalé porasty s vySkou presahujicou 3 m,

¢) vysadzat' a pestovat’ trvalé porasty s vySkou presahujicou 3m vo vzdialenosti do 2m
od krajného vodica vzduSného vedenia s jednoduchou izolaciou,

d) uskladriovat' lFahko horfavé alebo vybusné latky,

e) vykonavat’ €innosti ohrozujlice bezpecnost' os6b a majetku,

f) vykonavat' €innosti ohrozujuce elektrické vedenie a bezpecnost a spofahlivost
prevadzky sustavy.

(5) Vysadzat' a pestovat' trvalé porasty s vySkou presahujicou 3 m vo vzdialenosti
presahujucej 5 m od krajného vodi¢a vzduiného vedenia mozno len vtedy, ak je
zabezpecené, zZe tieto porasty pri paAde nem6zu poskodit vodi¢e vzdusného vedenia.

(6) Vlastnik nehnutelnosti je povinny umoznit' prevadzkovatefovi vonkajsieho
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nadzemného elektrického vedenia pristup a prijazd k vedeniu a na ten G&el umoznit prevadzkovatelovi
vonkajSieho nadzemného elektrického vedenia udrziavat' priestor pod vedenim a volny pruh pozemkov
(bezlesie) so Sirkou 4 m po oboch strandch vonkajsieho nadzemného elektrického vedenia. Téato vzdialenost'

sa vymedzuje od dotyku kolmice spustenej od krajného vodi¢a nadzemného elektrického vedenia na vodorovnll
rovinu ukotvenia podpemého bodu. .

V pripade zemnych préc v blizkosti nadzemného vedenia Ziadame, aby nebola porugena stabilita podpermnych
bodov a taktieZ aby nebola porusena uzemiovacia sustava elektrického vedenia. Pri pracach v blizkosti
vedenia Ziadame dodrZat’ bezpeé&né vzdialenosti podra platnych STN.

(7) Ochranné pasmo vonkajSieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislymi rovinami po oboch
stranach krajnych kéblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného kabla.
Této vzdialenost je

a) 1 m pri napéti do 110 kV vratane vedenia riadiacej regulaénej a zabezpe&ovacej techniky,

(8) V ochrannom pasme vonkajSieho podzemného elektrického vedenia a nad tymto vedenim je okrem
pripadov podla odseku 14, zakazané

a) zriadovat' stavby, konstrukcie, skladky, vysadzat trvalé porasty a pouzivat’ osobitne tazké mechanizmy,

b) vykondvat bez predchadzajliceho stihlasu prevadzkovatela elektrického vedenia zemné préce a iné Cinnosti,
ktoré by mohli ohrozit' elektrické vedenie, spofahlivost' a bezpe&nost prevadzky, pripadne stazit pristup k
elektrickému vedeniu.

S planovanymi zemnymi pracami v blizkosti podzemnych vedeni stihlasime, Ziadame v3ak dodrzat’ nasledovné
podmienky.
1. Pred zacatim zemnych prac v pripade potreby si objednajte vyty&enie kablov zaslanim objednavky
a mapového podkladu na e-mailovi adresu: skripko_stefan@vsds.sk., tel. 055 610 2792, 0917 433 311
- Ing. Stefan Skripko, alebo 0907 901 007 — Zoltan Harsanyi.
2. V pripade, Ze bude kriované nase podzemné vedenie, alebo déjde ku stibehu planovaného vykopu
s nim, je bezpodmiene€ne nutné zaistit' naSe vedenie proti vzniku previsu.
3. Odkryté vedenie musi byt’ chranené proti mechanickému poskodeniu.
* 4. Pri krizovani, resp. sibehu nasho vedenia s novo ukladanymi inZinierskymi sietami musia byt dodrzané
minimalne vzdialenosti, stanovené v STN 73 6005 Zmena a) tab. 1,2.
S. Pred zasypanim odkrytého kabla Vychodoslovenskej distribuénej a.s. Ziadame, aby bol prizvany
zastupca nasej spolo&nosti kvoli kontrole neposkodenosti vedenia.
6. Zastupcu nasej spoloZnosti Ziadame kontaktovat’ minimalne 2 pracovné dni pred zasypanim odkrytého
kabla.
Kontakt na zastupcu nasej spolo&nosti: majster PS VN a NN 055/610 2729
7. Pri zmene kategérie priestoru (povrchu) nad jestvujicimi NN a VN podzemnymi vedeniami v zmysle STN
73 6005 (chodnik, vozovka, volny terén) je potrebné na naklady stavebnika doplnit’' podra potreby
ochranu el. kablov proti ich mechanickému poskodeniu v stilade s normami STN 34 1050, STN 33 2000-
5-52 a 73 6005.

Dalej Véas upozoriiujeme, Ze méze dojst’ k styku s elektroenergetickymi zariadeniami, ktoré nie st v majetku
VSD, a.s., prostrednictvom, ktorych su napéjani odberatelia elektrickej energie. Ich priebehy neevidujeme.

Vyjadrenie plat( Sest mesiacov, priCom a] pred uplynutim tejto lehoty strica platnost v pripade zmeny tdajov,
na zdklade ktorych bolo vydané.

S pozdravom
Prilohy:1x vektorova katastralna mapa
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S pozdravom
X) Henid. ™ V‘ichodusluvanskﬁ distribucnd, 0.s.
Kasica
Ing. Michal Pidani& e

technik NN - distribuéné sluzby
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Vi list &islofzo dia: 398190/2016/12.10.2016 Enviroline s.r.o.
Nase &islo: 22563/2016/5100911042 anﬂgkénska 5
Vybavuje: Ing. Michal Pidanit 040 01 KosSice

Telefér/E-mail: Ipidanic_michal@vsds.sk

Miesto/Datum: MI/21.10.2016

Vec: Vyjadrenie prevadzkovatela distribuénej sustavy VSD, a.s. k Ziadosti o pripojenie do
distribugnej ststavy

Nazov stavby: Stavebné tpravy
Odberné miesto (obec, ulica, & domu, &. parcely): Stak&in 067 61, Stak&in &. parcely: 1599

Bez elektrického vykurovania
Odsthlasené hodnoty pripojenia do distribugne] siete

Existujuci Qdsuhlaseny
Povolené istenie elektrickej pripojky A 32 A
Ampéricka hodnota istica A 25 A
Spésob merania spotreby elektriny priame - NN
Typ pripojky trojfézové

Hlavny isti€ pred elektromerom do pridovej hodnoty 100A musl mat vypinaciu charakteristiku typu "B".
Charakteristika iného typu musf byt vopred schvélené prevadzkovatefom distribu&nej ststavy (PDS).

Napéjacia trafostanica :  TS0203-0004 TR 208 Stakéin PD Kunik
Cislo NN vyvodu . 00000203-S-J-ST-00008-N1-002
EIC : 24ZVS0000730318M

S pripojenim uvedeného odberu suhlasime po spineni nasledovnych podmienok:

1. Pripojenie nového odberu Ziadame riesit' z podperného bodu, ktory je suéastou NN nadzemného
distribu&ného vedenia VSD, a.s. realizovaného vodiémi AlFe (vid priloha - Lokalita moZného pripojenia).
Pripojenie nového odberného elektrického zariadenia (OEZ) bude zabezpe&ené v skrini SP do 100A (typ
SPP2), ktora bude stiéast'ou nizkonapatovej (NN) pripojky (vid priloha: Spdsob pripojenia) umiestnenej
na podpermnom bode NN nadzemného distribuéného vedenia VSD, a.s. Istenie v pripojkovej skrini (SP do
100A) bude zabezpe&ené samostatnymi poistkovymi &lankami v zmysle Standardov VSD, a.s.

2. Elektromerovy rozvédzaé (RE) Ziadame umiestnit' na mieste pristupnom pre pracovnikov energetiky aj
v &ase nepritomnosti odberatelov t.j. na verejne pristupnom mieste (vedra podpemého bodu napojenia).

3. Realizacia odberného el. zariadenia a meranie dodavky (spotreby) elektriny vietkych odbernych miest
elektriny v zasobovacej oblasti VSD, a.s. musi byt zasadne rieSené v stlade s poziadavkami VSD, a.s.
uvedenymi v dokumente ,Podmienky merania elektriny* a "RieSenie novych elektrickych pripojok NN",
ktoré st zverejnené na nasom webovom sidle www.vsds.sk.

4. Majetkové rozhranie Prevadzkovatela distribuénej sustavy (PDS) - Ziadatel o pripojenie (investor):
Zariadenie PDS bude konéit' poistkovou skrinkou SPP2 (vratane). Elektrické zariadenie investora zagina
odbo&enim kabla z poistkovej skrinky smerom do elektromerového rozvadzaca (RE) (odberné elektrické
zariadenie).

5. V zmysle ustanoveni §39 zakona &. 251/2012 Z.z. Vam oznamujeme, Ze nasa spoloénost, ako

Kontakty

Zékaznicka finka VSD: 0850 123 312 - info@vsds.sk + www.vsds.sk = Poruchovid linka VSD: 0800 123 332
Mm-mwmwmuﬁm.u_.mymum.mzmxoﬁu.snmmumpuuiu

Spolotnost je zapisand v O registri O &ho sidu Koice |, oddiel Sa, viotka 14117V, 1C0: 36 580 361, DIC: 2022082987, IC DPH: SK2022082097
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VD 0

prevadzkovatel distribuénej sustavy zabezpeéi realizaciu a napojenie poistkovej skrinky SPP2.

6. Naklady spojené s realizaciou odberného el. zariadenia vratane uprav na umiestnenie uréeného
meradla (napojenie a osadenie elektromerového rozvadzaca) zabezpeluje odberatel elekiriny na vlastné
naklady.

7. Ziadame dodrzat’ hodnoty max. schvalenych isteni.

8. Pri realizacii nového elektrického zariadenia Ziadame dodrZat’ platné ustanovenia Zakona 251/2012
Z.z. o energetike, platné STN a zasady bezpeénosti prace tak, aby nedoslo k ohrozeniu bezpeénosti
0sob, veci, majetku a nedo$lo k narudeniu bezpecnej a spofahlivej prevadzky el. zariadeni.

9. Po zrealizovani odberného el. zariadenia a RE Vas Ziadame dat’ vypracovat’ opravnenej organizacii
Prvii odbornti prehliadku a skudku (reviznu spravu) odberného el. zariadenia vratane RE.

10. Pred pripojenim nového odberného miesta t.j. po zrealizovani odbemého el. zariadenia vréatane RE je
iadatel povinny uzatvorit' s PDS v zmysle Prevadzkového poriadku VSD, a.s. Zmluvu o pripojeni.

V zmysle platnej legislativy je potrebné, aby mal Ziadatel o pripojenie uzatvorené vietky relevantné
zmluvy (zmluva o dodavke elektriny, zmluva o distribicii elektriny a zmluva o prevzati zodpovednosti za
odchylku GEastnika trhu s elektrinou, resp. zmluva zdruzenej dodavke elektriny, atd.) ete pred
pripojenim nového odberného miesta - v opaénom pripade nebude odberné miesto zo strany PDS
pripojené.

Dovolujeme si Vas zaroved informovat, Ze v zmysle Prevadzkového poriadku spoloé&nosti VSD, a.s.
uzatvéra spolognost’ VSD, a.s. zmluvu o pripojeni do distribuénej sustavy vyluéne s vlastnikom
pripajaného odberného elektrického zariadenia, resp. v pripadoch ked je odberné elektrické zariadenie
sucastou nehnutelnosti (napriklad byty alebo nebytové priestory) vylu€ne s viastnikom nehnutefnosti.

11. Uzavretie Zmluvy o pripojeni s VSD, a.s. mdZe pre vlastnika pripajaného odberného elektrického
zariadenia sprostredkovat’ vybrany dodévatel elektriny, alebo viastnik pripdjaného zariadenia mdze
uzatvorit Zmluvu o pripojeni so spolo&nostou VSD, a.s. osobne na regionalnom Klientskom centre (KC).

12. K uzatvoreniu Zmluvy o pripojeni do distribugnej ststavy NN je potrebné zo strany Ziadatela
predloZit:
« platné vyjadrenie PDS - tento list
+ platné sprévu o odbomej prehliadke a skike odbemého elektrického zariadenia vratane
elektromerového rozvadzata
. doklad o viastnickom vztahu k pripajanému zariadeniu - naprikiad list viastnictva nie stars( ako 30
kalendémych dni (je akceptovany vypis z www.katasterportal.sk). Doklady sliZiace na
preukézanie viastnickeho vztahu st upravené v Prevédzkovom poriadku spolo&nosti VSD, a.s.,
ktory je zverejneny na nasom webovom sfdle www.vsds.sk

13. Podra platnej legislativy je pripojenie Ziadatela o pripojenie do distribuénej sustavy alebo zvySenie
maximalnej rezervovanej kapacity pripojenia spoplatnené poplatkom za pripojenie. Vyska poplatku za
pripojenie je uréena podra vysky amperickej hodnoty hlavného istiéa pred elektromerom na zéklade
rozhodnutia Uradu pre reguléciu sietovych odvetvi (URSO), ktory urEuje pevné ceny za pripojenie do
distribuénej sustavy na napatovej trovni NN za aktualny rok. Cennik poplatkov za pripojenie do
distribu&nej sustavy na napatovej irovni NN je zverejneny na nasom webovom sidle www.vsds.sk alebo
na ktoromkolvek Klientskom centre (KC).

14, Zasady a pravidla platné pre vztahy medzi PDS a uZivatelmi distribuénej sustavy vymedzuje
prevadzkovy poriadok PDS spolo&nosti Vychodoslovenska distribu¢na, a.s.

15. Toto vyjadrenie sluzi zaroveii ako doklad k uzemnému rozhodnutiu, stavebnému povoleniu resp.
ohlaseniu drobnej stavby. K vystavbe na danej nehnutelnosti nemame z hfadiska zaujmov a posobnosti
nasej spolo&nosti vyhrady ak budy spinené vietky podmienky uvedené v tomto liste.

Vyjadrenie plati 6 mesiacov, pritom aj pred uplynutim tejto lehoty stréca platnost' v pripade zmeny
tdsjov, na zéklade ktorych bolo vydané. O prediZenie platnosti vyjadrenia je moZné pfsomne poZadat
pred uplynutim doby jeho platnosti.

Kontakty
Zékaznicka linka VSD: 0850 123 312 + info@vsds.sk » www.vsds.sk - Poruchovd linka VSD: 0800 123 332
Adresa pre pisomny kontakt: Vychodoslovenska distribuZnd, a.s., Miynska 31, 042 91 Kosice, Slovenska republika

P je zap v Ob registri O sho sidu Kolice 1, oddiel Sa, viatka 14117V, 1E0: 36 589 361, DIC: 2022082997, IC DPH: SK2022082897
Bankové spojenie: Citibank Europe pic., pobotka zahraniénej banky, IBAN: SKO7 8130 0000 0020 0848 0108, BIC: CITI SK BA Strana2z 3
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Priloha: Lokalita moZného pripojenia
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V&S list islo/zo diia: 85136/2015/18.03.2015 Ing. Anton llle3

Nage &islo: 5745/2015/5100000035 .

Vybavuje: * 1o Mot Pidsol: B. Nemcovej 1

Telef¢r/E-mail: feicnic. srichal@vacs.ax 093 01 Vranov nad Topfou
MiestoD4tum: MU13.04.2015

Vec: Vyjadrenie prevddzkovatela distribugnej sdstavy VSD, a.s. k projektovej
dokumenté&cii

Nazov stavby: Stavebné Upravy kalovych poli - NN pripojka
Odbemé miesto: Stakéin, Stakg&in, &, parcely: 1599

Odsuhlaseny indt. prikon: 1/ Neblokované elektrické spotrebice 15 kW.
2/ Blokované akumula&né spotrebice Okw
3/ Blokované priamovyhrevné spotrebide 0kwW
4/ Tepelné &erpadlo _ : " Okw
SPOLU Pi: 15 kW
existujuci | odsuhlaseny
Odsuhlasend maximalna rezer. kapacita pripojenia 0 kw 9 kW
Povolené istenie elektrickej pripojky 0A 32A
Povolena ampericka hodn. hlavn. isti¢a pred elektromerom 0A 3x25 A

Hlavny isti& pred elektromerom musf mat vyplinaciu charakteristiku typu "B".
Charakteristika iného priebehu mus/ byt vopred schvélend prevadzkovatefom distribu&ne
stistavy (PDS).

Napdacia trafostanica TS0203-0004 TR 208 Stakéin PD Kunik
Clslo NN vyvodu 00000203-S-J-ST-00009-N1-002
VaZeny Ziadater

Nasej spolo€nosti bola predloZena na postdenie projektova dokumentacia (PD) nizsie
uvedenej stavby:

Identifikadné Udaje:

a) Nazov stavby: Stavebné tpravy kalovych poli - NN pripojka
b) Ziadatef (investor): VVS, a.s., KoSice

¢) Miesto stavby: Stakéin, & parcely: 1599

d) Objekt: — Odberné elektrické zariadenie

€) PoZzadovana hodnota: Pindt = 15kW, Psu& = 9kW (MRK)

z toho blokované: 0 kW |

f) Istenie pred meranim (hl. isti€): In =vid. tabulka
g) Kategéria dodavky el. energie: 3. stupefi podra STN 34 16 10
h) Popis rieSenia el. zariadenia: '

Napdjacia trafostanica : TS0203-0004 TR 208 Stakéin PD Kunik
Cislo NN vyvodu : 00000203-S-J-ST-00009-N1-002

SO - Odberné elektrické zariadenie (OEZ) - z poistkovej skrine SP do 100A je
navrhovany NN kébel AYKYz-J 4x16 mm¢ (1=40m) cez pomocny podperny bod do
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elektromerového rozvadzaca (RE), ktory bude umiestneny na vofnom priestranstve, na verejne pristupnom
mieste.

vyjadrenie

1. PredloZent dokumentéciu, ktora riesi pripojenie nového OEZ z Jestvujice] nadzemnej distribunej sustavy
V8D, a.s. odsuhlasujeme po stranke technického rie3enia bez pripomienok.

2. Majetkové rozhranie Prevadzkovatela distribuénej ststavy (PDS) - Ziadater (investor): Zariadenie PDS kon&i
poistkovou skrinkou SP do 100A (vrétane). Elektrické zariadenie investora za&ina odbo&enim kabla z poistkovej
skrinky smerom do RE.

3. Naklady spojené s realizaciou odbemého el. zariadenia vratane Uprav na umiestnenie uréeného meradla
zabezpetuje odberater elektriny na viastné naklady.

4. Po zrealizovani odberného el. zariadenia a RE Vas Ziadame dat' vypracovat' opravnenej organiz4cii Prvii
odbornui prehliadku a skisku (reviznu spravu) odberného el. zariadenia vritane RE.

5. Ziadame dodrzat’ platné ustanovenia Zakona 251/2012 Z.z. o energetike, platné STN a z4sady bezpe&nosti
prace tak, aby pri realizécii nového elektrického zariadenia nedolo k chrozeniu bezpeénosti oséb, veci, .
majetku a nedoslo k naru$eniu bezpeénej a spofahlivej prevadzky el. zariadenl.

6.Pred pripojenim nového odberného miesta, alebo pri tprave hodnoty maximalnej rezervovanej kapacity
pripojenia - ,MRK" (sti¢asného prikonu Ps) existujiceho odberného elektroenergetického zariadenia, je
Ziadatel povinny uzatvorit' s PDS zmluvu o pripojeni. V zmysle platnej legislativy je dalej potrebné, aby mal
Ziadater o pripojenie uzatvorené v3etky relevantné zZmluvy (zmluva o dodavke elektriny, zmluva o distribtcii
elektriny a zmluva o prevzati zodpovednosti za odchylku tastnika trhu s elektrinou, resp. zmluva o zdruZene;j
dodavke elektriny, atd.) este pred pripojenim nového odbemého miesta - v opacnom pripade neddjde zo strany
PDS k pripojeniu daného odbemého miesta.

Dovolujeme si Vas zdroveii informovat, Ze v zmysle Prevadzkového poriadku spoloénosti VSD, a.s. uzatvara
spolognost VSD, a.s Zmluvu o pripojeni do distribugnej sustavy vylugne s vlastnikom pripdjaného odberného
elektrického zariadenia, resp. v pripadoch ked je odberné elektrické zariadenie st&astou nehnutefnosti
(napriklad byty alebo nebytové priestory) vyluZne s vlastnikom nehnutefnosti.

7. Uzavretie Zmluvy o pripojeni s VSD, a.s. méZe pre viastnika pripajaného odbemého elektrického zariadenia
sprostredkovat’ vybrany dodévatel, alebo viastnik pripdjaného zariadenia mé2e uzatvorit Zmluvu o pripojeni so
spoloénostiou VSD, a.s. osobne na regiondlnom Klientskom centre (KC).

&KWuMoM[&MWNNhMmMMaM
 platné vyjadrenie PDS - tento list
. MWOMWM&MMMMMWMW
elektromerového rozvédzaga

. momrmwmkmMMMu-wummmmMImao
Wﬁ@Wﬂp&zm.MWsﬂ.WﬂﬁﬂﬂmmM'

9. Podra platnej legislativy je pripojenie Ziadatela o pripojenie do distribuénej sustavy alebo o zvySenie
maximalnej rezervovanej kapacity pripojenia spoplatnené poplatkom za pripojenie. Vyska poplatku za
pripojenie je uréena podra vySky amperickej hodnoty hlavného istia pred elektromerom na zaklade
rozhodnutia Uradu pre regulaciu sietovych odvetvi (URSO), ktory uréuje pevné ceny za pripojenie do
distribuénej sustavy na napatovej trovni NN za aktudlny rok. Cennik poplatkov za pripojenie do distribu¢nej
sustavy na napatovej trovni NN je zverejneny na naSom webovom sidle www.vsds.sk alebo na ktoromkolvek

KC.
10. Za spravnost’ a Uplnost’ technickej dokumentécie a za jej realizovatelnost je zodpovedny projektant.

11. K projektu elektrorozvodnych zariadeni za meranim odberu elektriny sa nevyjadrujeme. Za spravnost’ ich
technického rieSenia zodpoveda projektant.

12. Zasady a pravidla platné pre vztahy medzi PDS a uzivatelmi distribuénej ststavy vymedzuje prevadzkovy
poriadok PDS spolo&nosti Vychodoslovenska distribu&na, a.s.

Vyjadrenie platl jeden rok, pritom aj uplynutim tejto lehoty stréca platnost v pripade zmeny tidajov, na
zéklade ktorych bolo vydané. O prediZenie platnosti vyjadrenia Je moZné plsomne poZiadat' pred uplynutim
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Akciova spolo&nost’

Miynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava

Akciova spolocnost je zapisana v obchodnom registri Okresného stidu Bratislava 1, oddiel Sa, vioZka Eislo 3481/B

Enviroline s.r.o.

FrantiSkanska 5

040 01 Kosice
Vasa znacka Nase Cislo Vybavuje / kontakt Bratislava
Po&tar9.12.2015 DPPRKe/5019/Vi 056 626 5124 5.1.2016

Vec: Vyjadrenie k Ziadosti o stanovisko k projektovej dokumentacii pre stavebné povolenie
k umiestneniu stavby z hladiska bezpe&nostnych a ochrannych pasiem plynarenskych zariadeni.

Predmetom stanoviska spoloénosti SPP — distribucia, a.s. (dalej len ,SPP-D") je posudenie predloZenej projektovej
dokumentécie (dalej len ,PD") pre stavebné povolenie podla zékona €. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zékon) v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,Stavebny zékon").

Zaujmové Uzemie: Stakéin, p.€. 1722, 1721/2, 172113, 1721/1, 1599
Stavebnik: VVS a.s., Kosice

Néazov stavby: Stakéin — Intenzifikacia dpravne vody
Spracovatel PD: Enviroline s.r.o., KoSice

V zaujmovom Uzemi sa plynarenské zariadenia v sprave SPP-D nenachadzaju.

SPP-D, ako prevadzkovatel distribu¢nej siete, podfa ustanoveni zakona ¢&. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,Zakon o energetike):

SUHLASI

s vydanim stavebného povolenia na vyssie uvedenud stavbu
bez pripomienok.

K technickému rieSeniu navrhovanej stavby sa nevyjadrujeme. AP - d%ss?ribéﬁi?«_, 3.5,
S Uctou, Mivnske pivy 4470

prs 11 Bratislava 26
= 1G0:35510739
@Mﬁ@g }ﬁ*@ Cag2-

’ AL
‘mbBEheid 8.1.0.

TR /’M

Pod. &.: r(’."‘:.ls f

[“ SP%?'- J /7( Peter Vician
e = 0 LA technik technickej dokumentdacie
rilohy: Vybavuje:

Lo PF
UPOZORNENIE: 7

Toto stanovisko reflektuje stav (existenciu plynarenskych zariadeni a ich ochrannych a bezpe&nostnych pasiem) ku diu jeho vydania.

KazZd zmenu dokumentacie/umiestnenia stavby, ku ktorej déjde po vydani tohto stanoviska, je stavebnik povinny prerokovat s SPP-D
a poZiadat SPP-D o vyjadrenie k navrhovanej zmene.

Stanovisko a podmienky v flom stanovené su platné v pripade, Ze navrh (Ziadost) na vydanie stavebného povolenia bude podany
najneskér do 4. 1. 2017, ak stavebnik tdto lehotu zmeska, je povinny poZiadat SPP-D o vydanie nového stanoviska.

SPP-D je vsulade s prislusnymi pravnymi predpismi opravnena toto stanovisko zrusit v pripade, ak déjde k podstatnej zmene
skutkovych okolnosti, z ktorych SPP-D pri vyddvani tohto stanoviska vychadzala, alebo v pripade, ak déjde k zmene uslanoveni
pravnych predpisov, na zaklade ktorych bolo toto stanovisko vydané.
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Kontakt: Slovak Telekom, a.s., Bajkalska 28, 817 62 Bratislava
EjgER B H Céslo jétu: 2940223/7500

ICO/IC DPH: 35 763 469/SK2020273893

Obch. register: Obchodny register Okresného sudu BA |, Sa 2081/B

Cislo vyjadrenia: 6611600725
Cena: 13.9 Euro
Enviroline s.r.o.

Ing. Ladislav Hnidiak
Franti¥kanska 274/5
040 01 KoSice

Vyjadrenie k existencii telekomunikaénych vedeni a radiovych zariadeni
a véeobecné podmienky ochrany sieti spolo¢nosti Slovak Telekom, a.s.

Podla § 66 ods. 6 zékona &. 351/2011 Z. z. o elektronickych komunikaciach, pre ucely uzemného
a stavebného konania a v zmysle dal$ich pravnych predpisov.

Vydané pre: _
Stavebnik ) Enviroline s.r.o. Ing. Ladislav Hnidiak )
|Nazov stavby Stajéin-intenzifikacia Gpravne vody
Dévod ziadosti Stavebné povolenie
Zaujmové (zemie Ucel stavby InZinierske stavby
Katastralne uzemie | Stakein
Parcelné &islo 172111, 1722, 1599, 1721/3
Cislo vyjadrenia: Platnost’ vyjadrenia do:
6611600725 14.07.2016
Datum vydania:
14.01.2016

Ziadatel vo svojej ziadosti vyznacil zaujmové tzemie a vyplinil vietky potrebné udaje gre vydanie vyjadrenia
o existencii telekomunika&nych vedeni a radiovych zariadeni (dalej len Vyjadrenie). Ziadatel zodpoveda za
spravnost a Uplnost vyplnenej Ziadosti a zaroven, Ze uvedené parcelné Cisla zodpovedaju vyznaéenému
zaujmovému Uzemiu v mape zobrazenej nizsie (dalej len polygdn).

Na zaklade Vasej ziadosti o vyjadrenie Vam Slovak Telekom, a.s. dava nasledovné stanovisko pre vyznacené
Zaujmoveé uzemie.

Nedéjde do styku

so sietami elektronickych komunikacii (dalej len SEK) spolocnosti Slovak Telekom, a.s.

1. Existujlice zariadenia st chranené ochrannym pasmom (§68 zakona ¢. 351/2011 Z. z.) a zaroven je potrebne
dodrzat ustanovenie §65 zakona ¢. 351/2011 Z. z. o ochrane proti ruseniu.

2. Vyjadrenie straca platnost uplynutim doby platnosti uvedenej vysSie vo vyjadreni, v pripade zmeny
vyznaéeného polygénu, dévodu Ziadosti, Ugelu ziadosti, v pripade ak uvedené parcelné Cislo v Ziadosti
nezodpoveda vyznagenému polygénu alebo k si stavebnik nespini povinnost podla bodu 3.

3. Stavebnik alebo nim poverena osoba je povinna v pripade ak zistil, Ze jeho zamer, pre ktory podal uvedenu
Ziadost je v kolizii so SEK Slovak Telekom,a.s. alebo zasahuje do ochranného pasma tychto sieti (najneskoér
pred spracovanim projektovej dokumentacie stavby), vyzvat spolo€nost Slovak Telekom, a.s. na stanovenie
konkrétnych podmienok ochrany alebo preloZzenia SEK prostrednictvom zamestnanca spolocnosti povereného
spravou sieti:

Iveta Talianova, iveta.talianova@telekom.sk, +421 56 6281712

Cislo vyjadrenia: 6611600725



Kontakt: Slovak Telekom, a.s., Bajkalska 28, 817 62 Bratislava
EgE B B &jslo (‘q;tlu: 2940223/7500

ICO/IC DPH: 35 763 469/SK2020273893
Obch. register: Obchodny register Okresného stdu BA |, Sa 2081/B

4.V pripade ak na Vami definovanom uzemi v Ziadosti o vyjadrenie sa nachadza nadzemna telekomunikacna
siet, ktora je vo viastnictve Slovak Telekom, a.s., je potrebné zo strany Ziadatela zabezpecit nadzemnu siet
proti poskodeniu alebo naruseniu ochranného pasma.
5. Nedodrzanie vyssie uvedenych podmienok ochrany zariadeni je porusenim povinnosti podfa § 68 zakona ¢.
351/2011Z.z. o elektronickych komunikaciach v platnom zneni.
6. Ziadatel mbze vyjadrenie pouZit iba pre Ucel,, pre ktory mu bolo vystavené. Ziadatel nie je opravneny
poskytnuté informacie a data d'alej rozsirovat, prenajimat alebo vyuZivat bez suhlasu spolo¢nosti Slovak
Telekom, a.s.
7. Ziadatela zarovef upozoriiujeme, Ze v pripade ak planuje napojit nehnutelnost na telekomunikacnu siet
tloznym vedenim, je potrebné do projektu pre izemné rozhodnutie doplinit aj telekomunikacnu pripojku
8. Prilohy k vyjadreniu:

» Situagny vykres obsahujlci zaujmové uzemie Ziadatela

//

//ﬁ Pt

za prevadzkovatela zariadenia

Cislo vyjadrenia: 6611600725



Kontakt: Slovak Telekom, a.s., Bajkalska 28, 817 62 Bratislava
n I E n = &islo G&tu: 2940223/7500
ICO/NC DPH: 35 763 469/SK2020273893
Obch. register: Obchodny register Okresného sidu BA |, Sa 2081/B

V8eobecné podmienky ochrany SEK

1.V pripade, Ze zamer stavebnika, pre ktory podal uvedenu Ziadost, je v kolizii so SEK Slovak
Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.0. alebo zasahuje do ochranného pasma tychto sietl, je
stavebnlk po konzultacii so zamestnancom Slovak Telekom,a.s. povinny zabezpecit:
« Ochranu alebo preloZenie sieti v zmysle konkrétnych podmienok uréenych zamestnancom Slovak
Telekom,a.s.
+ Vypracovanie projektovej dokumentacie v pripade potreby premiestnenia telekomunikaéného vedenia
« Odsthlasenie projektovej dokumentacie v pripade potreby premiestnenia telekomunikacného vedenia

V lokalite predmetu Vasej Ziadosti je opravneny vykonavat prace suvisiace s prelozenim sieti (alebo
vybudovanim telekomunikaénej pripojky) iba zmluvny partner:
SPOJSTAV, spol. s r.o., spojstav@spojstavke.sk, 055/7292632, 053/4411177

UPOZORNENIE: V kablovej ryhe sa mbze nachadzat viac zariadeni (kable, potrubia) s réznou funkénostou.

2. Pri akychkolvek préacach, ktorymi mé2u byt ohrozené alebo podkodené zariadenia, je Ziadatel
povinny vykonat vietky objektivne G&inné ochranné opatrenia tym, Ze zabezpel:
« Pred zagatim zemnych prac vytyGenie a vyznacenie polohy zariadeni priamo na povrchu terénu,
« Preukazatelné oboznamenie zamestnancov, ktori budi vykonavat zemné prace, s vytyéenou a
vyznadéenou polohou tohto zariadenia a tiez s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovene
« Upozornenie zamestnancov vykonavajucich zemné prace na moznu polohovt odchylku + 30 cm
skuto&ného uloZenia vedenia alebo zariadenia od vyznacenej polohy na povrchu terénu
« Upozornenie zamestnancov, aby pri pracach v miestach vyskytu vedeni a zariadeni pracovali s najvacSou
opatrnostou a bezpodmieneéne nepouzivali nevhodné naradie (napr. hibiace stroje)
« Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpecené proti akémukolvek ohrozeniu, kradezi a poskodeniu vo
vzdialenosti 1,5 m na kazdu stranu od vyznaéenej polohy zariadenia
+ Zhutnenie zeminy pod kablami pred jeho zakrytim (zasypanim)
+ Bezodkladné oznamenie kazdého poskodenia zariadenia na telefénne ¢islo 0800123777
+ Overenie vy$kového uloZenia zariadenia ruénymi sondami (z dévodu, Ze spolo¢nost Slovak Telekom, a.s.
a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedaji za zmeny priestorového uloZenia zariadenia vykonané bez ich
vedomia)

UPOZORNENIE: V pripade, Zze podas vystavby je potrebné zvysit, alebo zniZit’ krytie tel. kablov je toto
mozné vykonat len so suhlasom povereného zamestnanca ST.

3.V pripade poZiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejné siet ST) je potrebné si
podat Ziadost o ur&enie bodu napojenia, (www.telekom.sk).

4. Ziadame dodrzat platné predpisy podfa STN 73 6005 pre priestorovd Gpravu vedeni v pinom
rozsahu.



Plati iba s &islom vyjadrenia 6611600725 .

Zakreslené polohy zariadeni v prilohe su iba informativne.

LEGENDA
s onsee s ZAujmové Gzemie

Bod napojenia
Trasa podzemnych oznamovacich vedeni ST - zamerany priebeh
==« == == Trasa podzemnych oznamovacich vedeni ST - nezamerany priebeh
== s==s» Trasa podzemnych oznamovacich vedeni ST - odhadovany priebeh

ssm=ssm= Trasa kiblovodu alebo kolektoru - zamerany priebeh
== s s== Trasa kdblovodu alebo kolektoru - nezamerany priebeh

O  Sachta kablovodu alebo kolektoru
Trasa podzemnych elektrickych vedeni ST - zamerany priebeh
==« === Trasa podzemnych elektrickych vedeni ST - nezamerany priebeh
=« sss=s Trasa podzemnych elektrickych vedeni ST - odhadovany priebeh

Bajraloka 28
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3/750

Céslo Ettu: 2940223/75
1CO/ICO DPH; 35 763 469/SK2020273893
Obchodny register Okresného sudu BA |, Sa 2081/B
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71ADOST / OBJEDNAVKA / VYJADRENIA O EXISTENCII PODZEMNYCH
TELEKOMUNIKACNYCH ZARIADENI
PREVADZKOVATELA - ORANGE SLOVENSKO a.s.

Poradové &islo:  KE-| 1858 /20106

Firma: Enviroline s.r.o. Kofice MICHLOVSKY , spol. s r.0.

Meno: Ing. arch. Ciévakova Lubomir Duhan, 0918 945 137

Adresa: FrantiSkanska 5 UC 3 — idrZbové centrum Kosice
040 01 Kosice Pri Hati 1. 040 01 Kosice

telefon: 0911/447792 tel.: 033/77 32032

(6 31713645 1ICO: 36 230 537

DIC : 2020483883 DIC : 2020169723

DIC DPH : SK 2020483883 DIC DPH : SK 2020169723

7iadatel’ / objednatel spravea PTZ Orange Slovensko, a.s

Adresa na doruéenie michlovskyke@netkosice.sk

Obiednavka cislo : 1858 /2016 |KE

Na zaklade objednavky Ziadam o vydanie vyjadrenia o existencii podzemnych telekomunikaénych zariadeni ( PTZ)
na stavebné prace®

o Stakdin - intenzifikacia dpravne vody "

(nazov stavebnej akcic - vznadenie prac)

Presné miesto vykonavania prac a katastrilne Gzemie:

Stakéin
parcelné ¢islo: |
a/* prikladdm situany vykres stavebnej akcie ¢.: situacia v micrke |

vvhotoveny v riamei projektu s nazvom

projektantom I

b/* ohraniujem miesto konania prac (kde sa nevypracovaya projektova dokumentacia) takto.

ﬁ'odl‘a prilohy: situdcia,

Vyjadrenic pozadujem na ucely: | stavebného povolenia

Ziadatel" spravea PTZ:

MICHLOVSKY, spol. sr.o
Letna 796/9, 921 01 Piedtany
150 26 230 537 IC DPH:SK 2020169723
V Kosiciach dia: 241018 Peciatka:




Vyjadrenie o existencii PAZ - ORANE SLOVENSKO a.s.- ¢ast 11

Poradoveé Cislo:

KE- 1858 2016 Vybavuje: p. Duhan. tel. 0918 945 137, v KoSiciach. dna: 24.10.2016

Stavebnaakcia s . Stakéin - intenzifikicia dpravne vody ™

Miesto. kat.Gzemic: Staké&in p-¢. 0 Ucel: stavebného povolenia
_nédﬁjde ku strets PTZ prevadzkovatela Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava

Existujtice PTZ st chranené ochrannym pasmom. V kablovej rvhe st ulozene HDPL trubky. opticke kable a spojky
roznej funkénosti. Udaje o technickom stave a pocte HDPF poskytneme po zdovodnenej potrebe pri vitydeni trasy.

Pri projektovani stavieb dodrzat’ priestorovii normu STN 736005 a ustanovenia zakona o elektronickych komunikaciach
& 35172011 Z.z. o ochrane sieti a zariadeni. Pri krizeni sieti, tesnych sibehoch, pri budovani novych komunikdcii a
spevnenych ploch pokial nedochddza k prekiiadke. optickt trasu mechnicky chranit’ zlabovanim. Vietky vynutené price
vvstavbou na ochrane TKZ. a prekladky trasy riesit samostatnym projektomn odsuhlasenym na Orange Slovensko. as..
Mechanicki ochrana a preklidky budu realizované v plnej vi&ke na niklady investora.Realiziciu preklidky PTZ Orange
vvkond na ziklade dzemncho rozhodnutia a " Zmluvy o prelozke’'so spolo€noston Orange Slovensko a.s. nim poveren:
servisnd organizicia. Zahdjenie stavebnych prac v ochrannom pdsme optickej trasy oznanit’ spraveovi PTZ.
Upozoriujeme, 7¢
1/ vo Vasom zaujmovom tizemi, resp. v trasich Orange Slovensko a.s.. samozu nachadzat’ TKZ inych prevadzkovatelov
7/ radiokomunikadné stavby Orange Slovensko a cl. pripajky ku nim. nic st predmetom toho vyjadrenia
Dalej pri akychkol'vek pracach, ktor¢mi mozu byt ohrozené alebo poskodené PTZ, ste poy inny vykonat’ vietky
f,..\objekmne &inné ochranné opatrenia najmi tym, e zabezpedite:
o pred zatatim zemnych prac vyty&enie a vyznatenie polohy PTZ priamo na povrehu terénu objednat’ u spraveu PTZ
/ vyzna&enic podzemngj trasy si prevedic objednavatel farbou alebe holikmi /
e preukdzatelné oboznamenie pracoviikov. vy kondvajlicich zemné price. s vyty€enou a vyznacenou polohou PTZ
a upozomenie pracovnikov vykendvajucich zemne price na moznit polohovi odchylku +.- 30 cm skuto¢ného ulozenia
PTZ od vyznatenej polohy na povrchu terénu. aby pri précach v miestach vyskytu  vedeni a zariadeni pracovali
s najviicsou opatrnostou a bezpodmicenelne nepouzivali nevhodné naradic (napr. hibiace stroje) vo vzdialenosti
najmenej | m (v ochrannom pasme 1.2 m) na kazdi stranu od vyznacenej polohy PTZ,
dodrzanic zikazu prechadzania fazkyma vozidlami. kyni sa nevykona ochrana proti mechanickému poskodeniu
nad optickou trasou dodrzanie zdkazu sklidok a budovania zariadeni. ktoré by znemoznovali pristup k PT7
sthlas prevadzkovatela a spréveu pri zmene nivelety nad trasou P1Z
aby odkryté casti PTZ boli riadne zabezpeené proti previsu. ohrozeniu i poskodeniu nepovolanou osobou
pred zahrnom previest Zhutnenie zeminy pod HDPE trasou. obnovit' krytic a znatenie (zakr tové dosky. folia. markery)
aby bezodkladne oznamili kazdé poskodenic PTZ na tel. Cislo 033/77 320 32 . mob. 0907 721 378
averenic vy$koveho a stranového wlozenia P12 rucnymi sondami (vzhladom na to. 2e nezodpovedame za zmeny
priestorového ulozenia PTZ vykonané bez nisho vedomia),
® pred zihrnom obnazenych miest PTZ prizvat pracovnika servisu ku kontrole. kde bude vystaveny zipis
o neposkodeni trasy. dodrzania podmienok vyjadren ia prevadzkovatel'a a spraveu PTZ
@ d'altic podmicnky previzkovatela a spraveu P17 -

o® 00 0

sikona & 351/2011 a TZ. Toto vyjadrenie plati fen v rozsahu nami overenej dokumentdcie a pre rozsah prac vysnacenych.
alebo vymedzenych v €asti 1. tohoto taciva. Vviadrenie straca platnost’ dole uvedenym datumom.
Vytyéenie vedenia verejnej elektronickej komunikaénej siete vykond spoloZnost’ Orange Sloven

objednavky do 3 tyzdiov od jej dorucenia. Na objednivke uved'te ¢islo vyjadrenia o existencii Pl i
I

Polohu TKZ posudil a do predlozenych podkladov zakreslil: Duhan :

Déatum:

kniha planov : list €. 26 10, 2016 {
knllha planov : I!st c Y g A
kniha planov . list ¢ 443,” 291G %
P12 sit v dotknutom Gzemi zakreslené len orientaéne. Za zakresienic véetkych existujicich P [ Zrdpprojekiove Vybavuie: |
dokumentéacie viak podla § 69 ods. 7 zakona & 610/2003 Z.z. 0 elektronickveh komunikdciach zodpovedd projektant ! ?

MICHLOVSKY. spol sro.

Letna 796/9, 921 01 Piestany
150,36 220 537 IC DPH.SK 2020169723 24.4.2017

Zasprineu PTZ Toto vyjadrenie strica platnost”!
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Odborné pomoc pre pripravu projekiov
Kohézneho fondu vo vodnom sekiors

IXOM - fnteration! Deps EUROPEAID 1 {9497 D SV SK
VYPRACOVAL: | ZODPOVEDN? PROVEKTANT: | HLAVNY INZINIER PROVEKTU: . 3
Ing. P. Pelikén [ Ing. L. Hnidiok Ing. L. Hnidigk E
KRAJ: Presovsky OKRES: Snina L S.r.0. KOSiCE 4
INVESTOR: V§chodoslovansk6 vod@renské spolo&nosf a.s., Kosdice Englu;ﬁ":ﬁ'}'%m et
STUPER: Projekiovs dokumentcio pre stavebné povolenie o realizéciu stavby T‘F o W ek
STAVBA: CISLO ZAKAZKY: !PARE:
STAKCIN — INTENZIFIKACIA UPRAVNE VODY | 0810605 |
Starina - fipraviia vody a zdvojenie privodného potrubia el 09, 2016 |
OBUEKT: MIERKA: | CISLO PRILOHY:
KATASTRALNA MAPA OPRAVNE VODY 1:500 1 D.1
Mo —2omovom dnemisa NENACHADZAJU

1 zauymovom dzemi sa
1remné Lelckomunikadné sanadeniv spolodnosty
GORANGE SLOVENSKO, s.
Zikees u vyjndrenic mi platnos & mesiacot ;
Michlovaky snol s ro., Lend 796, ‘3'_‘_: 111 Pic&fany
UC 3, tel (155 63140 93, UF1R 945 137 - -
{ LG 48 Lo /C

| v sendiciark i b ornsssaiden ot




LEGENDA:

STAVBA KALOVE POLIA

e ke - e = —

V 2duimenom geem| sa NEN:\CH:&D JU 3
podzemnd telekomunikadné zarinde ,ZA i
ORANGE SI.OVENS!ES:;{'%IMMI

f:k:l » vyjadrenic ma planGst 6 mesiaco -

Michlovsky spols rocTetnd 796/9, 92 | 01 Pre

UC 3. tel: 055 633400 44 (1% m}'ﬂ-/m e
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Odborné pomoc pre pripravu projekfov
Kohézneho fondu vo vodnom sektore
EUROPEAID []9497 DSV SK
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VYPRACOVAL: .., | ZODPOVEDN® PROJEKTANT: | HLAVNY INZINIER PROVEKTU:
Ing. P. PelikGn Ing. L. Hnidiak Ing. L. Hnidlak

KRAJ: PreSovsky OKRES: Snina

%

L s.r.o. KOSICE £

INVESTOR: V¢chodoslovensk& vod8rensk& spolo&nosf o.s., Kodice

STUPER: Projektov8 dokumentécia pre siavebné povolenie a reglizbelu stavby|

E-mail: enviroline@enviroline.sk
Tel: 055 / 622 57 05

Fox: 055 / 625 41 52

STAVBA: 0 KY: PARE:
STAKCIN — INTENZIFIKACIA UPRAVNE VODY 0810605
ARG Starina - Gpraviia vody a zdvojenie privodného potrubia BATEM: 09. 2016
MIERKA: | CISLO PRILOHY:

OBJEKT:
KATASTRALNA MAPA KALOVYCH POLI

1:500 D.z




ZIADOST / OBJEDNAVKA / VYJADRENIA O EXIST; [ PODZENMINYV.CH
TELEKOMUNIKACNYCH ZARIADENG 7 (Vz}
PREVADZKOVATEDLA - ORANGE SLOVE ol
| Pod. &.: Cislo spisu:
Poradové &islo:  KE-[2227 /2015 | 9= o)l
Prilohy. Vybavuje_
Firma: Enviroline s.r.o. KoSice Michlpvsky s.r.o. é’ é
Meno: Ing.arch. Ciévakova L’ubOnl;ernﬁa'ﬂm ST —F
Adresa: FrantiSkanska 5 UC 3 — adrZbové centrum KoSice
040 01 Kosice Pri Hati 1, 040 01 Kogice
telefén: 0911/447792 tel.: 033/77 320 32
1ICO: 31713645 I1CO : 36 230 537
DIC: 2020483883 DIC : 2020169723
DIC DPH : SK 2020483883 DIC DPH : SK 2020169723
Ziadatel’ / objednatel spravca PTZ Orange Slovensko, a.s.
Adresa na dorugenie : michlovskyke@netkosice.sk

Obiednévka Cislo : 2227 /2015 |KE

Na ziklade objednévky Ziadam o vydanie vyjadrenia o existencii podzemnych telekomunikacnych zariaden{ ( PTZ)
na stavebné prace*

,»» Stakdin - intenzufikacia apravne vody "

3

(nazov stavebnej akcie - oznaCenie prac)

Presné miesto vykondvania prac a katastralne uzemie:

Staké&in

parcelné &islo: |

a/* prikladam situacny vykres stavebnej akcie €.: situdcia |v mierke |
vyhotoveny v ramci projektu s nazvom
projektantom
b/* ohrani¢ujem miesto konania prac (kde sa nevypracovava projektova dokumenticia) takto:
[PodPa prilohy: situicia, |

Vyjadrenie pozadujem na dcely: | stavebného povolenia |

ZiadateT”: spravca PTZ:

MICHLOVSKY, spol. s r.0.
Letna 796/9, 921 01 Piestany
1C0:36 230 537 IC DPH:SK 2020169723
V Kodiciach diia: 16.12.15 Peciatka:




Vyjadrenie o existencii PAZ - ORANE SLOVENSKO a.s.- ¢ast’1I.

Poradové ¢islo:

Vybavuje: p. Duhari, tel. 0918 945 137, v Kosiciach,

Stavebna akcia : » Stakéin - intenzufikdcia dpravne vody "
Miesto, kat.izemie: Stak&in pc. 0 U&l: stavebného povolenia
ku stretu PTZ prevadzkovatel'a Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava

Existujuce PTZ su ghrénené ochrannym pasmom. V kablovej ryhe st uloZzené HDPE trubky, optické kdble a spojky
roznej funkénosti. Udaje o technickom stave a pocte HDPE poskytneme po zdovodnenej potrebe pri vytyceni trasy.

Pri proj ektovani stavieb dodrzat priestorovii normu STN 736005 a ustanovenia zdkona o elektronickych komunikaciach
€. 35172011 Z.z. o ochrane sieti a zariadeni. Pri kriZeni sieti, tesnych sibehoch, pri budovani novych komunikécii a
spevnenych ploch pokial’ nedochadza k prekladke, opticki trasu mechnicky chrénit’ Zlabovanim. V3etky vynutené prace
vystavbou na ochrane TKZ a prekladky trasy riedit’ samostatnym projektom odsthlasenym na Orange Slovensko, a.s..
Mechanicka ochrana a prekladky budu realizovné v plnej vy3ke na nédklady investora.Realiziciu prekladky PTZ Orange
pre INVESTORA vykoni Orange a.s., alebo nim poverend servisnd organizicia podla schvélenej cenovej kalkulacie Orange.
Zahgjenie stavebnych prc v ochrannom pésme optickej trasy oznénit’ spravcovi PTZ.
Upozoriiujeme, Ze
1/ vo Va3om zdujmovom Uzemi, resp. v trasdch Orange Slovensko a.s., sa mézu nachadzat’ TKZ inych prevadzkovatel'ov
2/ radiokomunika¢né stavby Orange Slovensko a el. pripojky ku nim, nie si predmetom toho vyjadrenia

Dalej pri akychkol'vek précach, ktorymi méZu byt ohrozené alebo poskodené PTZ, ste povinny vykonat' vietky
objektivne u¢inné ochranné opatrenia najmi tym, Ze zabezpecite:

pred zatatim zemnych prac vyty€enie a vyznagenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu objednat’ u spraveu PTZ

/ vyznatenie podzemnej trasy si prevedie objednavatel farbou alebo kolikmi /
@ preukazatelné obozndmenie pracovnikov, vykonavajicich zemné préce, s vyty¢enou a vyznacenou polohou PTZ
a upozornenie pracovnikov vykonavajicich zemné prace na mozni polohovi odchylku +,- 30 cm skutoéného uloZenia
PTZ od vyznacenej polohy na povrchu terénu, aby pri pracach v miestach vyskytu vedeni a zariadeni pracovali
s najvitSou opatrmostou a bezpodmieneéne nepouZivali nevhodné naradie (napr. hibiace stroje) vo vzdialenosti
najmenej | m ( v ochrannom pdsme 1,5 m) na kazd( stranu od vyznacenej polohy PTZ,
dodrzanie zédkazu prechadzania tazkyma vozidlami, kym sa nevykoné ochrana proti mechanickému poskodeniu
nad optickou trasou dodrzanie zdkazu skladok a budovania zariadeni, ktoré by znemozZiiovali pristup k PTZ
sthlas previdzkovatefa a spravcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ
aby odkryté Casti PTZ boli riadne zabezpe&ené proti prevysu, ohrozenit a poskodeniu nepovolanou osobou
pred zahrnom previest’ zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnovit’ krytie a znagenie (zékrytové dosky, folia, markery)
aby bezodkladne oznamili kazdé poSkodenie PTZ na tel. Cislo 033 /77320 32, mob. 0907 721 378
overenie vySkového a stranového ulozenia PTZ ruénymi sondami (vzhl'adom na to, Ze nezodpovedame za zmeny
priestorového uloZenia PTZ vykonané bez nasho vedomia),

@ pred zdhrnom obnaZenych miest PTZ prizvat pracovnika servisu ku kontrole, kde bude vystaveny zdpis

o neposkodeni trasy, dodrzania podmienok vyjadrenia prevadzkovatela a spravcu PTZ

® d'alSie podmienky prevazkovatela a spravcu PTZ :

—

o,

Nedodrzanie podmienok ochrany verejnoprospesného zariadenia PTZ je porusenim pravnej povinnosti podl'a § 68
zdkona &. 351/2011 a TZ. Toto vyjadrenie plati len v rozsahu nami overenej dokumentacie a pre rozsah prac vyznagenych,
alebo vymedzenych v &asti 1. tohoto tladiva. Vyjadrenie stréca platnost’ dole uvedenym datumom.

Vyty&enie vedenia verejnej elektronickej komunika&nej siete vykond spolotnost’ Orange Slovensko, a.s. na zaklade
objednévky do 3 tyZdiiov od jej dorucenia. Na objednavke uved’te Cislo vyjadrenia o existencii PTZ.

Polohu TKZ posudil a do predloZzenych podkladov zakreslil: Duhan
kniha planov : list €. :
kniha planov : list €. :
kniha planov : list &. :

PTZ st v dotknutom Gzemf zakreslené len orientaéne. Za zakreslenie vietkych existujucich PTZ do projektovej
dokumenticie viak podla § 69 ods. 7 zikona &. 610/2003 Z.z. o elektronickych komunikdciach zodpoveda projektant !

MICHLOVSKY, spol. s r.0.

Letna 796/9, 921 01 Piestany
1G0:36 230 537 IC DPH:SK 2020169723 16.6.2016

Za spraveu PTZ Toto vyjadrenie straca platnost’ !

/’%é:/"\
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ﬁsmvensky pozemkovy fond

Budkova ¢. 36, 817 15 Bratislava
Regionalny odbor Humenné, Stefanikova 22, 066 01 HUMENNE

Enviroline s.r.o. Kosice
Irantiskanska 3
040 01 Kosice

vas list ¢islo / zo dha Nade Cislo Vybavuje/ linka Humenné

Fnv-161010-1020/Ci SPFZ2016/102951 Ing. Viliam Harakal /057 2941 471 19.10.2016
10.10.2016

Vec

Stavba ,,Stakéin — intenzifikdcia dpravne vody* - vyjadrenie vlastnika

Na Slovensky pozemkovy fond (dalej len ..SPF*) Regiondlny odbor Humenné bola
doru¢ena Ziadost' spolo¢nosti: Enviroline s.r.o. Kogice, Frantiskanska 5. 040 01 Kosice (dalej len
.Ziadatel™), zastupujica spoloénost’: Vychodoslovenska vodarenska spolo¢nost’, a.s., Komenského
50, 042 48 Kogice (d'alej len ..investor®), o vyjadrenie / sihlas s umiestnenim NN pripojky v ramci
stavby ..Stakéin — intenzifikdcia dpravne vody™ (dalej len .stavba™) v k.. Stakéin, okres Snina,
pre uéely tzemného / stavebného konania. Podla dolozenej projektovej dokumentacie (situdcie
stavby) z09/2016 pod &islom 0810605, vypracovanej ziadatelom (dalej len ..PD”). bude
predmetnou stavbou dotknuty nasledovny pozemok:

- vo vlastnictve Slovenskej republiky v sprave SPF (d'alej len ..pozemok SPF*) a to:

- KN E &. 969 o vymere 1478 m’, druh pozemku ostatna plocha, zapisany na liste vlastnictva
(d'alej len ..LV*) ¢. 1495 k.u. Stakéin, v celosti.

Stavbou bude dotknuta ¢ast’ pozemku SPF. ktord je identifikovana v parcele KN C ¢. 1635.

SPF Vam oznamuje, Ze stihlasi so stavbou na pozemku SPF a s vydanim stavebného povolenia

podla PD za podmienok:

- stavebnik na dotknuty pozemok SPF najneskor do vydania kolaudaéného rozhodnutia zriadi
vecné bremeno, ktoré bude zapisané v prislusnom katastri nehnutel'nosti a to odplatne v prospech
SPF. Stcastou zmluvy o zriadeni vecného bremena bude na néklady stavebnika vyhotoveny
geometricky plén podla skuto¢ného vedenia a uloZenia stavby,

-k realizacii stavby je potrebny sihlas uZivatela pozemku SPF (AGRIFOP a.s. Stak¢in),

- po dokoneni stavby bude pozemok SPF dany do pdvodného stavu tak, aby mohol byt
vyuzivany na doteraj3i udel. V pripade sposobenia $kod ich stavebnik odstrani na svoje naklady.

- stanovisko SPF nic je zmluvou o budicej zmluve ani inou dohodou medzi SPF a ziadatel'om, na
zaklade ktorej by bol SPF v budtcnosti povinny dotknuty pozemok SPF previest' na ziadatela,
zérovei Ziadnym sposobom neobmedzuje SPF v nakladani s dotknutym pozemkom SPT.

) : : : . . TS OvaNSAY TUZEMKOVY FOND|
Toto vyjadrenie plati 12 mesiacov od jeho vydania. //' L - asiidiny odlioe ‘
/ { { SI.""‘mli’:i“.'l :.‘ )
/\ 1 (66 01 HUMENNE ]
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S pozdravom )
Ing. Viktéria Copakova
riaditel’ka RO SPF Humenné
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