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: Tato projektova dokumentacia je uréena iba na ziskanie stavebného povolenia. V pripade pouzitia tejto projektovej
! dokumentacie na realizaciu stavby, projektant nezodpoveda za vzniknuté $kody, pripadne ohrozenie zdravia a Zivota
i pracovnikov na stavbe. Podrobné dimenzovanie jednotlivich sicasti systému - potrubia, armatiry, cerpadla, a pod.
: bude prevedené v ramci realizaénej projektovej dokumentacie.
i Vykres nemerat’. Je potrebné pouzit' len koty. Neoddelitelnou sidastou vykresu je sprievodna sprava, technicka
: sprava, vietky $pecifikacie a ostatné vykresy projektovej dokumentacie. Pred vyrobou je potrebné rozmeryna stavbe
{ premerat’ a aktualizovat'.
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Poznamky:

! premerat’ a aktualizovat'.

DOSYP ZEMINOU

VYSTRAZNA FOLIA

OBSYP PIESKOM
0-8 mm
POTRUBIA TEPLOVODU

PODSYP PIESKOM
0-8 mm

UPOZORNENIE
UVEDENE ROZMERY SO MINIMALNE ROZMERY! ROZMERY PLATIA PRE ULOZENIE SAMOSTATNYCH POTRUBI.
ULOZENIE POTRUBIA A TVAR VYKOPU JE MOZNE UPRAVIT PODLA PREDPISU DODAVATELA POTRUBIA.

VZOROVY REZ TEPLOVODU

TEREN

385

7

250

150

100

min. 825

: Tato projektova dokumentacia je uréena iba na ziskanie stavebného povolenia. V pripade pouzitia tejto projektove
! dokumentacie na realizaciu stavby, projektant nezodpoveda za vzniknuté $kody, pripadne ohrozenie zdravia a Zivot
i pracovnikov na stavbe. Podrobné dimenzovanie jednotlivich stdasti systému - potrubia, armatiry,
: bude prevedené v ramci realizaénej projektovej dokumentacie.
{ Vykres nemerat’. Je potrebné pouzit' len koty. Neoddelitelnou sitastou vykresu je sprievodna sprava, technick
+ sprava, vietky $pecifikacie a ostatné vykresy projektovej dokumentacie. Pred vyrobou je potrebné rozmery na stavb

Cerpadla, a pod
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POZDI.ZNY PROFIL TEPLOVOD

DRUH TERENU ZASTAVANE PLOCHY A NADVORTA KN-C 5005/4
DLZKA PRIPOJKY 0,65 m
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ODBOCENIE TEPLOVODU PRE BD ¢&. 2

MENA SMERUQ 90°

ZROVNAVACIA
ROVINA

HLBKA VYKOPU

DNO PRIPOJKY

TEREN

483,30 — 482,30 —— 1,150
483,30 —— 482,30 — 1,150 — |

]

STANICENIE

0,00 0,65
MAT. POTRUBIA Pipeco DN 32iz ifolacia radu "A" - alt. ekvivalent
SKLON POTRUBIA 0,65 m

: Poznamky:

| Tato projektova dokumentacia je uréena iba na ziskanie stavebného povolenia. V pripade pouzitia tejto projektovej
! dokumentacie na realizaciu stavby, projektant nezodpoveda za vznikmuté Skody, pripadne ohrozenie zdravia a Zivota
i pracovnikov na stavbe. Podrobné dimenzovanie jednotlivich stdasti systému - potrubia, armatiry, derpadla, a pod.
: bude prevedené v ramci realizaénej projektovej dokumentacie.

i Vykres nemerat’. Je potrebné pouzit’ len koty. Neoddelitelnou sidastou vykresu je sprievodna sprava, technicka
: sprava, vietky $pecifikacie a ostatné vykresy projektovej dokumentacie. Pred vyrobou je potrebné rozmery na stavbe : :
{ premerat’ a aktualizovat'.
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NYedenig”—————~ — PRIPOJKA VODY DN 54 (d 63 x 4,5) - OBJEKT

PRIPOJKA VODY DN 100 (d 110 x 6,6) - HYDRANT

PRIPOJKA SPLASKOVEJ KANALIZACIE "WAVIN KG 2000 - PP"
(alt. ekvivalent), SN 10, DN 200 (d 200 x 6,2 mm)

PRIPOJKA DAZDOVEJ KANALIZACIE "WAVIN KG 2000 - PP"
(alt. ekvivalent), SN 10, DN 200 (d 200 x 6,2 mm)

PRIPOJKA TEPLOVODU PIPECO (alt. ekvivalent) DN 32 - VRATKA
PRIPOJKA TEPLOVODU PIPECO (alt. ekvivalent) DN 32 - PRIVOD
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VODOMERNA SACHTA BT 2800 x 1500 x 1800
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HLAVNA REVIZNA KANALIZACANA SACHTA BT DN 1000
REVIZNA KANALIZACANA SACHTA DN 600 TEGRA (alt. ekvivalent)

VSAKOVACIE BLOKY
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Detail plombovania vodomernej zostavy 01




