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Stavba:

KREATIVNE CENTRUM NITRA - KINO PALACE

Investor:
Mesto Nifra

Y 950 06 Nitra
0o00O®00 \nitrask

CITY OF info@nifra.sk
NITRA 4213765 02 11
Miesto:

Radlinského 108 / 9, 949 01 Nitra

Stefanikova trieda 60

= 48.312174, 18.088820

Generalny projektant:
Livinark s.r. o. ’
Na hore 1724/5

040 22 Kosice

www.livinark.sk
livinark@gmail.com
+421 907 258 707
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KREATIVNE CENTRUM NITRA — KINO PALACE

Dotum  ]03.12.19 C.vykresu = DI
Kreslil Ing. Pilny ML E.01—-69 + D1
Kontrola Nazev List 0

2 Lis.
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NAHORU
KVITACE PORUCHY
INSTALOVANY VYKON 0,7 kVA
INSTALOVANY PROUD 0,5 A
NAPETOVA SIT: 24V DC— PELV HL. VYPINAC -
OVLADACI NAPETI : 24V DC— PELV STANOVENE PRACOVNI NAPETI 24V DC
OCHRANA PRED NEB. DOTYKEM NEZIVYCH CASTI : | AUTOMATICKYM ODPOJENIM 0D ZDROJE STANOVENE [ZOLACNI NAPETI 250 V
JVYSENA OCHRANA ELEKTRICKYM ODDELENIM OBVODU ZKRATOVY PROUD 10 kA
DOPLNKOVYM POSPOJOVANIM TEPLOTA PROSTREDI +5..435 °C
Dotum  ]03.12.19 D1 C.vykresu = DI
Kreslil Ing. Pilny E.01—-69 + D1
Kontrola Nézev/ List I
Revize /mén Datum Jméno | Norma Original [Poznamka pro /ménil KREATIVNE CENTRUM NITRA — KINO PALACE 7 Lis.
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