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NAPATOVE SYSTEMY:

VONKAJSIE VPLYVY:

OCHRANY:

3 /PEN AC 400/230V 50Hz, TN-C-S
1 /N/PE AC 230V 50Hz, TN-S

Podla STN 33 2000-5-51:

DRUHY PRIESTOROV IV, V VONKAJSIE PRIESTORY

Zakladnd ochrana

&l. 411.2—A1—izolaciou Zivych &asti

&l. 411.2—A2—zdbranami krytmi

Ochrana pri poruche

&l. 411.3.2 Samo&innym odpojenim napdjania

&l. 411.3.1 Ochrannym uzemnenim a ochrannym posp&janim
Ochranné opatrenia

&l. 414 Malé napdtie SELV, PELV

&l. 415.1 Doplnkovd@ ochrana — pridové chrani¢e RCD

&l. 415.2 Doplnkovd ochrana — doplnkové ochranné pospdjanie
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