
Opis predmetu zákazky


Predmetom zákazky je rekonštrukcia elektroinštalácie v údržbárskych priestoroch. Elektroinštalácia nebola od doby postavenia dielne zrekonštruovaná. Vodiče sú zastaralé, z hliníkového materiálu, ktoré môžu vyvolať skrat a ten spôsobiť požiar. Pri skrate môže dôjsť aj k poškodeniu elektrických zariadení a k úrazu el. prúdom.
Predmetom zákazky je rekonštrukcia elektroinštalácie v údržbárskej dielni, v obrobni a v zámočníckej dielni, ktorá zahŕňa náhradu existujúcich rozvádzačov vnútorných svetelných a silnoprúdových rozvodov NN, hlavných káblových rozvodov, svetelných a netechnologických zásuvkových rozvodov, silnoprúdových a technologických zásuvkových rozvodov, a zavedenie ochrany proti skratu a preťaženiu.

Projektová dokumentácia pro potreby obstarávania bola realizovaná firmou SVITEK s.r.o., Holičská 1, 851 05 Bratislava. Realizácia predmetu zákazky je uvedená v projektovej dokumentácií a v prílohách.
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Výkaz výmer.xlsx


Výkaz výmer.xlsx
Hárok1

		Zoznam materiálu		Typ		Množstvo (ks)		Cena/ (€)		Cena (€)



		Svietidlá:

		Svietidlo IP66 LED/2x180W CRAFT II M Zumtobel		451 875 72		17				0.00 €

		Svietidlo IP66 LED/1x35W Aquaforce Pro THORN		966 307 54		3				0.00 €

		Svietidlo s vlastným zdrojom napájania 60min. IP40 „Núdzové“ VOYAGER SIGMA THORN		962 338 14		6				0.00 €



		Rozvádzače:

		RM 1 osadenie výzbroje realizovať s priestorovou rezervou min. 30%				1				0.00 €



		Skriňa 2000x600x600 + sokel 600x200 + mont. plech		NSYSF		1				0.00 €

		Skriňa 2000x800x600 + sokel 800x200 + mont. Plech		NSYSF		1				0.00 €

		Bočné panely 2000x600 + bočné panely sokla		NSYSF		2				0.00 €

		Štandartná súprava na spájanie SF		NSYSF		1				0.00 €



		Pole 1

		Poistkový odpojovač SBI 3P 22x58 690V		MGN15717		1				0.00 €

		Zvodič prepätia 1P		DUT 250VG-300		3				0.00 €

		Istič ACTI9 iCH60H 3P 32A/C		A9F07332		1				0.00 €

		Prúdový transformátor 100/5A		METSECT5CC010		3				0.00 €

		Istič NG125N 3P 100A/B		18664		1				0.00 €

		Napäťová spúšť MX 220/415VAC		19064		1				0.00 €

		Sign. kontakty zap/vyp		19071		2				0.00 €

		Ovládač s hríbom		XB5AS8444		1				0.00 €

		Kovový kryt hlavice		ZBZ1605		1				0.00 €

		Nosič štítkov		ZBY4101		1				0.00 €

		Poistkový odpojovač STI 3P+N 10,3x38 500V		A9N15658		1				0.00 €

		PM5560 CLO.2 8 TARIF 4I20 ETH		METSEPM5560		1				0.00 €

		Istič ACTI9 iCH60H 4P 10A/C		ASF07410		1				0.00 €

		Istič ACTI9 iCH60H 2P 10A/C		ASF07210		1				0.00 €

		Signálka indikácia 3fázy/230V		A9E18327		1				0.00 €

		Ovl. hlavica otočná		ZB6AD24		1				0.00 €

		Kontakt 1ZAP/1VYP		ZB6Z5B		1				0.00 €

		Bezp. modul KAT 3 230V AC		XPSAC3721		1				0.00 €

		Relé 4CO 230V AC		RXM4AB1P7		1				0.00 €

		Pätica zmiešané svorky		RXZE2M114M		1				0.00 €

		Kovová prídržná spona		RXZ400		1				0.00 €

		Istič ACTI9 iCH60H 2P 10A/C		A9F07210		3				0.00 €

		Spúšťač motora 1-1,6A		GV2ME06AP		4				0.00 €

		Spúšťač motora 6,3A		GV2LE10		1				0.00 €

		Spúšťač motora 14,0A		GV2LE16		1				0.00 €

		Signalizačný kontakt 1Z/1V		GVAD1001		6				0.00 €

		Stykač 9A 1NO+1NC 230VAC		LC1D09P7		4				0.00 €

		Stykač 32A 1NO+1NC 230VAC		LC1D32P7		2				0.00 €

		Pomocné kontakty čelné 2NO+2NC		LADN22		6				0.00 €

		Signálka ŽLTÁ 110-230V		A9E18324		6				0.00 €



		Pole 2

		Istič NSX100F 3P bez spúšte		LV429003		5				0.00 €

		Spúšť 3P3D MA50 pre istič NSX100-250		LV429121		5				0.00 €

		Spúšťač motora 14,0A		GV2LE16		1				0.00 €

		Signalizačný kontakt 1Z/1V		GVAD1001		1				0.00 €

		Istič ACTI9 iCH60H 4P 40A/C		A9F07440		5				0.00 €

		Poistkový odpojovač SBI 3P+N 14x51 690V		MGN15712		3				0.00 €

		Ostatný spotrebný materiál vrátane zberníc, svoriek, ukončenia a označenia vodičov, priechodiek a pod.				1				0.00 €



		RS 1 osadenie výzbroje realizovať s priestorovou rezervou min. 30%				1				0.00 €



		Skriňa 1200x600x600 + sokel 600x200 + mont. Plech		NSYSF		1				0.00 €

		Bočné panely 1200x600 + bočné panely sokla		NSYSF		1				0.00 €

		ACTIS ISW Vypínač 3P 63A 415V		A9S65363		1				0.00 €

		Poistkový odpojovač SBI 3P 22x58 690V		MGN15717		1				0.00 €

		Zvodič prepätia 1P		DUT 250VG-300		3				0.00 €

		Istič ACTI9 iCH60H 4P 10A/C		A9F07410		1				0.00 €

		Signálka indikácia 3fázy/230V		A9E18327		1				0.00 €

		Prúdový chránič ACTI9IID 4P 40A 30mA		A9Z11440		1				0.00 €

		Istič ACTI9 iCH60H 2P 10A/C		A9F07210		2				0.00 €

		Istič ACTI9 iCH60H 4P 10A/C		A9F07410		3				0.00 €

		Stykač 9A 1NO+1NC 230VAC		LC1D09P7		3				0.00 €

		Pomocné kontakty čelné 2NO+2NC		LADN22		3				0.00 €

		Prúdový chránič ACTI9IID 4P 40A 30mA		A9Z11440		1				0.00 €

		Istič ACTI9 iCH60H 2P 10A/C		A9F07210		2				0.00 €

		Istič ACTI9 iCH60H 4P 10A/C		A9F07410		3				0.00 €

		Stykač 9A 1NO+1NC 230VAC		LC1D09P7		3				0.00 €

		Pomocné kontakty čelné 2NO+2NC		LADN22		3				0.00 €

		Prúdový chránič ACTI9IID 4P 40A 30mA		A9Z11440		1				0.00 €

		Istič ACTI9 iCH60H 2P 10A/C		A9F07210		2				0.00 €

		Istič ACTI9 iCH60H 2P 16A/C		A9F07216		3				0.00 €

		Ostatný spotrebný materiál vrátane zberníc, svoriek, ukončenia a označenia vodičov, priechodiek a pod.				1				0.00 €



		Zásuvkové skrine:

		MX1 až MX6 - Špecifikácia pre počet  6				6				0.00 €



		Skriňa KAEDRA 90x100 6 otvorov IP65		13156		6				0.00 €

		Doska prechodová 90x100 pre zás. 65x85 KAEDRA		13136		24				0.00 €

		Zásuvka 65 BC IP54 16A 250V 2P+N+PE FR GREY		PKN61G		24				0.00 €

		Zásuvka vstav. IP67 Š SC 16A 415V 3P+N+PE		PKF16F735		6				0.00 €

		Zásuvka vstav. IP67 Š SC 32A 415V 3P+N+PE		PKF32F735		6				0.00 €

		Prúdový chránič ACTI9IID 4P 40A 30mA		A9Z11440		6				0.00 €

		Istič ACTI9 iCH60H 1P 16A/C		A9F07116		12				0.00 €

		Istič ACTI9 iCH60H 3P 16A/C		A9F07316		6				0.00 €

		Istič ACTI9 iCH60H 3P 32A/C		A9F07332		6				0.00 €

		Ostatný spotrebný materiál vrátane zberníc, svoriek, ukončenia a označenia vodičov, priechodiek a pod.				1				0.00 €



		Dvojtlačidlá so signalizáciou:

		SB-1.02 až SB-1.05 - Špecifikácia pre počet  4				4				0.00 €



		Skrinka prázdna		XALD03		4				0.00 €

		Spínacia jednotka ZAP pre XAL		ZEN L 1111		4				0.00 €

		Ovládacia hlavica stláčacia ZELENÁ START		ZB5 AA 333		4				0.00 €

		Spínacia jednotka VYP pre XAL		ZEN L 1121		4				0.00 €

		Ovládacia hlavica stláčacia ČERVENÁ STOP		ZB5 AL 434		4				0.00 €

		Sign. LED 230V AC BIELA		ZAL VM1		4				0.00 €

		Ostatný spotrebný materiál vrátane zberníc, svoriek, ukončenia a označenia vodičov, priechodiek a pod.				1				0.00 €



		Tlačidlo hríb „núdzové stop“ s aretáciu v skrinke na povrch:

		SAU 2 až SAU 5 - Špecifikácia pre počet  4				4				0.00 €



		skrinka XALK NÚDZOVÝ STOP		XALK 178F		4				0.00 €

		nosič štítkov		ZBY 4140		4				0.00 €

		Ostatný spotrebný materiál vrátane zberníc, svoriek, ukončenia a označenia vodičov, priechodiek a pod.				1				0.00 €



		Elektroinštalačný materiál:

		Spínač 250V/10A, IP44, CEDAR Schneider electric

		1 pólový č.1 WDE000510				1				0.00 €

		sériový č.5 WDE000550				2				0.00 €

		striedavý č.6 WDE000560				6				0.00 €

		krížový č.7 WDE000570				1				0.00 €

		Spínač 3P, 690V/50A, IP65 VCF3GE Schneider electric				3				0.00 €

		Spínač 3P, 690V/63A, IP65 VCF4GE Schneider electric				5				0.00 €

		Zásuvka dvojitá 250V/16A 2P+T , IP44, CEDAR				4				0.00 €

		Svorky + svorkovnicová krabica PLEXO IP55 na povrch Legrand				5				0.00 €

		Zásuvková skriňa ROS 11/fi-21 , IP54 SEZ				5				0.00 €



		dvojtlačidlo so signálkou 230VAC v skrinke IP66 na povrch Schneider electric:

		skrinka XAL D03				4				0.00 €

		spín. jedn. ZAP ZEN L 1111				4				0.00 €

		tlačidlo START ZB5 AA 133				4				0.00 €

		spin. jedn. VYP ZEN L 1121				4				0.00 €

		tlačidlo STOP ZB5 AL 234				4				0.00 €

		sign. LED 230V AC biela ZAL VM1				4				0.00 €



		tlačidlo hríb „núdzové“ s aretáciu v skrinke na povrch Schneider electric:

		skrinka XALK 178F				4				0.00 €

		štítok ZBY 4140				4				0.00 €



		ekvipotenciálová prípojnica EPS 2 s krytom I22 3507 Elektro Bečov				4				0.00 €



		Ostatný spotrebný materiál vrátane pomocných oceľových nosných konštrukcií , ukončenia a označenia káblových vedení , protipožiarnych ucpávok a pod.				1				0.00 €



		Káble		Typ a dimenzia kábla		Množstvo (m)		Cena/ (€)		Cena (€)

		Vedenia a trasy:

		KÁBLOVÉ VEDENIA

		CYKY-J 4x6 mm2				15				0.00 €

		CYKY-J 5x16 mm2				135				0.00 €

		CYKY-J 5x10 mm2				180				0.00 €

		CYKY-J 5x4 mm2				55				0.00 €

		CYKY-J 3x2,5 mm2				65				0.00 €

		CYKY-J 5x1,5 mm2				500				0.00 €

		CYKY-J 3x1,5 mm2				330				0.00 €

		CYKY-O 5x1,5 mm2				5				0.00 €

		CYKY-O 3x1,5 mm2				200				0.00 €

		CYY 50 mm2				35				0.00 €

		CYY 25 mm2				120				0.00 €

		CYY 16 mm2				120				0.00 €



		KÁBLOVÉ TRASY

		Oceľový pozinkovaný žľab ( lávka ) 3000x60x400mm				60				0.00 €

		Oceľový pozinkovaný žľab 2000x50x125mm				40				0.00 €

		Oceľový pozinkovaný žľab 2000x50x62mm				90				0.00 €

		trubka pevná PVC 32				120				0.00 €

		trubka pancierová 32				40				0.00 €

		trubka pancierová 16				60				0.00 €

		Ostatný spotrebný materiál vrátane pomocných oceľových nosných konštrukcií , upevnenia, ukončenia a označenia káblových vedení , protipožiarnych ucpávok a pod.				1ks				0.00 €



		Zoznam káblov:

		WL PEN		CYY-J1x50		35				0.00 €

		WL EP1.1		CYA 1x25		25				0.00 €

		WL EP1.2		CYA 1x25		35				0.00 €

		WL EP1.3		CYY-J 1x25		25				0.00 €

		WL2		CYKY-J 4x6		15				0.00 €

		WL M-1.02		CYKY-J 5x1,5		35				0.00 €

		WL M-1.03		CYKY-J 5x1,5		40				0.00 €

		WL M-1.04		CYKY-J 5x1,5		40				0.00 €

		WL M-1.05		CYKY-J 5x1,5		35				0.00 €

		WL M-1.6		CYKY-J 5x4		20				0.00 €

		WL M-1.16		CYKY-J 5x4		15				0.00 €

		WL M-1.1		CYKY-J 5x16		40				0.00 €

		WL M-1.3		CYKY-J 5x16		20				0.00 €

		WL M-1.4		CYKY-J 5x16		45				0.00 €

		WL M-1.5		CYKY-J 5x4		20				0.00 €

		WL M-1.9		CYKY-J 5x16		10				0.00 €

		WL M-1.10		CYKY-J 5x16		20				0.00 €

		WL MX1		CYKY-J 5x10		40				0.00 €

		WL MX2		CYKY-J 5x10		35				0.00 €

		WL MX4		CYKY-J 5x10		40				0.00 €

		WL MX5		CYKY-J 5x10		30				0.00 €

		WL MX6		CYKY-J 5x10		35				0.00 €

		WS 1.02		CYKY-J 5x1,5		35				0.00 €

		WS 1.03		CYKY-J 5x1,5		40				0.00 €

		WS 1.04		CYKY-J 5x1,5		40				0.00 €

		WS 1.05		CYKY-J 5x1,5		35				0.00 €

		WS AU 02		CYKY-J 5x1,5		25				0.00 €

		WS AU 03		CYKY-J 5x1,5		20				0.00 €

		WS AU 04		CYKY-J 5x1,5		25				0.00 €

		WS AU 05		CYKY-J 5x1,5		20				0.00 €



		Zoznam prác

		Montažne a demontážne práce spolu:				1				0.00 €

		Prvá odborná prehliadka a odborná skúška vrátane vypracovania príslušnej dokumentácie spolu:				1				0.00 €

								0.00 €		0.00 €

		*uchádzač vypĺňa šedé polia
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TECHNICKA SPRAVA

Tato dokumentacia pre existujuci objekt OLO a.s. VICie hrdlo 72, BRATISLAVA
vramci akcie REKONSTRUKCIA ELEKTROINSTALACIE ZEVO DIELNA FEVAKO,
OBROBNA a ZAMOCNICKA DIELNA riesi :

o Upravu existujucich silnoprudovych rozvodov NN

silnoprudové rozvody NN sa nachadzaju v existujucich priestoroch objektu TRO04
MONTAZE. Predmetom rieSenia tejto dokumentacie je :

o Uprava existujucich silnoprudovych rozvodov NN
- novy rozvadza¢ RM 1
- novy rozvadzac€ RS 1

o osadenie novych svetelnych a silnoprudovych rozvodov NN napojenych z RM1
a RS1 v priestore Obrovne a zamocnickej dielne.

Dokumentacia uvadza :

1. Menovité hodnoty

2. Zaradenie el. zariadenia podla vyhlasky MPSVaR ¢&. 508/2009
3.  Stupen délezitosti dodavky el. energie

4. Energeticku bilanciu
6. Bleskozvody a uzemnenia

9. Vonkajsie vplyvy

10. Pouzité normy , predpisy a ina dokumentacia

-02/03-
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Dokumentacia rieSi :

5. Svetelné a silnoprudové rozvody NN — kablové rozvody.
7. Vplyv na zivotné prostredie
8. Starostlivost o bezpelnost prace a techn. zariadenia

1. MENOVITE HODNOTY :

Menovité hodnoty existujucich zariadeni su pre existujuce spotrebice, ktoré
ostavaju zachované dané investorom a pracami spojenymi so silnoprudovymi rozvodmi
NN tejto akcie ostavaju nezmenené. Pre novo osadené zariadenia su novo definované
menovité hodnoty.Tato dokumentacia menovité hodnoty nenavrhuje ani neurcuje ale iba
uvadza.

Napatova sustava : 3 PEN ~50 Hz 400/230V / TNC
3 NPE ~50 Hz 400/230V / TNS
Ochrana pred urazom el. pratdom
- v normalnej prevadzke . izolovanim zivych Casti
prudovym chrani¢om
- v pripade poruchy : samocinnym odpojenim napajania
doplnkovym pospajanim
Krytmi

2. ZARADENIE TECHNICKYCH ZAR. ELEKTRICKYCH PODLA VYHLASKY
MPSVaR €. 718/2002

Technické zariadenia elektrické su :

- vzmysle vyhlasky MPSVaR ¢. 508/2009 zaradené do skupiny B technickych
zariadni elektrickych.

3. STUPEN DOLEZITOSTI DODAVKY EL. ENERGIE :

Stupen dolezitosti dodavky el. energie pre napajanu Cast nie je definovy v zmysle
STN 34 16 10 predpoklada sa vSak 1. stupen dodavky v zmysle Cl. 16107 tejto normy.

4. ENERGETICKA BILANCIA :

Pre predmetnu Cast je : Pi=50,00kW, Ps=22,00kW.

5. VNUTORNE SVETELNE A SILNOPRUDOVE ROZVODY NN.
5.1 ROZVADZACE

5.1.1 RM1 ( nahrada existujuceho RM1) :

m Vyhotovenie : oceloplechova volnostojaca skrifia RITTAL SV IP55/20
- Pole 1 2200x600x600 ( vratane sokla 200mm )
- Pole2 2200x800x600 ( vratane sokla 200mm )
m Napojeny z : RM 2.3 (existujuci )
m siet : 3PEN ~50 Hz 400V /230V TNC-S

m Funkcia - Zabezpecit
,Nudzové stop“: technolégie Obrobne a Zamocnickej dielne
Napojenie : rozvadzaca RS1, technoldgie Obrobne a Zamocnickej dielne
m Miesto osadenia : Zamocnicka dielna
-03/04-
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5.1.2 RS1 ( ndhrada existujuceho RS1) :

m Vyhotovenie : oceloplechova nastenna skrifia RITTAL AE 1P66/20
- 1000x600x250

m Napojeny z : RM1
m siet : 3PEN ~50 Hz 400V / 230V TNC-S
m Funkcia - Zabezpecit

Napojenie . svetelnych a netechnologickych zasuvkovych rozvodov Obrobne a
Zamocnickej dielne
m Miesto osadenia : Zamocnicka dielha

Poznamka : osadenie vyzbroje v rozvadzaCoch realizovat' s priestorovou rezervou min. 30%

5.2 VNUTORNE SVETELNE A SILNOPRUDOVE ROZVODY .

5.2.1 Svetelné a netechnologické zasuvkové rozvody

Tieto rozvody su napojené z rozvadzacCa RS1.

Administrativne priestory :

Priemerna intenzita umelého osvetlenie : 300 Ix az 500 Ix .

Osvetlenie : priame, pre priestory :

- Zamoc¢nickej dielne a Obrobne svietidlami LED 2x180W farba 400k, CRI min. 85,
zaves cca 500mm pod stropom

- Kancelarie svietidlami LED 2x35W, farba 400k, CRI min. 85, osadit’ vo vySke cca 3m
od podlahy

Sucastou umelého osvetlenia su aj svietidla s vlastnym zdrojom napajania min. 60min..
Su pouzité ,orientacné“ svietidla nad vchodom do priestorov Obrobne, kancelarie
a Zamocnickej dielne ako aj v priestore Zamocnickej dielne. Svietidla sluZzia na
orientaciu pri opusteni priestorov.

Ovladanie osvetlenia : manualne — vypinacmi, niektoré obvody nasledne cez stykace.

Zasuvkova netechnologicka instalacia — zabezpecuije :

- Zasuvky 230V AC /16A pre potreby napojenia vypoctovej a podobnej techniky, pre
bezné potreby , pre udrzbu , upratovacie sluzby a pod. - oznacCenie Z/x. Nachadza sa
len v priestore kancelarie.

Rozvody k svietidlam a zasuvkovym rozvodom su realizované kablovymi vedeniami -
CYKY 1,5mm? — osvetlenie , CYKY 2,5mm? — zasuvkova intalacia. Vedenia st ulozené
na povrch v instalacnych Zlaboch, pripadne trubkach PVC.

Ovladace osvetlenia su osadené vo vySke cca 1200mm od podlahy .

Zasuvky su osadené vo vySke cca 1200mm od podlahy. Presné osadenie zasuviek
definuje uzivatel pred montazou.

Vertikalne vedenia osadit na povrch v trubkach PVC.

Rozvadza¢ RS1 je mozné vypnut vrozvadzaci hlavnym vypinacom SB1, pripadne
v RM1 istiCom 1FA01-2.
Pouzitim tlacidiel ,,Nudzové stop“ napatie v RS nebude vypnuté.

-04/05-
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5.2.2 Silnoprudové a technologické zasuvkové rozvody

Tieto rozvody su napojené z rozvadzaca RM1.

Oznacenie jednotlivych spotrebiCov technologie Zamocnickej dielne a Obrobne je
existujuuce a ostalo zachované.

Zasuvkoveé technologické rozvody — zabezpecuju :

- Zasuvkovymi skrinami s prudovym chraniCom a isti€mi pre zasuvky 400V AC /32A,
400V AC /16A a 230V AC /16A potreby napojenia technologie Zamocnickej dielne
a Obrobne - oznacenie MX ...
Nachadza sa len v priestore Zamocnickej dielne a Obrobne.

Rozvody k zasuvkovym rozvodom ( skriniam MX.. ) su realizované kablovymi
vedeniami — CYKY-j 5x10mm?. Vedenia su uloZené na povrch v inStalaénych Zlaboch,
roStoch, a vertikalne vedenia v trubkach PVC.

Zasuvkoveé skrine su osadené vo vyske cca 1200mm od podlahy. Presné osadenie
definuje uzivatel pred montazou.

Silnoprudové technologické rozvody — zabezpecuju :

- Kablovymi vedeniami napojenie pevne osadenej technolégie Zamocnickej dielne
a Obrobne, vratane ventilatorov.
Rozvody k ventilatorom a ich ovladaom so signalizaciou chodu su nové.
Rozvody k obrabacim strojom budu realizované nasledovne :
Existujuce kablové rozvody od strojov po stenu do vysky 1,2m od podlahy ostanu
existujuce. Vo vyske 1,2m od podlahy pri vyusteni existujucich vedeni budu osadené
spinace. Do tychto spinaCov budu zapojené existujuce kablové vedenia zo strojov,
ako aj nové napajacie kablové vedenia z RM1. Nové vedenia budu realizované
vedeniami CYKY-J 5x ... mm>. Modry vodi€ tychto vedeni bude ponechany ako volny
( neskracovat’ ). Bude méct byt pouzity v pripade vymeny existujucich strojov za nové
( realizované v TNS ). V tomto pripade bude zelenozZlty vodi€ v RM1 zapojeny na
zbernicu PE.

Rozvadza¢ RM1 je mozné vypnut vrozvadzacCi hlavnym isticom 1FAO01-1, pripadne
tlacidlami ,Nudzové stop“ 1SAU1 ( na RM1 ), SAU2 az SAUS5 ( v priestore ZamocCnickej
dielne a Obrobne ).

Pouzitim hlavného istica 1FA01-1 ani tlacidiel ,,Nudzové stop“ napatie v RS
nebude vypnuté.

5.3 HLAVNE KABLOVE ROZVODY
kablové vedenia medzi :
rozvadza€ RM2.3 a rozvadzaC RM1 - vedenie existujuce AYKY-J 4x50 mm? .
rozvadza¢ RM2.3 a ekvip. prip. EP11 — vedenie nové CYKY-J 1x50 mm? .
RM1 a RS1 — vedenie nové CYKY-J 4x6 mm® .
RM1 a spotrebi¢e technoldégie Obrobrna — vedenia nové CYKY-J 5x.. mm?
a povodné AYKY-J 4x.. mm?.

o RM1 a spotrebiCe technologie Zam. Dielha — vedenia nové CYKY-J 5x.. mm?

a povodné AYKY-J 4x.. mm?.
Vypocet dimenzii kablovych vedeni bol realizovany pomocou programu fy. Schneider-
electric ECODIAL ADVANCE CALCULATION CZ V4.7
-05/06-
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VsSetky nové kablové vedenia budu teda realizované kablami typu CYKY , CYA
s farebnym znacenim J.

Vodivo spojeny vodi€ PE a N je v RM1 a v RS1.

V Ziadnom dalSom rozvadzaci ani spotrebi€i za bodom rozdelenia nesmie byt vodivo
spojeny vodi¢ PE a N.

Kablové vedenia budu ulozené v kablovych trasach nasledovne :

- VSetky vedenia budu ulozené v existujucich, pripadne novych kablovych trasach
- v pozinkovanych perforovanych zfaboch 2000x400x50mm, pripadne kablovych
roStoch ( rebriky )

- Vertikalne kablové vedenia po spinace, pripadne zasuvkové skrine a zasuvky
ulozit' v trubkach PVC.

- Vertikalne kablové vedenia od spinaCov k strojom su ulozené v pancierovych
trubkach. V buducnosti pri vymene technoldgie v podlahach az po spinace pouzit
tiez pancierové trubky.

- VSetky prechody kablovych tras medzi poziarnymi usekmi ( definuje spravca
objektu) budu protipoziarne zabezpeclené

m ZnacCenie vedeni - VSetky pouzité kablové vedenia musia byt oznaCené kablovymi
Stitkami v zmysle tejto dokumentacie , ktoré budu osadené nasledovne :
®m na zaciatku , na konci vedenia
m na vstupe, na vystupe vedenia z protipoziarnej prepazky
Okrem horeuvedeného systému znacenia je nutné dodrzat podmienku oznacenia
kablového vedenia v kazdom poziarnom useku na minimalne jednom mieste.

Vzdialenosti medzi silnoprudovymi a slaboprudovymi vedeniami budu min. 50mm,ak
poziadavka profesii slaboprudu ( EPS , MaR , EZS , Datové siete a pod. ) nestanovi
inak.

Pri realizacie rieSenej Casti nie je uvazovazované elektroin$talaciou na horfavych
podkladoch.

5.4 OCHRANA PROTI SKRATU A PRETAZENIU
Je riedena v prislusnych NN rozvadzacoch a to poistkami , istiCmi .

6. BLESKOZVODY A UZEMNENIA

Objekt. je osadeny zbernou bleskozvodovou a uzemnovacou sustavou. RieSenie tejto
problematiky nie je predmetom tejto Casti projektovej dokumentacie.
Celkovy zemny odpor uzemnovacej siete ma byt mensi ako 2Q.

V priestoroch Obrobne a Zamocnickej dielne bude realizovany nasledovny spdsob
uvedenia na rovnaky potencial.
V priestore Zamocnickej dielne bude osadena nova ekvipotencialna pripojnica EP1.
Tato bude napojena z RM2.3 ( z vodi¢a PEN )

o Na novu ekvip. pripojnicu EP1 pripojit’:
- Rozvadza€ RM1, RS1 a spotrebice technolégie Zamocnickej dielne
- dalSie ekvip. pripojnice EP1.1, EP1., EP1.3.
Na noveé ekvip. pripojnice EP1.1 a EP1.2 pripojit : spotrebice technologie Obrobne.
Na noveé ekvip. pripojnice EP1.3 pripojit’ : spotrebiCe technoldgie Zamocnickej dielne.
Na ekvip. pripojnice pripojit vodi€¢om CYY min. 6mm? aj vSetky vedenia inych médii,
napr. rozvody vody, plynu atd'. -06/07-
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7. VPLYV NA ZIVOTNE PROSTREDIE

Pri dodrzani horeuvedenych zasad elektroinStalacia vyhovovuje hygienickym normam
a predpisom.

8. STAROSTLIVOST O BEZPECNOST PRACE A TECHN. ZARIADENI

m V3etky dodané =zariadenia musia spifat vSetky bezpe&nostné a legislativne
poziadavky vyplyvajuce z prislusnych STN a pravnych predpisov platnych na uzemi
Slovenskej republiky.

m Po ukonCeni montaznych prac a pripojeni na zdroj el. energie boli vykonané
predpisané skusky elektrozariadeni v zmysle platnych noriem a predpisov ( vyhlaska
MPSVaR ¢. 508/2009). Priprava zariadeni pre vychodiskovy stav vykonania
horeuvedenych skusok nie je predmetom tejto dokumentacie.

m Montazne a demontazne prace moézu vykonavat len pracovnici s prislusnou
kvalifikaciou v zmysle vyhlasky MPSVaR €. 508/2009. (§21 ; §22 ; §23).

m Do priestorov Zivych Casti budu mat pristup len pracovnici s prislusnou kvalifikaciou
v zmysle vyhlasky MPSVaR €. 508/2009.

m Udrzbu na el. zariadeni budi méct vykonavat len pracovnici s prisludnou
kvalifikaciou v zmysle vyhlasky MPSVaR €. 508/2009( §22 ; §23 ).

m Udrzba osvetlenia v priestoroch Obrobfia a Zamoénicka dielfia bude realizovana
pomocou lesenia.

m Investor zabezpecCi vypracovanie prevadzkového predpisu obsahujuceho zasady
bezpe€nej obsluhy a prace. Tento prevadzkovy predpis bude viditelne osadeny
najma v priestore ovladacich miest .

m Vzhladom na realizaciu silnoprudovych rozvodov pred cca. 15 rokmi
a niektorych aj viac, doporuc¢ujem prepocitanie dimenzii a nastaveni istiacich
prvkov aspon hlavnych silnoprudovych rozvodov v celom objekte.

9. VONKAJSIE VPLYVY

V zmysle ,Spravy o periodickej odbornej prehliadke a skuske elektrického zariadenia“
ev. €. 112/2017 zo diia 08.08.2017. Revizny technik Marian Kralovi¢ 085 IBA 1997 EZE
A,B E1.0 boli druhy VonkajSich vplyvov komisionalne stanovené v zmysle STN 33 2000-
5-51. Druhy VonkajSich vplyvov su uvedené vo vykrese E-01 list 02.

Kopia protokolu nie je sucastou tejto dokumentacie — nachadza sa u uzivatela.

10. POUZITE NORMY , PREDPISY A INA DOKUMENTACIA

STN33 2000-5-51 , STN EN 62305 1-5 ( STN 34 1390 , STN 33 2000-1 ), STN 33
2000-1 , STN33 2000-3,STN33 2000-4-41, STN33 2000-4-43, STN33 2000-5-52,
STN33 2000-5-523, STN33 2000-5-54, STN33 2000-6-61, STN33 2030,

STN EN50 014 ( 33 0372 ), STN EN60 079-10 ( 33 2320 ), STN EN60 079-14 ( 33 2320
), STN 34 7411, STNEN60 529 ( 33 0330 ), katalégy LEGRAND, SOCOMEC,
SCHNEIDER ELECTRIC

V Bratislave 12.2020 Z.projektant : Ing. Svitek Ludovit

Tato dokumentacia nenahradza vyrobnu a dielenski dokumentaciu stavby ( schémy ovladania , svorkové schémy, detaily
osadenia kablovych tras , pristrojov a zariadeni a pod. ) a neslizi ani ako material pre vyhotovenie Dokumentacie skutoéného
vyhotovenia stavby. RozmnozZovanie tejto dokumentacie je mozné len na zaklade pisomného suhlasu spracovatela.
Dokumentacia je platna len s originalom podpisu spracovatela a s originalnym otlatkom gulatej peciatky Ing. Ludovit Svitek
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RM 1

Bez predvolby
Nedefinovany
0A

00BFG

Bez predvolby
Nedefinovany
0A

I

Zdroj T1
i

wWo
22 kV
350/ 500 MVA

MVQA 0

MVWD 0
10m
1x185Al

T01

Trihal

2500 kVA

22 kV/400V
TN-C

WD 0

10m

Ph :3x630 Cu
PEN :3x630 Cu

QA0

NW32H1
Micrologic 5.0 E
3200 A/ 3P3d

WC 1

Zatéz 62

QA 62

NW20H1
Micrologic 2.0 E
2000 A/ 3P3d

WD 62

15m

Ph :4x300 Cu
PEN :4x300 Cu

AA 62

1150 kW

Uginik : 0,85
Pocet obvodu : 1

RM 2.3

Bez predvolby
Nedefinovany
0A

Zatéz 68

RH2.3

Bez predvolby
Nedefinovany
0A

Napajeni 63

Q1

NSX400H
Micrologic 2.3
400 A/ 3P3d

WD 63

50 m

Ph :2x95 Cu WC 64
PEN :2x95 Cu

Napajeni RM2.3

QA 68
NSX250F
Micrologic 2.2
250 A/ 3P3d

WD 68

15m

Ph :1x95 Cu
PEN :1x95 Cu

AA 68

100 kW

Uginik : 0,85
Pocet obvodu : 1

9

Q

NSX400F
Micrologic 2.3
400 A/ 3P3d

Ph :1x185 Cu
PE :1x95 Cu

QF1

NSX400F
Micrologic 5.3 A
400 A/ 3P3d

QA 66
NSX100F
Micrologic 2.2
100 A/ 3P3d

Ph :1x16 Cu
PEN :1x16 Cu

Zatéz 66

AA 66

100 A

Uginik : 0,85
Pocet obvodu : 1

Napajeni 67

QA 69

NTO8L1
Micrologic 2.0 E
800 A/3P3d

WD 69

15m

Ph :2x185 Cu
PE :2x95 Cu

Kompenzace 69

CA 69
VarSet / Automaticl

Z: ﬁ Qr : 400 kvar
Standardni - S

RM2.3

QF2
NG125N

C
125 A/ 3P3d

Ph :1x50 Al
PEN :1x50 Al

QF 1
NSX160F
T™M-D

125 A/ 3P3d

Zatéz RS1

QF 2
iC60N

C
25 A/ 3P3d

Ph :1x10 Cu
PEN :1x10 Cu

EA 70

10,7 A

Uginik : 0,92
Pocet obvodu : 1

Motor M-1.02

QF 4
GV2ME
MEO06

1,6 A/3P3d
LC1K06
Typ 1

WL-1.02
35m

Ph :1x1,5 Cu
PE :1x1,5 Cu

M-1.02 VENT
0,55 kW

Uginik : 0,75
Pocet obvodu : 1

Motor M-1.03

QF 5
GV2ME
MEO06

1,6 A/3P3d
LC1K06
Typ 1

WL-1.03
40m

Ph :1x1,5 Cu
PE :1x1,5 Cu

M-1.03 VENT
0,55 kW

Uginik : 0,75
Pocet obvodu : 1

QF 6
GV2ME
MEO06

1,6 A/3P3d
LC1K06
Typ 1

Motor M-1.04

WL-1.04
30m

Ph :1x1,5 Cu
PE :1x1,5 Cu

M-1.04 VENT
0,55 kW

Uginik : 0,75
Pocet obvodu : 1

QF 7
GV2ME
MEO06

1,6 A/3P3d
LC1K06
Typ 1

Motor M-1.05

WL-1.05
25m

Ph :1x1,5 Cu
PE :1x1,5 Cu

M-1.05 VENT
0,55 kW

Uginik : 0,75
Pocet obvodu : 1





Motor M-1.1

Ny

I~

Q)

2M81
NSX100F

50 A/ 3P3d

WL M-1.1
35m

Ph :1x16 Cu
PE :1x16 Cu

M1.1 SUSTRUH
7,5 kW

Uginik : 0,83
Pocet obvodu : 1

Motor M-1.3

5

I~

Q)

2MS2
NSX100F
MA

50 A/ 3P3d

WL M-1.3
20m

Ph :1x16 Cu
PE :1x16 Cu

M-1.3 FREZA

7,5 kW

Uginik : 0,83
Pocet obvodu : 1

Motor M-1.4

2MS3
NSX100F

50 A/ 3P3d

WL -1.4
40m

Ph :1x16 Cu
PE :1x16 Cu

M-1.4 OBRAZACKA
7,5 kW

Uginik : 0,83

Pocet obvodu : 1

Motor M-1.9

2MS5
NSX100F

50 A/ 3P3d

WL M-1.9
10m

Ph :1x16 Cu
PE :1x16 Cu

M-1.9 PiLA

7,5 kW

Uginik : 0,83
Pocet obvodu : 1

Motor M-1.10

Q)

2MS6
NSX100F
MA

50 A/ 3P3d

WL M-1.10
15m

Ph :1x16 Cu
PE :1x16 Cu

M-1.10 NOZNICE
7,5 kW

Uginik : 0,83
Pocet obvodu : 1





RM 1

Bez pfedvolby
Nedefinovany
0A

Zatéz RS1

00BFG

Bez pfedvolby
Nedefinovany
0A

Zatéz 62

1z:78,8 A
ZAu3p : 4,16 %

EA 70

10,7 A
1k3M:4,74 kA
k1m:1,77 kA
lef : 1,63 kA

QA 62
TN-C
Ib: 1953 A

1z: 2060 A
ZAu3p : 0,733 %

AA 62

1150 kW
1k3M:48,9 kA
Ik1m:36,5 kA
lef : 36,5 kA

Motor M-1.02

RM 2.3

Bez pfedvolby
Nedefinovany
0A

I

Zdroj T1
i

RH2.3

Bez pfedvolby
Nedefinovany
0A

wWo

22 kV

k3M: 14,4 kA
1k3m:9,2 kA

MVQA 0

MVWD 0
10m
Iz: 353 A

T01

2500 kVA

22 kV/400V
TN-C

Usc:6 %

WD 0

10m

1z:3626 A
ZAu3p : 0,386 %

QA0
Ib : 2700 A

Napajeni 63

Q1
TN-C
Ib: 400 A

WD 63

50 m
Iz:551A
ZAu3p : 1,62 %
ZAu2p : 0 %
ZAulp:0 %

WC 64
1k3M:28,9 kA
k1m:13,5 kA
lef : 13,5 KA

Napajeni RM2.3

Q9
TN-C
Ib: 400 A

Iz:479 A
ZAu3p : 2,67 %

QF1
TN-C
Ib: 400 A

Zatéz 66

QA 66
TN-C
Ib: 100 A

Iz: 105 A
ZAu3p : 2,47 %

AA 66

100 A
1k3M:10,5 kA
Ik1m:3,72 kA
lef: 3,72 kA

Kompenzace 69

RM2.3
1k3M:18,3 kA
lk1m:0 kA
lef : 6,76 kA

Zatéz 68

QF 4
TN-C
Ib:15A

WL-1.02

35m
1z:242A
ZAu3p : 4,33 %

M-1.02 VENT
1k3M:0,546 kA
Ik1m:0 kA

lef : 0,184 kA

Iz:313A
ZAu3p : 2,95 %

AA 68

100 kW
k3M:15,1 kA
lk1m:7,34 kA
lef : 5,46 kA

Motor M-1.03

WL-1.03

40m
1z:242A
ZAu3p : 4,37 %

M-1.03 VENT
1k3M:0,482 kA
Ik1m:0 kA

lef : 0,163 kA

Motor M-1.04

Napajeni 67

WL-1.04

30m
1z:242A
ZAu3p : 4,29 %

M-1.04 VENT
1k3M:0,629 kA
Ik1m:0 kA

lef : 0,212 kA

1z: 137 A
ZAu3p : 4,06 %
ZAu2p:0 %
ZAulp:0 %

QF 7
TN-C
Ib:15A

Motor M-1.05

WL-1.05

25m
1z:242A
ZAu3p : 4,25 %

M-1.05 VENT
1k3M:0,743 kA
Ik1m:0 kA

lef : 0,251 kA

WC 1
1k3M:52,2 kA
lk1m:41,4 kA
lef : 41,4 kA

QA 69
TN-C
Ib: 577 A

WD 69

15m

1z:843 A
>Au3p : 0,536 %

CA 69
Gh/Sn: 0 %





Motor M-1.1

Ny

I~

Q)

WL M-1.1
35m

Iz: 108 A
ZAu3p : 4,62 %

M1.1 SUSTRUH
1k3M:3,37 kA
Ik1m:0 kA

lef: 1,15 kA

Motor M-1.3

Ny

I~

Q)

WL M-1.3
20m

Iz: 108 A
ZAu3p : 4,38 %

M-1.3 FREZA
1k3M:4,36 kA
Ik1m:0 kA
lef: 1,5 kA

Motor M-1.4

WL -1.4
40m

Iz: 108 A
ZAu3p : 4,7 %

M-1.4 OBRAZACKA
1k3M:3,13 kA
Ik1m:0 kA

lef : 1,07 kA

Motor M-1.9

WL M-1.9
10m

Iz: 108 A
ZAu3p : 4,22 %

M-1.9 PiLA
1k3M:5,41 kA
Ik1m:0 kA
lef : 1,87 kA

Motor M-1.10

WL M-1.10
15m

Iz: 108 A
ZAu3p : 4,3 %

M-1.10 NOZNICE
1k3M:4,83 kA
Ik1m:0 kA

lef : 1,66 kA
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OLO a.s. VLCIE HRDLO 72, Bratislava

a Bratislava ] _ REKONSTRUKCIA ELEKTROINSTALACIE ZEVO
DIELNA FEVAKO, OBROBNA a ZAMOCNICKA DIELNA VNUTORNE SVETELNE A SILNOPRUDOVE ROZVODY

ZOZNAM MATERIALU

SVIETIDLA:

NAZOV typ POCET ks CENA/ks CENA
Svietidlo IP66 LED/2x180W CRAFT Il M Zumtobel 45187572 17

Svietidlo IP66 LED/1x35W Aquaforce Pro THORN 966 307 54 3

Svietidlo s vlastnym zdrojom napéajania 60min. IP40 962 338 14 6

,Nudzové“ VOYAGER SIGMA THORN

ROZVADZACE:

NAZOV typ POCET ks CENA/ks CENA

RM 1 vyzbroj vid. v.€.E-10
RS 1 vyzbroj vid. v.C.E-11

1
1

osadenie vyzbroje v rozvadzacoch realizovat s priestorovou rezervou min. 30%

VEDENIA A TRASY :

NAZOV POCET ks CENA/ ks CENA
KABLOVE VEDENIA

CYKY-J 4x6 mm? 15m
CYKY-J 5x16 mm? 135m
CYKY-J 5x10 mm?® 180m
CYKY-J 5x4 mm? 55m
CYKY-J 3x2,5 mm’ 65m
CYKY-J 5x1,5 mm? 500m
CYKY-J 3x1,5 mm’ 330m
CYKY-O 5x1,5 mm?® 5m
CYKY-O 3x1,5 mm® 200m
CYY 50 mm® 35m
CYY 25 mm? 120m
CYY 16 mm’ 120m
Ocelovy pozinkovany Zfab ( lavka ) 3000x60x400mm 57m
Ocelovy pozinkovany zlab 2000x50x125mm 40m
Ocelovy pozinkovany Zl'ab 2000x50x62mm 90m
trubka pevna PVC 32 120m
trubka pancierova 32 40m
trubka pancierova 16 60m
Ostatny spotrebny material vratane pomocnych ocelovych

nosnych konS$trukcii , ukon€enia a oznacenia kablovych 1ks
vedeni , protipoZiarnych ucpavok a pod.

-02/03-






OLO a.s. VLCIE HRDLO 72, Bratislava REKONSTRUKCIA ELEKTROINSTALACIE ZEVO
DIELNA FEVAKO, OBROBNA a ZAMOCNICKA DIELNA VNUTORNE SVETELNE A SILNOPRUDOVE ROZVODY

ELEKTROINSTALACNY MATERIAL :
NAZOV POCET ks CENA/ ks CENA

Spina¢ 250V/10A, IP44, FORIX Legrand
- 1polovy ¢&.1
- sériovy ¢.5
- striedavy ¢&.6
- krizovy c.7
Spinac 3P, 690V/40A, IP54, S40JPU SEZ
Spinag 3P, 690V/63A, IP54, S63JPU SEZ
Zasuvka dvojita 250V/16A 2P+T , IP44, FORIX Legrand

POOW_LO0ON-=-

(¢,

svorkovnicova krabica PLEXO IP55 na povrch  Legrand
Zasuvkova skrina ROS 11/fi-21, IP54 SEZ 5

dvojtlacidlo so signalkou 230VAC v skrinke IP66 na
povrch Schneider electric :
o  skrinka XAL D03
spin. jedn. ZAP ZEN L 1111
tlaCidlo START ZB5 AA 133
spin. jedn. VYP ZEN L 1121
tlaCidlo STOP  ZB5 AL 234
sign. LED 230V AC biela ZAL VM1

A

O O O O O

tlacidlo hrib ,nudzové“ s aretaciu v skrinke na povrch
Schneider electric:

o skrinka XALK 178F

o Stitok ZBY 4140

A~ b

ekvipotencialova pripojnica EPS 2 s krytom 122 3507
Elektro Begov 4

Ostatny spotrebny material vratane pomocnych ocefovych
nosnych konstrukcii , ukonCenia a oznacCenia kablovych
vedeni , protipoZiarnych ucpavok a pod. 1ks

-03/03-
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Investor OLO a.s. BRATISLAVA

Stuperi PROJEKT STAVBY PRE REALIZACIU STAVBY

ZOZNAM KABLOV

12.2020 | Ing. L. Svitek

Rev. | Datum | Z.projektant |Podpis | Kontroloval |Podpis | Schvalil Podpis | Poznamky
SPRACOVANE PRE : PS -
SO 0LO a.s. VLCIE HRDLO 72, BRATISLAVA
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OLO a.s. ZEVO . L
DIELNA FEVAKO, OBROBNA a ZAMOCNICKA
lvanska cesta 22 DIELNA

821 04 Bratislava

Cast  Elektrotechnika Vyhotovenie
Zoznam kablov

List &islo : Cislo zakazky: zvézok

01/03 E1.4






OLO a.s. VLCIE HRDLO 72, Bratislava
DIELNA FEVAKO, OBROBNA a ZAMOCNICKA DIELNA

REKONSTRUKCIA ELEKTROINSTALACIE ZEVO

VNUTORNE SVETELNE A SILNOPRUDOVE ROZVODY

pc Cislo kabla Typ a dimenzia spdja trasa dizka
kabla
1 |WL PEN CYY-J1x50 RM2.3 EP1 Obj. 630,| 35m
Zam. dielria

2 |WLEP11 CYA 1x25 EP1 EP1.1 Zam.dielia | 25m
Obrobria

3 |[WLEP1.2 CYA 1x25 EP1 EP1.2 Zam.dielfia | 35m
Obrobria

4 |WLEP1.3 CYY-J 1x25 EP1 EP1.3 Zam.dielia | 25m

5 |WL2 CYKY-J 4x6 RM1 RS1 Zam.dielia | 15m

6 |WL M-1.02 CYKY-J 5x1,5 RM1 M-1.02 [Zam.dielia | 35m
Obrobria

7 |WL M-1.03 CYKY-J 5x1,5 RM1 M-1.03 [Zam.dielfnia | 40m
Obrobria

8 |WL M-1.04 CYKY-J 5x1,5 RM1 M-1.04 [Zam.dielia | 40m
Obrobria

9 |WL M-1.05 CYKY-J 5x1,5 RM1 M-1.05 [Zam.dielfia | 35m
Obrobria

10 |WL M-1.6 CYKY-J 5x4 RM1 QM-1.6 [Zam.dielna | 20m
mala briska |Obrobnia

11 |WL M-1.16 CYKY-J 5x4 RM1 QM-1.16 Zam.dielfia | 15m

velka bruska

12 |WL M-1.1 CYKY-J 5x16 RM1 QM-1.1  Zam.dielna | 40m
sustruh Obrobna

13 |WL M-1.3 CYKY-J 5x16 RM1 QM-1.3 Zam.dielia | 20m
fréza Obrobnia

14 |WLM-14 CYKY-J 5x16 RM1 QM-14 [Zam.dielha | 45m
obrdzatka |Obrobna

15 |WL M-1.5 CYKY-J 5x4 RM1 QM-1.5 VZam.dielfia | 20m
vrtatka Obrobnia

Poznamka :

V ,Zozname kablov* su uvedené len nové vedenia.

-02-






OLO a.s. VLCIE HRDLO 72, Bratislava
DIELNA FEVAKO, OBROBNA a ZAMOCNICKA DIELNA

REKONSTRUKCIA ELEKTROINSTALACIE ZEVO

VNUTORNE SVETELNE A SILNOPRUDOVE ROZVODY

pc Cislo kabla Typ a dimenzia spdja trasa dizka
kabla
16 |WL M-1.9 CYKY-J 5x16 RM1 QM-1.9 [Zam.dielia | 10m
pila
17 |WL M-1.10 CYKY-J 5x16 RM1 QM-1.10 [Zam.dielna | 20m
noznice

18 | WL MX1 CYKY-J 5x10 RM1 MX1 Zam.dielfa | 40m

19 | WL MX2 CYKY-J 5x10 RM1 MX2 Zam.dielfa | 35m
Obrobria

20 | WL MX4 CYKY-J 5x10 RM1 MX4 Zam.dielna | 40m

21 | WL MX5 CYKY-J 5x10 RM1 MX5 Zam.dielna | 30m

22 | WL MX6 CYKY-J 5x10 RM1 MX5 Zam.dielfa | 35m

23 |[WS1.02 CYKY-J 5x1,5 RM1 SB 1.02 [Zam.dielna | 35m
Obrobria

24 |WS1.03 CYKY-J 5x1,5 RM1 SB 1.03 [Zam.dielna | 40m
Obrobria

25 |[WS 1.04 CYKY-J 5x1,5 RM1 SB 1.04 [Zam.dielna | 40m
Obrobria

26 |WS 1.05 CYKY-J 5x1,5 RM1 SB 1.05 [Zam.dielna | 35m
Obrobria

27 |WS AU 02 CYKY-J 5x1,5 RM1 SAU 2 Zam.dielfia | 25m

28 |WS AU 03 CYKY-J 5x1,5 | SAU 2 SAU 3 Zam.dielfa | 20m

29 |WS AU 04 CYKY-J 5x1,5 | SAU 4 SAU 5 Obrobria 25m

30 |WS AU 05 CYKY-J 5x1,5 RM1 SAU 5 Zam.dielfa | 20m
Obrobria

Poznamka :

V ,Zozname kablov* su uvedené len nové vedenia.
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