LEGENDA MIESTNOSTI :

SisLom. | UCEL MIESTNOSTI PLOCHA
1.01 VESTIBUL 91,4
1.02 CHODBA 100,8
1.03 KANCELARIA 34,13
1.04 KANCELARIA 16,92
1.05 KANCELARIA 16,99
1.06 KANCELARIA 17,44
1.07 KANCELARIA 15,75
1.08 KANCELARIA 16,98
1.09 KANCELARIA 15,88
1.10 KANCELARIA 17,31
e KANCELARIA 16,87
112 KANCELARIA 31,28
1.13 SCHODISKO 22,06
1.14 KANCELARIA 19,56
1.15 CHODBA 4,76
1.16 we 213
1.17 KUCHYNKA 9,17
1.18 KANCELARIA 6,42
1.19 KANCELARIA 17,02
1.20 SCHODISKO 13,95
1.2 KANCELARIA 16,88
1.22 KANCELARIA 17,01
1.23 KANCELARIA 16,99
1.24 KANCELARIA 17,1
1.25 KANCELARIA 17,24
1.26 KANCELARIA 13,04
1.27 WC ZENY 11,21
1.28 WC MUZI 16,95
1.29 CHODBA 7,28
1.30 SCHODISKO 0.00
1.31 SKLAD 9,53
1.32 VSTUPNA HALA 60,22
1.33 EXPOZITURA + KUCHYNKA 90,39
1.34 CHODBA + ARCHIV 24,15
1.35 POKLADNA 9,29
1.36 SKLAD 1,09
1.37 EXPOZITURA + KANCELARIA 89,86
1.38 DENNA MIESTNOST 14,87
1.39 CHODBA 2,62
1.40 WC INVALIDI 717
1.41 ROZVODNA 4,52
1.42 WC ZAMESTNANCI - MUZI 1,81
1.43 UPRATOVACKA 1,01
1.44 WC ZAMESTNANCI - ZENY 1,83

CELKOM: 938,88
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