
Pre napájacie body ukoľajnením cez prierazku čl. 6.2 + príloha F

Použitím zariadení triedy ochrany II, dvojitá izolácia alebo ekvi. izolácia čl. 6.2.3.2pri poruche (neživé časti):

Prekážkami čl. 5.3

Vzdušnými vzdialenosťami (polohou) čl. 5.2v normálnej prevádzke (živé časti): 

Ochranné opatrenia v zmysle STN EN 50 122-1:

2-DC 600V, + pól v troleji, - pól v koľaji
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OPAKOVATEĽNÁ PRIERAZKA TYP HAKEL - HL120

KOĽAJOVÁ SKRINKA MALÁ, VODIVÝ SPOJ

VODIVÉ PREPOJENIE KOSTRY PRÍSTREŠKU A KOĽAJNICE KÁBLOM CHBU 1x50 ULOŽENÝM V CHRÁNIČKE FXKVR D50

ZÓNA TROLEJOVÉHO VEDENIA A PANTOGRAFOVÉHO ZBERAČA PRÚDU

OCLZ

TCL

CCZ

HP

TOR

 zberača prúdu v zmysle STN EN 50122-1/2011
Zóna vrchného trolejového vedenia a zóna

 TCL     - Os koľaje

 CCZ     - Zóna zberača prúdu

 OCLZ  - Zóna vrchného trolejového vedenia

 HP       - Najvyšší bod trolejového vedenia je 5,55 m

TOR    - Úroveň hláv koľajníc

KSM

VODIVÝ SPOJ

VODIVÉ PREPOJENIE KOSTRY PRÍSTREŠKU, KONCOVÉHO MAJÁČIKA, OZNAČNÍKA A ZÁBRADLIA KÁBLOM CYA 1x25
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ÚPRAVA DL.3,0m + DOPLNENIE ZÁBRADLIA DL.1,8m
ODSTRÁNENIE JESTV. PRÍSTREŠKU ODSTRÁNENIE JESTV. PRÍSTREŠKU

ZAREZANIE ASF. POVRCHU PÍLOU

DOPLNENIE ZÁBRADLIA DL.3,8m
ODSTRÁNENIE ZÁBRADLIA DL. 5m ODSTRÁNENIE ZÁBRADLIA DL. 10m

NOVÝ ASFALTOVÝ POVRCH, 60m2
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REZ 1-1

ÚPRAVA JESTV. ZÁBRADLIA DL.0,5m

Ružinovská

ACL
PRIERAZKA - HL120

KSM KSM

PRIERAZKA - HL120

VODIVÝ PREPOJ KÁBLOM CHBU 1x50

KONCOVÝ MAJÁČIK

VODIVÝ PREPOJ KÁBLOM CYA 1x25

ZÁBRADLIE-PRÍSTREŠOK_2
VODIVÝ PREPOJ KÁBLOM CYA 1x25

ZÁBRADLIE-KONCOVÝ MAJÁČIK

VODIVÝ PREPOJ KÁBLOM CYA 1x25

ZÁBRADLIE-PRÍSTREŠOK_2VODIVÝ PREPOJ KÁBLOM CYA 1x25

ZÁBRADLIE-PRÍSTREŠOK_1

VODIVÝ PREPOJ KÁBLOM CYA 1x25

ZÁBRADLIE-OZNAČNÍK

VODIVÝ PREPOJ KÁBLOM CYA 1x25

ZÁBRADLIE-PRÍSTREŠOK_1

VODIVÝ PREPOJ KÁBLOM CYA 1x25

ZÁBRADLIE-ACL


