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Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s. 

Teplárenská 3, 042 92 Košice 

 

Zápis z obhliadky 
 

Dňa 22. mája 2019 o 9.00 hod. sa uskutočnila v sídle obstarávateľa spoločnosti Tepláreň 

Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s. (ďalej len „TEKO“), Teplárenská 3, 042 92 Košice, stará  

administratívna  budova,  číslo  miestnosti  109, obhliadka  pre podlimitnú zákazku PL 1 pre 

predmet zákazky „Rekonštrukcia a modernizácia primárnych rozvodov sústavy 

centrálneho zásobovania teplom (SCZT) v Košiciach“.  

 

Na základe otázok záujemcov obstarávateľ Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s. uvádza 

nasledovné vysvetlenie: 

 

Otázka č. 1: Rekonštrukcia vonkajších primárnych parných rozvodov sústavy CZT Košice na 

horúcovodné v priemyselnej zóne Vyšné Opátske; Kedy bude k dispozícii statický výpočet 

s výstupnou správou pre rúry uložené na potrubnej lávke  ponad rieku Hornád? 

Odpoveď č. 1: Statický výpočet s výstupnou správou pre rúry uložené na potrubnej lávke  

ponad rieku Hornád spracuje spoločnosť TEKO na svoje náklady, keďže tento výpočet nie je 

potrebný pre prípravu a predloženie ponuky, bude predložený až úspešnému uchádzačovi. Ak 

na základe záverov statického posúdenia potrubnej lávky vyplynie potreba jej opravy, táto nie 

je predmetom tejto zákazky; opravu zabezpečí  spoločnosť TEKO na svoje náklady. 

 

Otázka č. 2: Fotodokumentácia RUT (Rozdeľovacieho uzla tepla) a potrubného mosta 

v areáli TEKO, a. s. 

Odpoveď č. 2: Požadovanú fotodokumentáciu poskytujeme v prílohe. 

 

Príloha: Fotodokumentácia k otázke č. 2. 

 

V Košiciach, dňa 27. mája 2019 


