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LEGENDA:
VN KÁBLOVÉ VEDENIE - EXISTUJÚCE
NN VZDUŠNÉ VEDENIE - EXISTUJÚCE
EXISTUJÚCE VN VEDENIE ULOŽENÉ DO TK2 ŽĽABU

 KATASTER "C"
KATASTER "E"
EXISTUJÚCE POTRUBIE VODOVODU (ZAKRESLENÉ INFORMATÍVNE)
EXISTUJÚCE POTRUBIE PLYNU STL (ZAKRESLENÉ INFORMATÍVNE)
EXISTUJÚCE POTRUBIE KANALIZÁCIE (ZAKRESLENÉ INFORMATÍVNE)

POZNÁMKA:
- NEODDELITEĽNOU SÚČASŤOU PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE JE TECHNICKÁ SPRÁVA.
- KAŽDÚ ODCHYLKU OD PROJEKTU JE POTREBNÉ PREROKOVAŤ S GENERÁLNYM PROJEKTANTOM.
- DODÁVATEĽ STAVBY MUSÍ PREŠTUDOVAŤ CELÚ PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU. V PRÍPADE ZISTENIA
  NEDOSTATKOV NA NE UPOZORNIŤ. PRED KAŽDÝM REALIZAČNÝM PROCESOM PREŠTUDOVAŤ DOTKNUTÉ,
  SÚVISIACE ČASTI PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE.
- PRESNÁ TRASA KÁBLOVÉHO VEDENIA SA URČÍ PRED REALIZÁCIOU PO VYTÝČENÍ VŠETKÝCH INŽINIERSKÝCH SIETÍ A

HRANÍC POZEMKOV.
- PRI SÚBEHU A KRIŽOVANÍ INŽINIERSKÝCH SIETÍ BUDÚ DODRŽANÉ ODSTUPY DEFINOVANÉ PODĽA STN 736005.
- PRI KRIŽOVANÍ VJAZDOV NA POZEMKY A MIESTNYCH KOMUNIKÁCII KÁBLE ULOŽIŤ DO CHRÁNIČKE FXKV.

NAPÄŤOVÁ SÚSTAVA
BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA (PODĽA STN EN 61936-1)

OCHRANA PRED DOTYKOM

ŽIVÝCH ČASTÍ

OCHRANA V PRÍPADE DOTYKU

NEŽIVÝCH ČASTÍ

OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM
(PODĽA STN 33 2000-4-41:2007)

ZÁKLADNÁ OCHRANA OCHRANA PRI PORUCHE

3 AC 22kV 50Hz IT MIMO DOSAH UZEMNENÍM

3/PEN AC 400/230V 50Hz TN-C KRYTOM, IZOLÁCIOU SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA

OCHRANNÉ PÁSMO (PODĽA Zb. 251/2012 §43)
VZDUŠNÉ VEDENIE KÁBLOVÉ VEDENIE

3/PEN AC 400/230V 50Hz TN-C

3 AC 22kV 50Hz IT

3/PEN AC 400/230V 50Hz TN-C

3 AC 22kV 50Hz IT

10m OD KRAJNÉHO VODIČA 1m OD OSI VEDENIA

STN EN 50 522

STN 33 2000-5-54

1m OD OSI VEDENIA

UZEMNENIE

-

ZÁKRES DO KATASTRÁLNEJ MAPY: SITUÁCIA STAVBY:

Navrhovaná mechanická ochrana
VN vedenia č. 259
TK2 žľaby, dĺžka ochrany 7m

Navrhovaná mechanická ochrana
VN káblového vedenia TK2 žľabmi

Veľkomoravská ul.

Veľkomoravská ul.

VÝKRESOVÁ SKLADBA:

E03
E02

Veľkomoravská ul.
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