
Akciová spoločnost' 

Akciová spoločnost' je zapísaná v obchodnom registr i Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, vložka číslo 348118 

Vaša značka 

9.11.2020 

Naše čislo 

TD/KS/0353/2020/An 

MANAGEMENT REAL, s.r.o. 

Einsteinova 25 

851 01 Bratislava 

Vybavuje I kontakt Bratislava 

10.11,2020 

Vec: Vyjadrenie k žiadosti o stanovisko k dokumentácii pre stavebné konanie k výstavbe plynárenského 
zariadenia a k umiestneniu stavby z hl'adiska bezpečnostných a ochranných pásiem existujúcich 
plynárenských zariadeni. 

Predmetom stanoviska spOločnosti SPP - distribúcia, a.s. (ďalej len .SPP-O") je posúdenie predloženej projektovej 
dokumentácie (ďalej len .PO") pre stavebné konanie podľa zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovani a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len .Stavebný zákon"). 

Zaujmové územie: 

Stavebnik: 

Názov stavby: 

Spracovater PD: 

Bratislava, Saratovská ul. p.t. 349515,6,15 - 25, 93,94,96,102; 648/2,17,18, k.ú. 
Lamač a p.č. 2823/1,2,11, k.ú. Devínska Nová Ves. 

Bory, a.s., D igita l Park II, Einsteinova 25, Bratislava 

Nové dopravné prepojenie 11/505 s MČ Dúbravka ( predíženie Saratovskej ul. ); 
C 701 - Preložka VTL plynovodu DN 200, PN 2,5MPa - Zmena č. 2 ( predlženie 
platnosti ) 
Ing. Michal Doval 

Základné technické parametre navrhovaného plynárenského zariadenia: 

distribučné plynovody: VTL DN 200 držka: 

dlžka: 

252,00 m 

m 

prevádzkový tlak: 2500,00 kPa 
pripojovacie plynovody: počet prípojok: / 

SPP-O, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, pOdľa ustanoveni zakona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v zneni neskoršich predpisov (ďalej len .Zákon o energetike"): 

SÚHLASi 

s v y d a n í m  s t a v e b n é h o  p o v o l e n i e  ( r o z h o d n u t i a )  
za dodržania nastedujúcich podmienok: 

VŠEOBECNÉ PODMIENKY: 
V súlade s § 81 ods, 2 Zakona o energetike a vzhradom na skutočnos!', že SPP-D je výlučným vlastníkom 
plynárenského zariadenia, preložku vykoná prevádzkovateľ distribučnej siete, spoločnosť SPP-o, alebo osoba určena 
spoločnosťou SPP·D ako výlučným vlastni kom plynárenského zariadenia, 

SPP-D týmto určuje na vykonanie preložky osobu: SPP - distribúcia Servis, s.r.o., so sidiom: Mlynské Nivy 44/b, 
821 09 Bratislava, 
stavebnik je povinný pred realizaciou stavby uzatvori!' Dohodu o preložke plynárenského zariadenia medzi 
investorom a SPP-O, v zastúpeni p. Peter Jung, tel.č +421 0220402147, e-mail: peter.jung@spp-distribucia.sk. ktorá 
bude upravova!' podmienky vykonania preložky vratane určenia osoby vykonávajúcej preložku, 

bez uzavretia Dohody o preložke plynárenského zariadenia nebude možné uviesť plynárenské zariadenie do 
prevádzky, 

v zmysle § 81 Zákona o energetike náklady na preložku plynárenského zariadenia je povinný uhradiť ten, kto potrebu 
preložky vyvolal. 

stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynarenských zariadeni v zmysle §79 a 
§80 Zákona o energetike. Ochranné pasmo plynarenského zariadenia je 4 m na každú stranu jeho osi a bezpečnostné 
pásmo vzhľadom na veľkosť a tlak, na ktorý je toto plynárenské zariadenie prevádzkované, predstavuje 20 m na každú 
stranu jeho osi. 
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stavebnik je povinný pri realizácii preložky plynárenského zariadenia zriadiť vecne bremená na pozemkoch 
dotknutých touto prelažkou, a to vrátane pozemkov, na ktorých sa nachádza ochranné a bezpečnostné pásmo 
preloženeho plynárenskeho zariadenia, 

stavebnik je povinný zrealizovať stavbu podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie tak, aby nedošlo k poškodeniu 
plynárenských zariadeni (technologických objektov) a/alebo ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej 
siete, Porušenie tejto podmienky môže mať za následok vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti, ako aj 
zodpovednosti za spôsobenú škodu, pričom stavebníkovi môže byť za porušenie tejto podmienky uložená sankcia 
prislušným správnym orgánom., 

stavebnik zabezpeči realizáciu stavby podľa podmienok uvedených v tomto vyjadreni, 

stavebnik je povinný pri realizácii stavby dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi navrhovanými 
plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a podzemnými objektmi a inžinierskymi sieťami v zmysle STN 
73 6005, STN 73 3050 a TPP 906 01, 

stavebnik je povinný pred realizáciou zemných prác alalebo pred začatim vykonávania iných činnosti zabezpečiť 
prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov presné vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedeni, 

pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatlm vykonávania iných činnosti je stavebnik povinný požiadať 
SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadeni prostrednictvom online formuláru zverejneného na 
webovom sídle SPP-O www.spp-distribucia.sk (časť E-služby), 

v záUjme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadeni, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky 
distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadeni do rozsahu 100 m bezplatne, 
stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Vyhlášky č. 50812009 Z.z., 
Stavebného zákona a iných všeobecne záväznych právnych predpisov - súvisiacich technických noriem a 
Technických pravidiel pre plyn (TPP), najmä TPP 906 01, 700 02, 702 lO, 935 Ol, 702 10, 

stavebnik je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadeni prostrednictvom online 
formuláru zverejneného na webovom sidle SPP-D www.spp-distribucia.sk(časťE-služby) najneskôr 3 pracovné dni 
pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-o môže podať 
podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo 
bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pOkutu vo vyške 
300,- € až 150 000,- €, 

stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-o vstup na stavenisko a vykon kontroly realizácie činnosti, tiež je 
povinný prizvať zástupcu SPP-O k predpisaným skúškam v zmysle uvedených predpisov a noriem, 

TECHNtCKÉ PODMIENKY: 

stavebnik je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu 
nizkoUakého (ďalej ako ,NTL") plynovodu a stredotlakého (ďalej ako .STL") plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 
1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako .VTL") plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčen i týchto plynárenských 
zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 
733050, a to pokiar sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie, 

pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu 
a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je 
stavebnik povinný v mieste križovania obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre 
overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vŕ1acieho (resp. 
pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliternou prílohou tohto stanoviska, 

v pripade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL 
plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, nie je možné realizovať výhradne ručne 
alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-O 
realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác, 

ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred 
zasypanim výkopu zástupcu SPP-D (p. Ivan Lipovský, email: ivan.lipovsky@spp-distribucia.sk) navykonanie kontroly 
stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok 
kontroly bude zaznamenaný do stavebného dennika 

prístup k akýmkoľvek technologickym zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prisne zakázaná, 
pokiar sa na tieto prace nevzťahuje vydané povolenie SPP-O, 

stavební je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti 
poškodeniu, 

stavebnik nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho 
doterajšie krytie a hlbku uloženia, v pripade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy 

plynárenskych zariadeni osadiť do novej úrovne terénu, 
ICO : 35 910 739 Strana 2/4 



Akciová spoločnosť 

Akciová spoločnost' je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, vložka číslo 3481/B 

v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebnik nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom 
pásme plynárenských zariadeni vykonavať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a 
pod., 

v zmysle § 80 Zakona o energetike stavebnik nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete 
v bezpečnostnom pásme plynarenských zariadeni umiestňovať stavby, 

každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musi byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. 
č. : 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti, 

upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podat' podnet na 
Slovensku obchodnu inšpekciu (SQl), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo 
bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanoveni Zakona o energetike pokutu vo výške 
300,-€ až 150 OOO,-€ a zároveň, že poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného 
činu všeobecného ohrozenia podra § 284 a § 285, pripadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania 
prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 30012005 Z.z. Trestný zákon, 

stavebník je povinný zabezpečiť, aby trasa plynárenských zariadení rešpektovala iné vedenia s ohľadom na možnosť 
ich poškodenia pri výstavbe, resp. aby pri prevädzkovaní nemohlo dôjsť k vzájomnému ovplyvňovaniu, pripadnému 
poškodeniu, 

stavebnik je povinný zabezpečit', aby prepojovacie práce (ostrý prepoj) medzí existujúcom distribučným plynovodom 
a budovaným distribučným plynovodom vykonala SPP-O, alebo osoba určená spoločnost'ou SPP-D na základe 
technologického postupu schvaleného zodpovedným pracovníkom SPP-O, 

stavebník je povinný zabezpečíl', aby prepojovacie prace (ostrý prepoj) bolí vykonané v čase mimo vykurovacieho 
obdobia na zaklade predchádzajúceho oznamenia zástupcovi Spp-o, 

stavebník je povinný po vykonani prepojovacích a odpojovacich prác a napustení plynu vykonať skúšku tesnosti 
všetkých spojov, ktoré neboli obsiahnuté v tlakovej skúške a o výsledku skúšky tesnosti vyhotoviť a odovzdať Zápis, 

stavebník je povinný po ukončeni stavených prác odovzdať na oddelenie prevádzky SPP-O, pracovisko Bratislava, 
všetky doklady súvisiace s výstavbou plynárenského zariadenia pOdľa prílohy, 

podmienkou pre následné vydanie povolenia na užívanie stavby musí byt' písomné vyjadreniefpotvrdenie SPP-D 
o splnení všetkých vyššie uvedených podmienok, ktoré je stavebnik povinný od SPP-D vyžiadať pred podaním návrhu 
na začatie konania o povoleni uživania stavby, 

OSOBITNÉ PODMIENKY: 

ak bude preložka vykonávaná priamo spoločnost'ou SPP-O, Dohoda o preložke plynárenského zariadenia upraví, ktoré 
z vyššie uvedených .VSEOBECNYCH PODMIENOK" a .TECHNICKYCH PODMIENOK" splní namiesto stavebnika 
SPP-O, 

Pôvodné stanovisko pre účely stavebného konania bolo vydané pod číslom TD/PSf0260f2017fAn zo dňa 
6.9.2018 s platnosťou do 6.9.2019. Predchádzajúce stanoviská pre UR: TDbal761/2014/SPá zo dňa 3.4.2014 
a TD/KSf0337/2017/An zo dňa 19.7.2017 a TD/K$f035212020/An zo dňa 10.11.2020. 

Realizačné práce na preložke VTL plynovodu vykonávať mimo vykurovacieho obdobia a bez prerušenia 
prietoku plynu. 
Celá dížka prekladaného úseku VTL DN 200 (ID 23419811) od bodu L 1 po bod L 10 je cca 252,Om. 
V úseku OS -1 a OS-3 v mieste križovania VTL DN 200 s navrhovanou komunikáciou C 120 bude na 
prekladanom plynovode osadená chánička DN 400, di. 16m presahujúca min. 1m za okraj komunikácie ( päty 
násypu komunikácie ) s čuchacim zariadením na oboch koncoch chráničky + prepojovacie objekty. 

V najnižšom bode tohto úseku ( mimo chráničky ) umiestniť odvodňovač. 
V záujmovom území budovanej komunikácie C 101 sa na prekladanom VTL plynovode spolu vybudujú až 4ks 

chráničiek DN 400 a to od bodu 3 po bod 4 v  dížke cca 45,Om; od bodu 5 po 6 v dížke cca 15,Om; od bodu 7 
po 8 v dížke cca 24,Om a od bodu 9 po 10 v dížke cca 52,Om. Každá chránička bude opatrená čuchacím 
zariadením na oboch koncoch chráničky + prepojovacie objekty. 

Zapojenie POCH vykonať po dohode s pracovníkmi prevádzky SPP· distribúcia a.s. a meraci protokol 
odovzdať pri preberacom konaní. 

Vo všetkých lomových bodoch riešiť uhol zalomenia ako R· 5xD. 
Konštrukčná dokumentácia pretožky VTL plynovodu musí byť posúdená OPO a rovnako musi byť vyhotovená 
úradná skúška na vybudovanom pz. 
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Stavebné práce na komunikácii realizovať až po vybudovani a ukončeni všetkých prác na preložke VTL 
plynovodu DN 200, PN 2,SMPa, zrealizovani prepoja a odpojení dočasného obtoku ( v mieste prepojov> od 
existujúceho VTL potrubia DN 200, 

S úctou, 

Prílohy: 

UPOZORNENIE: 

spp -

":O'ÄilCléleková QI'ga'20219S1,09 
technik technickej dokumentácie 

Zoznam dokladov technicko - pravnej dokumentácie stavby 
Technické parametre sondy 

Každú zmenu dokumentácie/umiestnenia stavby, ku ktorej dôjde po vydMI tohto stanoviska, je stavebnlk povinny prerokovať s SPP-D 
a požiadať $PP-D o vyjadrenie k navrhovanej zmene, 

Stanovisko a podmienky v nom stanovené sú platné v prlpade, že návrh (žiadosť) na vydanie stavebného povolenia bude podany 
najneskôr do 10, 11. 2021, ak slavebnlk túto lehotu zmdká, je povinny požiadať SPP-O o vydanie nového stanoviska. 

SPP-D je v súlade s príslu�nymi právnymi predpismi oprávnená toto stanovisko zru�iť v prlpade, ak dOjde k podslatnej zmene skutkových 
okolnosti, z ktorých SPP-D pri vydávani tohto slanoviska vychádzala, alebo v prlpade, ak dOjde k zmene ustanoveni právnych predpisov. 
na základe ktorých bolo toto stanovisko vydané. 
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