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MIESTO STAVBY: SOŠ STROJNÍCKA, ŠPORTOVCOV 341/2, 017 49 POV. BYS.

CENTRUM ODBORNÉHO VÝCVIKU-MATERIÁLNO-TECHNICKÉ

VYBAVENIE A REKONŠTRUKCIA SOŠ STROJNÍCKA POV. BYS.

NÁZOV STAVBY:

INVESTOR:

TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ

K DOLNEJ STANICI 7282/20A, 911 01 TRENČÍN

Ing. Matej Jašurek Ing. Matej Jašurek

PROFESIA:

ELEKTRO

Č. VÝKRESU:

205

VLÁRSKA 50/A, 831 01 BRATISLAVA

PaRELI s.r.o.
Tel: +421 948 67 04 12, E-mail: pareli@pareli.sk, Web: www.pareli.sk



NAPÄŤOVÁ SÚSTAVA

3+N+PE AC 50HZ 230V/400/TN-C-S

ZAISTENIE BEZPEČNOSTI - OCHRANA PRED ZÁSAHOM EL. PRÚDOM V ZMYSLE STN 33 2000-4-41/2019

EXISTUJÚCI OCEĽOPLECHOVÝ ROZVÁDZAČ
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