
Z O Z N A M   P R Í L O H 

 

  1. TECHNICKÁ SPRÁVA 

  2.1 SITUÁCIA č.1: VDJ; OPORNÝCH MÚROV; ŠACHTY NAD VZ; USADZEJ 

NÁDRŽE a  POTRUBÍ "V"; "PV"; "VOV"; "DP1"; "DP2"; "P1"; "P2" 

  3.1 ZEMNÝ VODOJEM  2 X 75 m3 

  3.2 PODROBNÝ POPIS POLOŽIEK "P1 ÷ P18" 

  4. TECHNOLOGICKÁ SCHÉMA VODNÉHO ZDROJA A VODOJEMU 

  5. MANIPULAČNÁ KOMORA VODOJEMU  - OSADENIE ZARIADENÍ 

  6. ŠACHTA NAD VODÁRENSKÝM ZDROJOM "HGS-1" 

  7. USADZOVACIA NÁDRŽ typ IMHOFF 

  8. VZOROVÉ ULOŽENIE TLAKOVÉHO POTRUBIA HD-PE 

  9. VZOROROVÉ ULOŽENIE GRAVITAČNÉHO POTRUBIA PVC 

10. KONTROLNÁ DRENÁŽNA ŠACHTICA DN 400/150 

11. NAPÁJACÍ VÝVOD V POKLOPE 

12. OPORNÉ BETÓNOVÉ BLOKY PRE POTRUBIE HD-PE 

 

 

 

 

 

Z O Z N A M   P R Í L O H 

 

  1. TECHNICKÁ SPRÁVA 

  2.1 SITUÁCIA č.1: VDJ; OPORNÝCH MÚROV; ŠACHTY NAD VZ; USADZEJ 

NÁDRŽE a  POTRUBÍ "V"; "PV"; "VOV"; "DP1"; "DP2"; "P1"; "P2" 

  3.1 ZEMNÝ VODOJEM  2 X 75 m3 

  3.2 PODROBNÝ POPIS POLOŽIEK "P1 ÷ P18" 

  4. TECHNOLOGICKÁ SCHÉMA VODNÉHO ZDROJA A VODOJEMU 

  5. MANIPULAČNÁ KOMORA VODOJEMU  - OSADENIE ZARIADENÍ 

  6. ŠACHTA NAD VODÁRENSKÝM ZDROJOM "HGS-1" 

  7. USADZOVACIA NÁDRŽ typ IMHOFF 

  8. VZOROVÉ ULOŽENIE TLAKOVÉHO POTRUBIA HD-PE 

  9. VZOROROVÉ ULOŽENIE GRAVITAČNÉHO POTRUBIA PVC 

10. KONTROLNÁ DRENÁŽNA ŠACHTICA DN 400/150 

11. NAPÁJACÍ VÝVOD V POKLOPE 

12. OPORNÉ BETÓNOVÉ BLOKY PRE POTRUBIE HD-PE 


