
























































Protokol o určení vonkajších vplyvov č.20/2018 

Vypracoval: PIK FONDRK s.r.o. Tehelná 6, 900 44 Tomášov 
·· · · · · ·· · · · · · ··············· · · · ·· · ·· · · · · · · ·· ··· ·· ····· ················· ······ · · ········· · · · · · · ·· ···· ······ · · ·· · ·· · ·· · · ·· ··· · ·· · · ·

(názov organizácie) 

Zloženie komisie: 

Predseda: 

Meno: Funkcia: 
 

Názov objektu (stavby): Národná banka Slovenska - Ústredie Bratislava 

Podklady použité na 

Hlavná stavba, budova NBS, Imricha Karvaša 1, Bratislava 
Rozvodne NN, strojovňa motorgenerátorov 

vypracovanie protokolu: Architektonicko stavebné riešenie STN 33 2000 5-51(201 O), 
Technologické zariadenie v riešených priestoroch 

Opis technologického 
procesu a zariadenia 

Rozhodnutie: 

Zdôvodnenie: 

Dátum: 11/2018 

Objekt s prevládajúcou funkciou administratívy 
a podzemným parkoviskom. Predmetom riešenia sú len priestory dotknuté 
realizovaním výmeny 47 kusov hlavných ističov v priestoroch hlavných 
rozvodní NN a v strojovni motorgenerátorov 

Prostredie v riešenom objekte je stanovené podľa STN 33 2000-5-51 (201 O), 
a je uvedené v prílohe k protokolu 

Prostredia určené komisiou zohľadňttjú predpokladané druhy prevádzky 
v jednotlivých priestoroch. Po uvedení do prevádzky je nutné prehodnotiť 
určené prostredia a vyhotoviť písomný záznam o ich potvrdení, prípadne o 
ich úprave. 

...............  ....................... .. 
podpis predsedu komisie 




