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odlučovač tuku
GREASEP 7-15

Pôdorys

20-30 mm piesok

120-150 mm základový betón tr.C16 s jednou

vrstvou KARI sieťoviny Ø8, veľkosť oka 150x150 mm

200 mm štrkové lôžko

rastlý terén

∅2550
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NÁTOK

PVC DN160

ODTOK

PVC DN160
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Menovitý prietok NS    l/s      7
Objem kalovej časti (KČ)   m³   0,70
Objem odlučovacej časti (OČ)   m³   1,16
Plocha odlučovača        m²   1,13
Hĺbka dna vtokového potrubia Hv mm   550
Hĺbka dna odtokového potrubia Ho mm   620
Hĺbka zabudovania Hz (ŠANDARD) m    2300
Celková hmotnosť (ŠTANDARD) t     4,10
Hmotnosť najväčšej časti t     3,10

Odlučovač tuku GREASEP 7-15

Výstupná kvalita vody:
do 30 mg NEL/l

Norma:
STN EN 1825
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