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2. UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTA

MALOPOLSKA Krakéw, 4 lipca 2022 r,
/f’*}\‘i% oxm—;eaowg

12
— | INZYNIEROW
0L BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Sygn. akt MAP O1IB/KK/0054-0056/22

DECYZIA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
intynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. 2 2019 r,, poz. 1117), art. 12 ust. 2 ust. 3, ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1
pkt 4 lit. ¢, art. 15a ust. 1 i ust. 22 ustawy 2z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r.,
poz. 2351 2 pbin. zm,), po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po 2toieniu egzaminu na uprawnienia budowlane 2 wynikiem pozytywnym

Pan Mateusz Kazimierz tukaszczyk
magister iniynier
kierunek: Elektrotechnika

ur. dnia 09.02.1994 r. w Rabce-Zdroju
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0201/PWBE/22

do projektowania | kierowania robotami budowlanymi
w specjalnodci instalacyjne] w zakresie siecl, instalacji
i urzadzen elektrycznych | elektroenergetycznych
bez ograniczen.

Uprawnienia budowlane nadane niniejsza decyzj3:

1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 | 4 ustawy - Prawo budowlane {tekst fednofity: Dz. U. 2 2021 r, poz. 2351

Z pbin. zm.), w zakresie objetym wyie] wymieniong specjalnosciy, niniajsze uprawnienia stanowiy podstawg do:

1) Pprojektowanio, sprawdzania projektow orchitektoniczno-budowlanych i technicznych oraz sprawowania nadzoru autorskiego,

2} kierowania budowq lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowanio wytwarzaniem konstrukcyjaych elementdw budowlonych oror nadzoru i kontroli technicznej wytwarzanio tych
elementow,

4} wykonywonia nadzoru inwestorskiego,

5) sprowowanio kontrolj technicznej utrzymonio obiektéw budowlenych.

1. N3 mocy art, 153 ust. 22 ustawy - Prawo budowlane ({tekst Jednolity: Dz. U. 2 2021 r., poz. 2351 2 pdin. zm.) uprawnlajg do:

projektowanic obiektu budowlaonego i kierowanio robotami budowlanymi zwigzanymy ¢ obiektem budowlonym, tokim jak: sieci,
instolocje i urzqdzenio elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tromwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcysne
metro, wroz 2 instolacjomi | urzqdzeqinmi technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tromwajowej sieci trakcyjnej, sieci

trokcyjne metro oraz elektrycznego ogrzewonia rozjazddw.

Zgodnie z art. 152 ust. 1 w/w ustawy uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiednie] specjalnoici uprawniaja

do sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnoici.
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UZASADNIENIE

W wigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy 2 dnia 14 czerwca 1960 r.
- Kodeks postepowania administracyjnego {t.j. Dz. U. z 2021 r, poz. 735, z pdin. zm.), zwanej dalej K.p.a.”, odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji.

Poucienie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierdw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej Malopolskiej Okregowej Izby iniynieréw Budownictwa
w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Zgodnie 2 tredcig art. 127a K.p.a.:

§ 1. W trakcie blegu terminu do wniesienia odwotania strona moie zrzec sie prawa do whiesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej ofwiadczenia o zrzeczenlu sie prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomoctna.

W przypadku 2loienia przez strone oéwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwotania od decyzji (okreélonego w § 2) stronie
nie przysiuguje prawo do odwolania sie ani skargi do sgdu administracyjnego.

Sktad Orzekajqey
Okregowej Komisi Xwalifikacyjnej:

1. Przewotniczaty Skiadu Orzekajycego T A

drind, Zygmunt Rawickl \ 3\’\.‘.‘ d\.
2, Czlonek Skiadu Orzekajacego L ’ _

mgr ing, Marek Baczyhski ._.M}SS!..S. :
3, Calonek Skiadu Orzekajacego 7

mgr in, Piotr Ploskonka 4 .
Otrzymujy:

1. Pan Mateusz tukaszezyk
2. Gibwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. 9
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ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY PROJEKTANTA

- ® POLSKA
.«f"'.‘I“‘- 1 7 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
MAP-YCT-1UF-RAX *

Pan Mateusz Kazimierz tukaszczyk o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0279/22

adres zamieszkania ul. Sadelska 57C, 34-531 Murzasichle

jest czlonkiem Malopoiskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-18 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Malopolskiej Okregowej izby In2ynieréw Budownictwa.

Zgodnie z ant. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne) formy crynnoici prawnej wystarcza rlozenie oiwiadczenia woh w postaci elekironicine) i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem slektronicznym.
§ 2. Déwiadczenie woli tiotone w formie slektroniczne; jest 16 tne 2 oswiadczeniem woii 2loi

ym w formie pisemnej

* Wernyfikacje poprawnosci danych w niniejszym raswiadezeniv moina sprawdid 2a pomocy numeru weryfikacyjnego radwiadczensa na

stronie Polskiej 1zby Intymerdw Budewnictwa www.piib.orgpl lub komaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej liby iniynieréw
Budownictwa
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4. UPRAWNIENIA BUDOWLANE SPRAWDZAIJACEGO

el MALOPOLSKA Krakbw, 27 czerweca 2024 1
<. OKREGOWA

oo 2B A
7 INZYNIEROW
' BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Sygn. akt MAP OHB/KK/0054-0044/24

DECYZIA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz
inzynierdw budownictwa {tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r,, poz. 551), art. 12 ust. 2 ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1
pkt 4 1it. ¢, art, 153 ust 1§ ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ftekst Jjednolity: Dz.U. z 2024 .,
poz. 725, z pbin. :m.), po ustaleniu, ie zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania 2awodowego oraz
po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Szymon Wincenty Jézefowski
magister inZynier
kierunek: Elektrotechnika
data ur. 17.02.1992 r., miejsce ur. Krakéw
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0080/PWBE/24

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

Uprawnienia budowlane nadane niniejsig decyzjy:

l. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 1 -5, art. 13 ust. 31 4 ustswy - Prawo budowlane {tekst jednolity: Dz, ). 7 2024 r., por. 725,

1 pdin. zm.}, w zakresie objetym wyiej wymieniong specjalnodciy, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do;

1) projektowanio, sprowdzonia projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych oroz sprawowanio nadzory outorskiego.

2) kierowanio budowq lub innymy robotomi budowlanymi,

3} kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementow budawlanych oroz nodzoru 1 kontrol technicznej wytwarzamo tych
elementow,

4j wykonywanio nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli techniczne) utrzymanio obiektéw budowlanych

1. Na mocy art. 15a ust. 22 ustawy - Prawo budowlane [tekst Jjednolity: Dz. U, 2 2024 r., poz, 725, 1 pbin. zm.) uprawniaja do:

projektowama obiektu budowlanego 1 kierowania robotormi budowlonynu rwigzanym 1 obiektem budowlonym, tokim jok- sieci,
instalacje 1 urzqozenio elektryczne ) elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe 1 tramwarowe siec: trakcyjne, sieci trokeyne
metro, wraz z instolocjami 1 urzgdzeniami techmcznynn zasiloma, w tym kolejowey, trole;busowey 1 rramwa}owé:: sieci trokcyyney, sieci

trakcyne metrg oraz elektrycznego ogreewanio rozjordow

lgodme z art 153 ust. 1 w/w ustawy uprawniema budowlane do projektowania w odpowsedniej specjalnosci uprawmag

da sporzqdzama projektu zagospadarowania dzialki lub terenu. w zakresie te) specjaingin
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UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzgledmeniem w catofc zadama strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy 2 dnia 14 czerwca 1960 r
- Kodeks postepowania administracyjnego (t.j Dz. U.z 20241, poz. 572,12 péin zm.), zwanej dalej . K.p a.”, odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuty odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej tzby InZynieréw Budownictwa
w Warszawie, 2a posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

2godnie z trescig art. 127a K.p.a..

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do whniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej odwiadczenia o zrzeczeniy sig prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

W przypadku ziozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przysiuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Konusp Kwalifikacyjnej:
1. Przewodniczacy Sidadu Orzekajycego / - s as

mar ind. Marek Baczyfski .L‘%&A””‘K "
" " 1 i‘ >t
2. Czlonek Skiadu Orzekajicego _,/ / i t" AL )
mgr ins. Piotr Ploskonka ot i PR T &

N

3 Catonek Skiadu Orzekajacego —— R
mgr in, Malgorzata Boryczko .

Otrzymuja.
1 Pan Szymon Jozefowski
2. afs
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5. ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY SPRAWDZAJACEGO

-~ ® POLSKA
PR 1z B A
" -,-f'_‘-g-' INZYNIEROW
all BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-6ZW-RK3-74H *

Pan Szymon Wincenty Jozefowski o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0440/20

adres zamieszkania ul. Sagdowa 3/7, 31-542 Krakéw

jest cztonkiem Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2023-12-20 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Malopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

2godnie zart 78* Ko

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnodci prawnej wystarcza ziozenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne) | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2, Diwiadczenie woli 2loione w formie elektroniczne] jest rownowaine 2 odwiadcreniem woli totonym w formie pisemnej

* Weryfikacje poprawnosc danych w romiggszym 2aswiadezeniu mona sprawdné 2a pomocq numeru werylikacyinego raswiadczenia na
stronie Polskie) tiby Iniynierdw Budownictwa www pilb org p! lub kontaktujac sie z biurem wladciwej Okregowe] fiby Intynierdw
Budownictwa.
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6. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

6.1 Oswiadczenie projektanta

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane, zgodnie

z Art. 34 ust. 3d pkt 3 tej Ustawy oswiadczam, ze projekt techniczny pod nazwa:
“Projekt zasilania rezerwowego z automatycznym uktadem samoczynnego zafgczania rezerwy
dla kompleksu budynkéw Nadlesnictwa Wista.”
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie

z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwo$é ztoionego
osSwiadczenia.

mgr ind. Mateusz kyfikaszczyk

Projektant: ' uprawnienia budowlane do prdigiagiwanis | Kierow:
mgr inz. Mateusz tukaszczyk ' mw: i el c
zamieszkaty: ul. Sadelska 57C, 34-531 Murzasichle i : o w
nruprawnief: MAP/0201/PWBE/22 Mot reeemeessssssosen

nr ewidencyjny w MOIIB: MAP/IE/0297/22 podpis projektanta

6.2 Oswiadczenie sprawdzajacego

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane, zgodnie

z Art. 34 ust. 3d pkt 3 tej Ustawy oswiadczam, ze projekt techniczny pod nazwa:
"Projekt zasilania rezerwowego z automatycznym uktadem samoczynnego zalgczania rezerwy
dia kompleksu budynkow Nadlesnictwa Wista.”
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Swiadomy odpowiedzialnoici karnej za podanie w niniejszym oéwiadczeniu nieprawdy, zgodnie

z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwosé zfozonego
oswiadczenia.

megr inZ. Szyrmn--}ézclfowskl

Sprawdzat: Uprawnienia budowiarie do pfojektowania

mgr inz. Szymon Jézefowski i kierowania 'k‘%i;:'.’“.«‘?”r owlany
w specjainosci instafasyjnej v Zakr:S':h '

zamieszkaty: ul. Sgdowa 3/7, 31-542 Krakéw instalacji i urzidzemeleptryczny

i e|ektroenergelyczﬂycﬁ biez ograniczen

nr uprawnieri: MAP/0080/PWBE/24 Nr ewidencyidy, MARIOBO/PWBE/24

f

nr ewidencyjny w MOIIB: MAP/IE/0440/20 podpi épra'wdzajqcego
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7. OPIS TECHNICZNY

7.1 Wstep

Niniejsze opracowanie stanowi projekt zasilania rezerwowego z automatycznym ukfadem
samoczynnego zataczania rezerwy dla kompleksu budynkéw Nadlesnictwa Wista w miejscowosci Wista na
dz. ewid. nr 5214/16, obr. 0002 Wista, jedn. ewid. 240303_1 Cieszyn.

7.2 Stanistniejacy

Obecnie na terenie objetym inwestycjg znajdujg sie miedzy innymi:

¢ kompleks budynkéw Nadlesnictwa Wista,

o istn. przytacze kablowe nN 0,4kV wykonane kablem typu YAKY 4x70mm?ze stupa nr BBC078382
- zasilanie ze stacji trafo. nr BBC22837 "Wista Czarne Zapora",

e istn. elektroenergetyczna linia napowietrzna nN 0,4kV obw. nr 1 ze stacji trafo. ,,Wista Czarne
Zapora",

e istn. sie¢ oswietlenia ulicznego,

e istn. sie¢ kanalizacyjna i wodociggowa,

¢ istn. sie¢ telekomunikacyjna,

e istn. sie¢ gazowa,

e istn. droga wewnetrzna asfaltowa.

7.3 Stan projektowany

Opracowanie obejmuje wykonanie robét polegajacych na:

e usytuowanie agregatu w budynku do tego przeznaczonym, pokazanym na rys. nr 01 — projekcie
zagospodarowania terenu,

o budowe elektroenergetycznej linii kablowej nN kablem typu YAKXs 4x35mm?, OLFLEX 10G1
10x2,5mm? oraz YKY 3x2,5mm? od budynku przeznaczonego dla usytuowania agregatu do
budynku z uktadami pomiarowo - rozliczeniowymi,

e podfaczenie i konfiguracje ukladu samoczynnego zataczania rezerwy dla dwdch uktadéw
pomiarowo — rozliczeniowych o mocach 17kW i 30kW.

Wyzej wymienione roboty budowlane mieszczg sie catym swoim zakresem na dz. ewid. nr 5214/16
obr. 0002 Wista, jedn. ewid. 240303_1 Cieszyn i zostaly przedstawione na rys. nr 01 — Projekcie
zagospodarowania terenu.

Wszystkie prace budowlane nalezy wykona¢ w sposéb nie wymagajacy ingerencji w dziatki
nie objete niniejszym opracowaniem.

7.4 Uktadanie kabli nN 0,4kV w ziemi

Kable projektuje sie utozyé w sposob falisty z zachowaniem 3% zapasu. Gtebokos$é utozenia kabli w
ziemi mierzona od powierzchni gruntu do zewnetrznej gérnej powierzchni powtok kabli powinna wynosié
co najmniej 0,7m. Kable uktada¢ na dnie wykopu w rurze ostonowej DVR ¢75mm na 10cm warstwie
piasku. Nastepnie utozone kable nalezy zasypa¢ co najmniej 10cm warstwg piasku i warstwga rodzimego
gruntu o gruboéci co najmniej 20cm. Jesli grunt rodzimy bedzie jednorodny, przepuszczalny, pozbawiony
kamieni gruzu, to dopuszcza sie stosowanie go zamiast piasku. W celu oznaczenia trasy kabla nalezy utozyé
niebieska folie PCV o grubos$ci minimum 0,5mm i szerokos$ci minimum 30cm na wysokosci 30 cm nad
kablem.
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Na catej dtugosci trasy nalezy w odstepach nie wiekszych niz 10m na odcinkach prostych oraz
w odlegtosci nie wigekszej niz 1m z kazdej strony przepustéw i oston, od szafek pomiarowych i kablowych
rozdzielnic szafowych zatozy¢ na kabel oznaczniki. Na oznacznikach tych podaé nalezy typ i przekréj kabla,
napiecie, relacje, wykonawce i uzytkownika.

Nalezy przestrzegac zachowania minimalnego promienia giecia kabla, ktéry dla tego rodzaju wynosi
15 zewnetrznych srednic kabla.

Kabel nalezy uktada¢ przy temperaturze powietrza wickszej od -5°C przy zatozeniu, ze kabel nie ma
temperatury nizszej niz 0°C. Zachowaé odlegtosci pionowe i poziome od istniejgcego uzbrojenia
podziemnego. Skrzyiowania oraz zblizenia z istniejgcymi na trasie projektowanych linii uzbrojeniem
podziemnym wykona¢ w sposéb podany na planie zagospodarowania terenu. Nalezy zwréci¢ szczegélnie
zwréci¢ uwage na zabezpieczenie terenu prac przed dostepem os6b postronnych, a po ich zakoriczeniu
nalezy teren doprowadzi¢c do stanu pierwotnego. Napotkane w trakcie robot ziemnych
niezinwentaryzowane sieci i urzadzenia podziemne traktowal jako czynne, a w razie trudnosci ze
skrzyzowaniem lub ominieciem wezwac¢ projektanta.

Przed zasypaniem kabla wykona¢:

¢ ogledziny zewnetrzne,

e inwentaryzacje geodezyjng przez uprawnionego geodete,

e dokumentacje powykonawczg z podaniem domiaréw do punktéw statych w terenie.

Po zasypaniu kabla wykona¢ badania i proby pomontazowe:

¢ sprawdzenie zgodnosci faz oraz ciggtosci zyt roboczych i powrotnych,

® pomiar rezystancji izolacji zyt kabli,

® pomiary rezystancji 2yt roboczych i powrotnych.

¢ proéba napieciowg izolacji zyt kabli,

e proba szczelnosci ostony/powtoki.

Catosc prac przy budowie linii kablowej oraz badania i pomiary pomontazowe wykonaé¢ zgodnie z
normami N SEP-E-004.

7.5 Wymagania i badania odbiorcze

Wykonawca robdét powinien przedstawi¢ protokoty z badarh pomontazowych odbiorczych
obejmujgcych swym zakresem:

e ogledziny zewnetrzne,

* sprawdzenie zgodnosci faz,

¢ sprawdzenie ciagtosci zyt roboczych,

® pomiar rezystancji izolacji,

e badanie szczelnosci powtoki

7.6 Ochrona srodowiska

Inwestycja nie stwarza zagrozen w zakresie ochrony srodowiska. Inwestycja nie stwarza wymogow
w zakresie obstugi komunikacyjnej, zaopatrzenia w wode i odprowadzenia $ciekéw.

Niewielka ilos¢ ziemi uzyskana z wykopéw zostanie rozplantowana w ich sgsiedztwie.

7.7 Opracowania typowe
e Norma N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - Projektowanie
i budowa”,
e Aktualne standardy techniczne, przepisy branzowe i wytyczne TAURON Dystrybucja S.A.
e Katalogi osprzetu kablowego nN.
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7.8 Uwagi koricowe

Prace montazowe wykonywac zgodnie zasadami BHP, normami, przepisami obowigzujacymi w tym
zakresie oraz zasadami stosowanymi w budownictwie ogélnym. Wszystkie zastosowane materiaty do
wykonania ww. prac muszg posiada¢ odpowiednie zezwolenia do uzytkowania, certyfikaty oraz atesty
wydane przez powofane do tego celu instytucje.

Wszystkie materialy stosowane do wykonania ww. prac muszg posiada¢ odpowiednie zezwolenia,
certyfikaty i atesty do uzytkowania wydane przez powotane w tym celu stuzby.

Niniejszy projekt, nie narusza intereséw osdb trzecich zgodnie z art. 5 ust. 2 Prawo Budowlane.
Inwestycja wybudowana bedzie w prostych warunkach posadowienia w gruncie.

Zakres inwestycji nie ma wplywu na istniejaca roslinnos¢ wysoka ani w zaden sposdb na stan
$rodowiska zgodnie z rozporzadzeniem MOSZNiL z dnia 14.07.1998.

Lokalizacje projektowanych i istniejgcych urzadzen podziemnych przedstawiono na podstawie
podktadu geodezyjnego. Przed przystagpieniem do prac nalezy wykonaé przekopy kontrolne
dla ustalenia faktycznego stanu usytuowania medioéw.

Catosé prac wykonaé zgodnie z dokumentacjg oraz obowigzujacymi normami, przepisami BHP,
ustawami i rozporzadzeniami. Przy zblizeniu lokalizacji projektowanych linii kablowych z innymi mediami
wykopy nalezy wykona¢ recznie.
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8 OBLICZENIA TECHNICZNE

8.1 Dobér przewodow
Obliczenia przeprowadzono dla miejsca najbardziej oddalonego od punktu zasilania.
Procentowy spadek napiecia obliczono wg wzoréw:

2-P-L-100 ..
AUy, = ——————— — dla obwodbw jednofazowych
y- S- UN
P-L-100 ) .
AUy, = T dla obwodow tréjfazowych
Y:orUn

Dopuszczalng dtugotrwaty obcigzalno$é przewodu dobrano z katalogu producenta.
Wykaz dobranych przewodéw w budynku pokazano na kolejnych stronach oraz na rys. nr 02 —
schemacie blokowym zasilania

8.2 Dobdr zabezpieczen
Obliczenia zostaty przeprowadzone dla nastepujgcych warunkow:

1) Izg<Iy=<Ipp
2) I, <1451
Prad obliczeniowy odbiornikéw wynosi:
Py

Ipg=—F—7——m
g V3 - Uy - cose

= 84,84

Prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego wynosi:

I, =k-Iy = 1454

Warunek 1: Ig < Iyrp < Ipp
84,84 <1004 <1284 - spetniony
Warunek 2: I, £1451I,,

1454 > 185,64 - spetniony

8.3 Uziemienie

Projektuje sie wykonac uziemienie poprzez utozenie bednarki ocynkowanej FeZn 25x4mm pod linig
kablowg, ktérg nalezy potaczy¢ do obudowy agregatu oraz gidwnej szyny uziemiajacej budynku
usprawniajgc wartos$¢ wypadkowg uziemienia.

Wartos¢ wypadkowej rezystancji catego uziemienia powinna wynosié: Ry < 1002.

Po  wykonaniu uziemienia nalezy dokona¢ pomiaru rezystancji  uziemienia
i w przypadku nieuzyskania wartosci wymaganej podanej na planie uziemienia naleiy rozbudowa¢ do
uzyskania wymaganej wartosci rezystancji.
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9 PROJEKTOWANE ZESTAWIENIE MATERIALtOW
Lp. Wyszczegéinienie Hosé Jedn.
01. | Kabel nN typu YAKXs 4x35mm? 70 | mb
02. [ Kabel sterowniczy OLFLEX 10G1 10x2,5mm? 70| m
03. | Kabel nN typu YKY 3x2,5mm? 70 | m
04. | Kabel nN typu YAKXs 4x25mm? 5/ mb
05. | Przewdd nN typu YDY 5x10mm? 10 ' mb
06. | Przewéd nN typu YDY 5x6mm? 10 ' mb
07. | Kabel sterowniczy OLFLEX 6G1 6x2,5mm? 5/m
08. | Rura ostonowa typu DVR ¢75mm 51| mb
09. | Rura ostonowa typu RHDPEp $75mm 6| mb
10. | Gniazdowy wkiad uszczelniajacy typu EK 186/75 2| szt.
11. | Folia kablowa koloru niebieskiego 57 m
12. | Oznaczniki kablowe 8| szt.
13. | Bednarka FeZn 30x4mm 70| m
14. | RBK 000 160A 1| szt.
15. | Zwieracz nozowy ZN — 00 160A 3 | szt.
16. | AGREGAT SMG-60LA 1 kpl.
17. | Uktad SZR ATS-B 1 60A z blokadg elektryczng i mechaniczna 1| kpl.
18. | Uktad SZR ATS-B 1 40A z blokad3 elektryczng i mechaniczna 1|kpl.
19. | Pozostate drobne materiaty wg potrzeb -
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AGREGATY PRADOTWORCZE ,,"::':.,'E,:::. c €

150 9001

Producent:

SUMERA MOTOR tel. 33 870 40 60

Sp. zo.0. Sp. k. fax 33 870 40 61

ul. Przemystowa 50 biuro@sumeramotor.pl
34-120 ANDRYCHOW www.sumeramotor.pl

AGREGAT PRADOTWORCZY

Model - SMG-60L (rozruch manualny lub automatyczny)
Model - SMG-60LA (rozruch automatyczny z SZR)

PARAMETRY TECHNICZNE i
Moc znamionowa PRP 'BOKVA / 48KW
Moc max/awaryjna LTP 66kVA / 52,8kW
Napiecie - czestotliwos$é 400V/230V - 50Hz
Prad znam PRP/ max LTP 86,7A/ 95,4A

Wspdélczynnik mocy cos ¢ 0.8

Rodzaj zabudowy Agregat otwarty
Stopien ochrony P44
Klasa osiggow G2 (opcja G3)
o PRADNICA o ol

Typ pradnicy

LINZ

B ST

Synchroniczna, bezszczotkowa
czterobiegunowa, wyposazona w

poskokiem 2/3 i tropikalizowane
LINZ-ELECTRIC

PRO18LG/4 - 60kVA

Regulator elektroniczny - AVR
zasilany z niezaleznago
dodatkowego uzwojenia.
pce-0,63; Xy-260%; X'¢-21%;
X"¢7,0%; X;-148%; R-0,082Q
T'y 195ms; T'y-15ms; T'4-Oms
89,6%, THD <3%

Producent
Model - moc znamionowa
Regulacja napiecia

Reaktancje, impendancja
uzwojenia giéwnego,
state czasowe
Sprawnosé, THD

Klasa izolacji H
~ SILNIK 8
Typ silnika Wysokoprezny, chtodzony ciecza,

HLER turbodoladowany, 4-ry zawory na
L romearome  cylinder, z wiryskiem bezposrednim

Producent KOHLER-Lombardini

Model KDi 3404TM

Pojemnosc skokowa 3359 cm®

Moc 82 KM

Obroty 1500 obr/min

Liczba cylindréw 4

Chiodzenie Cieczag

Paliwo Olej napedowy
INNE

Pojemnos$é zbiornik paliwa 2201

Zuzycie paliwa 100% obc. 13,7 l/h
Wymiary agregatu 1990 x 970 x 1400 mm
Ciezar agregatu 750 kg

5x 25mm? (linka miedziana)
12x1,5mm? lub 2,5mm?(pow. 15mb)
(linka miedziana, zyly numerowane)
3x 2,5mm? (linka miedziana)

Przekréj kabli odbioru mocy
Przekréj kabli sterowniczych

Przekréj kabli potrzeb wias.

tablica SZR
fopcja)

2Zdjgcie pogladowe

W'I’POSAZENIE PODSTAWOWE

klatke ttumiaca, uzwojenia nawijane z

v Akumulator

v Ttumik wydechu z ~2mb rurg elastyczng do spalin
v Plyny eksploatacyjne (olej, ptyn chiodniczy)
v Paliwo w ilosci niezbednej do startu

v Wylgeznik awaryjny STOP

v Wylgcznik magnetotermiczny 4-ro torowy

v Zewnetrzny spust paliwa

v Instrukcja obstugi agergatu, silnika, pradnicy
Vv Schematy elektryczne

v Certyfikat gwarangji

v Deklaracja Zgodnosci CE

WYPOSAZENIE OPCJONALNE

v Automatyczna tablica sterownicza z SZR (std automat z SzR)
v Buforowa tadowarka akumulatora 12V (std.automat)

v Grzalka bloku silnika z termostatem

v Elektroniczny regulator obrotow silnika (klasa G3)

v Obudowa wyciszona

+ Dodatkowe gniazda wg.wymagan klienta i mozliwosci
v Modem GSM, komunikacja Ethernet

v Inne wg wymagar klienta

~ STEROWNIK
‘Sterownik do pracy manuainej lub automatycznej zZ menuw
j.polskim i duzym czytelnym wyswietlaczem LCD. Peine
zabezpieczenie silnika, pradnicy i odbiornikéw, pomiary
wszystkich napiec i prgdoéw na wszystkich fazach, pomiar
czestotliwosci, pomiar mocy, pomiar iloSci paliwa wraz z
zabepieczeniem przeciw zapowietrzeniu silnika, czas do
przegladow okresowych. Sterownik wyposazony w wyjécie USB-
serwisowe. Automatyczny test, regulowane parametry dotyczgce
automatycznego rozruchu agregatu.

www.sumeramotor.pl

AGREGATY PRADOTWORCZE, SILNIKI SPALINOWE, PRODUKCJA - SPRZEDAZ - SERWIS

Karta katolagowa nie stanowi oferty. SUMERA MOTOR Sp.J. w zwigzku ze statym rozwojem technicznym oferowanych produktéw zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacii
techncznej produktu bez uprzedzenia.
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AGREGATY PRADOTWORCZE

m\ TABLICA SZR DO AGREGATOW
m. )

ROZWIAZANIE ELEKTROMECHANICZNE
il od 25A do 3200A

JAKOSC NIEZAWODNOSC

Jako§é w kazdym szczegéle, jak np. niklowane Ponad 30-letnie doswiadczenie, najnowoczesniejsze narzedzia do
szyny, to wylgczna zaleta Tecnoelettra. projektowania w kazdym szczeg6le oraz stosowanie markowych
PoSwiecamy pasje i certyfikowany system podzespotéw dajg pelng niezawodno$é i 2-letnig gwarancje.

produkgciji totalnej jakosci naszych wyrobdw.

——— ~socomec ARBB & LS

CERTWSICATE

ATS-B
Elektromechaniczna tablica przelgczajgca z 3-polozeniowym
B wybierakiem;
Sieé — Automat - Agregat.
E Z dwoma kontrolkami wskazujgcymi przelgczenie na sie¢ lub
- agregat.

KLUCZOWE WEASCIWOSCI
2-letnia gwarancja
> - Polecenie przetgczania zdalnym sygnalem
- Polecenie przelgczania z manualnego wybieraka
- Kontrolki wskazujace:
- - obcigZenie na sieci
- obcigZenie na agregacie

STANDARDOWA SPECYFIKACJA

D) - Metalowa skrzynka IP55, RAL 7035
- Przetgczanie na stycznikach do 125A,

od 160A do 3200A na przelgcznikach z napedem silnikowym
- Niklowane szyny dla diuzszej zywotnosci, wyzszej

niezawodnosci i jakosci
- Dodatkowe zaciski
- Bezpieczniki
. - Kontrolki wskazujgce przelgczenie na sieé lub agregat

- Wybierak do manualnego zarzgdzania przetgczaniem

Przedstawione obrazy s tylko ori ine i Tecnoel sohie prawo wpr dzania zmian w wyrobie, nawet strukturalnych, w y le | bez wezedniej

P
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TECNOELETTRA

MADE IN ITALY

SCHEMAT ELEKTRYCZNY
WYJSCIE MOCY
NA ODBIORNIKI
M2 LN
o 0 (r ]
j AUTOMAT 4 =3 ¢
; AGREGAT | SIEC [AUT
I 7 AGR\ [ siee 7AUT
“\\\\V\\\\[-i (
w I
5
3 l
——— i e — E} I 1 . —
0000 0000 o > & ¢
B 1w XTI I Qpuny pBuauvs, =K o
ereeaty VEZORCCT  Jusoe  WWSOE Lsser  ysg
e weeea g5 Bl
AGREGATU SIEC! Eg 83 3t 5
400Vac 230Vac Gabaryty
Kod
4 34N 3HN i Wys. Szer. Gleb. ©
25 17 10 12 500 400 200 103BATS40025
40 28 16 12 500 400 200 103BATS40040
60 42 24 12 500 400 200 103BATS40060
100 69 40 12 500 400 200 103BATS40100
128 87 50 12 750 500 250 103BATS40125
160 111 64 24 750 500 250 103BATS40160
250 173 99 24 1000 600 320 103BATS40250
400 277 159 29 1000 600 320 103BATS40400
630 436 251 24 1000 600 450 103BATS40630
800 554 318 24 1000 600 450 103BATS40800
1000 692 398 24 1800 800 600 103BATS41000
1250 865 497 24 1800 800 600 103BATS41250
1600 1107 637 24 1800 800 600 103BATS41600
2000 1384 796 24 2000 1000 800 103BATS42000
2500 1730 995 24 2000 1000 800 103BATS42500
3200 2214 1273 24 2000 1000 800 103BATS43200

Przedstawione obrazy sq tylko orlentacyine i Tecnoelettra zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w wyrobie, nawet strulduralnych, w dowolnym momencie i bez iej powiadami
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Obiekt:

Projekt zasilania rezerwowegoe z automatycznym uktadem samoczynnego
zatgczania rezerwy dla kompleksu budynkdéw Nadlesnictwa Wista.
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Obiekf:

Projekt zasilania rezerwowego z automatycznym uktadem samoczynnego
zatqczania rezerwy dla kompleksu budynkdw Nadlesnictwa Wista.
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PGL LP Nadlesnictwo Wista
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mgr inZ. Mateus I‘ﬂ
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Tytut rysunku: Schemat blokowy zasilania J
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Tytut rysunku: Schemat elektryczny uktady S.
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Obieki:
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