STAVEBNIK:

HLAVNE MESTO SLOVENSKEJ
REPUBLIKY BRATISLAVA
[ | Primacialne nam. 1, P.O. Box 192, 814 99 Bratislava 1

Napétova sustava VN: 3/AC, 22kV, 50Hz, IT

Ochrana pred zasahom elektrickym prddom: STN EN 61936-1 :8/2011 + OAC :7/2012
+ OAC2 :6/2013 + ZA1 :1/2015 + Z*A1 :11/2016, STN EN 50522 :8/2011

V normalnej prevadzke: Krytmi, zabranou, umiestnenim mimo dosah

Pri poruche: zemnenim

Prostredie: podla protokolu o uréeni vonkajsich vplyvov ’
Namrazova oblast: stredna do 2kg/m 7oa USEK "A"
Uzemnenie: STN EN 61936-1 :8/2011 + OAC :7/2012 + OAC2 :6/2013 + ZA1 :1/2015 ?

+Z*A1:11/2016, STN EN 50522 :8/2011

Ochranné pasmo: VN kablové vedenie - 1m na obe strany od kraja kabla

LEGENDA ELEKTRO
SO 302 - Prekladka VN rozvodu - USEK B

NAVRHOVANE VN KABLOVE VEDENIE NA2XS(F)2Y 3x1x240 mm2 + HDPe g40
- V CASTI USEKU MEDZI TS0489-000 a TS0016-007 - USEK1 - OD SPOJKY_1 PO SPOJKU_2
CELKOVA DLZKA 300m

NAVRHOVANE VN KABLOVE VEDENIE NA2XS(F)2Y 3x1x240 mm2 + HDPe g40

CASTI USEKU MEDZI TS0489-000 a TS1116-000 - USEK B - CAST 2 - OD SPOJKY_3 PO SPOJKU_4
CELKOVA DLZKA 140m

SO 303 - Posudenie prekladky existujucich kablov NN a VN
USEK -A, USEK - C, USEK -D
Dany stavebny objekt riesi posudenie existujucich rozvdov VN a NN . V trase navrhovaného cyklo - chodnika je v

sucasnosti uloZzeny v zemi existujuci rozvod VN a giasto¢ne v stibehu aj NN rozvod existujice kable VN - Linka ¢.1041
( AXEKVCEY) a v isekoch NN ( NAYY-J ( AYKY)).

KedZe sa jedna len o povrchovu Upravu existujiceho terénu a nemeni sa charakter t.j. zelena plocha a chodniky

zostavaju ako cyklochodniky ( nie je uvazovana ako cesta) a niveleta vysky sa nemeni, t.j. ide len o Upravu vzrastiého
terénu.

Z daného hladiska konstatujeme, Ze nie je potrebna prekladka VN ani NN rozvodov v rieSenych Usekoch A,C a D.
Vid situacia usekov

Avsak upozorfiujeme, Ze pri danej Uprave a navrhu cyklotrasy by bolo viac nez vyhovujuce vymenit existujuce staré VN
vedenia za nové v rdmci investicie ZSDis a.s..
V pripade rozhodnutia ZSDis a.s. o vymene VN v existujicej trase treba skoordinovat' rerminy realizacie.

OBJEDNAVATEL:

JTRE a.s.

DVORAKOVO NABREZIE 10, 811 02 BRATISLAVA

CiSLO ZAKAZKY

STAVBA

,Uprava cestného telesa miestnej komunikacie PR PROKOS s.ro.
Devinskej cesty pre Ucely vytvorenia § ot oaraTsLve
.y . . . i TEL.FAX:421-2-62520005

medzmarodnej Moravsko-Dunajskej cyklotrasy oncre mejok@prokos.sk
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