n1207

IV

RPW/4464/2024 N
Data:2024-07-24

KUJAWSKO-POMORSKI
KOMENDANT WOJEWODZKI
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
ul. Prosta 32, 87-100 Torun

Torun, dnia /{b lipca 2024 r.
WPZ.52840.220.2024.2.SS

POSTANOWIENIE

Dziatajgc na podstawie art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 275), w zwigzku z § 2 ust. 3a
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(tj. Dz. U.z 2022 r. poz. 1225) zwanego dalej ,rozporzadzeniem MI” Kujawsko-
Pomorski Komendant Wojewodzki Panstwowej Strazy Pozarnej

po rozpatrzeniu

wniosku z dnia 17 czerwca 2024 r. Pani Agnieszki Starzyk - Lisota reprezentujgcej
inwestora — Nadlesnictwo Golub - Dobrzyn z siedzibg w Konstancjewo 3A, 87-400
Golub Dobrzyn oraz dokumentacji pn.: Ekspertyza techniczna stanu ochrony
przeciwpozarowej dotyczgca rozbudowy, przebudowy budynku administracyjnego
(biurowego) siedziby Nadlesnictwa Golub — Dobrzyn w Konstancjewie, opracowane;
przez rzeczoznawcéw budowlanego Pana inz.  Wiestawa Dokowskiego
(nr upr. 325/96) i ds. zabezpieczen przeciwpozarowych Pana mgra inz. poz. Marcina
Kowalskiego (nr upr. 682/2019), w zwigzku z niespetnieniem wymagan techniczno-
budowlanych w ww. obiekcie, z uwagi na:
_ brak zachowania wymaganej klasy odpornosci ogniowej El 15 dla obudowy
poziomych drég ewakuacyjnych;
_ brak zachowania wymaganej odlegtosci co najmniej 12,0 m miedzy wylotem
przewodu spalinowego a najblizszym skrajem korony dorostych drzew;
_ brak zachowania wymaganej odlegtosci co najmniej 12,0 m pomiedzy
budynkiem a granicg gruntu le$nego;

postanawia

wyrazié zgode na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego
w sposéb inny niz okreslajg to wymagania przepisow: § 241 ust. 1, § 266 ust. 4,
§ 271 wust. 8 ww. rozporzadzenia MI, a mianowicie poprzez wdrozenie
w przedmiotowym budynku rozwigzan wynikajgcych wprost z przepiséw i rozwigzan
zamiennych zaproponowanych w ekspertyzie technicznej, w postaci:
— zamkniecia kondygnacji podziemnej drzwiami o klasie odpornosci ogniowej
El 30;
— zamkniecia pomieszczenia kottowni oraz magazynu oleju drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej odpowiednio EI 30 i El 60;
— ograniczenia ilosci magazynowego oleju opatowego do 3000 litrow;
- wyposazenia w samozamykacze drzwi na parterze zawezajacych po
catkowitym ich otwarciu wymagana szeroko$¢ drogi ewakuacyjnej,



wykonania drzwi w piwnicy zawezajgcych po ich catkowitym otwarciu
wymagang szeroko$¢ drogi ewakuacyjnej jako otwieranych na 180 stopni;
poszerzenia korytarzy na parterze do szerokosci 1,20 m zgodnie ze
wskazaniem ekspertyzy;

wykonania zgodnie z wymogami projektowanej klatki schodowej K2;
wykonania ruchomej bariery na parterze klatki schodowej K2 w celu ochrony
przed omytkowym zej$ciem na kondygnacije podziemng podczas ewakuacji:
uszczelnienia przepustéw instalacyjnych o $rednicy wiekszej niz 4 cm
przechodzacych przez $ciany i strop kottowni oraz magazynu oleju w klasie
odpornosci ogniowej odpowiednio El 60 i El 120:

uszczelnienia przepustéw instalacyjnych w $cianach i stropach petnigcych
funkcje oddzielenia przeciwpozarowego;

wykonania  awaryjnego  oswietlenia ewakuacyjnego na  drogach
ewakuacyjnych oéwietlonych wytgcznie $wiattem sztucznym (korytarze i klatka
schodowa);

wykonania przeciwpozarowego wytgcznika pradu;

wykonania hydrantu zewnetrznego oraz zbiornika przeciwpozarowego
zgodnie ze wskazaniem ekspertyzy;

aktualizacji instrukcji bezpieczenstwa pozarowego zgodnie ze wskazaniem
ekspertyzy;

wykonania elementéw budynku zgodnie ze wskazaniem ekspertyzy;
wykonczenia pokrycia dachu blachg i ocieplenia budynku wetng mineralna;
zabezpieczenia drewnianych elementéw konstrukcji i przekrycia dachu do
stopnia NRO;

zamknigcia wejécia na dach klapg o klasie odpornosci ogniowej El 60;
wyposazenia obiektu w instalacje sygnalizacii pozarowej oraz zapewnienia dla
tej instalacji petnej sprawnosci technicznej i eksploatacyjnej;

wyposazenia pomieszczenia kottowni i magazynu oleju w podreczny sprzet
gasniczy zgodnie ze wskazaniem ekspertyzy;

zapewnienia dojazdu pozarowego do budynku dla ekip ratowniczych zgodnie

ze wskazaniem ekspertyzy.
UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu

postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 572) odstepuje sie
od uzasadnienia, gdyz niniejsze postanowienie uwzglednia w cato$ci zadanie strony.

Organ wskazuje jednoczesnie, ze niniejsze postanowienie nie zastepuje

wymaganych prawem projektéw budowlanych i wykonawczych, ktére wymagajg
uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych oraz innych
pozwolen.

Przedmiotowe stanowisko tutejszego Organu wyraza zgode na spetnienie

wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w sposob inny niz okre$laja
to wymagania przepisow techniczno-budowlanych, wytgcznie dla przypadkéw w nim

wymienionych,

IR



Pozostate wymagania nie wymienione w niniejszym postanowieniu,
a wynikajgce z przepiséw przeciwpozarowych powinny by¢ spetnione.

Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej dotyczaca rozbudowy,
przebudowy budynku administracyjnego (biurowego) siedziby Nadle$nictwa Golub —
Dobrzyn w Konstancjewie, z maja 2024 r. stanowi integralng cze$¢ niniejszego
postanowienia.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie stronie stuzy zazalenie do Komendanta Gtéwnego
Panstwowej Strazy Pozarnej 00-463 Warszawa ul. Podchorgzych 38 za moim
posrednictwem w terminie siedmiu dni od dnia jego doreczenia na podstawie art. 141
§ 2 oraz art. 129 § 1 k.p.a. Whniesienie zazalenia nie wstrzymuje wykonania
postanowienia, jednakze organ administracji publicznej, ktéry wydat postanowienie,
moze wstrzymac jego wykonanie, gdy uzna to za uzasadnione (art. 143 k.p.a.).

W trakcie biegu terminu do wniesienia zazalenia strona moze zrzec si¢ prawa
do jego wniesienia wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat
postanowienie.

Z dniem doreczenia tut. organowi o$wiadczenia o zrzeczeniu sie¢ prawa do
wniesienia zazalenia, niniejsze postanowienie staje sie ostateczne i prawomocne
(art. 127a § 1 2, w zwigzku z art. 144 k.p.a.).

Oswiadczenie, ktére zostato prawidtowo ztozone jest niewzruszalne i nie
mozna go cofng¢. Ztozenie os$wiadczenia, o ktérym mowa w art. 127a § 2 k.p.a.
wywotuje skutek w postaci uzyskania przymiotu ostatecznosci i prawomocnosci
przez postanowienie oraz zamkniecie mozliwosci zazalenia do organu drugiej
instanciji.

Zatacznik:
Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowe;j

dotyczgca rozbudowy, przebudowy budynku administracyjnego
siedziby Nadlesnictwa Golub — Dobrzyn w Konstancjewie.

Otrzymuja:

(1,) Nadlesnictwo Golub - Dobrzyn
Konstantowo 3A
87-400 Golub - Dobrzyn
reprezentowana przez:
Pani Agnieszka Starzyk - Lisota — 1 egz. eksp.
ul. Rynek Nowomiejski 27
87-100 Torun (za potwierdzeniem odbioru)
2. Aa

Do wiadomosci:
Komenda Powiatowa
Panstwowej Strazy Pozarnej
w Golubiu - Dobrzyniu — 1 egz. eksp.
ul. Lipnowska 9
87-400 Golub - Dobrzyn
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