
 

 

„Všetkým záujemcom“ 

 

 

Vec: „Rekonštrukcia toaliet FAD STU. “ - odpovede na žiadosti o vysvetlenie  

 
Verejný obstarávateľ Slovenská technická univerzita v Bratislave, sídlom Vazovova č. 5, 812 43 
Bratislava 1 (ďalej len „Verejný obstarávateľ“) vyhlásil v súlade s ustanovením § 113 zákona  
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení 
(ďalej len „Zákon“)  postup obstarávania podlimitnej zákazky „Rekonštrukcia toaliet FAD STU“ (ďalej 
len „Súťaž“). Súťaž bola vyhlásená výzvou na predkladanie ponúk zverejnenou vo Vestníku verejného 
obstarávania č. 259/ 2020 dňa 09. 12. 2020 pod č. 44636 - WYP (ďalej len „Výzva“).  
 
Nakoľko boli Verejnému obstarávateľovi zo strany záujemcov doručené viaceré žiadosti o vysvetlenie 
 a doplnenie súťažných podkladov, verejný obstarávateľ zabezpečil vypracovanie doplnenia 
projektovej dokumentácie a v súlade s ustanovením  § 48 Zákona týmto poskytuje v tomto dokumente 
vysvetľujúce odpovede.  
 
V spojitosti s vysvetlením podľa predchádzajúcej vety poskytuje súbežne aj doplnenie projektovej 
dokumentácie a aktualizáciu zadania, t. j. aktualizovaný výkaz výmer ako samostatné prílohy. 
 
Dovoľujeme si zároveň všetky hospodárske subjekty informovať, že verejný obstarávateľ považuje 
s ohľadom na zmeny a doplnenia zverejnených dokumentov predĺženie lehoty na predkladanie ponúk 
uskutočnené dňa 21. 12. 2020 za primerané a dostačujúce. Informácia o predĺžení lehoty na 
predkladanie ponúk bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 269/ 2020 dňa  
23. 12. 2020 pod č. 45499-IOX.   
 
 
 
Otázka č. 1 záujemcu s poradovým č. 1 (doručená 10. 12. 2020) cit.: 
 
Týmto by sme sa chceli spýtať verejného obstarávateľa nasledujúcu otázku pre vyjasnenie ZOD: 
1)V zmysle článku XVI bod 16.5 ZoD sa zhotoviteľ (sľubujúci) má zaviazať objednávateľovi (príjemcovi 
sľubu) nahradiť všetku škodu (ak taká vznikne objednávateľovi nárokmi tretích subjektov z titulu 
porušenia zmlúv / VZPP) ak zhotoviteľ zhotoví dielo v súlade so zmluvou o dielo ? V prípade, že 
zhotoviteľ zhotoví dielo v súlade so zmluvou o dielo, na základe akého titulu má zodpovedať za škodu, 
ktorá vznikne objednávateľovi (tretími subjektmi), ktorý nastavuje parametre zákazky, a to aj samotné 
znenie zmluvy o dielo ? 
 
Vysvetľujúca odpoveď verejného obstarávateľa:   

Predmetné ustanovenie je potrebné chápať v intenciách toho, ako je inštitút Sľubu odškodnenia 
definovaný v §725 Obch. zákonníka a nasl. Sľub odškodnenia sa vydáva z dôvodu, že zaručuje, že 
tretia osoba si neuplatní voči príjemcovi sľubu právo na plnenie.   

Otázka č. 1 -4 záujemcu s poradovým č. 2 (doručená 11. 12. 2020) cit.: 
 

1. Chceme požiadať verejného obstarávateľa o preverenie domnienky, že Výkaz Výmer časti „A 
- Rekonštrukcia toaliet FA STU – AULA“ a „L - Rekonštrukcia toaliet FA STU - ľava strana“ sú totožne 
a boli zrejme spracované pre obe časti PD spolu. Aj napriek tomu sú v ňom rozdiely v množstvách 
medzi výkazom výmer a projektovou dokumentáciou, ktoré zároveň požadujeme preveriť. 

Vysvetľujúca odpoveď verejného obstarávateľa:   

Nezrovnalosti medzi projektovou dokumentáciou a výkazom výmer boli projektantmi odstránené 
úpravou príslušných časti Výkazu výmer a boli uložené v systéme v rámci doplňujúcich podkladov 
zverejnených súbežne s týmto vysvetlením. 
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2.Chceme požiadať verejného obstarávateľa o bližšie špecifikovanie položky č.222 „Dodávka a 
montáž bojlera“ z rozpočtu „P - Rekonštrukcia toaliet FA STU - pravá strana“, zároveň táto položka nie 
je zrejmá ani z projektovej dokumentácie. 

Vysvetľujúca odpoveď verejného obstarávateľa:   

Táto položka sa v projekte nenachádza a zo zoznamu prvkov je vyškrtnutá. Nezrovnalosti medzi 
projektovou dokumentáciou a výkazom výmer boli projektantmi odstránené úpravou príslušných časti 
Výkazu výmer a boli uložené v systéme v rámci doplňujúcich podkladov zverejnených súbežne 
s týmto vysvetlením. 

 
3. Chceme požiadať verejného obstarávateľa o upresnenie / preverenie v rámci ktorého z rozpočtov je 
a zároveň, v ktorej položke uvažované výtlačné potrubie D90 od prečerpávacieho čerpadla 
umiestneného v 1.PP projektovej dokumentácie Auly + Ľavej strany. 

Vysvetľujúca odpoveď verejného obstarávateľa:   

Nezrovnalosti medzi projektovou dokumentáciou a výkazom výmer boli projektantmi odstránené 
úpravou príslušných časti Výkazu výmer, resp. doplnením položiek v časti S – prečerpávacie 
zariadenie a boli uložené v systéme v rámci doplňujúcich podkladov zverejnených súbežne s týmto 
vysvetlením. 

 
4. Chceme požiadať verejného obstarávateľa o preverenie a doplnenie položky „Vložka TVL DN80-
200mm“, ktorá je zrejmá z projektovej dokumentácie, do rozpočtu „S - Prečerpávajúce zariadenie“. 

Vysvetľujúca odpoveď verejného obstarávateľa:   

Nezrovnalosti medzi projektovou dokumentáciou a výkazom výmer boli projektantmi odstránené 
úpravou príslušných časti Výkazu výmer, resp. doplnením položiek v časti S – prečerpávacie 
zariadenie a boli uložené v systéme v rámci doplňujúcich podkladov zverejnených súbežne s týmto 
vysvetlením. 

 
Otázka č. 1 záujemcu s poradovým č. 3 (doručená 15. 12. 2020) cit.: 
 

1. Chceli by sme požiadať verejného obstarávateľa o vyjadrenie či je možné objednávateľovi 
predložiť poistné certifikáty namiesto poistných zmlúv ako dôkaz o poistení? 
 
 
Vysvetľujúca odpoveď verejného obstarávateľa: 

Verejný obstarávateľ požaduje od úspešného uchádzača predloženie poistných zmlúv v plnom znení.   

Otázka č. 1 záujemcu s poradovým č. 4 (doručená 15. 12. 2020) cit.: 
 

1. Objednávateľ žiada od zhotoviteľa v zmysle čl. X bod 10.20 zmluvy o dielo vinkuláciu 
poistného plnenia v prospech objednávateľa pre všetky poistné zmluvy, pričom pri overení možnosti 
splnenia tejto zmluvnej podmienky sme boli informovaní, že takáto vinkulácia je možná len v prípade 
majetkového poistenia. Vinkulácia vo všeobecnosti nie je vhodným riešením, nakoľko prípadné 
poistné plnenie z CAR poistenia má slúžiť na to, aby sa dielo po škode mohlo dostať do stavu do 
pôvodného stavu - spred škody / poistnej udalosti. Patrí teda zhotoviteľovi, ktorý má vzniknutú škodu 
odstrániť. 
Je možné predmetné ustanovenie zmluvy o dielo upraviť tak, aby boli podmienky objednávateľa 
stanovené zmluvou splniteľné ?  
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Vysvetľujúca odpoveď verejného obstarávateľa:   

Stavebno – montážne poistenie je poistný produkt, ktorý spája poistenie majetku a poistenie 
technických rizík na princípe „all risk“, pričom vinkulácia poistného plnenia v prospech investora je 
bežne aplikovaný zabezpečovací prostriedok. Na uvedenej zmluvnej podmienke verejný obstarávateľ 
trvá. 

 

Otázka č. 1 záujemcu s poradovým č. 5 (doručená 15. 12. 2020) cit.: 
 

1. Žiadame Vás o upresnenie položiek výkazu výmer v časti A, P, L zaslaním ich rozmerov, 
odkazom na projektovú dokumentáciu a popisom, v čom spočíva repasia, či replika uvedená vo 
výkaze výmer.  

Jedná sa o nasledovné položky: 
1. repasia dreveného dverného krídla z tvrdého dreva - položka 251/L 
2. repasia kovových dverových zárubní - položka 31/L 
3. repasia dreveného svetlíka - položka 30/L 
4. replika okien - položka 249/L 
5. montáž a dodávka zabudovaných skriniek - položka 255/L 
6. drobné sekacie práce - k čomu sa viažu 

Vysvetľujúca odpoveď verejného obstarávateľa:   

Body 1.-4. Vysvetlené v prílohe č.2 - REPASOVANIE A REPLIKY STOLÁRSKYCH VÝROBKOV A 
ZÁRUBNÍ_PRAVÁ STRANA, ĽAVÁ STRANA, AULA 
 
Bod 5. Výkresy zabudovaných skriniek sú súčasťou projektovej dokumentácie. 
 
Doplnené upresňujúce súbory boli uložené v systéme v rámci doplňujúcich podkladov zverejnených 
súbežne s týmto vysvetlením.  

 

Otázka č. 1 -4  záujemcu s poradovým č. 6 (doručená 16. 12. 2020) cit.: 

Žiadame vysvetlenie k poskytnutým súťažným podkladom ohľadom keramickej dekoratívnej 
mozaikovej dlažby: 
 
1. KPÚ BA v záväznom stanovisku stanovil podmienku č.1 – zachovať vzorky pôvodnej dlažby v 
priestoroch WC a uplatniť v novej dispozícii. Ale poskytnutá projektová dokumentácia toto nerieši, v 
PD je v navrhovanom riešení uvedené „ Na podlahu bude použitá keramická gresová šesťuholníková 
mozaika 23 x23 mmm v tmavošedej farbe “. Je takéto navrhované riešenie podľa PD v súlade s 
požiadavkou KPU v poriadku ? 

Vysvetľujúca odpoveď verejného obstarávateľa:   

Upresnené v prílohe č.1 - MOZAIKA_PRAVÁ STRANA, ĽAVÁ STRANA, AULA 

Doplnené upresňujúce súbory boli uložené boli uložené v systéme v rámci doplňujúcich podkladov 
zverejnených súbežne s týmto vysvetlením. 

Popísané riešenie bolo odsúhlasené KPU a doložené príslušnou komunikáciou. 
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2. V projekte nie je nikde uvedené, že sa má pôvodná mozaiková dlažba odborne odstrániť ( ak je to 
vôbec možné ), očistiť a znovu použiť, aby bola splnená požiadavka KPÚ BA. Preto tieto práce nie sú 
ani obsiahnuté vo výkaze výmer. Žiadame vysvetlenie a doplnenie výkazu výmer. 

Vysvetľujúca odpoveď verejného obstarávateľa:   

Upresnené v prílohe č.1 - MOZAIKA_PRAVÁ STRANA, ĽAVÁ STRANA, AULA 
Nezrovnalosti medzi projektovou dokumentáciou a výkazom výmer boli odstránené úpravou 
príslušných časti Výkazu výmer a boli spolu s doplnenými upresňujúcimi súbormi uložené boli uložené 
v systéme v rámci doplňujúcich podkladov zverejnených súbežne s týmto vysvetlením.  

3. Súčasťou súťažných podkladov je v zložke “Vyjadrenia úradov“ mailová komunikácia medzi p. 
Morgensteinom a p. Hörmannovou z KPÚ BA, kde sa uvádza “ do priestorov WC na 1. NP ( pri 
knižnici a pri aule ) bude prenesená a uplatnená originálna dlažba – mozaika č.1 a mozaika č.3 pri 
aule. V priestoroch WC na ostatných podlažiach KPÚ BA požaduje uplatniť tvarovo zhodný typ dlažby 
... “. Projektová dokumentácia toto nerieši a nie je to ani zohľadnené vo výkaze výmer. Žiadame 
doplniť výkaz výmer o tieto práce a materiál. 

Vysvetľujúca odpoveď verejného obstarávateľa:   

Upresnené v prílohe č.1 - MOZAIKA_PRAVÁ STRANA, ĽAVÁ STRANA, AULA 
Nezrovnalosti medzi projektovou dokumentáciou a výkazom výmer boli odstránené úpravou 
príslušných časti Výkazu výmer a boli spolu s doplnenými upresňujúcimi súbormi boli uložené 
v systéme v rámci doplňujúcich podkladov zverejnených súbežne s týmto vysvetlením.  

 
4. V projekte ako aj vo výkaze výmer je pre novú mozaikovú 6-uholníkovú dlažbu uvedený len rozmer 
hrany 23 mm a údaj o farbe – tmavošedá. Žiadame obstarávateľa o doplnenie technických informácií 
– hrúbka dlažby, materiálové prevedenie, ... . Pre zadefinovanie jednoznačnosti a požiadaviek na 
novú mozaikovú dlažbu, aby všetci uchádzači mali rovnaké podklady a informácie pre určenie ceny 
mozaikovej dlažby, žiadame uviesť konkrétny referenčný výrobok, tak ako je to uvedené aj u iných 
materiálov v PD a Výkaze výmer. 

Vysvetľujúca odpoveď verejného obstarávateľa:   

Upresnené v prílohe č.1 - MOZAIKA_PRAVÁ STRANA, ĽAVÁ STRANA, AULA. 

Referenčný výrobok nie je možné uviesť, verejný obstarávateľ však disponuje vedomosťou, že na trhu 
existuje minimálne jeden dodávateľský subjekt obchodujúci s takýmto sortimentom. 

Doplnené upresňujúce súbory boli uložené boli uložené v systéme v rámci doplňujúcich podkladov 
zverejnených súbežne s týmto vysvetlením.  

Otázka č. 1 -5  záujemcu s poradovým č. 7 (doručená 16. 12. 2020) cit.: 
 

Žiadame vysvetlenie k poskytnutým súťažným podkladom: 
 
1. V technických správach – Ľavá strana + Aula, Pravá strana - sú uvedené rozdielne rozmery 
šesťuholníkovej mozaikovej dlažby a to v bode 2. je uvedený rozmer 23x23mm a v bode 3. je uvedený 
rozmer 25x25mm. Ktorý rozmer je platný ? 

Vysvetľujúca odpoveď verejného obstarávateľa:   

Upresnené v prílohe č.1 - MOZAIKA_PRAVÁ STRANA, ĽAVÁ STRANA, AULA 

Doplnené upresňujúce súbory boli uložené boli uložené v systéme v rámci doplňujúcich podkladov 
zverejnených súbežne s týmto vysvetlením.  
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2. Doplnky uvedené v PD – Výber zariadenia ( dávkovač toaletného papiera, dávkovač mydla, sušič 
rúk, wc kefa, hygienický kôš, zrkadlo ) – ich dodávka a montáž chýba vo výkazoch výmer ( VV ). 
Žiadame doplniť po jednotlivých položkách do výkazov výmer, nakoľko každé zariadenie ( doplnok ) 
má iný počet kusov. 

 
Vysvetľujúca odpoveď verejného obstarávateľa:   

Predmetné zariadenia nie sú súčasťou tohto obstarávania. V PD boli uvedené len informatívne. 

 
3. Výkazy výmer obsahujú v dieloch 725 Zdravotechnika položku " 725291114.S Montáž doplnkov 
zariadení kúpeľní a záchodov, madlá "– žiadame vysvetliť o aké doplnky sa jedná, nakoľko uvedené 
množstvá nie sú v súlade s uvedenými počtami doplnkov uvedených v PD. 

 
Vysvetľujúca odpoveď verejného obstarávateľa:   

V uvedenom prípade sa jedná o položky montáže, ktoré sa vzťahujú k deliacim pisoárovým stienkam. 

 
4. Dverné krídla a zárubne zostávajú pôvodné čo požaduje aj KPÚ BA a tieto sa repasujú. V 
tabuľkách dverí je u pôvodných uvedený len veľmi stručný popis: “Dverné krídlo pôvodné repasované, 
poškodené pôvodné dyhové zosadenky doplniť, lak polomat., zárubňa pôvodná repasovaná, náter 
RAL 9003, repasovaný dubový prah. “ Žiadame dodať podrobný popis repasácie jednotlivých častí pre 
jednoznačné ocenenie prác s tým súvisiacich. 

 
Vysvetľujúca odpoveď verejného obstarávateľa:   

Vysvetlené v prílohe č.2 - REPASOVANIE A REPLIKY STOLÁRSKYCH VÝROBKOV A 
ZÁRUBNÍ_PRAVÁ STRANA, ĽAVÁ STRANA, AULA 
 
Doplnené upresňujúce súbory boli uložené boli uložené v systéme v rámci doplňujúcich podkladov 
zverejnených súbežne s týmto vysvetlením.  

 
5. V technických správach je uvedené “ Nepôvodné kovania na dverách budú vymenené za dizajnovo 
podobné originálnym hliníkovým kovaniam s hranatým štítom a kľučkou. “. Tieto práce a dodávky 
neobsahujú výkazy výmer, žiadame doplniť nové položky do VV. 

Vysvetľujúca odpoveď verejného obstarávateľa:   

Vysvetlené v prílohe č.2 - REPASOVANIE A REPLIKY STOLÁRSKYCH VÝROBKOV A 
ZÁRUBNÍ_PRAVÁ STRANA, ĽAVÁ STRANA, AULA. 
 
Doplnené upresňujúce súbory boli uložené boli uložené v systéme v rámci doplňujúcich podkladov 
zverejnených súbežne s týmto vysvetlením.  

Položky kľučiek žiadame zahrnúť a naceniť v rámci položiek repasovaných dverných krídel. 
 

Otázka č. 1 -3  záujemcu s poradovým č. 8  (doručená 16. 12. 2020) cit. 

Otázka č. 1: 
Časť ZTI vo výkaze výmer v objekte „Aula“ a objekte „Ľavá strana“ je totožná, aj keď jednotlivé objekty 
sú rozdielne. Prosím o úpravu výkazov výmer. 
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Vysvetľujúca odpoveď verejného obstarávateľa:   

Otázka zodpovedaná vyššie - Viď: odpoveď na otázky č. 1 -4 záujemcu s poradovým č. 2 (doručená 
11. 12. 2020). 
 
 
Otázka č. 2: 
Súčasťou PD je Výpis zariaďovacích prvkov, v ktorom je uvedené príslušenstvo toaliet (dávkovač 
toaletného papiera, dávkovač tekutého mydla, hygienický kôš, toaletná kefa, zrkadlo, označenie dverí, 
atď.). Vo výkaze výmer sa tieto prvky nenachádzajú. Znamená to, že tieto prvky nie sú predmetom 
obstarávania? 
 

Vysvetľujúca odpoveď verejného obstarávateľa:   

Otázka zodpovedaná vyššie - Viď: odpoveď na otázky č. 1 -5  záujemcu s poradovým č. 7 (doručená 
16. 12. 2020). 
 

Otázka č.3: 
Výmera sanitárnych priečok vo výkaze výmer sa nezhoduje s výmerou v PD. Riadime sa výmerou vo 
výkaze alebo v PD? 

Vysvetľujúca odpoveď verejného obstarávateľa: 

Pri vypracovaní cenovej ponuky je prioritnou PD.  

 

Otázka č. 1  záujemcu s poradovým č. 9  (doručená 17. 12. 2020) cit. 

1. Dovoľujeme si požiadať Verejného obstarávateľa o objasnenie výkazu výmer, a to o určenie 
dodávateľov (predajcov) obkladov a dlažieb, ktoré majú byť použité na tejto stavbe. 

Vysvetľujúca odpoveď verejného obstarávateľa:   

Verejný obstarávateľ nie je oprávnený uvádzať konkrétnych dodávateľov jednotlivých materiálov, 
ničmenej  disponuje vedomosťou, že na trhu existuje minimálne jeden dodávateľský subjekt 
obchodujúci s takýmto sortimentom. 

Otázky č. 1  - 12 záujemcu s poradovým č. 10  (doručená 17. 12. 2020) cit. 

Na základe dnešnej obhliadky (17.12.2020) žiadame o vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov: 
 
1. Mozaiková 6-uholníková dlažba v projekte je uvádzaná s rozmerom strany 23mm, detto aj vo výka-
ze výmer. V projekte je uvedený aj rozmer 25x25mm. Ale skutočný rozmer 6-uholníkovej mozaikovej 
dlažby je: 1-strana = 14mm !!! , hrúbka = 6mm. Aký typ mozaiky sa má použiť a oceniť ? 
 
Vysvetľujúca odpoveď verejného obstarávateľa:   

Upresnené v prílohe č.1 - MOZAIKA_PRAVÁ STRANA, ĽAVÁ STRANA, AULA 

Doplnené upresňujúce súbory boli uložené boli uložené v systéme v rámci doplňujúcich podkladov 
zverejnených súbežne s týmto vysvetlením.  
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2. V prípade zmeny rozmeru mozaiky, žiadame dodať opravený výmer s položkami, ktorých sa to týka. 

 
Vysvetľujúca odpoveď verejného obstarávateľa:   

Upresnené v prílohe č.1 - MOZAIKA_PRAVÁ STRANA, ĽAVÁ STRANA, AULA 

Doplnené upresňujúce súbory boli uložené boli uložené v systéme v rámci doplňujúcich podkladov 
zverejnených súbežne s týmto vysvetlením.  

 
3. Žiadame dodať presný typ novej mozaiky – tmavošedá, ako referenčný výrobok. 

Vysvetľujúca odpoveď verejného obstarávateľa:   
 
Upresnené v prílohe č.1 - MOZAIKA_PRAVÁ STRANA, ĽAVÁ STRANA, AULA 

Doplnené upresňujúce súbory boli uložené boli uložené v systéme v rámci doplňujúcich podkladov 
zverejnených súbežne s týmto vysvetlením.  

 
4. Existujúce steny ktorých dispozícia sa nemení ( najmä v predsienkach WC ) nie sú postavené v 
pravom uhle a podlahové plochy majú tvar lichobežníka. Nerovnosť na 1m dlhej stene je až 25 mm. 
Teraz sú tam na vyplnenie týchto špár použité dorezy štvorcovej dlažby, alebo pri menších špárach je 
použitý cement. Ako riešiť tieto nerovnosti stien pri kladení dlažby ? 
 
Vysvetľujúca odpoveď verejného obstarávateľa:   
 
Mozaika bude kladená až po stenu s dorezaním. Návrh predpokladá, že stenové obklady budú 
realizované po mozaike na podlahách a dorezaný detail prekryjú. Viď príloha č.4 – DETAILY 
A DVERE. 
 
 
Doplnené upresňujúce súbory boli uložené boli uložené v systéme v rámci doplňujúcich podkladov 
zverejnených súbežne s týmto vysvetlením.  

 
 
5. Dyhované dvere – vstupy z chodby do WC – ktoré sa majú všetky repasovať, sú niektoré z nich 
veľmi poškodené napr. sú skrútené do tvaru C a pri zatvorení v hornej časti dovreté až po zárubeň a v 
dolnej časti je medzera medzi dvermi a prahom 30mm. Alebo majú neodborným a hrubým spôsobom 
vysekaný zámok, alebo dverný falc. Napriek tomu dvere repasovať ? 
 
Vysvetľujúca odpoveď verejného obstarávateľa:   
 
Vysvetlené v prílohe č.2 - REPASOVANIE A REPLIKY STOLÁRSKYCH VÝROBKOV A 
ZÁRUBNÍ_PRAVÁ STRANA, ĽAVÁ STRANA, AULA 
 
Doplnené upresňujúce súbory boli uložené boli uložené v systéme v rámci doplňujúcich podkladov 
zverejnených súbežne s týmto vysvetlením.  

Požadujeme reálne naceniť repasovanie v každom prípade, aj keď je poškodenie značného rozsahu.  

 
 
6. Dverné prahy – zošliapané, každý iného rozmeru, ... napriek tomu repasovať ? Vzhľadom na 
nerentabilitu fin. nákladov navrhujeme vymeniť za nové dubové prahy. 
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Vysvetľujúca odpoveď verejného obstarávateľa:   
 
Vysvetlené v prílohe č.2 - REPASOVANIE A REPLIKY STOLÁRSKYCH VÝROBKOV A 
ZÁRUBNÍ_PRAVÁ STRANA, ĽAVÁ STRANA, AULA 
 
Doplnené upresňujúce súbory boli uložené boli uložené v systéme v rámci doplňujúcich podkladov 
zverejnených súbežne s týmto vysvetlením.  

Požadujeme reálne naceniť repasovanie v každom prípade, aj keď je poškodenie značného rozsahu.  

 
 
7. Existujúce kľučky so štítkami na dverách – veľa rôznych typov, na repasované dvere sa majú podľa 
PD nepôvodné vymeniť za dizajnovo podobné originálnym hliníkovým kovaniam s hranatým štítom a 
kľučkou. Pre zadefinovanie jednoznačnosti uvedenej požiadavky žiadame uviesť presný typ ako 
referenčný výrobok. 
 
Vysvetľujúca odpoveď verejného obstarávateľa:   
 
Vysvetlené v prílohe č.2 - REPASOVANIE A REPLIKY STOLÁRSKYCH VÝROBKOV A 
ZÁRUBNÍ_PRAVÁ STRANA, ĽAVÁ STRANA, AULA 
(Dizajn kľučky je zadefinovaný v obrazovej prílohe) 
 
Doplnené upresňujúce súbory boli uložené boli uložené v systéme v rámci doplňujúcich podkladov 
zverejnených súbežne s týmto vysvetlením.  

 
 
8. V PD je uvedené “ Cez predsiene a priestory s pisoármi prebieha objektová dilatácia, ktorá dlhodo-
bo spôsobuje poruchy kanalizácie, rovnako časti stien a obkladov na hrane dilatácie sú deštruované.“ 
V PD nie je riešený problém objektovej dilatácie. Žiadame doplniť riešenie obkladov a dlažieb v mieste 
objektovej dilatácie a zároveň doplniť položky do výkazu výmer. 
 
Vysvetľujúca odpoveď verejného obstarávateľa:   
 
V projekte je navrhnuté prekrytie existujúcej pozície objektovej dilatácie predsadenou SDK stenou, 
takže obklady ani dlažba neprichádza s dilatáciou priamo do styku. Viď tiež prilohu č.4 – DETAILY 
A DVERE. 
 
Doplnené upresňujúce súbory boli uložené boli uložené v systéme v rámci doplňujúcich podkladov 
zverejnených súbežne s týmto vysvetlením.  

 
 
9. Niektoré WC už boli v minulosti zrekonštruované a v pánskych WC sú už pisoáre so senzorom. 
Teraz v rámci rekonštrukcie toaliet sa riešia aj tieto WC, pričom položka vo výkaze výmer popisuje len 
demontáž pisoárového 1-dielneho státia, bez demontáže senzorov. Máme započítať demontáž senzo-
rov do tejto položky a kalkulovať že sa tieto senzorové zariadenia zlikvidujú do sute ? V prípade po-
žiadavky na odbornú demontáž a odovzdanie investorovi – žiadame doplniť položky do výkazu výmer. 
 
Vysvetľujúca odpoveď verejného obstarávateľa:   
 
Verejný obstarávateľ neuvažuje s opätovným použitím predmetných výrobkov. 
 
 
10. Detto sa to týka existujúcich namontovaných doplnkových zariadení – zrkadlá, dávkovače mydla, 
zásobníky WC papiera, zásobníky papierových utierok, elektrické sušiče rúk, ... chýbajú položky pre 
ich demontáž vo výkaze výmer. Demontovať a likvidácia do sute ? V prípade požiadavky na odbornú 
demontáž a odovzdanie investorovi – žiadame doplniť položky do výkazu výmer. 
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Vysvetľujúca odpoveď verejného obstarávateľa:   
Verejný obstarávateľ neuvažuje s opätovným použitím predmetných výrobkov. 
 
 
11. V suteréne, kde sa majú meniť kanalizačné rozvody sa nachádzajú stroje, zariadenia, rôzny mate-
riál, výpočtová technika, ... ktoré treba dočasne odpojiť, odstrániť a ochrániť pred poškodením pre 
sprístupnenie k rozvodom kanalizácie pre ich výmenu. Tieto náklady nie sú súčasťou výkazu výmer. 
Zabezpečí investor ? 
 
Vysvetľujúca odpoveď verejného obstarávateľa:   
 
Verejný obstarávateľ poskytne potrebnú súčinnosť a zabezpečí po koordinácii so zhotoviteľom presun 
alebo ochranu predmetných zariadení. 
 
 
12. V kolektore vedení inž. sietí v suteréne pod 2.NP sa má osadiť nová prečerpávacia stanica splaš-
kov typ GRUNDFOS MULTILIFT MD.15.3.4, ktorá je výrobcom dodávaná ako jeden celok - z plne 
integrovanej zbernej nádrže s 2 čerpadlami a ponornými motormi, spätným ventilom, s integrovaným 
Y potrubným kusom, výstupným adaptérom s flexibilným pripojovacím kusom DN100 umiestnenými 
na zbernej nádrži a s riadiacou jednotkou vrátane snímača hladiny. Rozmery tohto kompletu sú šír-
ka=900mm, hĺbka=800mm, výška=600mm so zbernou nádržou 130 L o celkovej hmotnosti zariadenia 
119 kg. Pri obhliadke sme zistili, že prechodový otvor z miestnosti upratovačky ku kolektoru je len 420 
mm. Následne znížený strop s prechodnou výškou 1000 mm, drevené schody a obmedzený priestor v 
kolektore. Uvažovať s vybúraním steny v miestnosti upratovačky a príplatok za sťažený presun ? Žia-
dame doplniť položky do výkazu výmer pri ZTI – Čerpacia stanica. 
 
Vysvetľujúca odpoveď verejného obstarávateľa:   
 
Žiadame naceniť potrebné práce v rámci položky č. 17 - Montáž a zapojenie malej čerpacej stanice 
pre  sanitárne zariadenie 
 
 
 
 
 


